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Clef de lecture

La méthode d’apprentissage des notions contenues dans ce manuel peut
étre personnalisée en fonction des aptitudes du lecteur.

Si I’on désire d’abord connaitre toutes les fonctions que le VT met a dispo-
sition pour les expérimenter ensuite en créant un projet, il suffit de suivre
I’ordre des chapitres.

Si I’on désire au contraire commencer tout de suite la création d’un projet
de démonstration et analyser les fonctions au fur et a mesure qu’elles se
rencontrent, il faut aller jusqu’au “Chapitre 3 -> Menus de VITWIN* et pas-
ser ensuite directement au “Chapitre 7 -> Utilisation du programme
VTWIN®.
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Le manuel

Son utilité

Conventions

Préface

Le manuel de programmation est unique pour tous les modeles de Terminal
Opérateur et pour tous les types d’ Accessoirtes car il n’y a pas de différence
dans le mode de programmation.

Les terminaux Opérateurs se divisent en deux groupes : avec clavier et sans
clavier mais avec écran tactile (Touch Screen).

La plupart des exemples de ce manuel se réferent a un produit Touch
Screen. Dans ce type de Terminal Opérateur, les séquences de page (nous
verrons par la suite de quoi il s’agit) n’existent pas; si au contraire on utilise
un Terminal Opérateur avec clavier, on trouve les séquences de page.

Les rubriques des fenétres changent selon le type de Terminal Opérateur, la
méme fenétre reporte donc par exemple dans un cas Page initiale et dans
I’autre, Séquence initiale.

Les informations contenues dans le manuel se réferent au Terminal
Top de la gamme des produits. Pour savoir quelles sont les fonctions
consenties par un VT se référer au Manuel Hardware.

Le manuel de programmation est I’instrument qui permet a 1’utilisateur de
créer ses propres applications pour les TERMINAUX OPERATEURS
(VT) et pour les accessoires raccordables, ADAPTATEURS (ADT), en uti-
lisant le logiciel de programmation VTWIN.

Ce manuel contient toutes les fonctions, instructions, concepts et exemples
nécessaires a un apprentissage rapide et facile.

Les modes de représentation et leur signification qui se trouvent dans le
manuel sont listés ci-dessous :

Fichier > Ouvrir Ce style définit une rubrique du menu. Le parcours
complet pour atteindre la rubrique désirée est montré.

Etiquette Ce style définit un champ d’introduction de donnée.
[] Le contenu est visualisé sur I’afficheur.

< Indique un champ d’introduction obligatoire.

O Identifie une touche ou un bouton.

Identifie une rubrique.
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m PREFACE

i} Identifie un dossier.

n Attire I’attention sur les points essentiels.
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Le VTWIN

Réquisits pour
afficher I’Aide
en ligne

Le projet

Introduction

Le VTWIN est le programme qui permet de créer I’application désirée afin
d’opérer sur les VT. C’est un produit d’utilisation simple et de compréhen-
sion facile.

Le VTWIN est un produit qui a besoin d’un systéme opérationnel Win-
dows 95/98/Me/2000/XP ou Windows NT.

Le VTWIN contient un puissant Help on Line (HoL) (Aide en Ligne),
disponibile prochainement, qui permet d’éclaircir la plupart des doutes
que ’utilisateur peut avoir. Pour afficher HoL il faut avoir installé sur le
Personal Computer (PC) un Browser pour afficher les pages en format
HTML. (Browser type : Internet Explorer, Netscape Communicator ou
équivalents.)

Actuellement, VTWIN contient un HoL. qui n’a pas besoin de programme
particulier pour étre visualisé.

La définition de projet change, en fonction du produit utilisé, VT ou bien
ADT raccordé directement a un PC.

En ce qui concerne le VT, un PROJET est un ensemble de pages-écrans
(définies par la suite comme PAGES) de dimensions égales a celles de
I’afficheur du VT utilisé. Chaque page peut étre librement configurée par
I’utilisateur, de fagon a ce qu’elle puisse contenir les textes et/ou I’affichage
des variables de processus. Les différentes pages, ainsi configurées, peu-
vent étre librement reliées entre elles de fagon a permettre une navigation
appropriée de la part de I’utilisateur. Chaque projet peut enfin permettre la
création de signalisations diagnostiques spéciales aptes a indiquer 1’appari-
tion d’éventuelles anomalies du processus.

En résumé, un PROJET peut étre considéré comme un systeme plus ou
moins complexe de pages aptes a permettre la gestion et/ou I’affichage d’un
processus de production.

En ce qui concerne I’ADT, PROJET veut dire un ensemble de variables
renfermées en des groupes (définis par la suite comme Groupes de Varia-
bles), lesquels devront étre utilisés par des applications créées par 1’utilisa-
teur, pour gérer les variables (lire/écrire) a partir d’Ordinateur Personnel
(voir “Chapitre 18 -> ActiveX*).
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m INTRODUCTION

Types de
projet

Fichiers créés
par un projet
pour VT

VTWIN permet de produire deux types de projet, un défini “VT Simple” et
un défini “Réseau ESA-NET”. La différence entre les deux est tout simple-
ment que le premier permet de créer des projets pour des VT et ADT qui ne
sont pas reliés entre eux en réseau ESA-NET, alors que le deuxieme permet
de créer des projets pour I’utilisation de VT et ADT reliés en réseau. Con-
necter plusieurs VT et plusieurs ADT en réseau ESA-NET signifie que les
informations se trouvant dans un périphérique directement relié a un des
participants, peuvent étre partagées avec le reste des VT et ADT en réseau
(voir Manuel Hardware). D’un projet de réseau, on peut obtenir un ou plu-
sieurs projets uniques (pour un nombre maximum égal au nombre de temi-
naux qui composent le projet de réseau) et vice-versa, a partir de plusieurs
projets uniques, on peut obtenir un projet de réseau.

A Les projets créés avec les versions 2.xx de VTWIN et ouverts avec
la version 3.xx sont automatiquement reproduits en un format
équivalent (.VTS).

Les extensions des fichiers qui sont produits par un projet pour VT sont
reportées dans le tableau 0.1.

Tableau 0.1: Signification des fichiers (Section 1 de 2).

Extension Position Signification

Fichier de projet unique. A partir de ce fichier on obtient tous ceux
qui sont nécessaires au projet.

La perte de ce fichier provoque la perte du projet.

Fichier de projet de réseau. A partir de ce fichier on obtient tous ceux
qui sont nécessaires au projet.

La perte de ce fichier provoque la perte du projet.

Fichier temporaire obtenu par la compilation du fichier .vts ou bien
Répertoire | .vtn, contenant la partie texte du projet. Ce fichier est créé a chaque
.OBJ de compilation du projet; il n'est présent que le temps nécessaire au
PriEditor |transfert du fichier .bin, il est ensuite incorporé dans le fichier de pro-
jet.

Fichier temporaire obtenu par la compilation du fichier .vts ou bien
Répertoire | .vtn, contenant la partie graphique du projet. Ce fichier est créé a
.OBG de chaque compilation du projet; il n’est présent que le temps néces-
PriEditor |saire au transfert du fichier .bin, il est ensuite incorporé dans le
fichier de projet.

Fichier transféré au VT. On I'obtient aprés une commande de transfert
du projet de PC a VT. Il regroupe les informations contenues dans les
fichiers .obj et .obg. Le fichier reste présent seulement le temps néces-
saire au transfert, il est ensuite automatiquement éliminé.

Répertoire

VTS de projet

Répertoire

VTN de projet

Répertoire
.BIN principal
de VTWIN

Fichier temporaire de projet.

Il est possible de trouver un fichier numérique avec cette extension
en cas de cléture non correcte de VTWIN. Le fichier peut étre
enlevé une fois que VTWIN a été fermé.

Fichier graphique temporaire.

Répertoire | Il est possible de trouver un fichier numérique avec cette extension en
.BMP principal |casde cléture non correcte de VTWIN. Le fichier peut étre enlevé une
de VTWIN |fois que VTWIN a été fermé. (Avant I’enlévement, vérifier que le
fichier n’ait pas été créé volontairement par I'utilisateur.)

Répertoire
.PRJ principal
de VTWIN
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Tableau 0.1: Signification des fichiers (Section 2 de 2).

Extension

Position

Signification

.LDB

Répertoire
de projet

Fichier temporaire d’information sur la gestion de la base de don-
nées. Il est possible de trouver un fichier numérique avec cette
extension dans le cas de cléture non correcte de VTWIN. Le fichier
peut étre enlevé une fois que VTWIN a été fermé.

.RCP

Répertoire
Dnloader

Fichier de recette obtenu par la fonction Sauvegarder d’un VT.
Ce fichier ne peut étre utilisé que pour étre transféré a un autre VT
au moyen de la fonction Restaurer.

L’enlévement du fichier .VTS ou bien .VTN provoque la perte
irrémédiable du projet.

Fichiers créés  Les extensions des fichiers qui sont produits par un projet pour ADT sont

par un projet reportées dans le tableau 0.1.
pour ADT
Tableau 0.2: Signification des fichiers .
Extension Position Signification
. . |Fichier de projet unique. A partir de ce fichier on obtient tous ceux
Répertoire ; . . .
VTS de proiet qui sont nécessaires au projet.
proj La perte de ce fichier provoque la perte du projet.
3 .| Fichier de projet de réseau. A partir de ce fichier on obtient tous ceux
Répertoire ; . . .
VTN de proiet qui sont nécessaires au projet.
prol La perte de ce fichier provoque la perte du projet.
Répertoire Fichier a transférer a 'ADT. Fichier obtenu grace a la compilation du
.0BJ P fichier .vts ou bien .vtn, contenant la partie texte du projet. Ce fichier
PC_cmp . . .
est produit & chaque compilation du projet.
. . |Fichier a transférer a 'ADT. Fichier obtenu grace a la compilation du
Répertoire |,. . . N o s
.FW PC cm fichier .vts ou bien .vtn, contenant le systéme opérationnel de 'ADT
-emp et le drive d’association ADT et périphérique.
, .| Fichier obtenu grace a la compilation du fichier .vts ou bien .vtn, con-
Répertoire ; . ) ) L
.CFG PC cm tenant les informations nécessaires pour la communication entre
-cmp ADT et PC. Ce fichier est produit a chaque compilation du projet.
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Chapitre 1 Installation et mise a jour de VIWIN

Arguments Page
Réquisits HW minimum nécessaires 1-2
Réquisits HW optimum nécessaires 1-2
Procédure d’installation 1-2
Procédure de mise a jour 1-2

Ce chapitre est composé de 4 pages.
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CHAPITRE 1
Installation et mise a jour de VTWIN

Réquisits HW
minimum
nécessaires

Réquisits HW
optimum
nécessaires

Procédure
d’installation

Procédure de
mise a jour

Pour un fonctionnement correct de VITWIN il faut avoir une machine confi-
gurée comme suit :

* Processeur : PENTIUM 166Mhz
* Systeme Opérat. : Windows 95/ 98 / Me / 2000 / XP / NT 4.00 SP3 ou
supérieur

e Mémoire RAM : 32 Moctets

Pour un fonctionnement optimal de VITWIN il faut avoir une machine con-
figurée comme suit :

* Processeur : PENTIUM 200Mhz ou supérieur
* Systeme Opérat. : Windows 95/ 98 / Me / 2000 / XP / NT 4.00 SP3 ou
supérieur

* Mémoire RAM : 64 Moctets ou plus

Introduire le Cd-Rom dans le drive approprié; si la “notification d’insertion
automatique” est activée sur le PC, la présentation de VIWIN sera automa-
tiquement affichée, autrement, cliquer sur Démarrer > Exécuter...

Taper e:\setup.exe et confirmer avec OK.

Dans le cas ou le drive a utiliser soit différent de ‘“e:”, introduire la
lettre correspondante.

Suivre les instructions a 1’écran.

Une fois terminée la procédure d’installation de VITWIN il est possible
d’exécuter une mise a jour du programme en automatique. Cette procédure
s’exécute généralement pour la résolution d’éventuelles défaillances et/ou
pour I’introduction de nouveaux périphériques a utiliser. La procédure peut
étre exécutée immédiatement apres 1’installation si le Cd-Rom fourni con-
tient déja un fichier de mise a jour (Service Pack), sinon, il est possible
d’exécuter la mise a jour dans un second temps.

A Pour exécuter la mise a jour il faut que toutes les applications
soient fermées.

Pour exécuter la mise a jour il suffit d’introduire le Cd-Rom contenant le
Service Pack dans I’unité d’entrainement appropriée et :

* identifier le dossier contenant la mise a jour et faire un double clic sur le
fichier Setup.exe, le parcours valable sur Cd-Rom est :
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\Service Pack\Vtwin 4.xx\Spxxx-xx\Disk1\
(ou x représente la version de VTWIN et la version de Service Pack)

Suivre les instructions sur I’écran.
n Le service Pack peut résider sur n’importe quel support

magnétique de capacité appropriée, dans ce cas, il faut recher-
cher le parcours correct.
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chapitre2  Relation entre page, champ, variable et zones

Arguments Page
Champ et variable 2-2
Disposition d’'un champ dans la page 2-3
Relation entre champ et variable 2-4
Rapport entre la zone d’échange et la zone de mémoire 2-4

Ce chapitre est composé de 4 pages.
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CHAPITRE 2
Relation entre page, champ, variable et zones

Champ et Avant d’exposer les fonctions de programmation disponibles il faut définir
variable quelques concepts fondamentaux.
Dans le logiciel de programmation on trouve souvent les termes CHAMP et
VARIABLE. Pour les modeles Touch Screen on trouve aussi 1’inscription
TOUCHE TACTILE. L’exemple reporté utilise deux produits différents
pour expliquer ces concepts de facon simple.

=

=SSN\

Par CHAMP on entend une zone de la page qui peut assumer Par TOUCHE TACTILE on entend une
certaines significations. Un champ peut étre de type STATI- portion de page ou il est possible
QUE ou bien de type DYNAMIQUE. Par champ statique on d’assigner et d’afficher un bouton vir-
entend un champ qui ne modifie pas son état d’affichage dans tuel auquel on peut attribuer des fonc-
la page, par champ dynamique on entend un champ qui modi- tions spécifiques.

fie son état d’affichage dans la page en fonction de la VARIA-

BLE associée au périphérique raccordé.

1 EPage
=SSN

EIEE

En ce qui concerne les modeéles non Touch Screen les “Tou-
ches F” et/ou “Touches E” remplacent les touches tactiles.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



Disposition
d’un champ
dans la page

La disposition d’un champ dans la page des terminaux avec clavier n’a pas
besoin d’attentions particulieres, aussi bien dans le cas ou le champ est de
type “Modification Autorisée” que dans celui de lecture simple; cela n’est
pas valable pour les modeles a écran tactile.

Dans ces modeles, la disposition des champs de type “Modification autori-
sée” est d’importance fondamentale pour éviter qu’en phase de compilation
des erreurs ne soient générées.

Les modeles a écran tactile utilisent, a la place du clavier, une vitre sensi-
ble, subdivisée en lignes et colonnes qui forment entre elles une Matrice,
pour une disposition correcte du champ avec modification autorisée, il ne
doit pas y avoir superposition de deux ou plusieurs champs sur la méme
zone sensible.

‘ Cellule Matrice
@ —
ITETIgTTIgTy _LI_IHIHLL
M skl T AT T I 1T 11
ETR TR I TTE
hul bl
/
7/
|
I
Position correcte Position erronée
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CHAPITRE 2
Relation entre page, champ, variable et zones

Relation entre
champ et
variable

_ PAGE PERIPHERIQUE
VIDEOTERMINAL

Champ DYNAMIQUE VARIABLE Zone DONNEES

Champ STATIQUE ETIQUETTE

La VARIABLE permet d’associer la donnée du périphérique raccordé a un
champ. On entend par périphérique un appareillage quelconque raccordé au
terminal ou bien le terminal lui-méme lorsque 1’on utilise les Registres

internes.
Rapport entre
la zone p R .
d’échange et VIDEOTERMINAL PERIPHERIQUE [1]
la zone de
memoire Zone d’échange [1] —— Zone de mémoire [1] +—
Zone DONNEES
Zone d’échange [2] Variable -
PERIPHERIQUE [n]
Zone d’échange [n] -+ Zone de mémoire [n] —— Zone DONNEES

LA ZONE D’ECHANGE peut étre associée aux données du périphérique
raccordé au moyen de la ZONE DE MEMOIRE et/ou Variable.
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Chapitre 3 Menus de VITWIN

Arguments Page

Menus de VTWIN 3-1

Ce chapitre est composé de 2 pages.
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CHAPITRE 3
Menus de VTWIN

Types de
Menus

Avant d’illustrer les menus et leurs significations, il faut dire tout d’abord
que VTWIN est composé de deux parties, la premiere (Configurateur) per-
met de configurer le terminal unique ou bien le réseau ESA-NET, I’autre
partie (Editeur) est celle qui permet de créer réellement le projet. Pour com-
modité, les menus seront donc appelés Menu du configurateur et Menu de
I’éditeur.
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Chapitre 4 Détail des fonctions

Arguments Page

Pages 4-3

Etiquette multilangue 4-4

Texte multilangue 4-4

Champ Numérique 4-5

Champ ASCII 4-15
Champ Texte Dynamique 4-18
Champ Barre 4-23
Champ Symbolique 4-27
Champ Symbolique mobile 4-29
Champ Date/Heure 4-31
Trend 4-33
Touche tactile 4-36
Zone tactile 4-37
Ligne 4-38
Rectangle 4-38
Ellipse 4-38
Arc 4-39
Image Bitmap 4-39
Indicateur 4-39
Potentiométre a curseur 4-42
Sélecteur a curseur 4-44
Potentiometre a bouton rotatif 4-47
Sélecteur a bouton rotatif 4-50
Variables 4-53
Groupes de variables 4-60
Séquences de Pages 4-60

Ce chapitre est composé de 122 pages.
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CHAPITRE 4
Détail des fonctions

Arguments Page
Zone de mémoire 4-62
Zone d’échange 4-64
Messages d’information 4-74
Alarmes 4-77
Touches tactiles 4-80
Commandes Directes 4-92
Listes de Textes 4-95
Listes des images 4-96
Images 4-97
Macro 4-102
Liaisons 4-103
Pages d’impression 4-106
En-téte et pied de page 4-109
Rapport d'impression 4-111
Trend tampon 4-113
Equations 4-116
Opérations automatiques 4-117

Ce chapitre est composé de 122 pages.
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Pages

On définit Page 1’ensemble de données, étiquettes et/ou le graphique qui
constituent 1’aspect des pages-écran définies par ’utilisateur et visualisées
sur ’afficheur du VT.

Les pages peuvent étre du type Texte ou du type Graphique (pour les VT
qui le permettent). Les premieres, comme le laisse entendre la définition,
permettent d’utiliser seulement les caracteres alphanumériques et les sym-
boles, les autres permettent d’utiliser également des images et des dessins.

Le nombre maximum de pages que 1’on peut créer dépend du type de VT
utilisé (Voir Manuel Hardware).

Les pages possédent des Attributs qui sont :

* Numéro de page
Numéro progressif qui identifie une page de la liste.
* Nom de la page
Nom pour définir la page de facon aen reconnaitre facilement la fonction.
* Intervalle de mise a jour
C’est le temps qui passe entre une lecture d’informations et I’autre de
la part du périphérique.
* Couleur de fond
Permet de sélectionner la couleur de fond de la page.
* Aide de page
Informations supplémentaires affichables sur le VT utiles a 1’usager.
* Mode d’édition
Permet d’entrer en chargement automatique du champ successif a
celui actuellement en cours (uniquement VT avec clavier).

On peut introduire dans les pages les éléments suivants :

« Etiquette multilangue * Champ Numérique

e Champ ASCII * Champ Texte Dynamique

* Champ Barre * Champ Symbolique

* Champ Symbolique mobile * Champ Date/Heure

* Trend * Indicateur

* Sélecteur a curseur * Potentiometre a curseur

* Sélecteur a bouton rotatif * Potentiometre a bouton rotatif
* Touche tactile * Zone tactile

* Ligne * Rectangle

* Ellipse * Arc

* Images bitmap

L’ordre selon lequel les différents éléments sont énumérés est le
méme que celui qui se trouve dans les menus de VITWIN.
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CHAPITRE 4
Détail des fonctions

Etiquette
multilangue

Texte
multilangue

On définit Etiquette Multilangue une série de caractéres dénommés
Chaine, laquelle spécifie comment I’information textuelle qu’elle contient
doit étre représentée en fonction de la langue sélectionnée.

Le champ Etiquette Multilangue ne peut pas étre affiché sur un fond trans-
parent.

Le champ Etiquette Multilangue peut étre affiché en Inverse (Invertit la
couleur d’arriere-plan avec celle du premier plan).

Le champ Etiquette Multilangue peut étre affiché en modalité Clignotante
(voir “Chapitre 7 -> Editer > Couleurs*).

Le Champ Numérique possede le parametre Seuil qui permet de modifier
la couleur d’arriere plan et/ou celle du premier plan en utilisant les varia-
bles du périphérique raccordé.

La résolution minimum pour le positionnement dépend du type de VT uti-
lisé et plus précisément :

* Terminaux graphiques -> 1 pixel
e Terminaux texte -> 1 caractere

Au champ Etiquette Multilangue peut étre associée une quelconque police
de caracteres de la langue (voir “Chapitre 6 -> Langues du projet®).

Plus simplement, elle peut étre définie comme un texte qui peut €tre auto-
matiquement affiché dans la langue sélectionnée dans le projet.

En phase d’édition, en appuyant sur la 0 F12 la carte des caracteres de la
police en cours d’utilisation est affichée.

Chaque information textuelle, contenue dans un projet, doit avoir pour cha-
que langue configurée, (voir “Chapitre 6 -> Langues du projet™), une chaine
de caracteres qui définisse comment cette information doit étre représentée.
Par la suite chaque information textuelle de ce genre est appelée Texte Mul-
tilangue, alors que la chaine de caracteres est dénommée Traduction.

Pour chaque Texte Multilangue, un nombre de Traductions égal au nom-
bre de langues configurées par projet doit &tre défini. (on indiquera par la
suite comment les introduire).

Exemple.

Dans une page consacrée au contrdle des pressions d’une installation, est
définie une étiquette multilangue celle qui décrit le but de la page et qui fait
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Langue du projet
ITALIEN.

Langue du projet
ANGLAIS.

Champ
Numérique

L

office de titre de la page.

En italien cette étiquette correspond au texte “PRESSIONE”, alors qu’en
anglais elle correspond au texte “PRESSURE”.

M Pagen. 1 M= E3

FRESSIONE 1a

NEDED

® Page n. 1 M= E3

FFRESSLRE 16

=SSN

DEIEIEE)

On définit Champ Numérique le champ qui permet la représentation
d’une variable en un format numérique.

Le Champ Numérique est un champ dynamique qui fait référence a une
variable numérique.

Le Champ Numeérique peut étre représenté dans le format binaire, déci-
mal, hexadécimal et virgule flottante.

Le Champ Numeérique ne peut pas étre affiché avec un fond transparent.
Le Champ Numeérique peut étre affiché en modalité Clignotante.

Le Champ Numérique peut étre affiché en Inverse (Invertit la couleur
d’arriere-plan avec celle de premier plan).

Le Champ Numeérique peut activer une Opération automatique (voir Pag.
4-117) grace a une pression de la touche Retour en fin d’introduction.
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CHAPITRE 4
Détail des fonctions

La résolution minimum pour le positionnement dépend du type de VT uti-
lisé et plus précisément :

* Terminaux graphiques -> 1 pixel
* Terminaux texte -> 1 caractere

Sont associés au champ numérique différents parametres qui doivent &tre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
> Options générales.
Nom :
Nom pour définir le champ. Il est conseillé de 1’assigner de facon a
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’assigner un commentaire. Il doit étre si possible
I’explication de la fonction du champ et de sa signification, mais il
peut aussi étre une séquence alphanumérique de caracteres.
Source :
Il est possible de déterminer 1’origine de la variable si sur le périphé-
rique ou bien une variable de mémoire données ou autre. (Voir Pag.
4-53 -> “Variables®).
Variable (%) :
C’est la variable a laquelle le champ fait référence.
Remplir de zéros :
Ce parametre indique si afficher toujours le nombre de chiffres défi-
nis ou bien ne pas afficher les chiffres significatifs si leur valeur est
égale a zéro.

Exemple.

Nombre de chiffres chargés 6, valeur de la donnée 100.

Remplir de zéros  Format d’affichage: 000100
| | Remplir de zéros  Format d’affichage : 100

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



Chiffres visibles :

C’est le nombre de chiffres qui doivent pouvoir étre affichés. Norma-
lement le nombre de chiffres est choisi selon la valeur que la variable
peut assumer.

Exemple.

Si la valeur de la variable atteint au maximum 9999, il est suffisant de
chargerlenombrede chiffres visiblesa4;siunnombreinférieur de carac-
teres (3) est chargé, le chiffre plus significatif n’est pas affiché.

Mettons que la valeur soit 2450, avec le parametre chiffres visibles a
4 : est affiché 2450, si au contraire le parametre chiffres visibles a été
réglé a 3, est affiché 450.

Format numérique :

Il est possible de déterminer I’affichage du champ dans les formats
binaire, décimal, hexadécimal, virgule flottante et virgule fixe.

Exemple.
La valeur de la donnée en format binaire est 100011. Est affiché :

Binaire -> 100011
Décimal > 35
Hexadécimal -> 23

Le format virgule flottante permet, comme le dit la parole, des repré-
sentations avec position de la virgule non préfixée mais qui adapte sa
position selon la valeur a afficher.

Le format virgule flottante n’est autre que la représentation du résul-
tat d’un calcul exécuté a I'intérieur du VT en utilisant une variable
(numéro entier) du périphérique raccordé et les corrections linéaires
du VT (voir Pag. 4-59 -> “Corrections linéaires :*).

Ce format n’est valable qu’en lecture, en phase d’écriture une valeur
enticre est dans tous les cas déchargée.

Le format virgule flottante est tres utile lorsque 1’on raccorde au VT un
périphérique qui, pour I’échange d’informations, n’utilise pas exclusive-
ment des nombres entiers, mais utilise également des nombres tabellaires.

Ilestconseillédelimiter]’utilisationde cettefonctionauxappli-
cations du type illustré dans I’exemple reporté ci-dessous.
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CHAPITRE 4
Détail des fonctions

Exemple.

Supposons de relier un périphérique destiné au controle de la fré-
quence d’un moteur et que ce périphérique visualise sur son propre
afficheur la valeur de la fréquence avec un nombre non entier
(0.125Hz) bien qu’en réalité la valeur de fréquence soit un nombre
entier (1Hz). En d’autres termes, le périphérique exécute une multi-
plication entre la valeur réelle et 0.125.

Pour obtenir le méme type d’affichage que celui de la donnée sur le
terminal VT il suffit d’introduire la correction linéaire comme suit :

Minimum terminal (a afficher) = 0.125
Maximum terminal (a afficher) = 1250
Minimum périphérique = 1

Maximum périphérique = 1000

A La possibilité d’introduire les valeurs minimum et maxi-
mum avec la virgule dépend, en ce qui concerne 1I’échelle
linéaire, du type de VT utilisé (Voir Manuel Hardware).

Le format virgule fixe permet, comme le suggere la parole
elle-méme, des représentations avec position préfixée de la virgule.
Cette fonction est applicable exclusivement aux données du type
Floating Point (Virgule Flottante) (voir Pag. 4-55).

En définissant le nombre de chiffres apres la virgule on obtiendra
I’arrondissement du numéro affiché.

Exemple :
Supposons d’avoir une donnée de virgule flottante qui contient un
certain numéro et que I’on désire fixer a 2 le nombre de chiffres apres

la virgule. La valeur affichée sera la suivante :

Donnée réelle = 1.1199999999
Donnée affichée =1.12

Chiffres tronqués :

Il est possible de déterminer combien de chiffres ne pas afficher a
droite du champ (chiffres moins significatifs).

Exemple.

La valeur de la donnée dans le périphérique est 200. Selon le nombre
de chiffres tronqués, la valeur est affichée comme suit :
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0 chiffre tronqué -> 200
1 chiffre tronqué -> 20
2 chiffres tronqués-> 2

A Si la donnée est aussi du type écriture, il est envoyé au péri-
phérique la valeur comprenant les chiffres tronqués.

Chiffres tronqués : 1
Valeur chargée sur le VT : 30
Valeur transférée au périphérique : 300

Chiffres apres la virgule :
11 est possible de déterminer combien de chiffres décimaux afficher a
droite de la virgule. Ce champ n’est affiché que si I’on utilise le for-
mat numérique virgule fixe.

Format :
Définit la représentation du champ. Il est possible d’introduire un ou
plusieurs caracteres de séparation entre les chiffres; chaque caractere

est accepté, mais un seul type de caractere pour chaque format.

Le format numérique Virgule Flottante et Virgule Fixe n’accepte
pas les caracteres de séparation.

Exemple.

La valeur de la donnée est 25467, la valeur affichée est la suivante:

Format Affichage
Hi#HH# 25467
HiH# H# 254.67

H##4 HE 2:54:67

Apercu :
Montre comment le champ sera affiché sur le terminal.
v Mode.
Index de champ :
Indique la séquence de positionnement du curseur sur les données char-

geables. Le positionnement se fait avec index croissant, autrement dit
du plus bas au plus haut. La clef d’ordre est Index - Ligne - Colonne.
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CHAPITRE 4
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Exemple.

Supposons d’introduire 16 données de lecture/écriture de DONNEE
1 a DONNEE 16, et d’attribuer les index comme reporté ci-dessous.

Donnée Index Donnée Index
1 0 9 3
2 1 10 4
3 0 11 5
4 2 12 5
5 0 13 6
6 2 14 7
7 2 15 4
8 2 16 1

M. Pagen. 1 HE B3

IoMMeE 1 DOMMEE 2 DOMWEE 3 DOMMEE 4
DoMMeEE 5 DOMMEE & DOMMEE T DOMMEE 2
DOMMEE 9  DOMMEEl1®  DOMMEE1L1  DOMKEELZ
DOMMEELE DOMMEEl14  TDOMMEELS DOMHEELES

I
ﬂ
Disposer les données

comme en figure.

L’ordre de mise en place du curseur est le suivant :

Donnée 1-3-5 (Index 0) Donnée 2-16  (Index 1)
Donnée 4-6-7-8 (Index 2) Donnée 9 (Index 3)
Donnée 10-15 (Index 4) Donnée 11-12 (Index 5)
Donnée 13 (Index 6) Donnée 14 (Index 7)

Lecture continue :

Ce parametre doit étre sélectionné lorsqu’il faut afficher la valeur
réelle d’une grandeur instant par instant .
En choisissant cette option, la variable associée au champ est lue en
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continuation et par conséquent le champ est toujours mis a jour.

A Tenir compte du fait que la lecture continue maintient le VT
en demandes continuelles vis a vis du périphérique raccordé.

L’intervalle entre une demande et I’autre dépend de la valeur chargée
dans I’ Intervalle de mise a jour(Voir Pag. 4-3 -> “Intervalle de mise
a jour®) et il est unique pour tous les champs contenus dans la page.

Exemple.

On doit contrdler une installation ou il y a des grandeurs qui varient
en continuation voir températures, pressions, comptage des pieces,
position d’un chariot, etc... Pour afficher les informations de fagcon
correcte, il faut sélectionner la lecture continue.

Instant Périphérique Afficheur VT
t0 123 123
t1 124 124
t2 125 125

Lecture simple :

Ce parametre doit étre sélectionné seulement lorsqu’il n’est pas
nécessaire d’afficher la valeur réelle d’une grandeur instant par ins-
tant. En choisissant cette option, la variable associée au champ n’est
lue qu’une seule fois; la lecture se fait lorsque la page qui contient le
champ associé a cette variable est affichée.

Exemple.
Si une page contient des champs ne pouvant étre conditionnés par le

processus, voir chargements de set-point, chargements de timer, etc...
il faudrait utiliser la modalité “Lecture simple”.

Instant Périphérique Afficheur VT
t0 1123 1123
t1 2344 1123
t2 1266 1123

Ou t0 est I’instant ou j’affiche la page pour la premiere fois.
Modification du champ autorisée :

Ce parametre détermine si le champ doit étre du type de seule lecture
ou bien lecture/écriture. Un champ de type lecture/écriture permet le
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chargement par VT d’une variable du périphérique.

Protection a bit :

Cette fonction n’est valable que pour un champ pouvant étre chargé,
donc du type lecture/écriture. A partir de ce paramétre il est possible
d’établir si le champ est protégé de I’écriture, c’est-a-dire si sa valeur
peut étre changée ou non par I’intermédiaire du VT. Normalement
cette propriété s’utilise pour protéger des données importantes du
périphérique raccordé contre le risque de chargements de valeurs
erronées introduites par un personnel non autorisé, ou bien pour
empécher la modification de la valeur en une condition particuliere
du processus de production. Le mécanisme de protection fonctionne
en réglant le bit assigné a la valeur O si I’on désire rendre possible la
modification de la donnée et a la valeur 1 si la donnée ne doit pas
pouvoir étre modifiée. La gestion des bits de protection est a charge
du périphérique raccordé et se fait par I'intermédiaire de la zone de
commande. (Voir Pag. 4-64 -> “Zone d’échange®).

Numéro du bit :

Ilestpossible de décider quel bitdoit faire office de protection du champ.
Exemple.
Prenons 4 champs, numérotés pour simplicité de 1 a 4 et attribuons

aux champs 1 et 2 le bit de protection 0, au champ 3 le bit numéro 1
et au champ 4 aucune protection.

Numéro du bit| Etat du bit Champ Chargement Premier cas :
Bit 0 1 1-2 Impossible Aucun champ ne peut
Bitn X X X
Numeéro du bit| Etat du bit Champ Chargement Deuxieme cas :
Bit 0 0 1-2 Possible Les chan]ps 1 et?
Bit 1 1 3 Impossible peuvent étre modi-
Bt - X X fies, le champ 3 non.
Numéro du bit| Etat du bit Champ Chargement Troisieme cas :
Bit 0 1 1-2 Impossible Le champ 3 peut étre
Bit 1 0 3 Possible modifié, les champs 1
Bit n X X X et 2 non.

Le champ 4 est toujours modifiable parce qu’il ne bénéficie d’aucune

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur




protection.
Mot de passe :

Permet d’assigner un niveau de protection au champ, lié a I’introduc-
tion d’un code de sécurité. (Voir “Chapitre 6 -> Mot de passe*)

v Seuil.
Type :

Permet d’attribuer le type de seuil a utiliser : aucun, seuil unique,
double seuil ou seuil unique a bit.

Exemple.
Supposons d’avoir affiché la valeur de température d’un haut-fourneau
d’une aciérie; en fonction de latempérature, on désire changerla couleur
d’affichage de cette température et plus précisément, en noir avec une
température normale (0-2000°C), en jaune avec une température trop
élevée (2001-2500°C)etenrouge avec une température critique (>2501
°C); dans tous les cas le fond doit étre blanc. Pour ce faire, il faut sélec-
tionner letype double seuil, lequel donne la possibilité d’insérer la varia-
ble de controle pour le contréle de la couleur.

Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.

Variable (%) :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.

Seuil :

La valeur contenue dans ce parametre assume deux significations
diverses en fonction du type de seuil sélectionné.

Seuil unique et double seuil :
Permet d’attribuer la valeur de seuil outre laquelle la couleur
du premier plan et/ou celle du fond doit changer. Les seuils
interviennent lorsque la valeur de la variable est supérieure a la

valeur préréglée.

Exemple.
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En se référant a I’exemple précédent (Pag. 4-13 -> “Type :*)
les valeurs a introduire sont : 2000 pour le seuil #1 et 2500
pour le seuil #2.

Seuil unique a bit :

Permet d’attribuer le numéro du bit que 1’on doit controler
pour changer la couleur de premier plan et/ou celle de fond.

Exemple.

Si ce parametre est réglé a 3, cela veut dire que lorsque le bit 3
de la variable de seuil est placé a I’état logique 1, on aura le
changement de couleur.

Premier plan :

Permet d’attribuer les couleurs avec lesquelles afficher 1’inscription
de la donnée numérique selon la variation de la valeur de la variable
de seuil.

Exemple.

En se référant au méme exemple (Pag. 4-13 -> “Type :*) les couleurs
a introduire pour obtenir I’effet désiré sont : noir comme premiere
couleur, jaune comme deuxiéme et rouge comme troisieme.

Arriere plan :

Permet d’attribuer les couleurs avec lesquelles afficher 1’arriere-plan
de la donnée numérique selon la variation de la valeur de la variable
de seuil.

Exemple.

En se référant au méme exemple (Pag. 4-13 -> “Type :*) la couleur a
introduire pour obtenir 1’effet désiré est blanc pour la premiére cou-
leur, pour la deuxiéme et pour la troisieme.

Clignotement :

Il existe trois modalités de clignotement : seulement le premier plan
qui permet de visualiser/dissimuler I’objet en premier plan, seule-
ment I'arriere plan qui permet de visualiser/dissimuler I’objet de
fond et la modalité premier plan plus arriere plan qui permet d’inver-
tir les couleurs entre les plans.
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Champ ASCII
ABL

Apercu:
Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
r~ Opération automatique.
Autorisée:
Permet la gestion de la fonction.
Evenement:

Permet de sélectionner quel est I’événement qui doit activer la fonc-
tion.

Opération automatique:

Permet de décider quel type d’opération mathématique exécuter lors
du déchainement de 1’évenement sélectionné.

On définit Champ ASCII le champ qui permet la représentation d’une
variable en un format alphanumérique.

Le Champ ASCII est un champ dynamique lequel fait référence a une
variable chaine.

Le Champ ASCII peut étre représenté seulement dans le format ASCII.
Le Champ ASCII ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

Le Champ ASCII peut étre affiché en Inverse (Invertit la couleur de
I’arriere plan avec celle du premier plan).

Le Champ ASCII peut étre affiché en modalité Clignotante.
Le Champ ASCII possede le parameétre Seuil qui permet de modifier la
couleur d’arriere plan et/ou celle du premier plan en utilisant les variables

du périphérique raccordé.

Le Champ ASCII peut activer une Opération automatique (voir Pag.
4-117) grace a la pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement dépend du type de VT uti-
lisé et plus précisément :

* Terminaux graphiques -> 1 pixel
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¢ Terminaux texte -> | caractere

Au Champ ASCII peut étre associée une quelconque police de caracteres
de la langue (voir “Chapitre 6 -> Langues du projet®).

Sont associés au Champ ASCII différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
v Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.

Longueur :

Il est possible de déterminer la longueur de la chaine ou plus simple-
ment le nombre de caracteres du champ.

Format :
Le correspondant de la longueur en caracteres est affiché.

Exemple.

Longueur Format

10 $553555553

Apercgu:
Voir Champ Numérique Pag. 4-9.

=~ Mode.
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Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.

v Seuil.

Type :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Seuil :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
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Champ Texte
Dynamique

13

Premier plan :

Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Arrigre plan :

Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Clignotement :

Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Apercu :

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

v Opération automatique.

Autorisée:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Evénement:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

On définit Champ Texte Dynamique le champ qui permet la représenta-
tion de données binaires en un format textuel.

Le Champ Texte Dynamique est un champ dynamique lequel fait réfé-
rence a une variable numérique.

L’affichage textuel se fait par I’interprétation de la valeur d’une variable ou
bien de I’état d’un ou de plusieurs de ses bits associés a une liste de textes.
(Voir Pag. 4-95 -> “Listes de Textes®).

Il est possible que la longueur de la liste de textes associée a la variable
contienne un nombre d’éléments supérieur a la valeur pouvant étre repré-
sentée par la variable elle-méme.

Si la valeur de la variable associée a la liste de textes n’identifie pas un
texte valable, une série de caracteres [ ! | sont visualisés sur 1I’afficheur.
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Le Champ Texte Dynamique ne peut pas étre affiché sur fond transpa-
rent.

Le Champ Texte Dynamique peut étre affiché en Inverse (Invertit la cou-
leur de I’arriere plan avec celle du premier plan).

Le Champ Texte Dynamique peut étre affiché en modalité Clignotante.
Le Champ Texte Dynamique posséde le parametre Seuil qui permet de
modifier la couleur d’arriere plan et/ou celle du premier plan en utilisant les

variables du périphérique raccordé.

Le Champ Texte Dynamique peut activer une Opération automatique (voir
Pag. 4-117) grace a la pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement dépend du type de VT uti-
lisé et plus précisément :

* Terminaux graphiques > 1 pixel
* Terminaux texte -> 1 caractere

Le Champ Texte Dynamique permet trois modalités d’association a une
liste :

* Associé a la valeur numérique de la variable

* Associé au bit unique de la variable

* Associé a un groupe de bits de la variable

Associé a la valeur numérique de la variable :

On utilise la valeur (binaire ou BCD) de la variable associée a la liste
de textes pour déterminer quel texte afficher. La valeur O n’est pas
une valeur autorisée.
Exemple.
On prend une liste de 8 textes (de Texte 1 a Texte 8). Si la valeur de
la variable associée a la liste est 5 le Texte 5 est affiché, si la variable

vaut 8 le Texte 8 est affiché, alors que si la valeur contient une valeur

de lecture/écriture, en réglant le Texte 3 la valeur 3 serait écrite dans
la variable.

Associé au bit unique de la variable :

Un seul bit de la variable associée a la liste de textes est utilisé pour
déterminer quel texte afficher. Dans le cas ol le champ pourrait étre
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chargé, la mise a jour du bit a I’intérieur de la variable modifierait
également 1’état des bits non intéressés.

11 est conseillé d’utiliser, a ’intérieur d’une méme page, des
variables différentes pour chaque texte dynamique.

Exemple.

On prend une liste de 8 textes (de Texte 1 a Texte 8) et ’on associe a
cette liste le bit O de la variable associée; lorsque 1’état du bit est 0, le
Texte 1 est visualisé sur I’afficheur, lorsque 1’état du bitest 1, c’est le
Texte 2 qui est affiché. Les textes de Texte 3 a Texte 8 ne sont pas
gérés. Si le champ dynamique était de lecture/écriture, en chargeant
le Texte 1 le bit associé dans la variable se recharge, si c’est le Texte
2 qui est chargé, le bit associé dans la variable se charge. Tous les
autres bits non intéressés sont rechargés !!!

Associé a un groupe de bits de la variable :

Un groupe de bit de la variable associée a la liste de textes est utilisé
pour déterminer quel texte afficher. Dans la variable, un seul bit a 1
doit étre présent et tous les autres doivent étre a 0; avec plus d’un bit
a 1, est affiché le texte associé au bit plus significatif, si tous les bits
sont a 0 est affichée une série de caractéres [ ! ]. Dans le cas ou le
champ dynamique puisse étre chargé, la sélection et la successive
confirmation d’un texte provoquerait le changement d’état de 0 a 1
du bit associé et le rechargement contemporain des bits restants de la
variable. Ce type de champ dynamique peut étre comparé a un sélec-
teur rotatif avec un certain nombre de positions et ol le nombre de
positions est le nombre de bits sélectionnés.

Exemple.

On prend une liste de 8 textes (de Texte 1 a Texte 8) et ’on associe a
celle-ci le groupe de bits compris entre bit 4 et bit 11 de la variable
associée. Lorsque 1’état du bit 4 est 1, le Texte 1 est visualisé sur
I’afficheur, lorsque I’état du bit 5 est 1, c’est le Texte 2 qui est affiché
et ainsi de suite pour tous les autres bits du groupe. si tous les bits

chargés a 1, serait affiché le texte correspondant a la valeur du bit
plus haut (Texte 8). Si le champ dynamique était de lecture/écriture,
en sélectionnant le Texte 1 le bit 4 de la variable serait porté a 1’état
logique 1, alors qu’en chargeant le Texte 3, le bit 7 serait chargé.
Tous les autres bits non intéressés sont portés a I’état logique 0!!!

Sont associés au Champ Texte Dynamique différents parametres qui doi-
vent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de la
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nécessité de représentation de 'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.

v Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Listes de textes (%) :
Il est possible de sélectionner quelle liste de textes associer ala variable.
v Type.
Type :
11 est possible de choisir la modalité du texte dynamique.
Premier bit () :

Indique le premier bit associé a la liste des textes dans la modalité
Groupe de bits ou un Seul bit.

Dernier bit :
Indique le dernier bit associé a la liste des textes dans la modalité
Groupe de bits. A I’intérieur de la variable, le poids de ce bit doit étre
plus significatif par rapport au Premier bit.
v Mode.

Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
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Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.

v Seuil.

Type :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Seuil :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
Premier plan :

Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
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Champ Barre

Arriere plan :
Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Clignotement :
Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Apercu:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
v Opération automatique.
Autorisée:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Eveénement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
On définit Champ Barre le champ qui permet la représentation d’une
variable en un format barre graphique.

Le Champ Barre est un champ dynamique qui fait référence a une variable
numérique.

Le Champ Barre peut étre représenté dans le mode Direction de bas -> en
haut, Direction gauche -> droite, Direction de haut -> en bas et Direction
droite -> gauche.

Le Champ Barre ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

Le Champ Barre peut étre affiché en Inverse (Invertit la couleur de
I’arriere plan avec celle du premier plan).

Le Champ Barre peut étre affiché en modalité Clignotante.
Le Champ Barre posséde le paramétre Seuil qui permet de modifier la

couleur d’arriere plan et/ou celle du premier plan en utilisant les variables
du périphérique raccordé.
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Le Champ Barre peut activer une Opération automatique (voir Pag.
4-117) grace a la pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
Sont associés au Champ Barre différents parameétres qui doivent &tre com-
pilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité de
représentation de I’ utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
v Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
C’est la variable du périphérique raccordé a laquelle le champ fait
référence; des valeurs limites minimum et maximum doivent étre
attribuées a cette variable.
v Mode.
Index de champ :
Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :
Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :
Voir Champ Numérique Pag. 4-11.

Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
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Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag.

Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag.

Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag.

Seuil.

Type :

Voir Champ Numérique Pag.

Source :

Voir Champ Numérique Pag.

Variable (%) :

Voir Champ Numérique Pag.

Seuil :

Voir Champ Numérique Pag.

Premier plan :

Voir Champ Numérique Pag.

Arriere plan :

Voir Champ Numérique Pag.

Clignotement :

Voir Champ Numérique Pag.

Apercu :

Voir Champ Numérique Pag.

4-12.

4-12.

4-13.

4-6.

4-6.

4-6.

4-13.

4-14.

4-14.

4-14.

4-15.
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= Afficheur.

Direction :
Permet de choisir le mode d’affichage de la barre.
(Gauche -> Droite, Droite -> Gauche, De haut->En bas, De
bas -> En haut)

Type d’échelle :

Permet de choisir quel type d’échelle doit étre affiché en association a
la barre.

Nombre de valeurs :

Permet de choisir le nombre de valeurs qui doivent étre affichées
dans I’échelle.

Nombre d’encoches :

Permet de choisir le nombre d’encoches qui doivent étre affichées
dans I’échelle entre une valeur et I’autre.

Arriere plan :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher I’arriere plan du
Champ barre.

Zone déplacement :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher la zone utilisée
pour le déplacement de la barre.

Barre :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher la barra.
Valeurs :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher les couleurs de I’ échelle.
Type :

Permet d’attribuer la couleur que I’échelle devra assumer en fonction

de la valeur attribuée a l’intervalle (voir Champ Numérique Pag.
4-13).
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Apercu :

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

r~ Opération automatique.

Autorisée:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Evénement:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

Champ On définit Champ Symboliquele champ qui permet lareprésentation de don-
Symbolique nées binaires comme images (bitmap dynamiques). Tout ce qui a été dit pour

le Champ Texte Dynamique est valable sauf que si la valeur de la variable
il associée alaliste des images (voir Pag. 4-96 -> “Listes desimages®) n’iden-

tifie pas une image valable, apparait sur I’afficheur I'image ‘ERROR’.

Méme si les exemples reportés sont encore valables conceptuellement, il
faut faire référence non plus aux textes mais aux images.

v Options générales.

Nom :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.

v Type.
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Listes des images (%) :

Il est possible de sélectionner quelle liste d’images associer a la
variable.

Type :

Il est possible de choisir la modalité de I’image dynamique.
Premier bit :

Voir Champ Texte Dynamique Pag. 4-21.
Dernier bit :

Voir Champ Texte Dynamique Pag. 4-21.

v Mode.

Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
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Champ
Symbolique
mobile

v Opération automatique.
Autorisée:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Eveénement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

On définit Champ Symbolique Mobile le champ qui permet la représenta-
tion de données binaires comme les images (bitmap dynamiques), il permet
en outre, au moyen de variable du périphérique raccordé, le déplacement de
I’image sur une zone préfixée par I’ utilisateur.

Le Champ Symbolique Mobile ne supporte pas la transparence, la zone
de déplacement ne doit donc pas contenir d’images de fond.

Tout ce qui a été dit pour le Champ Texte Dynamique est valable pour ce
champ, exception faite que si la valeur de la variable associée a la liste
d’images (voir Pag. 4-96 -> “Listes des images®) n’identifie pas une

image valable, I'image ‘ERROR’ sera visualisée sur 1’afficheur.

Méme si les exemples reportés sont encore valable conceptuellement, il
faut se référer non plus aux textes mais aux images.

v Options générales.

Nom :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
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v Type.

Listes des images (%) :

Ilestpossible de sélectionner quelleliste d’images associer ala variable.
Type :

Il est possible de choisir la modalité de I’image dynamique.
Premier bit :

Voir Champ Texte Dynamique Pag. 4-21.
Dernier bit :

Voir Champ Texte Dynamique Pag. 4-21.

v Mode.

Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
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Champ
Date/Heure

L

=~ Mouvement.
Directions de mouvement :

Permet de définir comment le symbole dynamique doit se déplacer :
horizontal et vertical, uniquement horizontal ou uniquement vertical.

Source (Variable horizontale) :
Il est possible de déterminer I’origine de la variable, si sur le périphé-
rique ou une variable de mémoire données, pour le déplacement hori-
zontal de I’image. (Voir Pag. 4-53 -> “Variables®).

Variable (Variable horizontale) (<) :
C’est la variable a laquelle fait référence le champ.

Source (Variable verticale) :
11 est possible de déterminer 1’origine de la variable, si sur le périphé-
rique ou une variable de mémoire données, pour le déplacement ver-
tical de I'image. (Vedi Pag. 4-53 -> “Variables®).

Variable (Variable verticale) () :
C’est la variable a laquelle fait référence le champ.

v Opération automatique.

Autorisée:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

Evenement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

On définit Champ Date/Heure le champ qui permet 1’affichage de I’heure
et de la date.

Le Champ Date/Heure est un champ non modifiable et fait référence a
I’horloge et au dateur interne du VT.
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Le Champ Date/Heure ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

Le Champ Date/Heure peut étre affiché en Inverse (Invertit la couleur de
I’arriere plan avec celle du premier plan).

Le Champ Date/Heure peut étre affiché en modalité Clignotante.

La résolution minimum pour le positionnement dépend du type de VT uti-
lisé et plus précisément :

* Terminaux graphiques -> 1 pixel
e Terminaux texte -> 1 caractere

Le Champ Date/Heure peut étre affiché comme Heure sans secondes,
Heure avec secondes, Date, Jour de la semaine.

Heure sans secondes :

L’heure est affichée dans le mode ##:##. Ce type d’affichage possede
deux formats différents.

Format 24 heures HH:MM

HH -> 00... 23Heures
MM -> 00... 59Minutes

Format 12 heures HH:MMx

HH -> 01l ... 12Heures

MM -> 00 ... 59Minutes

X > a;p
Ou [ a ] est’abréviation de la parole ante-méridien qui signifie matin
avant midi (00:00 a 11:59), alors que [ p ] est 'abréviation de la
parole post-méridien qui signifie apres-midi (12:00 a 23:59).

Heure avec secondes :

Conceptuellement elle est comme I’heure sans secondes, mais elle
permet également 1’affichage des secondes (HH:MM:SS ou bien
HH:MM:SSx).

Date :

La date est affichée dans le mode ##/##/####. Ce type d’affichage
possede deux formats différents.
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Trend

Format DD/MM/YYYY

DD ->01...31 Jour
MM ->01...12 Mois
YYYY ->n...2096 Année

Format MM/DD/YYYY

Comme le format précédent mais avec inversion de la position
DD et MM.

Jour de la semaine :

Le jour de la semaine est affiché. Ce type d’affichage posseéde deux
formats de visualisation.

Format 1 :

Affiche le jour de la semaine en format numérique de 0 a 6
(O=Dimanche ... 6=Samedi).

Format Lundi :

Affiche le jour de la semaine en prélevant I’information tex-
tuelle d’une liste de textes dynamiques associée.

La liste commence a Dimanche et finit avec Samedi. Si la liste
n’est pas compilée de la facon décrite, on aura un affichage
des jours erroné.

On définit Trend le champ qui permet la représentation d’une variable en
un format graphique qui montre I’évolution de la valeur dans le temps. Le
seul graphique lié a une valeur de variable prend le nom de Canal. Un
Trend peut contenir plus d’un canal (voir Manuel Hardware).

Le Champ Trend est un champ dynamique qui fait référence a une varia-
ble numérique.

Le Champ Trend peut étre représenté dans le mode Ligne [ ~ ], Point un
seul pixel [ = ], Point X [ 2 ], Point + [ == ], Point X et + [ 3 ] et Point O

(gl

Le Champ Trend ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

Le Champ Trend peut étre affiché en Inverse (Invertit la couleur de
I’arriere plan avec celle du premier plan).
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La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
Sont associés au Champ Trend différents parameétres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (+%), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont listés ci-dessous.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Canaux :
11 est possible de déterminer le nombre de canaux a afficher dans un
trend. (Pour le nombre maximum de canaux voir Manuel Hardware).
Le canal appelé Canal de référence détermine le nombre d’échan-
tillons de tous les canaux.
Trend tampon (%) :
Permet d’assigner un des trend tampons présents dans le projet.

Nombre d’échantillons :

Détermine le nombre de valeurs qui doivent étre montrées contempo-
rainement dans le trend.

Représentation :

Détermine I’ affichage du trend; Ligne [ ~ ], Point un seul pixel [ = ],
Point X [ = ], Point + [ == ], Point X et + [ 3 ] et Point O [ ] ].

Couleur (Représentation ):
Détermine la couleur avec laquelle le canal doit étre représenté.
Limite haute :

Permet de fixer la limite supérieure du canal, outre a laquelle 1’affi-
chage est tronqué (voir exemple suivant).

Couleur (Limite haute) :

Détermine la couleur avec laquelle le canal doit étre représenté s’il
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dépasse la limite supérieure (voir exemple suivant).
Limite basse :

Permet de fixer la limite inférieure du canal, en-dela de laquelle il
n’est plus affiché (voir exemple suivant).

Couleur (Limite basse) :

Détermine la couleur avec laquelle le canal doit étre représenté s’il
dépasse la limite inférieure (voir exemple suivant).

Exemple :

Supposons d’avoir un trend a un canal qui affiche le trend tampon d’une
variable qui peut assumer une valeur comprise entre 0 et 1024. La représen-
tation du canal se fait en utilisant la ligne de couleur noire, la limite infé-
rieure du trend est fixée a une valeur de 128 avec la couleur verte, alors que
la limite supérieure est fixée a une valeur de 896 avec la couleur jaune.
(Dans I’exemple on néglige le nombre d’échantillons parce que insignifiant
pour la compréhension des limites).

Développement réel de la variable
1024 Valeurs
896 A tronquées
Zone visible
128 Valeurs
0 tronquées
Représentation dans le trend
896 < Limite supérieure
AN /
Vert
128 Limite inférieure
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Touche tactile

|

A Le changement de couleur des limites ne sera pas visible si la

variation de la valeur entre un échantillon et ’autre ne sera pas
suffisante a provoquer un segment assez long ou bien si une des deux
valeurs pour la création du segment reste sur la limite.

L Valeur quireste - l

s sur la limite - A

896 - Limite supérieure

128 L Limite inférieure
'\ Segment trop
/E court T

On définit Touche tactile le champ qui permet 1’affichage d’une forme
rectangulaire prédéfinie ou il est possible d’introduire une étiquette ou bien
une image; peuvent étre associées a ce champ des fonctions (Pag. 4-84 ->
“Fonctions associables aux touches F et/ou E et aux touches tactiles :*) ou
des commandes directes (Pag. 4-92 -> “Commandes Directes®).
Pour la minimum résolution voir Pag. 4-80 -> “Touches tactiles*.
Sont associés a la Touche tactile différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Nom :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Touches du projet (%) :

Il est possible de choisir une touche a introduire dans la page parmi
celles présentes dans la liste touches tactiles.
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Zone tactile

@l

On définit Zone tactile le champ invisible et transparent de forme rectan-
gulaire auquel il est possible d’associer des fonctions (Pag. 4-84 -> “Fonc-
tions associables aux touches F et/ou E et aux touches tactiles :*) ou des
commandes directes (Pag. 4-92 -> “Commandes Directes®).

La dimension minimum de la Zone tactile est une cellule écran tactile
(Voir Manuel Hardware - Caractéristiques techniques Ecran Tactile).

On peut attribuer un niveau de mot de passe a une Zone tactile.
Une Zone tactile n’a validité que dans la page ou elle est définie.

On ne peut superposer que des champs et des objets de seule lecture a une
Zone tactile.

Les Zones tactiles se voient associer différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Nom :
Nom pour définir le champ. Il est conseillé de I’assigner de fagon a
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’assigner un commentaire qui doit étre si possible
I’explication de la fonction de la zone et de sa signification, mais il
peut aussi étre une séquence alphanumérique de caracteres.
Mot de passe :
Voir Champ Numérique “Chapitre 6 -> Mot de passe*.
Fonction :
Il est possible d’associer a la zone une des fonctions énoncées (Pag.
4-84 -> “Fonctions associables aux touches F et/ou E et aux touches
tactiles :*) ou des commandes directes (Pag. 4-92 -> “Commandes
Directes®).
Spécification de fonction (%) :

Spécifie le mode opérationnel de la fonction sélectionnée.

Exemple.
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Ligne

Rectangle

o

Ellipse

<

Si I’on a choisi la fonction macro, elle permet d’établir quelle macro
activer.

Objet :

Ultérieure sous-liste dans la fonction spécifiée.

On définit Ligne une succession continue de pixel (éléments punctiformes)

N

qui donne origine a une forme linéaire, la ligne ne peut donc pas étre
courbe.

La Ligne est un champ statique et n’est associée a aucune variable du péri-
phérique.

La Ligne peut assumer toute direction horizontale, verticale et oblique; la
résolution minimum pour le positionnement et le tracé est 1 pixel.

La Ligne peut étre affichée en modalité Clignotante.

La Ligne ne peut pas dépasser la zone de I’afficheur.

On définit Rectangle une succession continue de pixel qui donne origine a
une forme quadrangulaire.

Le Rectangle est un champ statique et n’est associé a aucune variable du
périphérique.

La résolution minimum pour le tracé et le positionnement de Rectangle est
1 pixel.

Le Rectangle peut étre affiché en modalité Clignotante.

Les dimensions du Rectangle ne peuvent pas dépasser les dimensions de
I’afficheur.

On peut associer au Rectangle un attribut de remplissage.

On définit Ellipse une succession continue de pixel qui donne origine a une
forme circulaire.

L’ Ellipse est un champ statique et n’est associée a aucune variable du péri-
phérique.

La résolution minimum pour le tracé et le positionnement de 1’ Ellipse est 1

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



pixel.
I’ Ellipse peut étre affichée en modalité Clignotante.
Les dimensions de 1’Ellipse ne peuvent pas dépasser les dimensions de

I’afficheur.

On peut associer a I'Ellipse un attribut de remplissage.

Arc On définit Arc une succession continue de pixel qui donne origine a une

forme courbe.
i

L’ Arc est un champ statique et n’est associé a aucune variable du périphéri-
que.

L’ Arc peut assumer toute direction horizontale, verticale et oblique; la réso-
lution pour le tracé et le positionnement est 1 pixel.

I’ Arc peut étre affiché en modalité Clignotante.

L’ Arc ne peut pas dépasser la zone de I’afficheur.

Image Bitmap  On définit /mage Bitmaple champ qui fait référence a une image graphique.

ml L’Image Bitmap est un champ statique et n’est associé a aucune variable
du périphérique.

Sont associés a I’lmage Bitmap différents parametres qui doivent étre
compilés. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Image de projet :
Permet d’introduire des images contenues dans la liste des images

(Pag. 4-96 -> “Listes des images*).

Indicateur On définit Indicateur le champ qui permet 1’affichage de la valeur d’une
variable en un format graphique. La forme de la représentation graphique
est celle d’un indicateur analogique.

I’ Indicateur est un champ dynamique qui se réfere a une variable numéri-
que.

L’ Indicateur ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
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L’ Indicateur se voit associer différents parameétres qui doivent étre compi-
1€s; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de la nécessité de
représentation de I’ utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
v Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
C’est la variable du périphérique raccordé a laquelle le champ se
réfere; des valeurs limites minimum et maximum doivent étre attri-
buées a cette variable.
v Afficheur.

Direction :

Permet de choisir le mode d’affichage de I’indicateur (En haut, En
bas, A droite, A gauche).

Type d’échelle :

Permet de choisir quel type d’échelle doit étre affichée en association
avec I’indicateur.

Demi angle :
Permet de choisir I’ouverture en grades de I’échelle en maintenant

comme référence la bissectrice. L’ouverture maximum du demi
angle est de 170°.
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Echelle |
\\<—4 Demi angle |
} Bissectrice ‘

Nombre de valeurs :

Permet de choisir le nombre de valeurs qui doivent étre affichées
dans I’échelle.

Nombre d’encoches :

Permet de choisir le nombre d’encoches qui doivent &tre affichées
dans I’échelle entre une valeur et I’ autre.

Arriere plan :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher I’arriere plan de
I’indicateur.

Aiguille :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher 1’aiguille de
I’indicateur.

Encoche :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher ’extrémité de
I’aiguille proche a I’échelle.

Valeurs :

Permet d’attribuer la couleur avec laquelle afficher les valeurs de
I’échelle.

Type :

Permet d’attribuer la couleur que devra assumer I’échelle en fonction
de la valeur attribuée a I’intervalle (voir Champ Numérique Pag. 4-13).

Apercu :

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
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Potentiomeétre
a curseur

i3

On définit Potentiométre a curseur le champ qui permet I’affichage de la
valeur d’une variable en un format graphique.

Le Potentiometre a curseur est un champ dynamique qui se réfere a une
variable numérique.

Le Potentiométre a curseur ne peut pas étre affiché sur fond transparent.

Le Potentiomeétre a curseur peut activer une Opération automatique (voir
Pag. 4-117) grace a la pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
Le Potentiométre a curseur se voit associer différents parametres qui
doivent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de
la nécessité de représentation de 1’utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.
v Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
v Mode.
Index de champ :
Voir Champ Numérique Pag. 4-9.

Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
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Lecture simple :
Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :
Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :
Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :
Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :
Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
v Afficheur.
Direction :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Type d’échelle :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Nombre de valeurs :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Nombre d’encoches :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Arriere plan :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Curseur :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
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Sélecteur a
curseur

i

Encoche :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Valeurs :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Type :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Apercu :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
v Opération automatique.
Autorisée:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Evénement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
On définit Sélecteur a curseurle champ qui permet I’affichage en un for-
mat graphique d’une série de valeurs contenues dans une variable.

Le Sélecteur a curseurest un champ dynamique qui se réfere a une varia-
ble numérique.

La visualisation graphique de la position du curseur se fait au moyen de
I’interprétation de la valeur, contenue dans une variable, liée a la position
du curseur lui-méme.

Le Sélecteur a curseur peut avoir de 2 a 16 positions.

Si la valeur de la variable associée au sélecteur a curseur dépasse la valeur
maximum, une série de caractéres [ ! ] sont visualisés sur 1’afficheur.

Le Sélecteur a curseur ne peut pas étre affiché sur fond transparent.
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Le Sélecteur a curseur peut activer une Opération automatique (voir Pag.
4-117) grace a la pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
Le Sélecteur a curseur se voit associer différents paramétres qui doivent
étre compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la
nécessité de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.
> Options générales.
Nom :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Commentaire :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
v Mode.
Index de champ :
Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :
Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :
Voir Champ Numérique Pag. 4-11.

Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
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Protection a bit :
Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :
Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :
Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
v Positions.
Nombre de positions :
Permet d’établir combien de positions aura le sélecteur.
Valeurs des positions :
Permetde voir]’associationentre lapositionducurseuretlavaleurdelavariable.
Valeur sélectionnée :
Permet d’introduire la valeur a associer a la position du curseur.
v Afficheur.
Direction :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Type d’échelle :
Voir Indicateur Pag. 4-40.
Arriere plan :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Curseur :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Encoche :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
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Potentiomeétre
a bouton
rotatif

s

Valeurs :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
Apercu :
Voir Indicateur Pag. 4-41.
v Opération automatique.
Autorisée:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Evenement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
On définit Potentiométre a bouton rotatif le champ qui permet 1’affi-
chage de la valeur d’une variable en un format graphique.

Le Potentiométre & bouton rotatif est un champ dynamique qui se réfere
a une variable numérique.

Le Potentiométre a bouton rotatif ne peut pas étre affiché sur fond trans-
parent.

Le Potentiométre a bouton rotatif peut activer une Opération automatique
(voir Pag. 4-117) grace ala pression de la touche Retour en fin d’introduction.

La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.

Le Potentiometre a bouton rotatif se voit associer différents parametres
qui doivent &tre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépen-
dent de la nécessité de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont
énumérés ci-dessous.

v Options générales.

Nom :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
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4-48

Commentaire :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable () :

Voir Indicateur Pag. 4-40.

v Mode.

Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.

v Afficheur.

Direction :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
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Type d’échelle :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
Demi angle :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
Nombre de valeurs :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Nombre d’encoches :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Arriere plan :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Curseur :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Encoche :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Valeurs :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Type :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Apercu :

Voir Indicateur Pag. 4-41.

v Opération automatique.

Autorisée:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
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Sélecteur a
bouton rotatif

-

-

-

-

Evenement:
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

On définit Sélecteur a bouton rotatif le champ qui permet I’affichage en
un format graphique d’une série de valeurs contenues dans une variable.

Le Sélecteur a bouton rotatif est un champ dynamique qui se réfere a
une variable numérique.

La visualisation graphique de la position du curseur se fait au moyen de
I’interprétation de la valeur, contenue dans une variable, liée a la position
du curseur lui-méme.

Le Sélecteur a bouton rotatif peut avoir de 2 a 16 positions.

Si la valeur de la variable associée au sélecteur a rotation dépasse la valeur
maximum, une série de caracteres [ ! | sont visualisés sur I’afficheur.

Le Sélecteur a bouton rotatif ne peut pas étre affiché sur fond transparent.
Le Sélecteur a bouton rotatif peut activer une Opération automatique
(voir Pag. 4-117) grace a une pression de la touche Retour en fin d’intro-
duction.
La résolution minimum pour le positionnement est 1 pixel.
Le Sélecteur a bouton rotatif se voit associer différents parametres qui
doivent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de
la nécessité de représentation de 1'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.
v Options générales.

Nom :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.

Commentaire :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
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Source :

Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :

Voir Indicateur Pag. 4-40.

v Mode.

Index de champ :

Voir Champ Numérique Pag. 4-9.
Lecture continue :

Voir Champ Numérique Pag. 4-10.
Lecture simple :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Modification du champ autorisée :

Voir Champ Numérique Pag. 4-11.
Protection a bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Numéro du bit :

Voir Champ Numérique Pag. 4-12.
Mot de passe :

Voir Champ Numérique Pag. 4-13.

> Positions.

Nombre de positions :

Voir Sélecteur a curseur Pag. 4-46.
Valeurs des positions :

Voir Sélecteur a curseur Pag. 4-46.
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Valeur sélectionnée :

Voir Sélecteur a curseur Pag. 4-46.

v Afficheur.

Direction :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
Type d’échelle :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
Demi angle :

Voir Indicateur Pag. 4-40.
Arriere plan :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Curseur :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Encoche :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Valeurs :

Voir Indicateur Pag. 4-41.
Apercu :

Voir Indicateur Pag. 4-41.

v Opération automatique.

Autorisée:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Eveénement:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
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Variables

Opération automatique:

Voir Champ Numérique Pag. 4-15.

On définit Variable un objet qui permet d’associer a un champ dynamique
une donnée contenue dans le périphérique raccordé.

La Variable peut étre configurée directement en VIWIN ou bien en utili-
sant un ou plusieurs fichiers externes a VITWIN.

Les fichiers supportés sont :
* Liste des instructions (AWL)
* Liste symbolique (ASC)
* Valeurs séparées par une virgule (CSV)
* Texte (TXT)

A La configuration de la variable en utilisant les fichiers AWL et
ASC n’est possible que pour certains périphériques (voir “Appen-
dice B%)

A La génération des fichiers AWL et ASC dépend exclusivement du
programme du périphérique utilisé (voir les manuels correspon-
dants fournis par le constructeur).

Pour Dutilisation des fichiers CSV et TXT voir “Chapitre 6 ->
Exporter dans le fischier* e/o “Chapitre 6 -> Importer du fischier®.

On entend par périphérique un appareillage quelconque raccordé au termi-
nal ou bien le terminal lui-méme lorsque 1’on utilise les Registres internes.

On définit les Registres internes comme une zone de mémoire interne au
terminal a disposition de 1’utilisateur.

La zone des Registres internes N’a PAS la capacité de retenir en
mémoire, par conséquent, en éteignant le terminal, les données se
perdent, méme en présence de batterie.

Les dimensions de la zone dépendent du terminal utilisé (voir Manuel
Hardware) et elle est unique qu’elle soit utilisée a Registres (Word, Dword,
String et Floating-Point) ou bien a Bits.

Exemple.
Supposons de définir deux variables, la premiere utilise le Registre interne

1IR3, alors que la seconde utilise le registre interne a Bit 48. Comme le mon-
tre le tableau reporté ci-dessous, le Bit 48 correspond au premier bit du
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registre IR3 (Word 3).

Bit
Word 0 |15]14|13|12|11]|10{9 |8 |7 |6 |5|4|3|2|1|0
Word 1 |31]30(29|28|27|26(25|24|23|22|21|20|19|18|17 |16
Word 2 |47|46|45|4443|42|41|40|39|38|37|36|35|34|33|32
Word 3 |63|62|61 (6059|5857 |56 (55|54 |53|52|51|50 49 48
Word 4 |79|78|77|76|75|74|73|72|71|70|69|68|67 |66 |65 |64
Word 5 |95|94/93|92/91|90(89|88|87|86|85|84|83|82|8180

Zone Registres Internes

Deux types de variables se classifient : une du type chaine (généralement
utilisée pour 1’échange d’informations textuelles avec le périphérique) et
une du type numérique (qui admet le format virgule fixe et virgule flottante
et qui est utilisée pour I’échange de valeurs).

Variables Chaine :

Ce type de variable permet I’affichage d’un ensemble de caracteres
alphanumériques.

Il faut rappeler qu'un caractere Ascii occupe 8 bits (10ctet) d’un
registre, il faut donc se rappeler le nombre de registres nécessaires
pour afficher le nombre de caractéres chargés.

Exemple.

On définit la Variable Chaine d’une longueur de 8 caracteres.

Du fait que chaque caractere est composé de 8 bits il faut 64 bits (8
bits x 8 caracteres). Si le registre contenu dans le périphérique rac-
cordé est formé de 16 bits, il faudra 4 registres, si au contraire le péri-

phérique contient des registres de 32 bits, il ne faudra que 2 registres.

VTWIN ne controle pas la superposition des adresses du
périphérique utilisées pour la définition des variables.

Variables Virgule Fixe o Entieres :
Ce type de variable permet, comme le dit la parole, des représenta-

tions avec position de la virgule préfixée ou sans virgule, indépen-
damment de la valeur a afficher.
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Exemple.

Supposons d’introduire une variable avec format de visualisation 2
chiffres avant la virgule et 2 chiffres apres la virgule ##.##

Les valeurs sont affichées de la fagon suivante :

Valeur Affichage
4567 45.67
23567 35.67
1000 10.00
53 00.53

Variables Virgule Flottante :

Ce type de variable permet, comme le dit la parole, des représenta-
tions avec position de la virgule non préfixée, mais qui adapte sa
position selon la valeur de la donnée contenue dans le périphérique.
Le format supporté est a précision simple (4 Octets). La résolution
d’affichage dépend de la résolution du calcul du périphérique.

Le format d’affichage n’est pas le scientifique (1.23E2) mais le déci-
mal (123).

Exemple.

Supposons d’introduire une variable avec format d’affichage 6 carac-
teres #HHHH

Les valeurs sont affichées de la fagon suivante :

Valeur Affichage
23567 23567
2356.7 2356.7
235.67 235.67
2.3567 2.3567

La Variable d’un terminal peut étre partagée avec d’autres terminaux, cela
signifie que les informations contenues dans un périphérique directement rac-
cordé a un VT peuvent &tre aussi affichées et/ou modifiées par d’autres VT,
a condition qu’ils soient reliés en réseau ESA-NET (voir Manuel Hardware).

La Variable partagée prend le nom de Variable Publique (voir “Chapitre 6
-> Données Publiques®). Le nombre maximum de variables publiques
dépend du terminal (voir Manuel Hardware).
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CHAPITRE 4
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Une Variable prend le nom de Variable a Distance si elle est déclarée sur
un terminal tout en appartenant a un autre. Le tout est possible si ’on est
dans un contexte de projet de réseau ESA-NET (voir Manuel Hardware).

Une variable a distance n’existe pas physiquement tant qu’elle n’est pas
déclarée également dans I’autre terminal.

La variable a distance n’est rien d’autre qu’une variable publique utilisée
par d’autres terminaux avant que celle-ci ne soit déclarée comme telle (voir
“Chapitre 6 -> Données Publiques*).

VTI VT2
VT1_VAR1 VT2_VAR1
VT1_VAR2 ESA-NET VT2 _VAR2

P
VT1_RVAR3

Sont associés a la Variable différents parametres qui doivent étre compilés;
certains sont obligatoires (*), d’autres dépendent de la nécessité de repré-
sentation de 'utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
r~v Options générales.
Nom :
Nom pour définir la variable. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de la variable et de sa significa-
tion mais il peut €tre aussi une séquence alphanumérique de caracte-

Ies.

A Le commentaire en phase de reproduction de la variable
n’est pas reporté.

Source :
Il est possible de déterminer a quel périphérique associer la variable.
Importer variables :

Rappelle le masque d’insertion des différentes variables dans le pro-
jet en les important grace a la sélection de un ou plusieurs fichiers
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externes a VTWIN. Ces fichiers doivent &tre générés grace au pro-
gramme de gestion du projet du périphérique raccordé au VT et doi-
vent étre acquis par VIWIN (voir “Chapitre 5 -> Projet Un seul
VT :* et “Chapitre 6 -> Importer du fischier®).

A La fonction ne s’active que si I’on sélectionne, dans la case
d’origine, un périphérique qui supporte la fonction (voir
“Appendice B“).
Zone de Données :
11 est possible de déterminer quelle zone de données du périphérique
doit étre attribuée a la variable (Exemple: Counter, Flag, Input, Out-
put, Register, Timer). La liste des zones de données dépend du type

de périphérique choisi.

Type :
Il est possible de déterminer le type d’affichage de la zone de don-
nées Bit, Byte, Word, Dword, Stringa, Floating point (virgule flot-
tante). Le type d’affichage dépend du périphérique choisi.

Longueur :

Définit le nombre de caracteres qui composent la chaine et détermine
par conséquent la quantité d’octets de la variable

A VTWIN ne contrdle pas la congruence entre la longueur du
champ et la longueur de la chaine.

Avec signe :
Ce parametre définit si I’affichage doit se faire avec ou sans signes.
Si I’on choisit la représentation avec le signe, on ne le verra affiché
que dans le cas de valeurs négatives. Dans le cas de valeurs positives
aucun signe ne sera affiché.

Exemple.

Variable 4 chiffres plus le signe (5 chiffres au total) : pour la valeur
1234 est affiché 1234; pour la valeur -1234 est affiché -1234.

BCD:

Permet d’afficher le contenu de la variable en format BCD.
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CHAPITRE 4
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Adresse (%) :

Dans ce champ on détermine 1’adresse de la donnée choisie. Le type
d’adressage dépend du type de périphérique raccordé.

Exemple.

Donnée choisie -> Registre
Adresse permise par le périphérique-> 0-100
Adresse choisie -=> 25

r Limite et corrections linéaires.
Limite d’entrée :
Permet d’attribuer & la variable la possibilité de fixer ou non une
limite d’entrée; si 1’on choisit de le faire, il faut assigner la valeur des

limites minimum et maximum admises.

On peut assigner la valeur au moyen d’une constante ou d’une
variable numérique.

Exemple:

Minimum = 0
Maximum = 100

ou

Minimum =VARO001 (qui comprend la valeur 0)
Maximum =VAR002 (qui comprend la valeur 100)

Les variables utilisées pour les limites doivent étre
numériques et de la méme nature (Ex. Floating point
ou entiéres).

On ne peut pas utiliser en méme temps de limites con-
stantes et de variables.

Les variables utilisées comme limites (seulement dans
ce contexte) prennent le méme mode de lecture de la
variable limitée (lecture une fois ou continue).

On peut utiliser les variables limites seulement avec
des champs numériques.
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Corrections linéaires :

Il est possible, grace a ce parametre, d’attribuer une valeur en affi-
chage différente de celle réellement contenue dans le périphérique.
On peut assigner la valeur au moyen d’une constante ou d’une
variable numérique (voir aussi Pag. 4-58 -> “Limite d’entrée :*).

Exemple.

Supposons d’avoir une variable qui reporte la valeur d’une entrée
analogique raccordée a un transducteur de pression : la valeur qu’elle
peut assumer est comprise entre -2048 et 2047. Afficher cette valeur
résulte plutdt difficile car en réalité la pression lue par le manometre
est comprise entre 0 et 10Bar, 1’utilisateur n’est donc pas en grade
d’en établir la valeur correcte a moins d’effectuer des calculs de con-
version. Pour éviter ces calculs il suffit de charger les parametres
requis.

Dans I’exemple en question ont été chargés :

Minimum terminal (a afficher) = 0
Maximum terminal (a afficher) = 10
Minimum périphérique = -2048
Maximum périphérique = 2047

L’introduction de ces parametres permet au terminal de calculer une
interpolation linéaire entre les valeurs relevées par le périphérique et
celles qui seront au contraire affichées sur le terminal.

Périphérique -2048 0 2047

| |
I T 1

Terminal 0 5 10

En regard a la représentation graphique ci-dessus, il résulte que la
valeur 0 relevée par le périphérique sera affichée comme 5 sur le ter-
minal.

La correction linéaire sera activée dans les deux sens dans le cas ou
la sélection de “Modification Autorisée” aurait été attribuée dans le
champ. Le chargement de la valeur 2 du terminal comportera I’ins-
cription de la valeur 819 dans le périphérique.

La correction linéaire fonctionne en outre également par extrapola-
tion : Dans I’exemple en question la valeur 4095 lue par le périphéri-
que sera affichée comme 20 par le terminal.
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Groupes de
variables

Séquences de
Pages

On définit Groupe de Variables un ensemble de variables qui peuvent
étre lues/écrites individuellement ou en bloc, de facon synchrone ou asyn-
chrone. (pour de plus amples détails voir HoL).

Un Groupe de Variables peut étre aussi composé de variables publiques.

Le Groupe de Variables d’un adaptateur ne peut pas étre partagé avec les
autres adaptateurs ou terminaux, cela signifie que les informations contenues
dans le groupe ne peuvent pas étre affichées et/ou modifiées par d’autres ADT
ou VT mémes’ilssontraccordésenréseau ESA-NET (voir Manuel Hardware).

Sont associés au Groupe de Variables différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (*¥*), d’autres dépendent de la nécessité de
représentation de I’ utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Nom (%) :

Nom pour définir le groupe. Il est conseillé de 1’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.

Eléments du groupe :

Il est possible de déterminer quelles variables parmi celles déclarées
doivent étre insérées dans le groupe.

Les pages écran dans les produits qui ne sont pas Touch Screen (Ecran Tac-
tile), doivent étre introduites en une séquence pour pouvoir étre utilisées.

A Si les pages ne sont pas insérées dans la séquence la gestion de
P’affichage doit se faire par ’intermédiaire du périphérique rac-
cordé en utilisant la zone de commande.

On définit Séquence de Pages une ou plusieurs pages reliées entre elles.
Le regroupement des pages doit étre exécuté de fagon logique; I’ utilité de la
séquence est d’afficher des arguments disposés en des pages différentes en
utilisant les 00 changement page.

Pour qu’un projet ait un sens, il faut que soit prévue au moins une séquence
de pages écran définie comme Séquence de Start-up.

1l existe trois possibilités pour rappeler une séquence : en associant la com-
mande a une [0, par la commande du périphérique raccordé ou bien comme

séquence de start-up en phase d’allumage du VT.

Les Séquences de Pages écran peuvent étre classifiées comme Séquen-
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ces Début/Fin et Séquences casuelles.
Séquences Début/Fin :

Dans ce type de séquence, la page initiale et la page finale doivent étre
indiquées. Le numéro de page initiale doit étre plus petit que celui de
lapagefinale;iln’est pas nécessaire que toutes les pages comprises dans
I’intervalle Début/Fin soient présentes, mais au moins une de celles-ci
doit]’étre pour permettre que ce type de séquence aitun sens. En entrant
dans la séquence, la premiere page affichée est celle identifiée comme
page de début alors que la page affichée a la demande de changement
de page est celle qui a le numéro le plus proche de celui en affichage.
L’ordre d’affichage estcirculaire, autrement ditquand on arrive alader-
niere page, on repart de la premiere et vice versa.

Exemple.

Donnée la séquence Début/Fin 1-7, définies les pages 1 3 4 7 et en
supposant que la page courante soit 4, sur demande de changement
de page dans un sens (vers le haut) la page 7 serait affichée, dans
I’ autre sens ( vers le bas) serait affichée la 3.

Séquences casuelles :

Dans ce type de séquence les pages peuvent étre introduites dans
n’importe quel ordre. Une page au moins doit &tre présente pour per-
mettre que ce type de séquence ait un sens. En entrant dans la
séquence, la premicre page affichée est la premicre page introduite
dans la liste, indépendamment de la valeur du numéro. La page affi-
chée a la demande de changement de page est celle qui dans la liste
de pages a la position plus proche de celle de la page en cours d’affi-
chage. L’ordre d’affichage est circulaire, autrement dit quand on
arrive a la derniere page, on repart de la premicre et vice versa.

Exemple.

Donnéelaséquence Casuelle 9157 etensupposantque lapage courante

soit 1, a la demande de changement de Page vers le Bas la page 5 serait

affichée, si Page vers le Haut est requis, la page affichée est 1a 9.
Sontassociés ala Séquence de pages différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires («), d’autres dépendent de 1a nécessité de
représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Numéro:

Indique le numéro d’identification de la séquence.
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Zone de
mémoire

Nom :
Nom pour définir la séquence. Il est conseillé de 1’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.

Commentaire :
Ilestpossibled’attribueruncommentaire qui doitétre si possible !’ expli-
cation entiere de la fonction de la séquence et de sa signification mais
qui peut aussi €tre une séquence alphanumérique de caracteres.

Mise en marche led :

Il est possible d’associer a la séquence (ou non), I’allumage du led
vert de I’'une quelconque des OO F et/ou OO E.

Séquence Début/Fin:

Permet la sélection de ce type de séquence.
Séquence casuelle :

Permet la sélection de ce type de séquence.
Page initiale (%) :

N’est active que si la séquence Début/Fin a été choisie : permet de
spécifier quelle est la Page initiale de la séquence.

Page finale (<) :

N’est active que si la séquence Début/Fin a été choisie : permet de
spécifier quelle est la page finale de la séquence.

Page sélectionnée :
N’est active que si la séquence casuelle a été choisie : permet de spé-
cifier quelle est la page a introduire dans la séquence.
On définit Zone de mémoire une zone de mémoire contigue, définie a
I’intérieur du périphérique raccordé.
Les Zones de mémoire sont nécessaires si 1’on désire utiliser la Zone

d’échange de données, par exemple, zone des messages, zone des alar-
mes, etc...
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n Ce que ci-dessus énoncé n’est pas valable pour les alarmes et les
messages d’information a valeur. On utilise directement les varia-
bles.
Les Zones de mémoire peuvent étre déclarées comme Zones Publiques
et/ou Zones a Distance (Voir Pag. 4-53 -> “Variables* et “Chapitre 6 ->
Mettre a jour les données publiques*®).
Sont associés a la Zone de mémoire différents parameétres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (+%), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Nom :
Nom pour définir la zone. Il est conseillé de I’attribuer pour en facili-
ter la reconnaissance et la compréhension de la relative signification
de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de la zone et de sa signification
mais qui peut aussi étre une séquence alphanumérique de caracteres.
Source :
Il est possible de déterminer a quel périphérique associer la zone.
Zone de Données :
Il est possible de déterminer quelle zone de données du périphérique
doit étre définie. La liste des zones de données dépend du type de
périphérique choisi.
Longueur (%) :
Définit combien d’éléments doivent composer la zone de mémoire.
n La longueur se réfere toujours a des registres a 16bits.

Adresse (%) :

Dans ce champ, ’adresse de la donnée choisie est déterminée. Le
type d’adressage dépend du type de périphérique raccordé.

Exemple.
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Zone
d’échange

Donné choisi -> Registre
Adresse permise par le périphérique-> 0-100
Adresse choisie > 25

Le périphérique échange des informations avec le VT au moyen de varia-
bles utilisées individuellement dans les différentes pages ou par les Zones
d’Echange.

Les Zones d’Echange sont des structures contenant des typologies
d’informations dépendantes du modele de VT utilisé et associées au péri-
phérique raccordé.

Ces zones sont périodiquement échangées avec le périphérique. Elles peu-
vent étre classées en zones de lecture et zones d’écriture. Les zones de lec-
ture sont mises a jour a I’échéance d’un certain temps chargé par le
programmeur et sont divisées en Zone des Messages et Zone des Com-
mandes; celle-ci subdivisée en:

e Zone commandes des led externes (fixes)

* Zone commandes des led externes (clignotantes)

» Zone commandes des led rouges internes (fixes)

» Zone commandes des led rouges internes (clignotantes)
e Zone commandes des led vertes internes (fixes)

* Zone commandes des led vertes internes (clignotantes)
e Zone des commandes

On conseille I’usage des zones commandes des led pour semplifier
la gestion de celles-ci.

La zone d’écriture actualise le périphérique raccordé uniquement lorsqu’il y
a un changement dans I’état de la zone dans le VT, cette zone prend le nom
de Zone d’Etat et est subdivisée en :

» Zone d’état du terminal (cette zone est de toutes fagcons échangée toutes
les 3-5 secondes indépendamment de la variation de son état)

* Zone d’état des C[0 internes

» Zone d’état des [0 externes

» Zone d’état des (/0 internes (Temps Réel)

* Zone d’état des 00 externes (Temps Réel)

* Zone d’état des led internes

* Zone d’état des led externes

» Zone d’état des recettes

* Zone d’état imprimante

* Zone de réponse commande

e Zone d’état trend
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A Les significations détaillées des différents mots et des différentes
commandes dépendent du type de VT utilisé, donc, pour toutes les
informations non reportées, voir Manuel Hardware.

Zone des messages :

Cette zone est utilisée par le VT pour acquérir des évenements qui se
sont produits dans I’installation et qui ont été relevés par le périphéri-
que (Exemple : photocellule interceptée, protection thermique inter-
venue).

La zone des messages peut étre associée directement a la zone des
entrées ou a la zone de données du périphérique.

Cette zone définit les registres pour le controle des Messages
d’Informations et des Alarmes (Voir Pag. 4-74 -> “Messages
d’'information® et Pag. 4-77 -> “Alarmes®); la longueur en Mot des
zones dépend du VT utilisé.

Zone des commandes :

Cette zone est utilisée par le périphérique raccordé pour faire exécu-
ter au VT des fonctions déterminées et/ou commandes.

Zone commandes des led externes (fixes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire qui définissent
quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED EXTERNES
1 COMMANDE LED EXTERNES

Zone commandes des led externes (clignotantes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire qui définissent
quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED EXTERNES
1 COMMANDE LED EXTERNES

Zone commandes des led rouges internes (fixes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire qui définissent
quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).
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MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED ROUGES INTERNES
1 COMMANDE LED ROUGES INTERNES

Zone commandes des led rouges internes (clignotantes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire qui définissent
quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED ROUGES INTERNES
1 COMMANDE LED ROUGES INTERNES

Zone commandes des led vertes rouges internes (fixes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire qui définissent
quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED VERTES INTERNES
1 COMMANDE LED VERTES INTERNES

Zone commandes des led vertes internes (clignotantes):

Cette zone est composée de 2 mots codifiés en binaire lesquels défi-
nissent quelle led doit étre commandée (0 = OFF, 1 = ON).

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE LED VERTES INTERNES
1 COMMANDE LED VERTES INTERNES

Zone des commandes:

Cette zone est composée de 4 mots fixes (numérotés de 0 a 3). Le
mot 0 définit la commande que le VT doit exécuter, les mots de 1 a 3
sont identifiés comme mot de parametres. Les fonctions et/ou com-
mandes sont contenues dans le VT et sont identifiées par un code
numérique et par des parametres.

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE
1 PARAMETRE 1
2 PARAMETRE 2
3 PARAMETRE 3
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Pour faire exécuter une action au VT, le périphérique doit préparer
tout d’abord les parametres liés a 1’action en les inscrivant dans les
mots respectifs et doit ensuite écrire le code de 1’action dans le mot
correspondant.

Il faut écrire d’abord le mot des parameétres pour étre cer-
tains qu’il n’y ait pas de pertes d’informations.

Du fait que le VT se rend compte qu’il doit exécuter une action quand
il trouve le mot 0 contenant une valeur différente de 0, si les parametres
sont écrits apres la commande, le risque est que le VT lise les 4 mots
mais que le périphérique n’ait pas encore préparé tous les parametres
entrainant la perte de données ou 1’exécution d’une action erronée.
A ce point, le VT, trouvant le mot de commande contenant une
valeur diverse de O se rend compte que le périphérique est en train de
faire une demande, il lit donc les 4 mots, interpréte la commande,
I’exécute et place a 0 le mot de commande.

Le périphérique doit interpréter la mise a zéro comme ok a I’expédi-
tion d’une autre commande.

On utilise la zone d’état du terminal pour contrdler ce qui se passe
entre VT et périphérique.

Exemple.

On veut régler la date du VT au 27 Septembre 1997. 1l faut tout
d’abord déterminer la commande a utiliser qui se trouve dans la liste
des commandes du Manuel Hardware : cette commande est la 17.

COMMANDE “17” : CHARGER DATE

La commande CHARGER DATE a 2 parametres et effectue la
mise a jour du dateur du VT en fonction des données envoyées
par le périphérique. La commande ne prévoit aucune réponse. Le
formatdelacommandeenvoyée parle périphériqueestle suivant:

MOT NUMERO NOM MOT
0 CHARGER DATE
1 GG MMM
2 AA AA
3

Ou:

GG = jour (en BCD)

MMM = mois (en BCD)

AAAA = année (en BCD, 4 chiffres)
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On charge en premier lieu les parametres nécessaires :

MOT NUMERO NOM MOT
0 0
1 27 09
2 19 97
3 0

Une fois chargés les parametres on écrit le code de commande :

MOT NUMERO NOM MOT
0 17
1 27 09
2 19 97
3 0

Le VT lit le mot, exécute la commande et place a 0 le mot de
commande pour signaler au périphérique 1’ opération effectuée.

Zone d’état :

MOT NUMERO NOM MOT
17 0

27 09 -> ‘ Exécution | -> 27 09

19 97 19 97
0 0

Cette zone est utilisée par le VT pour informer le périphérique du
changement de 1’état de fonctionnement du VT, ou en réponse a une
commande de demande de la part du périphérique raccordé. Chaque
zone est écrite par le VT lors de la vérification d’au moins une varia-
tion de I’information contenue dans la zone méme.

Zone d’état du terminal :

Cette zone est composée de 4 mots fixes (numérotés de 0 a 3). Le
mot 0 est codifié en binaire et définit 1’état du VT; le mot 1 contient
le numéro de séquence visualisé sur I’afficheur si le contexte actif est
Pages de projet; le mot 2 contient le numéro de page visualisé sur
I’afficheur si le contexte actif est Pages de projet; le mot 3 est codifié
en binaire et contient le contexte actif du VT, dans le cas ou ne soit
pas actif le contexte Pages de projet.
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MOT NUMERO NOM MOT
0 MOT D’ETAT
1 IDENTIFICATEUR DE SEQUENCE
2 IDENTIFICATION PAGE
3 IDENTIFICATEUR DE CHAMP

A Dans les modéles touch screen on ne utilise pas le mot 1, et la
signification du mot 2 est acquise par le mot 3. Les modeles
touch screen n’ont pas I’identificateur de champ.

Exemple.

Comme dans le cas précédent, on veut régler la date du VT au 27
Septembre 1997. 1l faut tout d’abord déterminer la commande a utili-
ser qui se trouve dans la liste des commandes du Manuel Hardware :
cette commande est la 17.

Voir Pag. 4-67 -> “COMMANDE “17” : CHARGER DATE*
Mettons le cas ou le périphérique écrive un code de commande
erroné (exemple 170) dans le mot de commande.

MOT NUMERO NOM MOT
0 170
1 27 09
2 19 97
3 0

Le VT lit le mot, se rend compte que le code de commande est erroné
et charge les mots relatifs dans la zone d’état de la fagon suivante.

‘ ZONE COMMANDE ‘ ‘ ZONE D’ETAT ‘
MOT NUMERO NOM MOT
170 0000000000010000
27 09 -> ‘ Exécution | -> N.U.
19 97 0
0 0000000000000001

Le bit 4 du mot d’état est placé & 1 pour signaler que la commande
n’a pas été exécutée : le périphérique, interprétant ce diagnostic, doit
considérer que la commande précédente n’a pas été portée a bonne
fin et doit répéter la commande en introduisant un code correct.
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Zone d’état des led internes :

Cette zone est composée de 4 mots. Ces mots sont codifiés en binaire
et définissent I’état des led. La zone est échangée avec le périphéri-
que lors de la vérification d’au moins une variation de 1’information
contenue dans la zone méme.

MOT NUMERO NOM MOT
0 MOT D’ETAT LED VERTS
1 MOT D’ETAT LED VERTS
2 MOT D’ETAT LED ROUGES
3 MOT D’ETAT LED ROUGES

Zone d’état des led externes :

Cette zone est composée de 2 mots. Ces mots sont codifiés en binaire
et définissent I’état des led. La zone est échangée avec le périphéri-
que lors de la vérification d’au moins une variation de 1’information
contenue dans la zone méme.

MOT NUMERO NOM MOT
0 MOT D’ETAT
1 MOT D’ETAT

Zone d’état recettes :

Cette zone est composée d’1 mot fixe. Ce mot est codifié en binaire
et définit I’état du transfert des recettes avec transfert synchronisé
actif. (Voir “Chapitre 6 -> Transfert de recette synchronisé :*).

MOT NUMERO NOM MOT
0 MOT D’ETAT RECETTES

Zone d’état des touches internes :

Cette zone est composée de 6 mots. Ces mots sont codifiés en
binaire et définissent 1’état des D) enfoncées. Toute la zone est
échangée avec le périphérique quand une U est enfoncée.
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MOT NUMERO NOM MOT

0 ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES FONCTIONNELLES
ETAT TOUCHES FONCTIONNELLES

O | W N =

Si ’on enfonce plus de deux touches contemporainement le
VT ne se rend plus compte de la variation d’état et donc il
n’actualise plus la zone.

La zone d’état des touches opérationnelles est mise a jour avec le bit
relatif a la derniere touche enfoncée, alors que la zone d’état des tou-
ches fonctionnelles est actualisée avec les deux bits.

Zone d’état des touches externes :
Cette zone est composée de 2 mots. Ces mots sont codifiés en

binaire et définissent 1’état des /O enfoncées. Toute la zone est
échangée avec le périphérique quand une O est enfoncée.

MOT NUMERO NOM MOT
0 ETAT TOUCHES EXTERNES
1 ETAT TOUCHES EXTERNES

Si ’on enfonce plus de deux touches contemporainement le
VT ne se rend plus compte de la variation d’état et il
n’actualise donc plus la zone.

La zone d’état des touches externes est actualisée avec les deux bits.
Zone d’état des touches internes (Temps Réel) :
Cette zone est composée de 6 mots. Ces mots sont codifiés en binaire

et définissent I’état des [0 enfoncées. La zone est échangée avec le
périphérique quand une [£ est enfoncée ou bien relachée.
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MOT NUMERO NOM MOT

0 ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES OPERATIONNELLES
ETAT TOUCHES FONCTIONNELLES
ETAT TOUCHES FONCTIONNELLES

QO | W N =

Si ’on enfonce plus de deux touches contemporainement le
VT ne se rend plus compte de la variation d’état et il
n’actualise donc plus la zone.

La zone d’état des touches opérationnelles est mise a jour avec le bit
relatif a la derniere touche enfoncée, alors que la zone d’état des tou-
ches fonctionnelles est actualisée avec les deux bits.

Zone d’état des touches externes (Temps Réel) :
Cette zone est composée de 2 mots. Ces mots sont codifiés en binaire

et définissent I’état des [0 enfoncées. La zone est échangée avec le
périphérique quand une [0 est enfoncée ou bien relachée.

MOT NUMERO NOM MOT
0 ETAT TOUCHES EXTERNES
1 ETAT TOUCHES EXTERNES

Si ’on enfonce plus de deux touches contemporainement le

VT ne se rend plus compte de la variation d’état et il
n’actualise donc plus la zone. Cela n’est pas valable si I’on utilise
le driver avec extension I/O (Exemple VT160W 1/0); dans ce cas
il est possible d’enfoncer toutes les /) contemporainement.

La zone d’état des touches externes est actualisée avec les deux bits,
ou bien, dans le cas du driver avec extension I/O avec tous les bits
des touches enfoncées.

Zone d’état imprimante :

Cette zone est composée de 2 mots. Ces mots sont codifiés en binaire
et définissent 1’état de I’imprimante raccordée. La zone est échangée
avec le périphérique quand a I’intérieur de celle-ci il y a au moins
une variation. La zone est envoyée au périphérique avant de confir-
mer la commande d’impression active.
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MOT NUMERO NOM MOT
0 ETAT ASP
1 ETAT LPT

Zone d’état trend :

Cette zone est composée de 1 mot. Ce mot est codifié en binaire et
définit I’état du trend. La zone est échangée avec le périphérique
quand a I'intérieur de celle-ci il y a une variation .

MOT NUMERO NOM MOT
0 ETAT TREND

Zone de réponse commande :

Cette zone est composée de 4 mots fixes (numérotés de 0 a 3). Le
mot 0 définit la commande que le VT doit exécuter, les motsde 1 a 3
sont identifiés comme mot de parametres.

MOT NUMERO NOM MOT
0 COMMANDE
1 PARAMETRE 1
2 PARAMETRE 2
3 PARAMETRE 3

Exemple.
On veut demander 1’heure au VT, la commande a utiliser est la 14.

(Pour le concept de comment donner une commande au VT voir
exemple Pag. 4-67 -> “COMMANDE “17” : CHARGER DATE®).

Le VT aI’horloge qui indique 13:26:35.

Une fois exécutée la commande, le VT répond a la demande

ZONE DE REPONSE
ZONE COMMANDE COMMANDE
NOM MOT NOM MOT
7 14
-> | Exécution | -> 13 26
35
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Messages
d’information

Sont associés 2 chaque Zone d’Echange différents parametres qui doivent
étre compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la
nécessité de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.

Autorisé :

Active I’échange de données. (La compilation des registres n’active
pas automatiquement 1’échange de données).

Nom :

Nom pour définir la zone. Il est conseillé de I’attribuer pour en facili-
ter la reconnaissance et la compréhension de la relative signification
de la part du programmeur.

Type Zone Données :
Permet de sélectionner quelle zone de la liste on entend configurer.
Délai de mise a jour :

Détermine le temps qui doit s’écouler entre une mise a jour des infor-
mations d’échange et I’autre.

Source :

Il est possible de déterminer a quel périphérique associer la zone
d’échange de données.

Zone de mémoire :

Il est possible d’attribuer une des zones de mémoire parmi celles dis-
ponibles.

Les Messages d’Information sont des textes qui sont affichés en regard de
la vérification d’un évenement relevé par le périphérique et communiqué au
VT a travers la zone d’entrée des messages (Voir Pag. 4-65 -> “Zone des
messages :“). Le VT prédispose un contexte d’affichage spécial pour 1’ affi-
chage des messages.

Un Message d’Information peut contenir un Champ du Message (Voir
Pag. 4-76 -> “Champ du message d’information :*) : cela permet d’afficher
numériquement la grandeur qui a provoqué I’évenement du message. Selon
le modele utilisé il est possible de reporter également la date et I’heure
d’arrivée du message.
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Un Message d’Information peut étre affiché avec n’importe quelle police
de projet.

Les messages, lorsque prévu, peuvent étre affichés en rotation automatique
(Voir “Chapitre 6 -> Défilement automatique :*) autrement le défilement est
exécuté avec les [0 spéciales (Voir Manuel Hardware); I’ ordre d’affichage
des messages est chronologique, c’est-a-dire par ordre d’arrivée.

Sont associés aux Messages d’Information différents parametres qui doi-
vent &tre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de la
nécessité de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.

Nom :
Nom pour définir le message. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.

Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction du message et de sa signification
méme s’il peut €tre une séquence alphanumérique de caracteres.

Zone d’échange (%) :

Permet 1’assignation de la zone d’échange de données. (Voir Pag.
4-64 -> “Zone d’échange®).

Numéro du bit () :
Indique le bit auquel doit étre lié le message d’information. (Le mes-
sage est activé lorsque le bit spécifié est mis a 1’état 1). (Voir Pag.
4-64 -> “Zone d’échange®).

Valeur () :
Indique la valeur a laquelle le message d’information doit étre lié.
(Le message est activé lorsque la valeur associée est introduite dans

la variable).

A Cette fonction est valable exclusivement pour les Messages
d’information a valeur.

v Message.
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Message (%) :
Le message a afficher est édité.
Dimension :

Permet d’établir la grandeur du caractere avec lequel le message doit
étre affiché.

Apercu :
Montre comment est visualisé le message sur I’afficheur du VT.
v Champ du message.
Champ du message d’information :

Il est possible d’assigner la variable numérique a afficher, laquelle
contient la valeur de la grandeur qui a activé le message.

Exemple.

Pression de sécurité dépassée.
4000

v Message d’aide.
Message d’aide :
Permet d’éditer le texte de la page d’aide.
Polices :

Permet le choix de la police assignée a la langue avec laquelle affi-
cher le texte.

Apercu :
Montre comment est visualisé la page d’aide sur I’afficheur du VT.
v Touche d’aide pour messages.
Aller a page numéro :

Permet de rappeler une page par la pression de la touche.
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Alarmes

Etiquette de touche :

Permet d’assigner une étiquette a la [0 qui permet le rappel de la page
assignée.

Apercu:
Montre comment est visualisée la touche sur I’afficheur du VT.
r~ Options d’impression.
Imprimer message :

Le message d’information est imprimé a son arrivée.

Les Alarmes sont des textes qui sont affichés suite a la vérification d’un
évenement relevé par le périphérique et communiqué au VT a travers la
zone d’entrée des alarmes (Voir Pag. 4-65 -> “Zone des messages :“). Le
VT prédispose un contexte d’affichage spécial pour les alarmes.

Les Alarmes fonctionnent selon la réglementation ISA-1A c’est a dire que
I’opérateur doit acquérir 1’alarme avant de la reconnaitre.

Une Alarme peut contenir un champ alarme (Voir Pag. 4-79 -> “Champ de
I’alarme :): cela permet d’afficher numériquement la grandeur qui a provo-
qué I’évenement de 1’alarme.

Dans le contexte affichage alarme, outre au message descriptif, le VT affi-
che la date et I’heure pour : événement survenu, évenement passé et évene-
ment reconnu; 1’affichage change selon le modele. Si les dimensions de
I’afficheur le permettent, toutes les informations sont reportées dans la
méme page, autrement sur plusieurs pages.

Les Alarmes possedent un historique des événements survenus reportant,
lorsqu’elles ont été chargées, I’heure et la date d’arrivée [ > ], reconnais-
sance [ # ] et passage [ < ]. Le caractere entre les parentheses carrées indi-
que comment elles sont distinguées sur I’ afficheur.

Dansles Alarmesleremplissage dutampon peutétre géré des fagonssuivantes:

¢ FIFO (First In - First Out)
* Ignorer les alarmes en exces

FIFO (First In - First Out) :

Avec cette modalité, une fois que I’historique est plein, il est vidé
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automatiquement, une alarme a la fois, au fur et 2 mesure qu’arrivent
les nouveaux, en partant du premier mémorisé.

Ignorer les alarmes en exces :

Avec cette modalité, que I’historique est plein, les nouvelles alarmes
qui arrivent ne sont plus mémorisées; le vidage doit étre effectué par
commande interne ou bien par I’intermédiaire de la zone d’échange
de données (Voir Pag. 4-84 -> “Fonctions associables aux touches F
et/ou E et aux touches tactiles :“ et Pag. 4-64 -> “Zone
d’échange®).

Les évenements qui ont eu lieu et qui sont contenus dans 1’historique peu-
vent étre affichés par ordre chronologique en allant du plus récent au plus
ancien et vice versa. (Voir “Chapitre 6 -> Ordination du tampon historique
des alarmes de la plus récente :*). Le nombre des alarmes dépend du type
de VT. (Voir Manuel Hardware).

La date et I’heure, si les dimensions de I’afficheur le permettent, sont repor-
tées dans la méme page que 1’alarme, autrement sur plusieurs pages.

Une Alarme peut étre affichée avec n’importe quelle police de projet.

Lorsque cela est prévu, les alarmes peuvent étre affichées en rotation auto-
matique (Voir “Chapitre 6 -> Défilement automatique :*), autrement le défi-
lement est effectué avec les OU spéciales (Voir Manuel Hardware); I’ ordre
d’affichage des alarmes est chronologique, c’est-a-dire par ordre d’arrivée.

Il est possible d’associer une page d’aide a chaque alarme.

Comme pour les Alarmes, la page d’aide peut elle aussi étre affichée avec
n’importe quelle police de projet.

La page d’aide peut rappeler une page de projet par la pression d’une [CJ
reportant une étiquette fixée par 1’utilisateur (seulement pour les modeles
Touch Screen).

Sont associés aux Alarmes différents paramétres qui doivent étre compilés;
certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de la nécessité de repré-
sentation de ’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Nom :
Nom pour définir I’alarme. 11 est conseillé de 1’attribuer pour en faci-

liter la reconnaissance et la compréhension de la relative significa-
tion de la part du programmeur.
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Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de 1’alarme et de sa signification
méme s’il peut €tre une séquence alphanumérique de caracteres.

Zone d’échange (%) :

Permet 1’assignation de la zone d’échange de données. (Voir Pag.
4-64 -> “Zone d’échange®).

Numéro du bit ():
Indique le bit auquel I’alarme doit étre liée. (L’alarme est activée
lorsque le bit spécifié est mis a I’état 1).
(Voir Pag. 4-64 -> “Zone d’échange®).

Valeur (%) :

Indique la valeur a laquelle I’alarme doit étre li€e. (L.’alarme est acti-
vée lorsque la valeur associée est introduite dans la variable).

A Cette fonction n’est valable que pour les Alarmes a valeur.

v Alarme.
Alarme (%) :
L’alarme a afficher est éditée.
Dimension :

Permet d’établir la grandeur du caractere avec lequel 1’alarme doit
étre affichée.

Apercu :
Montre comment 1’alarme est visualisée sur 1’afficheur du VT.
v Champ d’alarme.
Champ de I’alarme :

Il est possible d’assigner la variable numérique a afficher, laquelle
contient la valeur de la grandeur qui a activé le message.
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Exemple.

Pression de sécurité dépassée.
4000

v Aide de I’alarme.
Aide de I’alarme :
Permet d’éditer le texte de la page d’aide.
Polices :
Permet le choix de la police avec laquelle afficher le texte.
Apercu :
Montre comment est visualisé la page d’aide sur I’afficheur du VT.
v Touche d’aide pour alarmes.
Aller a page numéro :
Permet de rappeler une page par la pression de la touche.
Etiquette de touche :

Permet d’assigner une étiquette a la [0 qui permet le rappel de la page
assignée.

Apercu :
Montre comment la touche est visualisée sur 1’afficheur du VT.
v Options d’impression.
Imprimer alarme :
L’alarme est imprimée a son arrivée.
Enregistrer dans le tampon historique :

Permet d’introduire I’alarme dans le tampon historique des alarmes

Touches On définit Touche Tactile le champ qui permet 1’affichage d’une forme
tactiles rectangulaire prédéfinie, ou il est possible d’introduire une étiquette ou une
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image. Des fonctions et/ou commandes peuvent étre associées a ce champ.
La dimension minimum de la Touche tactile est 1 pixel.

L’espace minimum entre deux Touche tactile est un Pas de touche.

On prend comme Pas de Touche la distance minimum en pixel entre une
Touche Tactile et I’autre. Cette dimension dépend du type de VT et est
une caractéristique du touch screen utilisé. (Voir Manuel Hardware - Carac-
téristiques techniques Touch screen).

La Touche Tactilepossédele parametre Seuil qui permetdemodifierlacouleur
d’arriere plan et/ou celle de premier plan en utilisant les variables du péri-

phériqueraccordé, il permeten outre de dissimuler et/ou déconnecterlatouche.

La dimension minimum utile pour introduire un texte dans une Touche
Tactile avec encadrement est 2x2 pas de touche.

On peut attribuer un niveau de mot de passe a une Touche Tactile.
Sont associés aux Touches Tactiles différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de ’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
r~v Options générales.
Nom :
Nom pour définir la touche. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de la touche et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Mot de passe :
Voir Champ Numérique “Chapitre 6 -> Mot de passe*.
Apercu:

Permet de voir comment sera affichée la [O.
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5| Encadrement :
11 est spécifié si afficher ou non le bord de la .

Largeur :
La largeur de la [0 est spécifiée.

Hauteur :
La hauteur de la O est spécifiée.

r~ Fonction.

Fonction :
Il est possible d’associer a la touche une des fonctions listées.
(Voir Pag. 4-84 -> “Fonctions associables aux touches F et/ou E et
aux touches tactiles :)

Spécification de fonction (%) :
Spécifie le mode opérationnel de la fonction sélectionnée.
Exemple.

Si I’on a choisi la fonction macro, elle permet d’établir quelle macro
activer.

Objet :
Ultérieure sous-liste dans la fonction spécifiée.
r~v Label de la touche.
Etiquette de la touche (%) :
Permet d’introduire une étiquette multilangue pour I’identification
du bouton. L’étiquette peut étre justifiée a I’intérieur du bouton au
moyen de touches appropriées.
La justification du texte n’est possible qu’en utilisant des
polices base Windows (voir “Chapitre 6 -> Langues du pro-
jet).

v Fond.
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Image de fond :
Permet d’introduire une image de fond pour I’identification du bou-
ton. L’image peut étre justifiée a I'intérieur du bouton au moyen de

touches appropriées.

A La justification de I’'image n’est possible qu’en utilisant des
polices base Windows (voir “Chapitre 6 -> Langues du projet™).

# Adaptée a touche :
Permet d’adapter automatiquement les dimensions de I’image a celle
de la touche. Les proportions de 1’image peuvent étre altérées si
nécessaire.
r~ Variable de seuil.
Source :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Variable (%) :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
v Seuil.
Type :
Voir Champ Numérique Pag. 4-6.
Seuil :
Voir Champ Numérique Pag. 4-13.
Premier plan :
Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
Arriere plan :
Voir Champ Numérique Pag. 4-14.

Clignotement :

Voir Champ Numérique Pag. 4-14.
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Image :

Permet d’attribuer les images avec lesquelles afficher I’arriere plan
de la touche selon la variation de valeur de la variable de seuil.

Cacher :
Permet de rendre la touche invisible et inactive .
Déconnectée :
Permet de rendre la touche inactive tout en la maintenant visible.
Apercu :
Voir Champ Numérique Pag. 4-15.
Pour les modeles non touch screen les OO F et dans certains également les
0O E sont disponibles. Comme pour les touches tactiles, on peut associer
des fonctions aux L F et/ou E. Les [ F et E sont configurables au moyen
de Page > Définition des touches internes et Page > Définition des tou-
ches externes (voir “Chapitre 6 -> Définition des touches internes‘) ou bien
en cliquant directement sur la @ de la page affichée en premier plan de
VTWIN.

Fonctions associables aux touches F et/ou E et aux touches tactiles :

Les fonctions suivantes ne sont associées a aucune variable de péri-
phérique mais exécutent des tdches prédéfinies.

Aucune :

Aucune fonction locale attribuée, on utilise donc la configura-
tion globale des T,

Désarmer touche :

Désarme la [.
Séquence :

Permet de rappeler la séquence associée.
Aller a page :

Permet de rappeler une page établie parmi celles contenues
dans le projet.
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Macro:

Permet d’assigner une macro a une touche spécifiée. (Voir
Pag. 4-102 -> “Macro®).

Commande Interne : MOT DE PASSE - Login mot de passe

Permet d’entrer en chargement mot de passe. Le mot de passe
introduit se réfere a tout le projet, si le mot de passe introduit
est contenu dans la liste des mots de passe du VT on obtient
I’acceés aux données protégées avec mot de passe de niveau
inférieur a celui introduit, autrement avec un mot de passe
erroné, un message s’affiche et I’on reste au niveau actuel.
(Voir “Chapitre 6 -> Mot de passe*)

Exemple.

Avec 10 niveaux de mot de passe de O (superviseur) a 9 et une
page qui contient 10 données toutes protégées de mot de passe,
Donnée 1 -> Niveau 0 a Donnée 10 -> Niveau 9, si a la
demande d’entrée on introduit le mot de passe correspondant
au niveau 4, on obtient la possibilité de modifier les données
de 5 a 10, alors que si I’on tente de modifier une donnée avec
niveau de mot de passe supérieur, le nouveau mot de passe
sera demandé.

Commande Interne : MOT DE PASSE - Logout mot de passe

Permet de rétablir le niveau original de mot de passe, annulant
la fonction d’entrée mot de passe. Si la page de sortie a été
définie, apres la confirmation de I'utilisateur au message de
systeme, le VT se porte dans la page définie.

(Voir “Chapitre 6 -> Mot de passe*)

Commande Interne : MOT DE PASSE - Changer mot de passe

Permet de modifier tous les mots de passe par I’intermédiaire
de la visualisation de toute une série de pages appropriées. La
modification n’est autorisée qu’a partir de son propre niveau
vers les niveaux inférieurs.

(Voir “Chapitre 6 -> Mot de passe‘)

Exemple.
Données 10 niveaux de mots de passe de O (superviseur) a 9, si

a la demande d’entrée on introduit le mot de passe correspon-
dant au niveau 4, on obtient la possibilité de modifier le mot de
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passe de 4 a2 9, les autres niveaux sont masqués.
Commande Interne : PIPELINE - run pipeline

Permet d’envoyer en exécution le pipeline spécifié. (Voir Pag.
4-103 -> “Liaisons®).

Commande Interne : PROJET - Démarrer trend
Permetd’activerlalecturedu/descanal/aux detouslestrends défi-
nis avec modalité seul échantillon automatique. Dans le VT le
préchargement est lecture active. (Voir Pag. 4-33 -> “Trend®).

Commande Interne : PROJET - Changer la langue
Permet de changer la langue courante du projet avec une des
langues déclarées. La nouvelle langue reste active méme apres
un nouveau départ et ce jusqu’a un nouveau changement de

langue.

A Pour le VT50 - VT60 la langue choisie n’est pas rete-
nue en mémoire.

Commande Interne : PROJET - Commuter langue

Permet de commuter en séquence la langue courante du projet
par une des langues déclarées.

|_> Langue Maternelle —p Langue 2 —p Langue 3 _|

La nouvelle langue reste active méme apres un nouveau départ
et ce jusqu’a un nouveau changement de langue.

A Pour le VT50 - VT60 la langue choisie n’est pas rete-
nue en mémoire.

Commande Interne : PROJET - Cesser trend
Permetd’arréterlalecture du/descanal/aux detouslestrends défi-
nis avec modalité seul échantillon automatique. Dans le VT le
préchargement est lecture active. (Voir Pag. 4-33 -> “Trend*).

Commande Interne : PROJET - Aide de page

Permet de rappeler I’ Aide de Page.
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Commande Interne : PROJET - Lire un échantillon de trend

Permet d’acquérir un échantillon du/des canal/aux de tous les

trends définis avec modalité seul échantillon a commande.
(Voir Pag. 4-33 -> “Trend®).

Commande Interne : PROJET - Lire un trend en bloc

Permet d’acquérir un bloc entier d’échantillons mémorisés
dans le périphérique raccordé du/des canal/aux de tous les
trends définis avec modalité Bloc d’échantillons a commande.
(Voir Pag. 4-33 -> “Trend*).

Commande Interne : PROJET - Page de service

Permet de rappeler la page d’état du drive; de 14 il est possible,
par pression de la O prédisposée, d’entrer en modalité pro-
grammation; de cette page on accede au réglage de la lumino-
sité par pression de la rubrique elle-m&€me, puis avec les
touches fleches vers le haut et vers le bas, le réglage est possi-
ble. Une fois le réglage effectué, tous les chargements peuvent
étre mémorisés grace a la touche appropriée. Si au contraire on
appuie la date et I’heure, on entre en chargement de cette der-
niere grace aux (DO appropriées.

Commande Interne : PROJET - Page précédente
Permet le rappel de la premiere page trouvée avec le numéro
plus bas par rapport a celui de la page affichée. (Il n’est pas
nécessaire qu’elle soit consécutive).

Commande Interne : PROJET - Page suivante
Permet le rappel de la premiere page trouvée avec le numéro
plus haut par rapport a celui de la page affichée. (Il n’est pas

nécessaire qu’elle soit consécutive).

Commande Interne : PROJET - Sauver historique des alarmes et des
tampons trend en flash

Permet le sauvetage de I’historique des alarmes et des tampons
trend dans la mémoire stable du terminal pour les VT qui ne
possedent pas de batterie tampon (Voir Manuel Hardware).

Commande Interne : PROJET - Vider trend tampon

Permet de mettre a zéro les valeurs acquises dans toutes les
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modalités. (Voir Pag. 4-113 -> “Trend tampon®).
Commande Interne : PROJET - Sortir du projet

Permet la sortie du projet et I’entrée conséquente dans la page
de programmation.

Commande Interne : PROJET - Afficher répertoire pages
Affiche une page de systeme avec toutes les pages du projet
listées. A partir de cette page il est possible de sélectionner la
page a afficher.

Commande Interne : PROJET - Afficher répertoire séquences
Affiche une page de systeme avec toutes les séquences pro-
grammées listées. A partir de cette page il est possible de
sélectionner la séquence a rappeler.

Commande Interne : PROJET - Afficher les informations de projet

Permet la visualisation sur I’afficheur de la page d’information
de projet

Commande Interne : PROJET - Afficher historique des alarmes
Permetlavisualisationsurl’afficheurdel’historique desalarmes.
Commande Interne : RECETTE - Effacer recette
Permet d’effacer la recette spécifiée directement de la mémoire
du VT. La fonction est du type avec confirmation. Dans le cas
ol larecette a effacer n’existerait pas, un message d’avis est affi-

ché. (Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire données*).

Commande Interne : RECETTE - Charger recette de la mémoire de
données

Permet de charger, a partir de la mémoire du VT une donnée
recette et de la visualiser sur 1’afficheur. (Voir “Chapitre 6 ->
Structure mémoire données‘).

Périphérique Tampon Mémoire
Vidéo VT données VT
A
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Commande Interne : RECETTE - Copier les recettes en mémoire
rémanente

Commande valable pour VT575W - VT585WB - VT595W et
permet de copier, dans la mémoire rémanente (Flash), toutes
les recettes contenues dans la mémoire instable. La copie des
recettes peut demander quelques secondes (jusqu’a 15 secon-
des). (Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire données).

Mémoire Mémoire
Rémanente | <« NON
(FLASH) Rémanente

Si ’on choisit de ne pas cocher dans le masque "Structure
mémoire données" la case "Copie automatique des recettes en
mémoire rémanente” (voir “Chapitre 6 -> Copie automatique
des recettes en mémoire rémanente : ) il est conseillé d’utiliser
cette commande en combinaison avec :

 Effacer recette

* Sauver en mémoire de données la recette regue du périphéri-
que

 Sauver la recette en mémoire de données

Commande Interne : RECETTE - Transmettre recette au périphéri-
que

Permet le transfert direct de la mémoire du VT vers le périphé-
rique raccordé. Dans le cas ou la recette a transférer ne se trou-
verait pas dans les archives un message d’avis est affiché.
(Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire données*).

Tampon Mémoire
Vidéo VT données VT

t t

Commande Interne : RECETTE - Transmettre recette de tampon
vidéo a périphérique

Périphérique

Permet le transfert de la recette en affichage sur le VT vers le
périphérique raccordé. (Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire
données®).
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Tampon Mémoire

Périphérique i ;
Vidéo VT données VT

Commande Interne : RECETTE - Enregistrer en mémoire données la
recette recue du périphérique

Permet de transférer une recette directement du périphérique
raccordé a la mémoire du VT. Dans le cas ou la recette que
I’on désire sauvegarder existe déja, le VT propose un message
de confirmation de surcharge. (Voir aussi Pag. 4-88 -> “Com-
mande Interne : RECETTE - Copier les recettes en mémoire
rémanente” et “Chapitre 6 -> Structure mémoire données*).

Tampon Mémoire
Vidéo VT données VT

| |

Commande Interne : RECETTE - Enregistrer dans le tampon vidéo
la recette recue du périphérique

Périphérique

Permet de tansférer une recette directement a partir du péri-
phérique raccordé sur I’afficheur du VT. (Voir “Chapitre 6 ->
Structure mémoire données‘).

Tampon Mémoire
Vidéo VT données VT

T

Commande Interne : RECETTE - Enregistrer recette en mémoire
données

Périphérique

Permet le sauvetage d’une recette en affichage dans la
mémoire du VT. Dans le cas ou la recette que 1’on désire sau-
vegarder existe déja, le VT propose un message de confirma-
tion de surcharge. (Voir aussi Pag. 4-88 -> “Commande
Interne : RECETTE - Copier les recettes en mémoire réma-
nente* et “Chapitre 6 -> Structure mémoire données*).
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Tampon Mémoire
Vidéo VT données VT

T

Commande Interne : RECETTE - Afficher répertoire recettes

Périphérique

Affiche une page de systtme avec toutes les recettes en
mémoire listées. A partir de cette page il est possible de sélec-
tionner la recette a afficher ou a transférer au périphérique.

Commande Interne : IMPRESSION - Mettre a zéro le numéro géné-
ral de page

Permet de mettre a zéro tous les compteurs de pages imprimées.

Commande Interne : IMPRESSION - Avancement du papier dans
I’imprimante

Produit I’expulsion d’une feuille de I’imprimante que celle-ci
soit blanche, partiellement ou totalement écrite.

Commande Interne : IMPRESSION - Copie sur papier

Permet d’imprimer ce qui apparait sur I’afficheur.
Commande Interne : IMPRESSION - Imprimer historique des alarmes

Permet d’imprimer I’historique des alarmes.
Chargement permanent du bit :

Place I’état d’un bit a 1 de fagcon permanente.
Rechargement permanent du bit :

Place 1’état d’un bit a 0 de fagcon permanente.
Chargement momentané du bit :

Place I’état d’un bit a 1 tant que 1’on appuie sur la (.
Rechargement momentané du bit :

Place I’état d’un bit a O tant que 1’on appuie sur la [,
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Commandes
Directes

Inverser bit :

Invertit I’état d’un bit (de 1 -> 0 et vice versa) a chaque pres-
sion de la [C.

Commande directe a valeur :
Modifie la valeur d’une certaine variable.
Rapport :

Permet d’imprimer le rapport associé.

Une Commande Directe permet la modification de la valeur d’une varia-
ble au moment ot 1’on appuie sur la [0 a laquelle est associée la commande.
Dans un projet, un nombre quelconque de Commandes Directes pouvant
étre associées a une touche peuvent étre configurées.

Une Commande Directe est toujours associée a une variable numérique.

Les Commandes Directes sont classifiées en Commandes directes a bit et
Commandes directes a valeur.

Commandes Directes a Bit :

Les commandes directes a bit permettent la modification d’un seul
bit d’une variable numérique.

Commandes Directes a valeur :

Les commandes directes a valeur permettent la modification de la
valeur d’une variable numérique par le forcage d’une constante ou
bien en effectuant des calculs mathématiques. Les commandes direc-
tes a valeur agissent sur toute la valeur de la variable numérique
associée. Les commandes autorisées sont :

Commande ADDITIONNER
A la pression de la [, la valeur spécifique est ajoutée a celle de
la variable associée et le résultat est écrit dans le périphérique
raccordé.

Exemple.

Valeur variable 120, valeur spécifiée 45. Apres avoir appuyé
sur la [0, 1a valeur 165 est transférée dans le périphérique.
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Commande SOUSTRAIRE

A la pression de la [, la valeur spécifiée est enlevée de celle de
la variable associée et le résultat est écrit dans le périphérique
raccordé.

Exemple.

Valeur variable 120, valeur spécifiée 45. Apres avoir appuyé
sur la [0, la valeur 75 est transférée dans le périphérique.

Commande ET

A 1la pression de la [0, une opération logique ET est effectuée
entre la valeur décimale spécifiée et celle de la variable asso-
ciée et le résultat est écrit dans le périphérique raccordé.

Exemple.

Valeur variable 120 convertie en format binaire 1111000,
valeur spécifiée 45 convertie en format binaire 101101. Apres
avoir appuyé sur la @, la valeur 101000 convertie en décimale
40 est transférée dans le périphérique.

Commande OU

A la pression de la ), une opération logique OU est effectuée
entre la valeur décimale spécifiée et celle de la variable asso-
ciée et le résultat est écrit dans le périphérique raccordé.

Exemple.

Valeur variable 120 convertie en format binaire 1111000,
valeur spécifiée 45 convertie en format binaire 101101. Apres
avoir appuyé sur la [0, la valeur 1111101 convertie en déci-
male 125 est transférée dans le périphérique.

Commande OU Exclusif

A la pression de la [, une opération logique OU EXCLUSIF est
effectuée entre la valeur décimale spécifiée et celle de la varia-
ble associée et le résultat est écrit dans le périphérique raccordé.

Exemple.

Valeur variable 120 convertie en format binaire 1111000,
valeur spécifiée 45 convertie en format binaire 101101. Apres
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avoir appuyé sur la @, la valeur 1110101 convertie en déci-
male 85 est transférée dans le périphérique.

Commande CHARGER

A la pression de la [, la variable est surchargée par la valeur
préfixée.
Exemple.

Valeur variable 120, valeur spécifiée 45. Apreés avoir appuyé
sur la [, la valeur 45 est transférée dans le périphérique.

Sont associés aux Commandes Directes différents parametres qui doivent
tre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de lanécessité
de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Nom :
Nom pour définir la commande directe. Il est conseillé de I’attribuer
pour en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative
signification de la part du programmeur.

Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de la commande directe et de sa
signification mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de
caracteres.

Source :
Il est possible de déterminer a quel périphérique associer les com-
mandes directes.

Variable (%) :
C’est la variable sur laquelle agit la commande directe.

Bit :

Si chargé, la commande directe s’entend a Bit.
Bit numéro (<) :

Détermine le numéro du bit de la variable numérique spécifiée sur
lequel doit agir la commande directe.
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Listes de Textes

Valeur :

Si chargée, la commande s’entend a valeur.
Opération :

La commande a valeur désirée est déterminée.
Valeur :

La valeur de I’opérande est assignée.

La fonction Listes de Textes est utilisée dans le projet pour faire corres-
pondre un texte symbolique a la valeur d’une variable numérique.

Les Listes de textes servent pour la construction de Textes Dynamiques.
(Voir Pag. 4-18 -> “Champ Texte Dynamique*)

Chaque liste de textes contient des textes d’état qui, en général, sont utilisés
pour indiquer 1’état opérationnel d’une installation ou d’un élément d’une
installation. Une liste de textes doit contenir au moins deux textes. Un texte
peut également étre composé d’une série d’espaces. Un texte peut apparai-
tre dans une police de projet quelconque.

Sontassociés ala fonction Listes de Textesdifférents parametres qui doivent
étre compilés; certains sontobligatoires (), d’autres dépendentdelanécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Nom :
Nom pour définir la liste de textes. Il est conseillé de 1’attribuer pour
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.
Commentaire :
Ilestpossibled’attribuerun commentaire qui doitétre sipossible1’expli-
cation entiere de la fonction de la liste de textes et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Valeurs :
Permet d’attribuer la valeur que doit avoir la variable pour afficher le

texte associé dans la liste dans le cas ol ’on utilise le type de texte
dynamique a valeur.
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Listes des
images

Textes :
Enumere les textes contenus dans la liste.
Liste de textes sélectionnée () :

Permet de modifier les textes a introduire dans la liste.

La fonction Listes des Images, comme celle de textes, est utilisée dans le
projet pour faire correspondre une image a la valeur d une variable numérique.

Les listes des images servent pour la construction d’/mages Bitmap
Dynamiques.

Une liste des images doit contenir au moins deux images.
Sont associés a la fonction Listes des Images différents parametres qui
doivent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de
la nécessité de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.
Nom :
Nom pour définir la liste des images. Il est conseillé de 1’attribuer
pour en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative
signification de la part du programmeur.
Commentaire :
Ilestpossibled’attribueruncommentaire qui doitétre sipossible]’expli-
cation entiere de la fonction de la liste des images et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Valeurs :
Permet d’attribuer la valeur que doit avoir la variable pour afficher
I’image associée dans la liste dans le cas ou 1’on utilise le type de
liste d’images a valeur.
Images (%) :
Enumere les images contenues dans la liste.

Image sélectionnée :

Permet d’introduire des images dans la liste.
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Images

Apercu:

Affiche I'image que I’on désire introduire.

Avant de procéder avec I’explication il faut dire tout d’abord que ce qui est
exposé dans ce paragraphe dépend du type de terminal utilisé et de la révi-
sion hardware de ce dernier. (Voir Tableau 4.3 pag. 101)

Les Images de Projet sont des images graphiques utilisées dans le projet
pour dessiner des fonds ou bien pour étre associées a des touches, des listes
d’images, etc...

Les Images de Projet peuvent étre créées avec un programme d’édition
graphique (Ex. Paint) et peuvent €tre monochromatiques, a échelle de gris
(16 gris), a 16 couleurs ou bien a 256 couleurs.

Les Images de Projet qui ont un nombre de couleurs supérieur a celles
supportées par le terminal utilisé, sont automatiquement rééchantillonnées
pour réduire et adapter les couleurs (Dithering).

A Avec le Dithering on obtient d’excellents résultats si le nombre de

couleurs de I'image doit étre réduit de 16,8 millions (24bit) ou bien
65536 (16bit) a 256 couleurs. Une réduction ultérieure du nombre de
couleurs peut altérer fortement ’image.

A Si le terminal utilisé ne supporte pas les 256 couleurs, il peut étre
nécessaire de produire les images avec le nombre de couleurs cor-
rect pour éviter le déclassement de celles-ci en phase d’importation.

LesimagesmonochromesdoiventavoirlesPalettesrégléesdelafaconsuivante:

Bita 1 -> Blanc
Bit a 0 -> Noir

Les images en échelle grise doivent avoir les tones gris chargés comme suit
pour étre affichées correctement sur le VT.

A Si les images affichées sur le VT devaient avoir des tones gris lége-
rement différents des ceux affichés sur VIT'WIN; il est conseillé d’agir
sur le réglage du contraste du terminal. (Voir Manuel Hardware).

Tableau 4.1: Chargement RGB pour I'adaptation des tones gris (Mélange 0 - 255) (Section 1 de 2)

Couleur en VTWIN Rouge (R) Vert (G) Blue (B)
NOIR 0 0 0
BLANC 255 255 255
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Tableau 4.1: Chargement RGB pour 'adaptation des tones gris (Mélange 0 - 255) (Section 2 de 2)

Couleur en VTWIN Rouge (R) Vert (G) Blue (B)

3 17 17 17
4 34 34 34
5 51 51 51
6 68 68 68
7 85 85 85
8 102 102 102

GRIS 9 119 119 119
10 136 136 136
11 153 153 153
12 170 170 170
13 187 187 187
14 204 204 204
15 221 221 221
16 238 238 238

Les images en couleurs doivent étre réglées avec des Palettes 16 couleurs,
DOS si le programme utilisé le permet, autrement, personnaliser les cou-
leurs comme suit pour avoir un affichage correct sur le VT.

Si I'image affichée sur le VT devait avoir des couleurs légerement
différentes de celles affichées sur VI'WIN, il est conseillé d’agir
sur le réglage de la luminosité du terminal. (Voir Manuel Hardware).

Tableau 4.2: Chargement RGB pour adaptation couleurs (Mélange 0 - 255)

Couleur en VTWIN Rouge (R) Vert (G) Bleu (B)
NOIR 1 0 0 0
BLANC 2 255 255 255
ROUGE FONCE 3 128 0 0
VERT FONCE 4 0 128 0
JAUNE FONCE 5 128 128 0
BLEU FONCE 6 0 0 128
VIOLET FONCE 7 128 0 128
BLEU CIEL FONCE 8 0 128 128
GRIS FONCE 9 128 128 128
GRIS CLAIR 10 192 192 192
ROUGE CLAIR 11 255 0 0
VERT CLAIR 12 0 255 0
JAUNE CLAIR 13 255 255 0
BLEU CLAIR 14 0 0 255
VIOLET CLAIR 15 255 0 255
BLEU CIEL CLAIR 16 0 255 255
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Les Images de Projet possedent une série de fonctions consacrées a la
gestion de I’image avant I’importation définitive en VTWIN. Les fonctions

sont :

Comprimée dans le terminal :

Permet de transférer I’image dans le terminal en un format graphique
comprimé. La compression réduit 1’occupation de mémoire graphi-
que dans le terminal jusqu’a 55% de I’espace qui serait occupé par la
méme image non comprimée.

La compression comporte une augmentation du temps de

rafraichissement de I’image dans le terminal jusqu’a 3 fois
le temps nécessaire pour rafraichir la méme image non compri-
mée. Indicativement, on peut passer de 0,5 secondes a 1,5 secon-
des pour rafraichir une image 640x480 pixel.

Recharger :

Remetajourl’affichagedel’imageenlarechargeantdudisqued’origine.

= Découper :

Permet de sélectionner une partie de I’image en éliminant automati-
quement la partie restante.

& Redimensionner :

Permet de modifier les dimensions de I’image avant qu’elle ne soit
insérée dans le VTWIN. Cette fonction posseéde certaines sous fonc-
tions et plus précisemment :

Adapter I’image a I’écran :

Permet d’adapter automatiquement les dimensions de I’image
a celles de I’écran.

Maintenir rapport d’aspect :

Permet de maintenir les proportions de I’image durant le redi-
mensionnement.

Type de redimensionnement :

Permet de déterminer quel type algorithme utiliser pour le
redimensionnement de 1’image.
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Dimensions :
Permet d’introduire les nouvelles dimensions de I’image.

Zoom :

Permet d’agrandir ou de rapetisser I’image en affichage.
Filtres :

Permet d’appliquer certains filtres pour améliorer I’ affichage de I'image a importer.
Les dimensions des Images de Projet peuvent étre modifiées méme apres
avoir été importées en VIWIN en sélectionnant I’image et en entrainant un
angle (étirement de I’image).

L’étirement comporte une augmentation du temps de rafraichis-
sement de I’image dans le terminal jusqu’a 2 fois le temps néces-

saire pour rafraichir la méme image redimensionnée en phase
d’importation en VI'WIN. Indicativement, on peut passer de 0,5 secon-
des a 1,0 seconde pour rafraichir une image 640x480 pixel.
La résolution minimum pour le positionnement des Images de Projetest 1 pixel.
Sont associés aux Images du Projet différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Nom :

Nom pour définir ’image. Il est conseillé de I’attribuer pour en faci-

liter la reconnaissance et la compréhension de la relative significa-

tion de la part du programmeur.
Commentaire :

Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit €tre si possible

I’explication entiere de la fonction de I’image et de sa signification

mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Nom fichier (%) :

Indique le nom de I’'image originale avant d’étre importée dans VITWIN.

Répertoires :

Indique le dossier sur disque ou se trouve 1’image originale.
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Type de fichier :

Indique le format possible de I’image originale.

Périphérique :

Indique I’unité physique ol se trouve I’image originale.

Apercu :

Affiche I’image que I’on désire introduire.

Un tableau est reporté ci-dessous et associe les différentes potentialités gra-
phiques de VTWIN aux terminaux et aux différentes révisions de ces derniers.

Tableau 4.3: Fonctions graphiques en corrélation a la révision hardware du terminal VT.

TERMINAUX FONCTIONS
Modele Révision 16 Couleurs | 256 Couleurs | Etirement | Compression Format Dithering

VT300W 1 - [ ] [ J
VT310W 1 - - [ ] [ J
VT320W 1 [ ] - [ J [ J
1 [ J - [ ] ([ ]
VT330W 2 ° - ® b
3 [ ] - [ ] [ ]
>4 [ ([ ] [ ] [ ] ([ ]
VT155W 1 - [ ] [ J
VT185W 1 [ ] [ ] [ ] [ J [ J
VT505H 1 - - [ ] [ J
VT505W 1 - - [ ] [ ]
VT515W 1 - - [ ] [ ]
VT525H 1 [ ] - [ J [ J
VT525W 1 [ ] - [ J [ J
VT555W 1 - - [ ] [ J
VT560W 1 - - [ ] [ J
1 [ ] - [ ] [ ]
VT565W 2 ° - ® e
3 [ ] - [ ] ([ ]
>4 - [ ) ([ ] [ ] [ ] ([ ]
VT575W 1 - [ ] [ ] [ ] [ J [ J
VT580W 1 - [ ) ( ] [ ] [ ] ([ ]
1 [ ] - [ ] [ ]
VT585W 2 ° - ® e
3 [ ] - [ ] ([ ]
>4 - [ ) ([ ] [ ] [ ] ([ ]
VT585WB 1 - [ ] [ ] [ ] [ J [ J
VT595W 1 - [ ) ( ] [ ] [ ] ([ ]

Note: JPG, CMP, ICO, CUR, PCX, PCD, FPX, DIC, TIF, WMF, EMF, XPM, IFF, PMB, JBG, PSD, PNG, TGA, EPS, RAS, WPG, PCT.

-- : inapplicable

A Le format graphique TIFF ne doit pas étre comprimé.
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Macro Permet de regrouper un ensemble de fonctions internes et/ou de comman-
des directes qui sont exécutées en séquence.

La Macro est sujette aux obligations suivantes.

* Les fonctions et commandes directes suivantes ne peuvent pas étre intro-
duites :
Commande directe “Chargement momentané du bit”
Commande directe “Rechargement momentané du bit”
Fonction “Afficher directory des pages”
* La fonction “Sortir du projet” ne peut étre introduite que comme dernic¢re
fonction.
* Les commandes relatives a la gestion “Recettes” ne peuvent étre intro-
duites que comme dernieres fonctions.

Sont associés aux Macro différents parametres qui doivent étre compilés;
certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité de repré-
sentation de utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Nom :
Nom pour définir la macro. Il est conseillé de 1’attribuer pour en faci-
liter la reconnaissance et la compréhension de la relative significa-
tion de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de la macro et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Liste des fonctions (%) :
Indique Ia liste des fonctions prévues par la macro.
Fonction :
Permet de choisir les fonctions a introduire dans la liste des fonc-
tions.
(Voir Pag. 4-84 -> “Fonctions associables aux touches F et/ou E et
aux touches tactiles :*).

Spécification de fonction :

Spécification d’une fonction générique qui doit étre le parametre.
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Liaisons

Exemple.

Si I’on a choisi la fonction macro, elle permet d’établir quelle macro
activer.

Objet :

Ultérieure sous-liste dans la fonction spécifiée.

La fonction Pipeline permet 1’échange d’informations de différents péri-
phériques entre eux par I’intermédiaire du VT.

La fonction Pipeline peut étre utilisée avec des périphériques raccordés sur
tous les ports sériels que le VT met a disposition.

Lorsque I’on allume le VT, les Pipeline sont toujours actives, chacune avec
sa propre modalité de fonctionnement.

Les Pipeline se chargent de la conversion du format entre variable d’ori-
gine et variable de destination en utilisant le critere suivant :

* Si des limites et/ou correction mathématique sont associées a la variable
d’origine, ces dernieres sont ignorées.

¢ Si des limites sont associées a la variable destination, 1’écriture d’une
valeur en dehors de ces derniéres n’est pas possible. En particulier si la
valeur a écrire est inférieure a la limite inférieure, c’est la limite infé-
rieure qui est écrite, si la valeur a écrire est supérieure a la limite supé-
rieure, c’est la limite supérieure qui est écrite. Dans tous les autres cas,
c’est la valeur sans modification qui est écrite.

* Si une correction mathématique est associée a la variable destination,
celle-ci est appliquée avant d’écrire la valeur. On contrdle aussi, avant
I’écriture, que la valeur soit admise dans les limites éventuelles, en cas
contraire, on procede comme indiqué au point précédent.

* Si la variable origine est du type mot et que la variable destination est du
type byte la valeur écrite ne sera valable que si la valeur contenue dans
la variable origine est telle qu’elle puisse étre enticrement contenue dans
le byte; le signe est également respecté.

* Si la variable destination est de dimension supérieure a la variable ori-
gine, n’importe quelle valeur lue est envoyée correctement au périphéri-
que destination.

* Si la variable origine est avec signe (Exemple -52) et la variable destina-
tion sans signe, c’est O qui sera écrit. Si au contraire la valeur origine est
un nombre positif, c’est la valeur origine sans aucune variation qui sera
écrite.

* Si la variable origine a une dimension supérieure a celle de destination,
I’écriture de la valeur se fait seulement pour la partie qui peut étre conte-
nue dans la variable destination. Quelques exemples de variable origine
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mot et variable destination byte sont reportés ci-dessous :

Variable origine (Mot) Variable destination (Byte)
Décimale Hexadécimale Décimale Hexadécimale
128 80 128 80
1024 400 0 0
1026 402 2 2

* Si la variable origine est de type virgule flottante et la variable destina-
tion de type numérique, il ne sera écrit que la partie entiere en tenant
compte néanmoins du point précédent.

* Si la variable origine est du type numérique et la variable destination du
type virgule flottante, c’est le nombre entier qui est écrit.

* Si la variable origine est du type ascii et la variable destination du type
numérique ou virgule flottante, on retire la valeur numérique de la don-
née ascii et on I’inscrit dans la variable numérique. Si la donnée ascii
contient une inscription non numérique, la valeur écrite dans la variable
numérique/virgule flottante n’a pas de sens.

* Si la variable origine est du type numérique et la variable destination du
type ascii, une chaine avec la valeur numérique lue est écrite. si la lon-
gueur de la variable ascii est telle qu’elle ne puisse pas contenir entiere-
ment le nombre, la chaine contient des caractéres sans aucun sens.

Les Pipeline peuvent étre définies avec les modalités de lecture/écriture
suivantes :

* Lecture et écriture a appel sélectif
* Lecture a appel sélectif et écriture a chaque changement
* Lecture et écriture a commande

Lecture et écriture a appel sélectif :

Le VT lit la variable origine a intervalles de temps constants et pré-
fixés (de 100ms a 10h), I’écriture de la variable destination se fait
immédiatement apres chaque lecture.

Lecture a appel sélectif et écriture a chaque changement :

Le VT lit la variable origine a intervalles de temps constants et pré-
fixés (de 100ms a 10h) alors que 1’écriture de la variable destination
se fait seulement si la valeur lue par la variable origine est différente
de la précédente. Si la valeur est diverse, I’écriture se fait immédiate-
ment apres la lecture.

Les valeurs lues par la variable origine sont emmagasinées dans le
VT dans un tampon unique (voir Manuel Hardware) valable pour
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tous les pipeline.
Chaque pipeline occupe au minimum 2 byte, en cas de pipeline avec
variable chaine, on considere 1 byte pour chaque caractere avec
arrondissement au mot (5 caracteéres occupent 3 mots).
Lecture et écriture 2 commande :
Le VT lit une variable origine et écrit la variable destination relative
apres chaque commande interne en utilisant 1’échange données.
(Voir Pag. 4-64 -> “Zone d’échange®).
Différents parametres qui doivent &tre compilés sont associés a la fonction
Pipeline; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de ’utilisateur. Les parameétres sont énumérés ci-dessous .
v Options générales.
Numéro :
Indique le numéro identificateur de la pipeline.
Nom :
Nom pour définir la pipeline. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.
Commentaire :
11 est possible d’attribuer un commentaire qui soit si possible 1’expli-
cation entiere de la fonction et de sa signification, mais il peut &tre
aussi une séquence alphanumérique de caracteres.

Source (variable origine) :

Il est possible de déterminer a partir de quel périphérique lire la
variable.

Variable (variable origine) (%) :
Il est possible déterminer a quelle variable associer la pipeline.
Source (variable destination) :

Il est possible déterminer dans quel périphérique écrire la variable.
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Variable (variable destination) () :
Il est possible déterminer a quelle variable associer la pipeline.
v Mode.
Mode de lecture/écriture :
Il est possible déterminer la modalité a utiliser.
Temps d’appel sélectif :

Permet de déterminer I’intervalle de temps entre une lecture et la suc-

cessive.
Pages Avant de définir ce qu’est une page d’impression il faut préciser tout
d’impression d’abord que lorsque 1’on parle de page, on ne doit pas entendre la feuille

physique de I’imprimante, mais un ensemble de lignes qui donnent origine
a une page “logique”’; Les compteurs de page se réferent donc a ce type de
page et non a la feuille physique. supposons par exemple d’avoir une impri-
mante qui utilise des feuilles ayant une zone d’impression de 80 lignes, si
dans la définition de page on déclare que la page est composée de 40 lignes,
la feuille contiendra 2 pages, et le compteur marquera 2 méme si physique-
ment une seule feuille aura été imprimée.

Le schéma reporté ci-dessous montre le lien entre page “logique” et feuille
physique ou rapport d’impression.
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o] Evee |

o Page Zone d’impression

de la feuille

n Pied de page

Rapport d’impression
Marge gauche

On définit Pages d’impression un ensemble de champs qui déterminent
I’aspect du document défini par 1’utilisateur et qui peuvent éte envoyés a
une imprimante directement raccordée au VT.

Les pages ne peuvent pas contenir d’éléments graphiques type images et
dessins.

L’impression est uniquement du type texte et doit utiliser les poli-
ces de caracteres ESA standard; des polices personnalisées peu-
vent donner origine a des affichages erronés sur I’impression.

Les pages possédent des Attributs qui sont :

* Numéro
Numéro progressif qui identifie une page dans la liste.
* Nom
Nom pour définir lapage de facon aenreconnaitre facilement la fonction.
» Utiliser chargements globaux
Permet de choisir si les parameétres d’impression doivent étre spécifiés
dans la page ou s’il faut prendre les parametres généraux du projet.
* Lignes par Page
Permet de déterminer le nombre de lignes pouvant &tre imprimées par
page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.
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* Colonnes par Page
Permet de déterminer le nombre de colonnes pouvant étre imprimées
par page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.

Une fois créée la page d’impression, la variation de ce para-
metre comporte la modification manuelle de toutes les eti-
chettes multilangue qui dépassent le nombre de colonnes chargé.

* Marge Gauche
Permet de déterminer la largeur en nombre de caracteres de la marge
par page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.

On fait la somme de la marge gauche et il nombre de colon-
nes par page; donc la largeur de la page = nombre de colon-
nes + marge gauche.

Tous les éléments que 1’on peut introduire dans une page de texte peuvent
gtre introduits dans les pages d’impression. (Voir Pag. 4-3 -> “Pages®)

A Pour chaque page d’impression il est possible d’insérer un maxi-
mum de 64 variables pour le VT170W alors que ce maximum est
de 128 pour les autres terminaux.

Les champs dynamiques introduits dans la page sont automatiquement
limités a des champs de seule lecture, il n’est donc pas possible de varier la
donnée dans ce type de page.

Les éléments introduits dans les pages d’impression assument de nouveaux
attributs dits Attributs d’impression qui sont :

* Saut de page
Permet de passer a la page suivante et ensuite imprimer le champ qui
a cet attribut actif.
* Gras
Permet d’imprimer le champ en style gras.
* Souligné
Permet d’imprimer le champ en style souligné.
* Raturé
Permet d’imprimer le champ en style raturé.
* [talique
Permet d’imprimer le champ en italique.
* Code 1
Configurable par I’utilisateur.
* Code 2
Configurable par I’utilisateur.
* Code 3
Configurable par I’utilisateur.
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* Code 4

Configurable par I’utilisateur.
* Code 5

Configurable par I’utilisateur.
* Code 6

Configurable par I’utilisateur.

L’activation de ces attributs se fait en sélectionnant 1’objet et en cliquant
sur Editer > Attributs d’impression

En-téte et pied  On définit En-téte et Pied de page un ensemble de champs qui détermi-
de page nent 1’aspect du haut et du bas de la page défini par I’utilisateur.

L’en-téte et le pied de page sont associés a une page d’impression.
L’en-téte est imprimée une seule fois, en haut de la page.
Le pied de page est imprimé une seul fois, en bas de la page.

L’en-téte et le pied de page ne peuvent pas contenir d’éléments graphiques
du type images et dessins.

Quand ils sont déclarés pour une imprimante, I’en-téte et le pied de page ne
peuvent étre associés a une autre imprimante, ils doivent éventuellement
étre reproduits. (Si associés a I’imprimante raccordée au port ASP ils ne
peuvent étre également associés a I’imprimante raccordée au port LPT).

L’en-téte et le pied de page possedent des Attributs qui sont :

* Nom
Nom pour définir I’en-téte ou pied de page de facon a en reconnaitre
facilement la fonction.

* Utiliser chargements globaux
Permet de choisir si les parameétres d’impression doivent étre spécifiés
dans I’en-téte et pied de page ou s’il faut prendre les parametres géné-
raux du projet.

* Imprimante
Permet de sélectionner parmi les imprimantes définies dans le projet,
celle a laquelle attribuer en-téte et pied de page

* Lignes par Page
Permet de déterminer le nombre de lignes pouvant étre imprimées par
page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.

* Colonnes par Page
Permet de déterminer le nombre de colonnes pouvant étre imprimées
par page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.
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* Marge Gauche
Permet de déterminer la largeur en nombre de caracteres de la marge
par page si les chargements globaux ne sont pas utilisés.

Dans I’en-téte et le pied de page on peut introduire les objets suivants :

* Numéro de page des alarmes

* Numéro de page du rapport

* Numéro de page de I’historique des alarmes

* Numéro de page de hardcopy (copie sur papier)
* Numéro de page général

* Champ Date/Heure

« Etiquette multilangue

Les objets énumérés ci-dessus, introduits dans 1’en-téte et le pied de page
assument les mémes attributs que ceux introduits dans la page d’impres-

sion. (Voir Pag. 4-108 -> “Attributs d’impression”).

Ces objets sont introduits au moyen d’un Champ Numérique et sont ensuite
sélectionnés dans la liste Variable source.

Numéro de page des alarmes :

Reporte le numéro des pages d’alarme imprimées, il est mis a zéro au
début d’une nouvelle impression.

Numéro de page du rapport :

Reporte le numéro des pages contenues dans un rapport, il est mis a
zéro au début d’une nouvelle impression.

Numéro de page de I’historique alarmes :

Reporte le numéro des pages imprimées dans un tampon historique
alarmes, il est mis a zéro au début d’une nouvelle impression.

Numéro de page de hardcopy :
Reporte le numéro des pages de hardcopy.

Numéro de page général :
Reporte le numéro total des pages imprimées, il est mis a zéro a
I’allumage du VT ou au moyen d’une fonction spéciale ou bien au

moyen d’une commande du périphérique par 'intermédiaire de la
zone de commandes.
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Rapport
d’impression

Champ Date/Heure :
Voir Pag. 4-31
Etiquette multilangue :
Voir Pag. 4-4
Ondéfinit Rapportd’impressionlafonctionqui permetdecréerune “relation”
entre les différentes pages d’impression jusqu’a former un seul document.

Cette fonction permet d’associer aux pages une en-téte et un pied de page
parmi ceux définis dans le projet.

L’en-téte et pied de page sont uniques pour le seul Rapport d’impression.
Il peut y avoir plusieurs Rapports d’impression dans un projet.

Une méme page peut étre déclarée dans plusieurs rapports.
Les rapports peuvent étre envoyés a une seule imprimante. (ASP ou LPT)

Les Rapports d’impression peuvent étre classifiés comme Rapports avec
pages en Séquence Début/Fin ou en Séquence Casuelle.

Séquences Début/Fin :

Dans ce type de séquence, la page initiale et la finale doivent étre
indiquées. Le numéro de page initiale doit étre inférieur a celui de la
page finale; il n’est pas nécessaire que toutes les pages comprises
entre I’intervalle début/fin soient présentes, mais une au moins doit
étre présente pour permettre que ce type de séquence ait un sens.

Séquences Casuelles :
Dans ce type de séquence, les pages peuvent &tre introduites dans
n’importe quel ordre. Une page au moins doit étre présente pour con-
sentir que ce type de séquence ait un sens.
Sont associés au Rapport d’'impression différents paramétres qui doivent
étre compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la
nécessité de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.

Numéro :

Indique le numéro identificateur du rapport.
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Nom :
Nom pour définir le rapport. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur.
Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de rapport et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.
Séquence Début/Fin :
Permet la sélection de ce type de séquence.
Séquence casuelle :
Permet le sélection de ce type de séquence.

Page initiale (%) :

Actif uniquement si 1’on a choisi la séquence Début/Fin : permet de
spécifier quelle est la page initiale de la séquence.

Page finale (<) :

Actif uniquement si 1’on a choisi la séquence Début/Fin : permet de
spécifier quelle est la page finale de la séquence.

Page sélectionnée :

Actif uniquement si I’on a choisi la séquence casuelle : permet de
spécifier quelle est la page a introduire dans la séquence.

Utiliser chargements globaux :
Permet de choisir si les parametres d’impression doivent €tre spéci-
fiés dans le rapport ou s’il faut prendre les parametres généraux du
projet.

Lancer avancement papier a fin de page/Pied de page :

En sélectionnant cette case il est possible d’avoir le changement de
page méme si la page n’est pas remplie.
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Trend tampon

En-téte :

Permet d’assigner au rapport d’impression une des en-tétes présentes
dans le projet.

Pied de page :

Permet d’assigner au rapport d’impression un des pieds de page pré-
sents dans le projet.

Un rapport d’impression peut contenir une seule en-téte et
un seul pied de page, valables pour toutes les pages.

La fonction Trend tampon permet d’associer a un canal d’un trend la
variable qui doit étre contrdlée et représentée.

Dans le Trend tampon la lecture de la variable peut étre définie de trois
facons :

* Seul échantillon automatique
¢ Seul échantillon a commande
¢ Bloc d’échantillons a commande

Seul échantillon automatique :

Le VT lit la variable (acquiert un échantillon) a intervalles de temps
constants et préfixés (de 500ms a 24h).

Seul échantillon a commande :

Le VT acquiert un échantillon aprés chaque commande interne ou
par échange de données. (Voir Pag. 4-64 -> “Zone d’échange®).

Bloc d’échantillons a commande :

Le VT lit un bloc d’échantillons acquis et mémorisés a I’intérieur du
périphérique raccordé. C’est le périphérique qui doit acquérir les
échantillons de la variable. Un échantillon, (indépendamment du for-
mat de la zone de mémoire du périphérique : Bit, Byte, Word)
occupe un minimum de 4 Octets jusqu’a arriver a 8 Octets si la zone
de mémoire du périphérique est en format double Mot. L’utilisation
de cette fonction est conseillée lorsque la variation de la valeur de la
variable se fait trés rapidement (>1sec.).

Dans le Trend tampon les valeurs acquises sont mémorisées, comme le dit
la parole, dans un tampon interne au VT. La longueur du tampon dépend et
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est conditionné par le nombre d’échantillons que I’on désire mémoriser;
chaque échantillon occupe 4 Octets, et la quantité totale de mémoire dispo-
nible ainsi que le nombre d’échantillons maximum dépend du type de VT
utilisé (Voir Manuel Hardware). Plus le nombre d’échantillons est élevé,
plus la représentation graphique du canal est minutieuse.

Dans le Trend tampon le remplissage du tampon peut étre géré des facons
suivantes :

¢ FIFO (First In - First Out)
* Ignorer les échantillons en exces

FIFO (First In - First Out) :

Avec cette modalité, une fois que le tampon est plein, il est vidé auto-
matiquement, un échantillon a la fois, au fur et a mesure qu’arrivent
les nouveaux, en partant du premier mémorisé.

Exemple.
Définissons un nombre d’échantillons égal a 10. Le schéma ci-des-

sous reporté montre le comportement des échantillons un a un a
Iintérieur du tampon.

Longueur tampon 10 échantillons
1 2 3 4 5 6
L AN EYE DN DN ¢ ¢ ¢ D
« \{\{\{ \{ \{ \{ \{ \{\4T
Longueur tampon 10 échantillons
2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
N LD DN D D D12
< \ \{ \{ \{\{ \{ \{\{\W

Ignorer les échantillons en exces :

Avec cette modalité, une fois le tampon plein, les nouveaux échan-
tillons qui arrivent ne sont plus mémorisés; le vidage doit étre effec-
tué par commande interne ou bien par I’intermédiaire de la zone
d’échange de données (Voir Pag. 4-84 -> “Fonctions associables aux
touches F et/ou E et aux touches tactiles :“ et Pag. 4-64 -> “Zone
d’échange*)

Sont associés a la fonction Trend tampon différents parametres qui doi-
vent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de la
nécessité de représentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés
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ci-dessous.
v Options générales.

Numéro :

Indique le numéro identificateur du trend tampon

Nom :

Nom pour définir le trend tampon. Il est conseillé de I’attribuer pour
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.

Commentaire :

Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction et de sa signification mais il peut
tre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.

Source :

Ilestpossiblededétermineraquel périphérique associerletrend tampon.

Variable (%) :

Ce parametre assume deux significations différentes selon le mode
d’échantillonnage utilisé. Dans le mode Seul échantillon automatique
et Seul échantillon a commande, il définit quelle variable du périphé-
rique doit &tre controlée, alors que dans le mode Bloc d’échantillons
a commande, il détermine la variable de début de bloc a I’intérieur du
périphérique ou sont mémorisés les échantillons.

Exemple.
Supposons que la variable VARI soit associée au registre R100, le

bloc, a I'intérieur duquel mémoriser 1’échantillon, commencera par
le registre R100.

Nombre d’échantillons :

Ce parametre assume deux significations différentes selon le mode
d’échantillonnage utilisé. Dans le mode Seul échantillon automatique
et Seul échantillon a commande, il détermine le nombre d’échan-
tillons, et par conséquent 1’occupation de mémoire, qui doivent étre
mémorisés contemporainement dans le VT, alors que dans le mode
Bloc d’échantillons a commande, il détermine la longueur du bloc a
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Equations

Iintérieur du périphérique, ol sont mémorisés les échantillons.
Exemple.
Supposons de définir un nombre d’échantillons égal a 60; en utilisant
un périphérique avec des registres a 32 bits, un échantillon occupera
8 Octets (1 registre complet), 480 Octets sont nécessaires (8x60), on
utilisera donc 60 registres; si le bloc part de R100 le bloc sera de
R100 a R160.

v Mode.

Mode d’échantillonnage :

Il est possible de déterminer la modalité d’échantillonnage. (Voir
Pag. 4-113 -> “Trend tampon®).

Fréquence d’échantillonnage :

Permet de déterminer I’intervalle de temps entre une lecture et la sui-
vante.

Type de remplissage :

Il est possible de déterminer comment gérer le remplissage du tampon
d’échantillons. (Voir Pag. 4-114 -> “FIFO (First In - First Out)*).
La fonction Equations permet de résoudre des expressions mathématiques

simples.

La fonction Equations supporte les opérations addition [+], soustraction
[-], multiplication [*], division [/] et peut exécuter des calculs avec deux
niveaux de parentheses.

La fonction Equations peut utiliser pour une seule expression 4 variables
au maximum (1 pour le résultat, 3 comme opérandes) et 99 constantes.

Exemple d’équation.
[VAR_1] = [VAR_2]*28+(([VAR_3]*2)+([VAR_4]*2))

La fonction Equations exécute des calculs avec des variables a Bit, Octet,
Word, Dword et Floating-point.

La fonction Equations exécute le calcul quand elle est rappelée par une
Opération automatique (voir Pag. 4-117).
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Opérations
automatiques

Le nombre d’ Equations utilisable dépend du terminal utilisé (voir Manuel
Hardware).

Sont associés aux Equations différents parameétres qui doivent étre compi-
1€s; certains sont obligatoires (), d’autres dépendent de la nécessité de
représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Nom :

Nom pour définir I’équation. Il est conseillé de I’attribuer pour en
faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signifi-
cation de la part du programmeur

Commentaire :

Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit étre si possible
I’explication entiere de la fonction de 1’équation et de sa signification
mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique de caracteres.

Equation () :

Permet d’introduire les opérateurs mathématiques et les opérandes de
I’expression mathématique en tapant directement dans la fenétre ou
bien en utilisant les boutons appropriés.

La fonction Opérations automatiques permet de faire exécuter par le ter-
minal une Action déterminée lorsque se produit un Evénement.

Les actions possibles sont :

« Exécuter une Equation (voir Pag. 4-116 -> “Equations®).
* Exécuter une Fonction (voir Pag. 4-84 -> “Fonctions associables aux
touches F et/ou E et aux touches tactiles :*).

On définit Evenement déchainant la réalisation de la condition que 1’on est
en train de controler.
Les évenements déchainant une action sont :

* Echéance d’un temporisateur interne.
* Valeur assumée par une variable.
* Pression de la [J Retour en fin d’introduction d’une variable.

Echéance d’un temporisateur interne :

Permet d’exécuter 1’opération automatique a I’échéance du tempori-
sateur interne associé (voir “Chapitre 6 -> Temporisateurs*)
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Exemple.

Supposons de définir un temporisateur interne avec une valeur de 1
seconde, cela signifie qu’a expiration de ce temps, 1’action associée a
I’opération automatique sera exécutée.

Valeur assumée par une variable :

Permet d’exécuter I’opération automatique lorsque la variable que
I’on est en train de controler assume une valeur déterminée ou bien
entre dans un intervalle de valeurs déterminé. La variable est contro-
lée a des intervalles de temps préétablis (100ms a 25sec).

Exemple.

Supposons de contrdler une variable toutes les 100ms et de fixer la
valeur a contrdler a 1024. Cela signifie qu’a I’expiration du temps de
contr6le la variable est controlée et quand la valeur de 1024 sera
atteinte, 1’action associée a I’opération automatique sera exécutée.

Pression de la @ Retour en fin d’introduction d’une variable :

Permet d’exécuter 1’opération automatique lorsque, en fin d’intro-
duction d’un champ sur le terminal, on appuie sur la [J Retour.

La fonction Opérations automatiques peut, si nécessaire, avoir une ulté-
rieure condition qui, en fonction de la valeur d’une variable, autorise ou décon-
necte le contrdle de I’évenement. Ce mécanisme prend le nom de Condition
d’ Autorisation.
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Diagramme de flux d’une Opération Automatique

C Début ) A =tptilise condition d’autorisa-
ion
B =Condition d’autorisation

@ C =Eveénement

Oul Quand la condition A est sati-

NON NON sfaite, le systéme contréle la
@ condition B, autrement la condi-

oul tion B est ignorée et 'on passe

> directement au contrdle de la

NON  condition C. Si la condition B est
controlée il faut alors attendre

oul que la condition soit satisfaite.
Une fois la condition B satisfaite

Action on passe au controle de la con-
dition C. Si la condition C est

i elle aussi satisfaite, I'action peut

C Fin > alors avoir lieu.

Le nombre d’ Opérations automatiques utilisable dépend du terminal uti-
lisé (voir Manuel Hardware).

n Les Opérations automatiques liées au méme Evénement sont exé-
cutées selon I’ordre d’introduction.

Cela signifie que si elles ne sont pas insérées correctement, on court le ris-
que d’avoir I’action avec un événement de retard.

Exemple.
Eveénement : Temporisateur_1

Opération automatique_01: Equation_01
Opération automatique_02: Equation_02
Opération automatique_03: Equation_03

Equation_01: [VAR_1] = [VAR_4]+[VAR_5]
Equation_02: [VAR_3] = [VAR_I]+[VAR_2]
Equation_03: [VAR_2] =[VAR_6]+[VAR_7]

On note que I’Equation_02 produit le résultat correct [VAR_3] avec un
évenement en retard, vu que la variable [VAR_2] ne contient pas encore les
valeurs actualisées. Celle-ci est en effet recalculée au pas suivant
Equation_3.
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Pour éliminer cet inconvénient il suffit de rappeler les Equations a I’inté-
rieur des Opérations automatiques dans 1’ordre suivant :

Opération automatique_01: Equation_01
Opération automatique_02: Equation_03
Opération automatique_03: Equation_02

L’ordre d’affichage des Opérations automatiques peut ne pas étre
le méme que ’ordre d’introduction, I’affichage se fait par ordre
alphabétique.

Ordre d’Introduction Ordre d’Affichage
Opération_001 Opération_001
Opération_003 Opération_002
Opération_002 Opération_003

Sont associés aux Opérations automatiques différents parameétres qui
doivent étre compilés; certains sont obligatoires (%), d’autres dépendent de
la nécessité de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés
ci-dessous.

Nom :
Nom pour définir 1’opération automatique. Il est conseillé de 1’ attri-
buer pour en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la
relative signification de la part du programmeur

Commentaire :
Il est possible d’attribuer un commentaire qui doit &tre si possible
I’explication entiere de la fonction de 1’opération automatique et de
sa signification mais il peut étre aussi une séquence alphanumérique
de caracteres.

v Action.

Objet :

Permet de déterminer si I’action qui doit étre exercée par le terminal
est une Equation ou bien une Fonction.

Nom (*%):

Nest actif que si I’objet Equation est sélectionné : cela permet de
sélectionner quelle équation devra étre exécutée.
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Fonction () :
N’est actif que si ’objet Fonction est sélectionné : il est possible
d’associer une des fonctions énoncées (Pag. 4-84 -> “Fonctions asso-
ciables aux touches F et/ou E et aux touches tactiles :*) ou comman-
des directes (Pag. 4-92 -> “Commandes Directes®).

Spécification de la fonction (<) :
Spécifie le mode opérationnel de la fonction sélectionnée.

Exemple.

Si I’on a choisi la fonction macro, cela permet d’établir quelle macro
activer.

Valeur :
Ultérieure sous-liste dans la fonction spécifiée.
v Evenement.
Type :

11 est possible de déterminer quel type d’éveénement doit étre controlé
pour pouvoir effectuer 1’action associée.

Nom ():
N’est actif que si le type Temporisateur est sélectionné : il permet de
sélectionner quel temporisateur devra étre controlé pour effectuer
I’action.

Source :
N’estactifquesiletype Variable estsélectionné : il est possible de déter-
miner |’origine de la variable si sur le périphérique ou bien une variable
de mémoire données ou autre. (Voir Pag. 4-53 -> “Variables®).

Variable ():

N’est actif que si le type Variable est sélectionné : c’est la variable a
laquelle I’éveénement se réfere.

Intervalle d’appel sélectif :

N’est actif que si le type Variable est sélectionné : permet de déter-

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur




CHAPITRE 4
Détail des fonctions

miner l'intervalle de temps entre une lecture et la successive (de
100ms a 25sec).

Condition :
N’est actif que si le type Variable est sélectionné : permet de déter-
miner quel doit étre le critere de vérification de la condition si
“Egal 2” ou bien “Compris entre”.

Valeur :

N’est actif que si le type Variable est sélectionné : permet de déter-
miner quelle valeur attribuer pour la comparaison de la condition.

> Autoriser la condition.
Utiliser la fonction autoriser la condition :
Permet la mise en activité de cette fonction.
Origine :
Voir Evénement Pag. 4-121.
Variable (%):
Voir Evenement Pag. 4-121.
Condition :
Voir Evénement Pag. 4-122.
Valeur :

Voir Evenement Pag. 4-121.
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Chapitre 5 Menu détaillé du configurateur

Arguments Page
Fichier 5-2
Editer 5-13
Outils 5-13
Afficher 5-14
Options 5-14
? 5-14

Ce chapitre est composé de16 pages.
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n Les rubriques de menu énumérées ci-dessous ne fonctionnent pas
si le projet en examen est ouvert (avec I’éditeur de projet). Enre-
gistrer et fermer.

Fichier Nouveau...

Permet la création d’un nouveau projet. La sélection de cette 22 détermine
I’ouverture de la fenétre suivante :

. Nouveau Projet EE

Houveau |

“zchiption | Fréquence .. |:|
—

1) Permet de créer un
projet pour VT unique.
Fézeau ESANET

2) Permet de créer un
projet pour adaptateur. I VTS
~ -
3) Permet de créer un 1
projet en Réseau
ESA-NET.

Sélectionner I'une ou
l'autre icéne.

Cliquer sur la @ Ok.

Si I'on désire ouvrir un

projet récent,
sélectionner la
Récents, la fenétre
. ., . (] 3 I Annul 2
suivante est affichée. = e | |

. Nouveau Projet EE

Mouveau Bécents |Existants|

Mom | Carton |

La liste des projets
disponibles est
affichée.

Sélectionner le projet
désiré.

ok I Annuler 2

Cliquer sur la @ Ok.
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1) Permet d’insérer le
projet a ouvrir

2) Permet d’afficher les
fichiers disponibles.

3) Permet d’afficher les
dossiers disponibles

4) Permet de choisir
les unités disque

Pour ouvrir le projet
sélectionner le fichier
désiré

Cliquer sur la © Ok.

. Nouveau Projet EE

ﬂouveaul Bécents Esistants |

Mam Fichier: 1

| e

// — —
[ 2 \ / 3 )
N, N
Périphérique:
IQC:
4
Ok I Annuler s |

Projet Un seul VT :

Apres avoir sélectionné I’icone Un seul VT comme dans la figure
ci-dessus reportée et confirmé le choix avec OK, la fenétre du confi-
gurateur de projet, ci-dessous reportée, est rappelée.

A Les masques de paramétrisation qui sont également com-
muns au projet en Réseau ESA-NET ne seront montrés
qu’en phase d’ouverture du projet Un seul VT.

Pour savoir quelles sont les imprimantes qui peuvent étre
utilisées reliées directement au VT voir “Chapitre 16 ->
Imprimantes directement raccordables au VT*.
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1) Tous les périphériques

qui peuvent étre
introduits dans un projet | TR [E1x]

. . Fichier Editer Quils Afficher Options 2
sont affichés olzlal 8l x| © =[5 7l

Palettes Projet
2) Les périphériques [ ) boeerer [Fdi] VTS0
introduits dans un -] mermene e
projet sont affichés. (L] sk en e S
D MOTION CONTROL ﬁ \\

Il existe deux fagons [ ne 2 )
pour changer le type D THERMOREGULATELR \ /
de terminal. v I
a) Sélectionner 'icone \\"\"""\
du cété Projet, cliquer / 1 \

& \ /
surla& \\777 B /

Outils>Convertir, et
choisir dans la liste le
VT desiré.

Confirmer avec OKk.

b) Sélectionner l'icbne
du cété Projet, cliquer
sur X, sélectionner du
coté périphériques un
nouveau VT et le ‘
trainer dans le cété
Projet.

Sélectionner, un a la | BESEUESREUIRNINS ——
fois, tous les Dlzl@| 8| x| & =15 2]
7. 7o by Palsttes Projet

périphériques a
raccorder au VT. -G e anos

=l G CONTROL TECHNIQUES &7 MSP

ny 2z o) o e Sala:PCD_1
Du cété Périphériques ) e @Ag
les entrainer surle port | | & =
OL‘I llon déSire les E G Sl ﬂ CONTROL TECHMIQUES:UNIDRIVE_1
Z LPT
raccroder (ex. MSP, @~ el
ASP LPT) du coté - PLD1/2 167 w55 HP Laseriel 1
Projet. - Profibus
- 5BUS
Pour afficher et/ou - e
L . [=}- D HP

modifier les parameétres o
des périphériques et/ou il
ports de =-@v
communication d’un - e e
projet, sélectionner [ vrsavenen
licéne désirée et
ensuite le menu
Edition>Propriété, les
fenétres reportées
ci-dessous sont
affichées. [ESA ELETTRONICANT 565w COLOR

Si le périphérique ne reste pas dans la position ou il a été
entrainé, cela signifie que le port choisi ne le supporte pas.
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1) Le nom attribué au
périphérique raccordé
est affiché.

2) Affiche le type de
périphérique raccordé.

3) Assignation du
commentaire.

4) Affiche les
parameétres du
périphérique.

5) Permet de
sélectionner le/les
fichiers a importer

contenant les variables.

Cliquer sur @ Importer
variables, le masque
suivant s’affiche.

1) Affiche le/les fichiers
a importer.

2) Permet de
sélectionner le dossier
contenant le/les
fichiers.

3) Permet de
sélectionner tous les
fichiers en méme
temps.

Sélectionner les
fichiers a importer.
Cliquer sur© OK pour
accepter et retourner
au masque précédent.

11 est conseillé de ne pas changer le périphérique une fois le
projet commencé. La substitution du périphérique par un
autre pourrait entrainer la perte totale ou partielle des variables

(voir “Appendice C*)

it Paramétres d'unité

~ Unité

Mam | ~——

Tupe
Cammentairs -

— Proprigtés dunite

Adresze de [unité

Apnuler | 2

A Le point 5 n’est affiché que si le périphérique accroché per-
met la fonction d’Importation Variables.

La fonction d’importation des variables n’est pas obliga-
toire, elle facilite seulement la procédure d’insertion des
variables dans le projet (voir “Chapitre 6 -> Importer du fischier).

. Yariable Import

— Choose variable impart File

e

\'777=\,< Browze... |
— Select Al
s ;I

o |

(%]

Annuler |

n Les masques “Parametres du périphérique’” peuvent varier
en fonction du périphérique raccordé.
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1) Le nom assigné a
l'imprimante raccordée
est affiché.

2) Affiche le type
d’imprimante raccordée.

3) Attribution du
commentaire.

4) Affiche les parametres
d’impression.

Cliquer surla &
Attributs, la fenétre
suivante est affichée.

1) Sélection du format
des codes de
I'imprimante.

2) Permet la
personnalisation des
attributs d’impression
Code 1 a Code 6.

Sélectionner une &2 et
cliquer sur la O Editer.

n Le masque “Parametres du périphérique” n’est pas reporté
parce qu’il varie en fonction du périphérique raccordé.

= Propriétés de I'imprimante

— Imprimante
Mam I ~—
Type 1
Cammentaire N
— Paramétres de communication 3

[~ Retour de chariot et interligne automatiques

|1D j

10 =

Retard aprés le retour dechariot [msec)

Time Out [mgec)

(BN

Annuler |

. Attributs d'impression

— Format deg code:
@ Décimal " Hexadéeimal

~MNom | Achivatio 1 \n
Form feed / | -
Bold \ __4b-115-51-5¢ |27-40-115-48-66
Underline T T27-38-100-48-88 |27-38-100-64

Strikeout | |
Italics |27-40-115-49-583 |27-40-115-483-83

Fiestaurer tettre & jour
— Code sélectianné
Marm |Code 1 2
Activation |2;r_1
Désactivation |2?_1
Apercu du code I 123 AaEBbC¢Ce
QK. Apnuler 2

(2) Nom :

Nome du code a envoyer a I’imprimante; utiliser si possible un
nom qui en identifie la fonction.

(2) Activation :
Commande pour I’activation de I’attribut.
(2) Désactivation :

Commande pour la désactivation de 1’ attribut.
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(2) Apercu :

Permet la personnalisation de I’apercu de 1’action provoquée.
Cette @ est utile lorsque le code personnalisé doit étre identifié
a ’intérieur d’un contexte.

. Apergu du code EHE
PromierFlon [ -|

Armigre Plan I j

[T Gras ™ Souligné
| 7S [T Bahwa
Apercu I 123 AaBbCce

Définir I'apergu.

Annuler

(%]

Cliquer sur la @ Ok.

. Attnbuts d'impression

r— Format des code:

& Décimal " Hexadécimal
—Mom | Activation | Désgactivation
Form feed I11Z | -
Bold |27-40-11E-E1-G€ |27-40-11E-48-6€
Underline |27-28-100-48-68 |27-38-100-64
Strikeout | |
Italics |E27-40-115-49-22 |E27-40-11E5-42-22

Compressed

Fiestaurer

— Code sélectionne
Haom ICompressed

Activation |2?_1

i Dézactivation X
Cliquer sur la ©) Mettre 1221

a‘jourpourconﬁrmer Apergu du code I 123 2aBbcoc Editer... |
les modifications.

ak | Annuler | 2 |

Cliquer sur la © Ok.

= Propriétés de I'imprimante HE

— Imprimante

Ham I

Type I

Cammentaire I

— Paramétres de communication

[~ Retour de chariot et interligne automatiques 1
Retard aprés le retour de chanot [mzec) |1 il jl
1) Cha‘rgement des ) Tirne Out msec] =
parameétres de contréle |1 0 =
de l'imprimante.
1] | Annuler | 2 |

Cliquer sur la© Ok.
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CHAPITRE 5
Menu détaillé du configurateur

(1) CR/LF (Retour de Chariot et Interligne) automatique :

Sil’imprimante le prévoit, il est possible de lui faire gérerlacom-
mande de “aller a laligne” apres un certain nombre de colonnes,
autrement la gestion est effectuée par le VT.

(1) Retard apres CR (Retour de Chariot) (msec) :

Temps d’inaction pour attendre le retour du chariot en position
de repos, avant qu'une commande ou un caractere puisse tre
envoyé du VT.

(1) Timeout (msec) :

Temps d’attente qui intervient entre une commande et I’ autre du
VT.

Projet Adaptateur :

La procédure pour la création est la méme que celle du “Projet VT
Unique” la différence est dans le type de périphérique a utiliser, non
pas un VT mais un PC plus ADT.

Comme déja montré, se porter dans le masque suivant, exécuter la
conversion de VT a PC et raccorder un adaptateur ou bien sélection-
ner 1’icone Adaptateur et confirmer le choix avec OK (voir Pag.
5-3).

58 Mouveau Projet - VTWIN

Fichier Edier Ouils Afficher Options 2

D=8l =) X & =] 2]
[ Pakies Projet
= C'ADAPTER TS Rev.i)a
! =l G ESA ELETTRONICA ﬁ‘? COM
PCNET - g PonET
=D TCAN

&= VTINTERBLS
VTPROFIDP
(] conoen
D IMPRIMANTE
[ wremsus
L) LECTEUR D CoDES BaRRES
- D MISE EN MARCHE
D MOTION CONTROL
e
[ ) FroFiBUS
-] meRmoREGULATELR
D PC
v

[ ESA ELETTRONICAPCNET
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1) Tous les
périphériques qui
peuvent étre introduits
dans un projet sont
affichés.

2) Tous les
périphériques
introduits dans un
projet sont affichés.

Pour le nombre
maximum de
participants au réseau
voir Manuel Hardware.

Sélectionner a ce point le périphérique a raccorder au PC et I’entrai-
ner sur I’ADT (voir Pag. 5-3 -> “Projet Un seul VT :*).

Projet Réseau ESA-NET :

Apres avoir sélectionné 1’icone Réseau ESA-NET dans la figure a
Pag. 5-3, et confirmé le choix avec OK, la fenétre du configurateur
de projet reportée ci-dessous est rappelée.

Pour les fenétres de paramétrisation communes également
au projet Un seul VT voir Pag. 5-3.

Pour savoir quelles sont les imprimantes qui peuvent étre
utilisées directement reliées au VT voir “Chapitre 16 ->
Imprimantes directement raccordables au VT*.

2% Nouveau Projet - YTWIN
Fichier Editer Oufils Afficher Dptions 7

(5] %]

Dlel|] =] = 2] F15] 2]
[ Pdelss Projel
DADAPTEH -:*i Réseau ESANET

D CANDPEN
D IMPRIMANTE
D INTERBUS
D LECTEUR DE CODES BARRES

D MISE EN MARCHE —
D MOTION CONTROL
D PLC

D PROFIBUS

D THERMOREGULATEUR
D FC

D VT

.
2 )
_

7V

.
D

[ ESA ELETTRONICAPCNET
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CHAPITRE 5

Menu détaillé du configurateur

Sélectionner, un a la
fois, tous les VT et PC
qui doivent étre
introduits dans le
réseau.

Sélectionner, un a la
fois, tous les
périphériques qui
doivent étre a
raccorder au VT.

Du cété Périphériques,
les entrainer sur le port
ou I'on désire les
raccorder (ex. MSP,
ASP,LPT) dans le cété
Projet.

Pour afficher et/ou
modifier les paramétres
des périphériques et/ou
ports de communication
d’un projet, Voir projet
Un seul VT Pag. 5-3.

2 Nouveau Projet - VTWIN [—[E]x]
Fichier Edier Qutls Afficher Options 2
Dlslm| 5 %] E =+l 2|
Palettes Frojet
- .
= G MISE EN MARCHE 8 Aéseau ESANET
[=- D CONTROL TECHNIGUES VTI50W_a
ﬂ UNIDRIVE % 5P
H =
=) G PLC " 7 RESEAL DE CHANP
= G 44 - @ YT190W_a
: =)
- filj) oo Logp wep
: =
(=] G PROFIBUS i
= G ESA PROFILE : % RESEAU DE CHAMP
=
- SAIA Profibus e 7 LPT
i
(=] G IMPRIMANTE @/ PC [COM + PCNET en ESANET) &
= G WP i % COM + PCNET en ESANET
Laseiet WTEEEW COLOR_a
=
[=] G FC g v
E| G ESA ELETTROMICA : ﬂ CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE _a
@ PC (COM + PONET en ESANET) : ? ASF
i =
= G T g LR
&7,
=] D ESA ELETTRONICA - " HPLaserist 2
VT150W
E VTH80W
VT565w COLOR
| CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE

Il fautnoter que le VTWIN connecte automatiquementle port sériel pré-
férentiel pour le raccordement en réseau ESA-NET en le marquant avec

_$_ (Pour le critere de choix voir Manuel Hardware “Raccordements
enréseau”). Il estpossible, sinécessaire, de changer le type de port sériel
utilisé. La figure ci-dessous montre le raccordement du VT190W en
réseau ESA-NET, au moyen du port sériel MSP.
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Sélectionner le port % Nouyeau Projet - VTWIN MEIES
Fichier  Editer Outile  Afficher Options 7
RESEAU‘DECHAMP njeal 4 ¥ = 515) 2
du VT, cliquersur®, le | I—_—  Paee — okt
< P -

réseau est connecté. (=] {2 sk En e e

E|- D CONTROL TECHNIQUES
Sélectionner le ) orome
périphérique du coté B e
périphérique et ERED
P'entrainer sur le port o () e
RESEAU DE CHAMP. | |=i_Jrromeus

= G ESA PROFILE G RESEAL DE CHAMP
Sélectionner le port - SAIA Profibus - ' ESA PROFILE [full address}SA14 Profibus_a
MSP et cliquer sur®. | |- wemenre

[=l G HP
La connexion en Losort
réseau ESA-NET aété | |= (3= =
rétablie par le port =y eeseLeTTRONCS g ner
Sél’le/ MSP @ PC (COM + PCNET en ESANET) - ﬂ CONTROL TECHNIGUES:UNIDRIVE _a

= G w _$_ AsP
Pour afficher et/ou =} DESAELETTHUNIEA T LP
modifier les paramétres - HPLoeito
des périphériques et/ou [i] s
ports de communication VTSER CoLoR
dun projet, VOprijet | CONTROL TECHNIQUES:UNIDRIVE
Un seul VT Pag. 5-3.
W Paramétres ESANET
Parameétres de communication |'|37'5DD < '[ E.8.1
— Compogants ESAMET 4 1 )
1) Affiche la vitesse de
communication. >\,\,,,,\ o
2) Affiche le type de .2 )
périphérique raccordé. \\;,/,,/
3) Attribution de -
l'adresse de réseau
7754 — Col 3 ] 4

(différente pour r/‘-/ & /
chaque participant). s = EsE
4) Affiche le VT
associé a une adresse TUEETY Al | 2 |
déterminée de réseau.

Ouvrir...
Permet de rappeler un projet existant.
Versions. ..

Permet de créer automatiquement ou sur commande plusieurs versions du
méme projet.

Les versions de projet sont mises dans un sous-dossier de celui du projet
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CHAPITRE 5

Menu détaillé du configurateur

1) Permet de créer une
version du projet.

2) Permet de
pre-régler la création
en automatique d’'une
version a chaque fois
que I'on ferme le
projet.

3) Permet de
déterminer si le projet
doit étre compresseé.

4) Permet de
pré-régler le nombre
maximum de versions
consenties.

5) Permet d’afficher et
de gérer les versions
au projet.

original avec le méme nom que celui du projet mais sans extension.

Au nom du fichier on ajoute un préfixe “REVxx_" oll XX est un nombre
progressif qui indique les versions; avec 01 on identifie toujours la version
la plus récente.

Chaque version de fichier crée un fichier de texte ou il est possible d’insérer
une description.

Les fichiers de version peuvent &tre produits de fagcon compressée. On

ajoute a I’extension de ce type de projet un “z” (.VTSz - .VTNz).

La sélection du &2 Versions... détermine 1’ouverture du masque suivant :

& Projeot Versions 5 _ZI
J ave autoratically when project iz clozsed
// [~ Save compressed
ber of wersions I %I
—Yersion ( 4 )
P 5 /
per | [Ielete |
Close |
Enregistrer

Permet de sauver sur disque le projet actuellement affiché.
Enregistrer sous...

Permet de sauver le projet actuellement en cours de travail sous un nom dif-
férent.

Quitter

Permet d’abandonner VTWIN.
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Editer Propriété...

Permet d’afficher et/ou de modifier les propriétés (nom et commentaire)
d’un VT a I’intérieur d’un projet.

Editer

Permet d’accéder a I’éditeur de projet ou il est possible de créer et modifier
un projet.

Renommer

Permet de renommer le/s projet/s.

Effacer

Permet d’éliminer de 1’archive un projet déterminé.

A Le projet est DEFINITIVEMENT éliminé.

Outils Convertir...

Permet de convertir un type de VT, contenu dans le projet dans un autre VT
(Ex. de VT170W a VT190W).

A Le changement du type de VT ou du type de périphérique rac-
cordé peut entrainer la perte de données et de la graphique.

Importer...

Permet d’importer en un projet de Réseau ESA-NET un projet Un seul VT
et/ou un projet Adaptateur.

Exporter...

Permet d’exporter d’un projet de Réseau ESA-NET un projet Un seul VT
et/ou un projet Adaptateur.

A Un projet Adaptateur peut étre utilisé uniquement pour étre
importé dans un autre projet de réseau ESA-NET, il ne peut pas
étre utilisé comme projet Adaptateur unique.

Créer disque de mise a jour terminal opérateur

Voir “Chapitre 12 -> Création d’un disque de mise a jour
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CHAPITRE 5

Menu détaillé du configurateur

Afficher

Options

Mise a jour BOOT
Voir “Chapitre 13 -> Mise a jour du BOOT*
Imprimer...

Voir “Chapitre 10 -> Création d’une documentation*

Etiquettes des listes
Permet d’activer ou de désactiver I’affichage de la barre avec les étiquettes.
Périphériques

Permet d’activer ou de désactiver 1’affichage de la colonne des périphéri-
ques.

Barre d’Etat

Permet d’activer ou de désactiver 1’affichage de la barre d’état.

Langue VTWIN

Permet d’afficher une fenétre qui contient les différentes langues avec les-
quelles il est possible d’afficher VTWIN.

A Lorsque I’on sélectionne I’affichage en langue chinoise il faut éga-

lement que la langue chinoise soit introduite dans les Options
Internationales du PC (voir aussi “Chapitre 15 -> Utilisation d’une Police
TTF Déployée*).

Sommaire

Permet de rappeler I’index avec tous les arguments contenus dans 1’ Aide en
Ligne.

Aide sur
Permet de rappeler une fenétre pour la recherche d’un argument particulier.
Informations sur...

Permet de rappeler une fenétre ou il est possible d’obtenir des Informations
de systeme et Vérification de Uinstallation : la premi¢ére commande permet
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d’avoir des informations concernant la machine ou est installé VTWIN, la
seconde d’obtenir des informations sur 1’installation de VTWIN.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur






Chapitre 6 Menu détaillé de 1’éditeur

Arguments Page
Projet 6-2
Outils 6-2
Objet 6-5
Champs 6-5
Editer 6-5
Page 6-6
Configuration 6-7
Fenétres 6-35
? 6-35

Ce chapitre est composé de 36 pages.
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CHAPITRE 6

Menu détaillé de I’éditeur

Projet

Outils

Mettre a jour les données publiques

Permet de sauver sur disque les données publiques en les mettant a disposi-
tion des autres participants au réseau ESA-NET.

Fermer

Permet d’abandonner le projet actuellement affiché, le sauvetage est subor-
donné au choix de I’opérateur.

Compiler projet

Voir “Chapitre 9 -> Compilation et transfert du projet*

Transférer projet

Voir “Chapitre 9 -> Compilation et transfert du projet*

Transférer avec modem

Voir “Chapitre 9 -> Compilation et transfert du projet*

Définition des polices

Voir “Chapitre 14 -> Définition des Polices*

Sauvegarder/Restaurer

Permet de récupérer (Backup) d’un VT les recettes et/ou le projet, et de
les/le transférer (Restore) dans un ou plusieurs terminaux. Les fichiers sont
sauvés sur disque; les fichiers récupérés ne peuvent pas étre modifiés.

Sauvegarder/Restaurer avec Modem

Fonction analogue a Sauvegarder/Restaurer avec la différence que dans ce
cas le controle de la présence du Modem est exécuté.

Exporter dans le fischier

Permet I’exportation d’une série d’informations (pour les détails voir les
menus individuels listés ci-dessous) en utilisant un fichier de texte formaté
(TXT) ou bien en utilisant un fichier formaté Comma Separated Value
(CSV). Le premier format peut étre édité avec un éditeur de texte, le second
peut I’étre également avec un programme pour la gestion des feuilles de
calcul électroniques (Ex. Excel). Pour le formatage des champs voir
”Appendice B).
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Le séparateur du fichier CSV dépend de la langue configurée dans
les Propriétés Internationales. Il est donc conseillé de maintenir

les mémes propriétés en phase d’exportation et d’importation succes-
sive (voir également “Chapitre 15 -> Support multilingue*).

Ce menu contient les menus secondaires reportés par la suite.

Export traductions

Permet I’exportation a partir d’un VT de tous les textes qui prévoient
une traduction. De cette facon il est possible d’introduire les traduc-
tions nécessaires sans 1’aide de VITWIN (voir également “Chapitre 15
-> Support multilingue®).

A Pour produire le fichier il suffit d’avoir prérégler une lan-

gue de projet, mais pour attribuer les traductions il faut
charger au moins deux langues (Voir Pag. 6-13 -> “Langues du
projet).

A La langue de référence dans le fichier ne doit pas étre chan-
gée autrement le fichier ne peut plus étre importé.

A Le fichier exporté doit ensuite étre réimporté dans le méme
projet.

A En phase de modification faire attention a ne pas abimer la

formatation du fichier autrement on pourrait perdre cer-
tains textes ou bien encore il pourrait ne plus étre possible de
réimporter le fichier.

Variables

Permet 1’exportation de toutes les variables contenues dans le projet.
De cette facon il est possible d’échanger des informations entre diffé-
rents programmes et/ou de pouvoir modifier/introduire des variables
sans ’aide de VTWIN.

L’élimination d’une ou plusieurs variables dans le fichier ne
comporte pas I’élimination de celles-ci une fois réimporté le
fichier en VTWIN.

Importer du fischier

Ce menu contient les menus secondaires reportés par la suite.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



CHAPITRE 6
Menu détaillé de I’éditeur

Import traductions

Permet d’importer dans un VT tous les textes qui ont été précédem-
ment exportés au moyen du fichier formaté.

A Le fichier doit étre créé en utilisant la fonction Exporter
traductions et ensuite modifié.

A Il est impossible d’importer des fichiers exportés avec
d’autres projets.

Variables

Permet d’introduire des variables dans le projet en les important d’un
ou de plusieurs fichiers externes a VTWIN. Ces fichiers peuvent étre
ceux exportés précédemment et opportunément modifiés (TXT ou
CSV) ou bien des fichiers créés en utilisant le programme de gestion
du projet du périphérique raccordé au VT (AWL et/ou ASC) et doi-
vent étre acquis par VIWIN (voir “Chapitre 5 -> Projet Un seul
VT :%).

ILes fichiers AWL et ASC sont importés entiérement sans

pouvoir discriminer les variables contenues dans ces der-
niers (pour importer des variables individuelles voir “Chapitre 4
-> Importer variables :).

En phase d’importation il est important de compiler tous les

parametres requis pour les rendre compatibles avec le
fichier qui est en cours d’importation (Ex. Unicode ou bien
ASCII, etc...).

Variables avec parametres erronés apres I’importation des

fichiers CSV et/ou TXT sont mises en évidence par un asté-
risque (*) devant le nom de la variable et dans la fenétre Vue, les
parametres erronés sont listés.

n Les éventuelles variables ayant des noms identiques sont
surchargées et remplacées sans aucun avis.

Importer/Exporter du DB utilisateur

Ce menu contient un menu secondaire reporté ci-dessous.

En-tétes/Pieds de page :

Permet I’importation ou I’exportation de I’en-téte et du pied de page
d’un projet, pour pouvoir les utiliser dans d’autres projets.
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Objet

Champs

Editer

Réglage éditeur externe
Permet de définir quel sera I’éditeur extérieur a VIWIN utilisé pour visua-
liser/modifier les variables quand on utilise Editeur Externe. VITWIN charge

automatiquement 1’éditeur indiqué dans le registre de configuration du PC.

Il est possible de modifier/charger 1’éditeur a n’importe quel moment en
compilant les champs suivants.

Application :
Permet d’introduire I’application a utiliser.
Format :

Permet de définir le type de format a utiliser pour 1’ouverture de la
liste des variables.

Pour activer I’éditeur externe, se porter sur la fenétre Composants du projet,
sélectionner la rubrique Variables et cliquer sur le bouton Editeur Externe.

A Pourquelesmodificationseffectuéesdansle VI WINsoienteffectives,
il faut sauver le fichier en utilisant le nom proposé par VITWIN.

Le contenu de ce menu est expliqué au “Chapitre 7 -> Signification des icd-
nes du menu configurateur®, o nous trouvons également 1’association des
icones qui se trouvent dans VTWIN.

Le contenu de ce menu est expliqué au “Chapitre 7 -> Signification des ico-
nes du menu configurateur®, o nous trouvons également 1’association des
icones qui se trouvent dans VITWIN.

Propriétés

Permet d’activer la modification des propriétés d’un élément sélectionné.
Chargements multilangues

Permet de modifier les traductions d’une étiquette multilangue sélectionnée.
Créer champ macro

Permet de regrouper plusieurs champs comme un seul. Cette fonction ne
vaut que pour les champs numériques. Pour pouvoir créer un champ macro
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CHAPITRE 6

Menu détaillé de I’éditeur

Page

les champs individuels doivent pouvoir étre chargeables, les champs en
seule lecture sont automatiquement esclus de la section. La prérogative du
champ macro est d’écrire les champs dans le périphérique simultanément.

Exemple.

Supposons de vouloir créer un champ macro composé de 3 champs indivi-
duels 1-2-3, le champ 1 et le 3 sont autorisés a I’écriture alors que le champ
2 est de seule lecture. Méme en les sélectionnant tous les trois, le champ 2
ne fera pas partie du champ macro.

Sélection Champ macro
Champ 1 Champ 1
Champ 2 ->

Champ 3 Champ 3

Eliminer champ macro propriétaire

En sélectionnant un champ particulier, permet de décomposer le champ
macro qui le contient en champs individuels.

Sélectionner champ macro propriétaire

En sélectionnant un champ particulier, met en évidence quels sont les autres
champs individuels qui composent le champ macro lui-méme.

Les autres de ce menu sont expliquées au “Chapitre 7 -> Signification
des icones du menu configurateur, ou nous trouvons également 1’associa-
tion des icOnes qui se trouvent dans VTWIN.

Données page

Permet d’afficher la référence croisée entre champs et pages. Il est possible
dechoisirletypederangement, parpageoubienpardonnée;le premierénumere
toutes les pages et montre quelle variable y est contenue, le deuxieme énumere
toutes les variables et montre dans quelles pages elles sont contenues.

Définition des touches internes

Permet de définir I’association entre U F et fonctions, association qui sera
valable pour la page affichée. Cette association prévaut sur la reconfigura-
tion globale. Pour définir la fonction cliquer deux fois sur la £ désirée affi-
chée dans la liste. (Voir aussi “Chapitre 4 -> Touche tactile®).

Définition des touches externes

Tout ce que dit pour la définition des [[IZ internes globales est valable. Les
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[£X externes sont dénommées CO E.

Copier dans les notes

Permet de mémoriser la page graphique ou le texte, en affichage sur
VTWIN, dans les notes de Windows pour étre ensuite collée dans un autre
programme d’éditeur d’images (Ex. Paint).

Origine axes

Ce menu contient un menu secondaire reporté ci-dessous.

Charger:

Permet de définir et d’afficher (au moyen d’une croix de collimation)
les coordonnées X,Y de point zéro relatif au zéro absolu de la page.

Mettre a zéro :

Permet de mettre a zéro le point zéro relatif, en réglant les coordon-
nées X,Y coincidant avec le zéro absolu de la page.

Visible :

Permet d’activer ou de désactiver la fonction Origine axes, sans
perdre les coordonnées du zéro relatif.

Configuration Informations de projet

Permet d’introduire des informations concernant le projet, informations qui
peuvent étre imprimées et/ou visualisées sur I’afficheur.

e Crééle

* Modifié le

* Date de la derniere compilation
e Créé avec version de VITWIN

¢ Version de firmware nécessaire

Les pouvant étre chargées par 1’utilisateur sont énumérées ci-dessous :

* Nom projet

* Version projet
e Auteur

* Fabricant

e Commentaire
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Mot de passe

Le VT met a disposition 10 niveaux de Mot de passe de 0 a 9, qui peuvent
étre utilisés pour restreindre ’utilisation du systéme a seulement quelques
opérateurs .

Chaque Mot de passe est composé d’un maximum de 6 caractéres numé-
riques.

Il n’est pas nécessaire de compiler les Mots de passe par niveaux, mais ils
peuvent étre programmés a discrétion de I’utilisateur (exemple niveau 0, 4,
9 alors que les autres ne sont pas programmeés).

Il n’est pas possible d’introduire des Mots de passe égaux; Le niveau 0
est celui de sécurité maximum (superviseur).

Sont associés au Mot de passe différents parametres qui doivent étre com-
pilés; certains sont obligatoires (), d’autres dépendent de la nécessité de
représentation de I’ utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Temps de sortie :
Identifie le temps exprimé en minutes outre lequel, si1’on n’appuie pas
suruneZquelconque, le VT abandonne le niveau de motde passe activé.
Letempsestuniquepourtouslesniveaux.Ceparametre peutétreautorisé
en chargeant la valeur du temps différente de zéro.
Page ou séquence de sortie :
Identifie la page (dans les modeles touch screen) ou bien la séquence
(dans les modeles non touch screen) a afficher apres avoir exécuté la
fonction de sortie. Ce parametre peut étre autorisé en chargeant une
valeur dans la case appropriée.
Niveaux mots de passe :
Permetdesélectionnerleniveauauquel on veutattribuerunmotdepasse.
Nom ():
Nom pour définir le niveau. Il est conseillé de I’attribuer de fagon a
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.

Mot de passe (*%):

C’est le code numérique qui identifie le mot de passe.
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Les mots de passe peuvent étre changés directement par le VT grace
a la commande appropriée. (Voir “Chapitre 4 -> Commande Interne :
MOT DE PASSE - Changer mot de passe®).

Temporisateurs

Permet de définir des temporisateurs internes au terminal NE dépendant
PAS du périphérique raccordé a utiliser comme générateur d’Evenement
dans les Opérations automatiques (voir “Chapitre 4 -> Opérations automati-

ques).

La valeur du comptage est comprise entre 100ms et 25sec (non modifiable
a partir du VT) et non affichable directement sur la page.

A Lavaleur de comptage des temporisateurs internes N’est PAS capa-
ble d’étre retenue en mémoire, par conséquent les valeurs sont per-

dues lors de I’extinction du terminal, méme en présence de batterie.

Les temporisateurs, si définis, sont toujours actifs et se remettent
automatiquement en marche a I’échéance de la valeur introduite.

Le nombre de temporisateurs dépend du terminal utilisé (voir Manuel
Hardware)

Sont associés aux Temporisateurs différents parametres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
Temporisateurs :
Identifie quel sera le temporisateur qui devra &tre autorisé.
Nom :
Nom pour définir le temporisateur. Il est conseillé de I’attribuer pour
en faciliter la reconnaissance et la compréhension de la relative signi-
fication de la part du programmeur.

Valeur :

Permet d’attribuer la valeur de comptage du temporisateur avec des
intervalles fixes de 100ms.

Définition des touches internes globales

Permet de définir 1’association entre [ F et fonctions, association qui sera
considérée valable pour tout le projet, indépendamment de la page affichée.
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Cette association reste valable si les ([0 ne sont pas reconfigurées locale-
ment page par page, autrement la priorité passe a la reconfiguration locale.
Pour définir la fonction, cliquer deux fois sur la &) désirée affichée dans la
liste. (Voir également “Chapitre 4 -> Touche tactile®).

Définition des touches externes globales

Tout ce que dit pour la définition des [[IZ internes globales est valable. Les
0D externes sont dénommées L0 E.

Messages de systeme

11 est possible de redéfinir les différents messages que le VT affiche en des
situations déterminées (Exemple : si le mot de passe introduit n’est pas cor-
rect, le message “Mot de passe erroné”) est affiché. Les messages de sys-
teme sont des textes multilangues et peuvent étre traduits.

Clavier de champ

Les VT de la série touch screen posseédent une série de claviers qui sont utilisés en
phase d’introduction des champs dynamiques. Dans cette rubrique de menu il est
possible de choisir, parmi ceux disponibles en VTWIN, le type de clavier a utiliser.

La typologie de clavier sélectionnée sera valable pour tous les champs char-
geables du projet.

Le Clavier champs se voit associer différents paramétres qui doivent étre
compilés; certains sont obligatoires (<), d’autres dépendent de la nécessité
de représentation de I’utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.

Retard de répétition automatique :

Identifie le temps exprimé en milliemes de seconde, temps outre lequel
le VT répete le méme caractere si la pression d’une [J) est maintenue.

Exemple. Si le parametre est réglé a 1000ms (t1=1Sec.), en appuyant
sur la @ “A” et en la maintenant enfoncée, un autre caractére sera
écrit apres 1 Sec de temps passé.

Intervalle de répétition automatique :
Identifie le temps exprimé en milliemes de seconde outre lequel, une
fois le temps de “Retard de répétition automatique” passé, le VT

répete le méme caractere si la pression de la [ est maintenue.

Exemple. Si le parametre est réglé a 500ms (t2=0.5Sec.), en
appuyant sur la [0 “A” et en la maintenant enfoncée, un autre carac-
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tere sera écrit apres 0.5 Sec de temps passé.

Par conséquent, en reprenant également 1’exemple du parametre
“Retard de répétition automatique” on aura :

A

Toucheenfoncée

Caractere “A” w !( “ n

«— 11 —e2rpect2»€i2»

v

Type de claviers :

Permet de sélectionner la typologie du clavier a utiliser.
Clavier sélectionné :

Permet d’afficher le clavier choisi en fonction du champ a régler.
Zone de mémoire image
Permet d’afficher la valeur de la mémoire graphique totale du terminal uti-
lisé et la valeur de celle-ci occupée par les images, elle permet en outre de
déterminer a postériori si les images contenues en VIWIN doivent étre
envoyées au terminal en format comprimé ou non. En ce qui concerne le
critere de choix de la compression, voir “Chapitre 4 -> Images*.
Configurations langues

Permet de créer un ensemble de langues appelées Configurations.

Les Configurations permettent de porter a 32, le nombre de langues du
projet.

Le nombre de langues gérées en méme temps dans le terminal
reste celui défini dans les caractéristiques du VT utilisé (voir le
Manuel Hardware).

ﬁ Si les langues utilisées dans le projet ne sont pas supérieures a cel-
les qui sont gérées par le terminal, il n’est pas nécessaire de créer
les Configurations.

Quand une Configuration au moins est créée, les langues inutilisées sont
marquées d’un astérisque (*) et ne peuvent pas étre gérées.
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La Configuration qui est transférée au terminal doit étre indiquée en phase
de compilation du projet (voir Pag. 6-2 -> “Compiler projet*).

Les langues transférées dans le terminal sont celles qui sont insérées dans la
configuration choisie, par conséquent, si I’on désire que la langue mater-
nelle (voir Pag. 6-13 -> “Langues du projet) soit elle aussi transférée, elle
doit étre insérée dans la liste en premiere place.

Le terminal est lancé dans la langue qui se trouve en premiere place sur la
liste de la Configuration transférée.

Exemple :

Supposons d’utiliser un terminal qui supporte 4 langues de projet et de vou-
loir, dans un cas créer un projet avec 4 langues et dans 1’autre 10 langues.

Premier projet - 4 langues sans 'utilisation des configurations : seules les
langues sont définies

Configurations Langues

Langue 1 (Langue maternelle)
Langue 2
Langue 3
Langue 4

Aucune

Al WO =

Premier projet - 4 langues avec 1’aide des configurations : deux configura-
tions sont définies, la premiere qui contient la langue maternelle et la
deuxieme, sans. En fonction de la configuration qui sera transférée, le ter-
minal sera lancé avec Langue 1 ou bien Langue 2.

Configurations Langues
Langue 1 (Langue maternelle)
Langue 2
Langue 3
Langue 4
Langue 2
Langue 3
Langue 4

Configuration 1

WM =W N =

Configuration 2

Deuxieme projet - 10 langues : il est obligatoire de définir un certain nom-
bre de configurations qui pourront contenir toutes les 10 langues. On désire
que dans toutes les configurations le terminal soit lancé avec la Langue 1.
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Configurations Langues

Langue 1 (Langue maternelle)
Langue 2
Langue 3
Langue 4

Langue 1 (Langue maternelle)
Langue 5
Langue 6
Langue 7

Langue 1 (Langue maternelle)
Langue 8
Langue 9
Langue 10

Configuration 1

Configuration 2

Configuration 3

BWOIN = DW= DW=

Langues du projet

Comme déja énoncé, VTWIN permet de créer des projets en plusieurs lan-
gues; cela signifie que, subordonnée a une commande, la visualisation du
projet sur I’afficheur change selon la langue choisie. Le changement de lan-
gue est autorisé a condition que les langues dans lesquelles le projet doit
étre traduit aient été définies.

La premiere langue de la liste (1 : Langue) est prise comme langue mater-
nelle, c’est a dire la langue qui est normalement visualisée sur 1’afficheur et
qui détermine le nombre maximum de caracteres pour les traductions des
autres langues (voir “Chapitre 4 -> Texte multilangue®). Si ’on ne charge
pas les langues de projet, le projet est géré comme monolangue, c’est a dire
qu’il est impossible d’assigner une traduction et que 1’affichage sera tou-
jours dans la langue maternelle.

Les différentes langues peuvent étre affichées avec des polices de caracteres
différentes, autrementditavecdesattributs graphiquesdifférentsdescaracteres
eux-mémes. Il y a deux familles de caracteres disponibles : la premiere utilise
despolicesdecaracteresfournisparES A (ellesserontdésormaisappeléspolices
natives) avec VITWIN, la deuxieme utilise comme départ les polices de carac-
teres contenues en Windows pour en créer une image en VIWIN (elles seront
désormais appelés polices base Windows).

Les polices de base Windows peuvent étre gérées en format Standard (256
caracteres) ou bien en format Déployé (65536 caracteres ex. Unicode ou

tout autre format supérieur a 256 caracteres).

A La modalité déployée de la police n’est supportée que par Win-
dows 2000 / XP / NT 4.00 exclusivement.

A L’utilisation des polices avec la modalité déployée implique une
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série de précautions (voir “Chapitre 15 -> Support multilingue*).

Pouractiverlagestion des polices Déployéesil faut configurer les Dis-
positions Internationales du Systeme Opérationnel utilisé (voir le
Manuel du Systeme Opérationnel et “Chapitre 15 -> Support multilingue*).

Les polices natives ont I’avantage de pouvoir €tre personnalisées par I’ utili-
sateur (voir “Chapitre 14 -> Définition des Polices), mais elles ont une
résolution inférieure a la différence des polices base Windows qui ont une
qualité visuelle et un nombre de caracteres tres élevé mais qui ne peuvent
pas étre personnalisées par 1’ utilisateur.

Les polices base Windows ne doivent pas avoir de dimensions
excessivement réduites sinon on aura une perte de qualité.

Les familles de polices de caractéres ne peuvent pas étre mélan-
gées dans un projet; soit on utilise des polices natives, soit on uti-
lise des polices base Windows.

Le nombre de caracteres par ligne qui peuvent €tre introduits avec les poli-
ces de caracteres base Windows ne dépendent plus du type de terminal
(voir Manuel Hardware), mais dépendent des dimensions et du type de
police utilisée; a égalité de dimension et de nombre de caracteres, deux
types de polices differentes peuvent avoir des longueurs différentes.

| Arial 16 pixel > FONT BASE WINDOWS
| Times New Roman 16 pixel | FONT EASE WINDOWS

Lenombredecaracteresdépenddelasurfaceenpixeld’uneétiquette multilangue
utilisant des polices natives avec dimension X1 (voir Manuel Hardware).

Exemple.

Dans un VT585W une étiquette multilangue peut contenir un maximum de
80 caracteres (avec polices natives), vu qu’un caractere occupe 8x16 pixel,
la zone occupée est 8 pixel par 80 caracteres qui est égal a 640 pixel de lar-
geur et 16 pixel pour 1 ligne est égal a 16 pixel de hauteur. Avec le méme
critere, il est possible d’effectuer le méme calcul pour tous les terminaux.

Avec les polices base Windows les fonctions X1, X2 et X4 n’ont
pas d’effet.

VTWIN, selon le type de VT utilisé, se crée une liste de polices de caracte-
res disponibles.

Le nombre de polices dépend du type de terminal utilisé et de la famille de
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policeschoisie. Pourlesterminaux texteutilisantdes policesnatives (lespolices
base windows ne sont pas supportées) on peut choisir une police de caracteres,
alors que pour les terminaux graphiques, se référer au tableau suivant.

Tableau 6.1: Polices utilisables en corrélation a la révision hardware du terminal VT.

TERMINAUX POLICES
Modéle Revision Natives Base Windows'
VT300W 1 4 16
VT310W 1 4 16
VT320W 1 4 16
1 4 16
2 4 16
VT330W - i s
>4 4 64
VT155W 1 4 4
VT185W 1 4 4
VT505H 1 4 8
VT505W 1 4 8
VT525H 1 4 4
VT525W 1 4 4
VT555W 1 4 16
VT560W 1 4 64
1 4 16
2 4 16
VT565W - i s
>4 4 64
VT575W 1 4 64
VT580W 1 4 64
1 4 16
2 4 16
VT585W 3 7 16
>4 4 64
VT585WB 1 4 64
VT595W 1 4 64
Note :
1 - Limité par la mémoire pour police base Windows

Les polices de caracteres choisies deviennent les polices actives de projet
qui peuvent étre utilisées pour 1’édition des textes dans les différentes lan-
gues. Si aucune police n’est sélectionnée, la police utilisée est celle préfixée
par le systeme.

Exemple.

Supposons de vouloir créer un projet en trois langues (de Langue 1 a Lan-
gue 3), et que le VT en utilisation permette de pouvoir utiliser les 10 polices
présentées dans le tableau ci-dessous (les polices utilisées dans 1’exemple
n’ont aucun rapport avec les réelles).
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Tableau 6.2: Polices de caractéres.

Polices disponibles Affichage

Polices de systeme ABCD abcd 1234
Police 1 ABCD abcd 1234
Police 2 ABCD abcd 1234
Police 3 ABCD abcd 1234
Police 4 ABCD abcd 1234
Police 5 ABCD abcd 1234
Police 6 ABXA ofyo 1234
Police 7 ABCD abcd 1234
Police 8 ABCD abcd 1234
Police 9 ABXA offyo 1234
Police 10 ABCD abcd 1234

Assignons 4 polices au projet

Polices disponibles Polices de projet
Police 1 -> Police 1
Police 2
Police 3
Police 4
Police 5
Police 6 -> Police 6
Police 7 -> Police 7
Police 8
Police 9

Police 10 -> Police 10

Assignons, en ordres différents, les polices de projet aux langues diverses :

Langue 1
(Maternelle)

Langue 2

Polices de projet

Police 1

->

Police 6

->

Police 7

Police 10

Polices de projet

Police 1

->

Police 6

->

Police 7

Police 10

Polices de lalangue

Police 1

Police 6

Police 7

Police 10

Polices de lalangue

Police 7

Police 10

Police 1

Police 6
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1° Police

2° Police

3° Police

4° Police

Polices de projet Polices de lalangue
Police 1 Police 1
Langue 3 -> Police 6 -> Police 10
Police 7 Police 6
Police 10

Noter que I’ordre des polices de la langue est différent pour les différentes
langues : cela est tres important parce que 1’association entre les polices
dans les différentes langues est liée a la position dans la liste.

En cas de variation de I’ordre des polices de la langue ou d’élimi-
nation, on aura une variation dans ’affichage de toutes les traduc-
tions/étiquettes dans toutes les langues.

Langue 1 -> Police 1

Langue 2 -> Police 7

Langue 3-> Police 1

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

Langue 1 -> Police 6

Langue 2 -> Police 10

Langue 3 -> Police 10

ABXA ofyd 1234

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

Langue 1 -> Police 7

Langue 2 -> Police 1

Langue 3 -> Police 6

ABCD abcd 1234

ABCD abcd 1234

ABXA ofxd 1234

Langue 1 -> Police 10

Langue 2 -> Police 6

Langue 3 -> Systéme

ABCD abcd 1234

ABXA ofyd 1234

ABCD abcd 1234

Il est possible de changer la langue maternelle a tout moment en déplacant
une des langues en téte de liste.

‘ Langue (Maternelle) ‘ <- Langue 1
Langue 2

Langue 3

Langue 3
Langue 2
Langue 1

‘ Langue (Maternelle) ‘ <-

Sont associés aux langues différents parametres qui doivent &tre compilés;
certains sont obligatoires (*), d’autres dépendent de la nécessité de repré-
sentation de I'utilisateur. Les parametres sont énumérés ci-dessous.
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Langue (%) :

Affiche les langues dans lesquelles le projet peut étre vu. La premiere
de la liste, comme déja dit, est considérée comme langue maternelle.

Polices de caracteéres de langue () :

Permet de choisir avec quelle police la langue doit étre affichée.

Polices de caracteres de projet (<) :

Permet d’insérer les polices du projet. Permet d’introduire les polices
du projet. En cliquant sur = on accede a d’autres fonctions énumé-
rées par la suite.
Type de polices :
Permetdechoisirlatamilledespolices,nativesouabase Windows.
Polices de projet :
Permet de créer la liste des polices de projet. Si 1’on choisit
I’option Basée sur Windows, en cliquant sur le bouton Ajouter
on accede au masque de création de la police basée sur Win-
dows. Le masque prévoit les parametres reportés ci-dessous.

Nom (Base Windows) :

Nom pour définir la police. Il est conseillé de I’attribuer afin
d’en faciliter la reconnaissance.

Police de base (Base Windows) :

C’est le type de police (se trouvant sur I’Ordinateur Personnel)
qui sera utilisé pour définir la police en VTWIN.

Gras (Base Windows) :

Permet d’activer/désactiver 1’ attribut.
Soulignement (Base Windows) :

Permet d’activer/désactiver 1’attribut.
Italique (Base Windows) :

Permet d’activer/désactiver I’ attribut.
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Barré (Base Windows) :
Permet d’activer/désactiver 1’ attribut.
Police déployée (Base Windows) :
N’est actif que si le systéme opérationnel installé sur I’Ordina-
teur Personnel (Windows 2000 / XP / NT 4.00) permet d’acti-
ver/désactiver la gestion de la police avec un nombre supérieur
a 256 caracteres (utilisé normalement pour les langues orienta-
les).
Pour utiliser cette fonction il faut configurer les Dis-
positions Internationales du Systéme Opérationnel
utilisé (voir le Manuel du Systeme Opérationnel et “Chapi-
tre 15 -> Support multilingue*).
Hauteur (pixel) (Base Windows) :

Permet de définir les dimensions de la police exprimées en
PIXEL.

Polices disponibles :

Affiche les polices disponibles pour étre introduites dans cel-
les de projet.

Apercu :
La forme du type de police choisi est affiché.
Propriétés de projet

Dans ce menu on peut attribuer les propriétés générales du projet qui sont
reportées ci-dessous.

v Options générales.
Durée du Timeout :

Indique le temps durant lequel le terminal reste en modalité de char-
gement; passé ce délai, le VT se reporte dans la modalité d’affichage.

Séquence de démarrage :

Indique la premiere séquence a afficher lors de 1’allumage.
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Page initiale :

Indique la premiere page a afficher lors de I’allumage.
Bip a la pression de I’écran tactile :

Permet d’autoriser un signal sonore lors de la pression de I’'Ecran
Tactile ou celle d’une @ (pour les VT avec clavier).

Autoriser I’écran de veille :
Le VT éteint automatiquement la lampe de 1’afficheur rétro-éclairé
CCFL apres un certain temps; pour la réallumer, il suffit de toucher
I’afficheur de I’écran tactile ou une O (pour les VT avec clavier).

Retarder 1’écran de veille :

Détermine le temps apres lequel, si ’écran de veille est activé, la
lampe de I’afficheur s’éteint automatiquement.

Utiliser un affichage tridimensionnel pour modifier-autoriser les champ :

Permet de choisir si les champs avec modification autorisée doivent
étre affichés en modalité tridimensionnelle pour tout le projet.

v Alarmes.
Changement automatique du contexte :

Permet de se porter automatiquement dans la page d’affichage des
alarmes lorsqu’une alarme est relevée.

Défilement automatique :

Toutes les alarmes qui sont présents sont affichés en rotation automa-
tique.

Retard défilement automatique :

Détermine I’intervalle de temps entre 1’affichage d’une alarme et le
suivant.

Bip nouvelle alarme :

Permet de faire émettre au VT un signal sonore qui annonce ’arrivée
d’une nouvelle alarme.
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Ordination du tampon historique des alarmes de la plus récente :
Permet d’afficher les événements contenus dans I’historique des alar-
mes dans un ordre chronologique allant du plus récent au plus
ancien.

Historique des alarmes :

Permet de charger la modalité de remplissage de 1’historique des
alarmes. Ignore les alarmes en exces ou bien FIFO.

Position des alarmes :
Permet de déterminer la position sur 1’afficheur ou I’icone de signali-
sation alarmes devra étre affichée.
(Seulement pour Touch Screen).

Format d’affichage date :

11 est possible de déterminer le format de la date qui est affichée avec
I’alarme.

Format d’affichage heure :

11 est possible de déterminer le format de 1’heure qui est affichée avec
I’alarme.

v Messages.
Défilement automatique :

Toutes les messages qui sont présents sont affichés en rotation auto-
matique.

Retard défilement automatique :

Détermine I’intervalle de temps entre 1’affichage d’une alarme/mes-
sage et le suivant.

Position des messages :

Permet de déterminer la position sur I’afficheur ot I’icone de signali-
sation messages devra étre affichée. (Seulement pour Touch Screen).

Montrer Heure/Date :

En autorisant cette case de contrdle on active la visualisation de la
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date et de I’heure. (Seulement pour VT505W).
Format d’affichage date :

Il est possible de déterminer le format de la date qui est affichée avec
message.

Format d’affichage heure :

II est possible de déterminer le format de 1’heure qui est affichée avec mes-
sage.

v Historique des alarmes e Tampons trend.

Les parametres qui suivent permettent de définir le critere de sauve-
tage de I’historique des alarmes e trend buffers pour les terminaux
qui ne prévoient pas I’utilisation de la batterie tampon. Le sauvetage
permet de mémoriser les événements dans la mémoire stable du ter-
minal, de fagon a ce que lors de I’extinction du VT ces derniers ne
soient pas perdus. La fonction ne peut pas étre désactivée.

Intervalle de sauvetage en heures de I’historique des alarmes :

Il détermine I’intervalle de temps a 1’échéance duquel 1’historique
des alarmes est mémorisé dans la mémoire stable. La valeur de
comptage préréglable est comprise entre 2 et 12 heures avec des
accroissements de 2 heures.

Horaire de sauvetage pré-établi de 1’historique des alarmes :
Il permet de régler I’heure a laquelle I’historique des alarmes sera
mémorisé en mémoire stable.

Il autorise le deuxiéme horaire de sauvetage :

Il permet de définir un deuxieéme horaire au terme duquel I’historique
des alarmes sera mémorisé en mémoire stable.

Chargements d’impression
Permet la configuration des parametres nécessaires pour I’'impression et
valables pour tout le projet. Cette &2 n’est active que si une imprimante est

déclarée dans le projet.

Les parametres doivent étre confirmés au moins une fois pour les
rendre actifs.
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Imprimante :

Permet de sélectionner une imprimante parmi celles déclarées dans le
projet.

Lancer avancement du papier a fin de page/Pied de page :

En autorisant cette fonction, la feuille est expulsée méme si elle n’est
pas entierement écrite.

Lignes par Page :

Indique le nombre de lignes qui composent la page.
Colonnes par Page :

Indique le nombre de colonnes qui composent la page.
Marge Gauche :

Indique le nombre de colonnes a ne pas imprimer en partant de la
gauche de la feuille.

En-téte :
En permet le choix parmi celles déclarées dans le projet.
Pied de page :
En permet le choix parmi ceux déclarés dans le projet.
Utiliser les chargements globaux :
Permet d’établir si utiliser les parametres globaux du projet ou si en
spécifier de nouveaux pour I’application spécifique.
(Cette & est reportée dans le = Alarmes/Messages, Tampon histori-
que alarmes, Copie sur papier, Rapport).
Structure mémoire données
Pour comprendre ce qu’est la mémoire données il faut faire des exemples.
Pensons a la nécessité d’avoir un cycle de production qui permette 1’usi-
nage d’une gamme de produits. Dans le cas en examen, chaque produit se

différencie de l’autre parce que, bien qu’ayant les mémes parametres
(ingrédients), le dosage varie.
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L’ensemble des parametres avec les quantités qui décrivent le produit indi-
viduel prend le nom de Recette. Les différents parametres de processus sont
appelés "données de la recette".

L’exemple d’un usinage avec des moules a chaud est reporté ci-dessous.
Parametres qui interviennent dans le processus (ingrédients) :

* température du moule inférieur
* température du moule supérieur
* pression d’accouplement

e temps d’accouplement

La situation sans 1’aide de la mémoire données est a présent décrite.
Dans le VT diverses pages sont programmées (une pour chaque produit) et
chacune d’elles contient les valeurs relatives a un produit.

Un nombre de données égal au nombre d’ingrédients pour le nombre total
des produits sera réservé dans le périphérique raccordé.

Périphérique VT
R 100 température inférieure produit A température inférieure A
R 101 température supérieure produit A | A _| température supérieure A
R 102 pression produit A ~ "|pression A
R 103 temps produit A temps A
R 104 température inférieure produit B température inférieure B
R 105 température supérieure produit B | B |température supérieure B
R 106 pression produit B pression B
R 107 temps produit B temps B
Rn température inférieure produit Z température inférieure Z
R n+1 température supérieure produitZ | Z .| température supérieure Z
R n+2 pression produit Z pression Z
R n+3 temps produit Z temps Z

Nous pouvons noter une quantité importante de mémoire données utilisée
et une certaine complication dans la création du programme du périphéri-
que qui devra gérer des pointeurs, pour sélectionner la partie des données
auxquelles se référer selon le produit.

En utilisant la mémoire données du VT, il est au contraire possible de
mémoriser les différentes quantités d’ingrédients pour chaque produit et
réduire le nombre des données utilisées dans le périphérique, qui devient
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égal au nombre d’ingrédients.

Dansle VTaucontraire,ilserapossiblede programmeruneseule pagecontenant
des données, a mémoriser en mémoire données, qui font référence aux ingré-
dients utilisés. L.’association de I’ensemble des quantités des ingrédients pour
chaque produit est faite grace a un code d’identification de recette.

L’acces a la mémoire données du VT peut se faire par I’intermédiaire d’un
instrument particulier appelé “tampon vidéo”, autrement dit affichées dans
la page, ou bien avec acces direct du périphérique.

Tampon ’ Mémoire

Périphérique VidéoVT données VT

A
A
y
v

La mémoire de données est maintenue dans le VT grace a une pile. Pour les
terminaux qui ne prévoient pas I’utilisation de la pile (voir Manuel Hard-
ware) les recettes sont normalement gérées et sauvées en mémoire instable.
L’utilisateur devra pourvoir au sauvetage de ces recettes en mémoire réma-
nente (voir Pag. 6-33 -> “Copie automatique des recettes en mémoire réma-
nente :* et/ou “Chapitre 4 -> Touche tactile* et/ou “Chapitre 4 -> Zone des
commandes :“).

n Dans ces types de terminaux, si I’on n’effectue pas le sauvetage en
mémoire rémanente, au moment de D’extinction du terminal,
TOUTES les recettes se trouvant en mémoire instable sont perdues.

Unafoislasignificationde mémoire donnéesetrecette comprise, nous pouvons
introduire deux exemples; le premier montre la structure minimum d’une
recette, le deuxieme montre une recette en utilisant la structure compléte.

Exemple de recette avec structure minimum.

Pour qu’une recette ait un sens, il faut qu’elle soit composée d’une variable
alphanumérique qui identifie de facon univoque la recette, dénommée
comme déja vu Code (il est impossible d’insérer plusieurs recettes avec le
méme Code) et d’une variable numérique ou alphanumérique qui identifie
I’ingrédient de la recette.

Le code de la recette peut &tre composé de 2 a 40 caracteres.

Code

-> |Variable Chaine -> |2 - 40 caractéres

Donnée 1

-> | Variable Numérique ou Chaine|-> |Données
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Si 'on substitue le code recette et la donnée par des valeurs nous avons
ainsi obtenu la recette.

CODE

COMPOSEO1 Variable Chaine 20 caractéres

Acide 01 Grammes 10 Variable Numérique

Exemple de recette avec structure compléte.

(On utilise un périphérique avec des registres a 32Bit. 12 données avec affi-
chage décimal sont insérées dans la recette).

La recette créée dans I’exemple précédent peut étre complétée avec d’autres
éléments qui la rendent plus riche d’informations pour I'utilisateur et qui
permettent de contrdler le flux des données durant le transfert dans le péri-
phérique.

Outre au code, on introduit une variable alphanumérique pour le commen-
taire de la recette.
Le commentaire peut, comme le code, étre composé de 2 a 40 caracteres.

Une recette peut contenir la date et I’heure, en format BCD, de la derniere
modification, (seulement si le VT utilisé a I’horloge et le dateur), le check-
sum ou somme de contrdle (calculé en faisant la somme binaire de tous les
byte qui composent la structure recette, le checksum exclus) et le nombre
de données enoyées.

La transmission de la recette peut étre faite de facon synchronisée avec le
périphérique. (Voir Pag. 6-33).

Les 2 décrites ci-dessus ne peuvent pas étre attribuées a une variable du
périphérique mais peuvent étre définies seulement sur le VT. La définition
sur le VT doit étre utilisée seulement s’il n’est pas besoin de donner les
informations au périphérique raccordé. Outre les variables ci-dessus, on
augmente le nombre des ingrédients de la recette.

A Une seule structure recette peut étre contenue dans un projet; la
longueur maximum dépend du type de VT. Voir Manuel Hard-
ware.
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Code

Variable Chaine

-

2 - 40 caracteres

Commentaire

Variable Chaine

2 - 40 caracteres

Donnée 1 -> | Variable Numérique ou Chaine

Donnée 2 -> | Variable Numérique ou Chaine|-> |Données

Donnée n -> | Variable Numérique ou Chaine

GG Gl -> Variable Numerique N Date derniere modification
AA AA > |Variable Numérique 16 Bits

HH MM > | Variable Numérique . |Heure derniere modification

16 Bits

Nombre données
envoyeées

Variable Numérique

Nombre données envoyées
16 Bits

CKLow |CKHigh

Variable Numérique

Checksum des données 16
Bits

Une recette est toujours composée d’une partie fixe et d’une partie variable.
Lapartievariablereprésentetoujourslesdonnéesoulesingrédientsdelarecette.

La recette contient une partie fixe et une partie variable

CKLow ‘CKHigh

Donnée 1

Nom

Commentaire

GG MM

AA AA -> Partie Fixe
HH MM

Nombre données

envoyees

Donnée 2

-> ‘ Partie Variable

Donnée n

Pour poursuivre dans I’exemple on insere les valeurs que peuvent assumer
les différents éléments de la recette.
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CODE

COMPOSEO1

Variable Chaine 20 caractéres

COMMENTAIRE

EXPERIMENTAL

Variable Chaine 20 caractéres

Acide 01 Grammes

10

Variable Numérique

Acide 02 Grammes 13 Variable Numérique
Acide 03 Grammes 0 Variable Numérique
Substance 01 Grammes 0 Variable Numérique
Substance 02 Grammes 123 Variable Numérique
Substance 03 Grammes 4 Variable Numérique
Additif 01 OUI/NON Oul Variable Chaine 2 caracteéres
Additif 02 OUI/NON NON Variable Chaine 2 caractéres
Additif 03 OUI/NON NON Variable Chaine 2 caracteéres
Additif 01 Grammes 12 Variable Numérique
Additif 02 Grammes 1 Variable Numérique
Additif 03 Grammes 190 Variable Numérique
GGMM 2812 Variable Numérique
AAAA 1999 Variable Numérique
HHMM 2250 Variable Numérique
DONNEES ENVOYEES 12 Variable Numérique
SOMME CONTROLE 4927 Variable Numérique

Exemple de calcul de la Checksum (somme de contrdle).

11 faut exécuter une somme binaire de tous les octets sauf ceux de la variable
contenantlavaleurdelachecksum.Lecodedelarecetteestforméd’une variable
chaine de 20 caracteres maximum de longueur, le contenu de cette variable
est COMPOSEQO]1, il faudra donc pour le calcul, faire lasomme de tous les byte.

[CODE |

‘COMPOSEO1 ‘

‘Variable Chaine 20 Caractéres‘

‘20 x 10ctet = 200ctets ‘

‘C‘ O ‘ M ‘ P ‘ O ‘ S ‘ E ‘ 0 ‘ 1 ‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘nuI‘nuI‘Ascii

‘43‘4F‘4D‘50‘4F‘53‘90‘30‘31‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘Hex

‘202 ‘ -> Total de la somme en Hex

Avec le méme critere on procéde avec le commentaire. Le commentaire de
la recette est lui aussi formé d’une variable chaine longue au maximum de
20 caracteres, le contenu de cette variable est EXPERIMENTAL, dans ce
cas aussi il faudra faire la somme de tous les byte.
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‘COMMENTAIRE ‘

‘EXPERIMENTAL ‘ ‘Variable Chaine 20 caractéres ‘ ‘20 x 10ctet = 200ctets ‘

‘ E ‘ X ‘ P ‘ E ‘ R ‘ I ‘M‘ E ‘ N ‘ T ‘ A ‘ L ‘nul‘nuI‘nuI‘nul‘nul‘nul‘nul‘nul‘Ascii

‘45‘58‘50‘90‘52‘49‘4D‘45‘4E‘54‘41‘40‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘ 0 ‘Hex

‘3D9 -> Total de la somme en Hex
Continuer avec le calcul de la donnée 1. La donnée de la recette est formée
d’une variable numérique a 32bit, le contenu de cette variable est 10, dans
ce cas aussi il faudra faire la somme de tous les byte.

‘DONNEE 1 ‘

‘10 ‘ ‘Variable Numérique 32 Bits ‘ ‘32 Bits/8 Bits = 40ctets‘

‘10‘«5‘«5‘«5@%

‘A‘20‘20‘20‘Hex

‘6A ‘ -> Total de la somme en Hex

Le méme calcul doit étre fait pour toute la structure recette.

COMPOSEO1 43 | 4F (4D |50 [4F | B3 (90|30 (31| O0O|O|[O|OfO]|JOfO|OfO]|]O]|O 2C2
EXPERIMENTAL 45 |58 |50 |90 |52 |49 |4D |45 |4E |54 |41 |4C| O | O[O |O|O|O0O]|O0O]|O 3D9
10 A 20 20 20 6A
13 D 20 20 20 6D
0 0 20 20 20 60
0 0 20 20 20 60
123 7D 20 20 20 DD
4 4 20 20 20 64
Ooul 4F 55 49 0 ED
NON 4E 4F 4E 0 EB
NON 4E 4F 4E 0 EB
12 C 20 20 20 6C
1 1 20 20 20 61
190 BE 20 20 20 1E
2812 1C C 20 20 68
1999 13 63 20 20 53
2250 16 32 20 20 88
12 C 20 20 20 6C
4048 FDO FDO

Une fois obtenus les totaux élément par élément, faire la somme de tous les
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totaux.
Transfert de recette synchronisé :

Quand on décide d’envoyer une recette du VT au périphérique, il existe la
probabilité que le périphérique ne soit pas prét a recevoir la recette, il a
donc besoin d’une signalisation de la part du VT pour se péparer a la récep-
tion avant de commencer I’envoi. Cette procédure est appelée Transfert
Synchronisé des Recettes.

Le synchronisme est déterminé par ce que I’on peut définir une “Hands-
hake” (Entrée en communication) typique entre le VT et le périphérique.
On définit Handshake la création de synchronisme entre deux unités intelli-
gentes raccordées entre elles qui comporte 1’exécution pas a pas d’opéra-
tions déterminées. L’exécution de chaque pas est subordonnée a des
confirmations entrecroisées qui, si elles ne sont pas prises en considération
par les deux unités, provoquent I’impossibilité d’exécution des pas succes-
sifs.

La fonction de transfert de recette synchronisé est gérée par une Handshake
du type a bit.

Les confirmations entrecroisées entre le terminal et le périphérique rac-
cordé se font donc en relation a I’état de certains bits présents dans les
zones d’échange de données. Ces zones doivent &tre formellement définies
dans le projet utilisateur.

L’option de transfert synchronisé peut étre chargé a discrétion de 1’utilisa-
teur
Dans le cas ou le transfert de recettes synchronisé N’ait PAS été
autorisé, il résulte que le VT sera TOUJOURS en grade d’effec-
tuer le transfert de recette INDEPENDAMMENT du fait que le péri-
phérique soit prét ou non a la recevoir.

Exemple.
Une installation de moulage de matiéres plastiques permet de mouler 5 arti-
cles différents dont les parametres de processus sont gérés par 5 recettes.

L’installation consent un niveau MANUEL et un AUTOMATIQUE

Le niveau MANUEL consent d’opérer le préréglage de ’installation avant
d’envoyer en usinage 1’article désiré.

Le niveau AUTOMATIQUE permet de démarrer le moulage de I’article
précédemment préréglé.

Dans le cas ot I’option de transfert synchronisé ait été sélectionnée, il sera
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possible de programmer le périphérique de fagon telle a interdire la récep-
tion d’une recette quelconque envoyée par le terminal VT dans le cas ou le
processus de production soit en cours (AUTOMATIQUE).

Si, au contraire, 1I’option de transfert synchronisé n’a pas été sélectionnée,
I’envoi d’une recette VT-> Périphérique sera TOUJOURS possible (donc
méme en AUTOMATIQUE); cette opération pourrait se révéler pour le
moins dangereuse du fait que seraient transférés au périphérique des para-
metres de processus completement incompatibles avec Iarticle en cours de
production !!!

A Etablir quel sera le type de transfert en relation a la typologie de
P’installation controlée appartient exclusivement a la discrétion du
programmeur. Dans le cas ou ’option de synchronisme n’aurait pas
été sélectionnée, le programmeur aura soin de prédisposer le périphéri-
que de facon telle a éviter le risque de fausses manoeuvres utilisateur.

Exemple de Handshake pour le transfert synchronisé de la recette.

Diagramme temporel de transfert synchronisé

VT <===> PERIPHERIQUE Mesure du temps de synchronisation

tCSTX Max 2 sec.
> «—temps d'attente confirmation STARTTX.

VT >>PLC
STARTTX

PLC>> VT
Confirmation
STARTTX

t EDTX temps de fin tx données a
ENDTX. Max 2 sec.

— >
VT >>PLC

DONNEES \
o\

VT >>PLC
ENDTX

PLC >> VT
Confirmation N ,
ENDTX

— > —

t CETX Max 2 sec.
temps d'attente confirmation ENDTX

¢ STARTTX = bit début transmission a 1.
¢ Confirmation STARTTX = commande SYNCHRORECETTE, bit con-
firmation début transmission recette a 1.
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* ENDTX = bit de fin de transmission recette a périphérique a 1.
¢ Confirmation ENDTX = commande SYNCHRORECETTE, bit fin de
transmission recette a périphérique a 1.

Le transfert synchronisé s’effectue en 5 phases en partant du moment ot le
VT s’appréte a transférer une recette au périphérique. (Voir Manuel Hard-
ware pour déterminer le numéro des bits intéressés).

Phase 1 :
Le VT place dans la zone d’état recettes le bit de début transmission a 1.
Phase 2 :

Le périphérique se rend compte que le VT est prét a transmettre, il
envoie la commande Synchrorecette au VT et place le bit de confir-
mation début transmission recette a 1. Le bit se trouve dans le mot
parametre 1.

Phase 3 :

Le VT se rend compte de la résponse de la part du périphérique et
place le mot de commande a O et le bit de début transmission a 0.

Phase 4 :

Le VT, une fois le transfert effectué, place en état 1 le bit de fin de
transmission recette au périphérique dans la zone d’état recettes.

Phase 5 :

Le périphérique s’apercoit que le VT a terminé la transmission, il
envoie la commande de Synchrorecette au VT et place en état 1 le bit
de transmission recette au périphérique. Le bit se trouve dans le mot
parametre 1.

Phase 6 :

Le VT se rend compte que le périphérique a recu la recette et place le
mot de commande a O et le bit de fin de transmission recette au péri-
phérique en état 0.

Si durant le transfert (Phases de 1 a 6) les temps de Handshake ne sont pas res-
pectés comme indiqué sur le tableau précédent, le VT place dans la zone d’état
recetteslebittimeoutentransfertrecettessynchronisé enétat 1. Le périphérique
répondavecunecommande SYNCHRORECETTEetlebittimeoutentransfert
recettes synchronisé est placé en état 1 dans le mot parametre 1; a ce point le

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



VTplacelemotdecommandeetlebitenétatQ. LetransfertN’aPAS étéeffectué.
Des variables de systeme sont liées a la structure recette; cela signifie que la
valeur n’est pas liée au périphérique mais qu’elle est contenue a I’intérieur
du terminal.
Les variables sont :

* Recettes écrites

* Recettes restantes

* Date de création recette

* Heure de création recette

L’introduction de ces variables est possible par I’introduction d’un champ
Numérique, Dynamique, Barre. Voir “Chapitre 4 -> Champ Numérique*

Pour créer une structure de recette il faut charger les parametres suivants.
Autoriser gestion recettes :
Permet la gestion de la recette.
Copie automatique des recettes en mémoire rémanente :
Permet le sauvetage des recettes en mémoire rémanente indépendam-
mentdelacommande utilisée. L’ opération de sauvetage appartientdans
tous les cas a I'utilisateur qui doit 1’effectuer soit par une commande
interne, soit par une commande a partir du périphérique (voir “Chapitre
4 -> Touche tactile* et/ou “Chapitre 4 -> Zone des commandes :*).
Transfert de recette synchronisé :
Permet de déterminer le type de transfert.
™~ Code et commentaire.

Code :

Permet de déterminer quelle est la variable interne ou liée au périphé-
rique qui doit contenir le code de la recette.

Nombre caracteres code :
Indique la longueur maximum du code recette.
Autorisation commentaire :

Permet d’attribuer un commentaire a la recette.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



CHAPITRE 6
Menu détaillé de I’éditeur

Nombre caracteres commentaire :

Indique la longueur maximum du commentaire recette.
Variable commentaire :

Permet de déterminer quelle est la variable interne ou liée au périphé-
rique qui doit contenir le commentaire.

= Entrées.
Entrées :

Permet de reporter quelles sont les variables qui doivent étre conte-
nues dans la recette.

> Informations.
Autorisation Heure :

Permet de déterminer quelle variable interne ou liée au périphérique
doit étre attribuée a ce champ. (L’heure est celle du dernier transfert).

Autorisation Date :

Permet de déterminer quelle variable interne ou liée au périphérique
doit étre attribuée a ce champ. (La date est celle du dernier transfert).

Autorisation de la Checksum (Somme de contrdle) :
Permet de déterminer quelle variable interne ou liée au périphérique
doit étre attribuée a ce champ. Voir aussi “Chapitre 6 -> Exemple de
calcul de la Checksum (somme de contrdle).*

Autorisation N. Entrées :

Permet de déterminer quelle est la variable interne ou liée au périphé-
rique qui doit étre attribuée a ce champ.

Données Publiques
Permet de déclarer quelles variables, dans un contexte de réseau ESA-NET
doivent étre partagées avec les autres participants au réseau. Il est possible

de rendre publiques des variables et des zones de mémoire.

La longueur maximum des objets publics est de 60 octets, les lon-
gueurs supérieures seront tronquées. Pour éviter cet inconvénient,
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Fenétres

il est conseillé de créer plusieurs objets de longueur appropriée (pour
une longueur de 120 octets, utiliser deux objets de 60 octets).

Le nombre maximum d’objets publics dépend du type de terminal
(voir Manuel Hardware), pour un total de 1024 Octets.

Affichage horizontal
Permet d’afficher les fenétres actives disposées horizontalement.
Affichage vertical

Permet d’afficher les fenétres actives disposées verticalement.

Aide en ligne

Permet de rappeler I’index avec tous les arguments contenus dans 1’ Aide en
Ligne.

Aide sur....

Permet de rappeler une fenétre pour la recherche d’un argument particulier.
Informations sur VTWIN...

Permet de rappeler une fenétre ou il est possible d’obtenir des Informations
de systeme et une Vérification de Dinstallation, la premiére commande
permet d’avoir des informations concernant la machine ou est installé

VTWIN, la deuxieéme d’obtenir des informations sur l’installation de
VTWIN.
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chapitre 7 Utilisation du programme VITWIN

Arguments Page
Signification de la terminologie utilisée 7-2
Signification de la forme du pointeur de la souris 7-2
Signification des icénes du menu configurateur 7-3
Signification des icbnes du menu de I'éditeur 7-4

Ce chapitre est composé de 8 pages.
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7-2

CHAPITRE 7

Utilisation du programme VTWIN

Signification
de la
terminologie
utilisée

Signification
de la forme du
pointeur de la
souris

Dans le présent document, on attribue aux termes énumérés la signification

suivante.

Cliquer :

Double clic :

Sélectionner :

Entrainer :

Appuyer une fois sur le bouton de la souris et le relacher.
(Si non spécifié, on se réfere au bouton gauche de la sou-
ris.)

Appuyer deux fois sur le bouton de la souris en séquence
rapide.

(Si non spécifié, on se réfere au bouton gauche de la sou-
ris.)

Porter le pointeur de la souris sur un objet et cliquer.
Sélectionner un objet, appuyer sur le bouton gauche de la

souris, le maintenir enfoncé et déplacer 1’objet au point
désiré, relacher ensuite le bouton.

Le pointeur de la souris assume différentes formes selon les opérations qui

s’effectuent.

Sélection normale pointeur.

iz

Sélection attente. (Opération en cours d’exécution)

B

Sélection exécution en arriere-plan. (Plusieurs opérations en
cours contemporainement)
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Signification
des icOnes du

menu

configurateur

Tableau 7.1: Liste des icénes du menu configurateur, attribution aux menus et signification

Toutes les icones du menu et leur signification sont montrées dans le
tableau ci-dessous.

Quelques unes des fonctions énumérées ci-dessous n’ont d’effet que si le
champ est sélectionné.

outis Ridea Action Nécessare
gl Fichier > Nouveau Créé un nouveau projet (configuration). -
El Fichier > Ouvrir Ouvre un projet existant (configuration). --
El Fichier > Enregistrer Enregistre un projet sur disque. -
%l Outils > Imprimer... Imprime le projet. Oui
i| Editer > Effacer ;Ij:r;it?:nl-’objet sélectionné dans la confi- Oui
Editer > Propriété x%ﬂrn:zit’;rﬁg_iétés d'un projet (nom Oui
E| . Egl:jﬁtEc_lls connecter un VT au réseau Oui
E| . Permet de déconnecter un VT du Oui

réseau ESA-NET.

)

? > Sommaire et index

Rappelle I'aide en ligne.

- Option non valable pour le Menu
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CHAPITRE 7

7-4 Utilisation du programme VTWIN

Signification Toutes les icones du menu et leur signification sont montrées dans le
des icones du  tableau ci-dessous.

menu de

A H . , s’ o, . .
I'editeur Quelques unes des fonctions énumérées ci-dessous n’ont d’effet que si le

champ est sélectionné.

Tableau 7.2: Liste des icénes du menu de I'éditeur, attribution aux menus et signification (Section 1 de 4)

Barre Menus Action Sélection
Outils Rideau Nécessaire
Outils > Compiler projet Permet de compiler le projet. -

. P . Perm ransférer le proj termi-
Outils > Transférer projet n:I ot de transferer le projet au termi -

N

. P Il permet de transférer le projet dans un
Outils > Transférer avec modem panneau a distance grace a un modem.

™

. Mémorise une sélection dans les notes .
Editer > Couper AR Oui
et élimine I'objet sélectionné de la page.

l=

Editer > Copier Mémorise une sélection dans les notes. Oui
El Editer > Coller Colle dans la page une sélection des Non
notes.
il Editer > Effacer Elimine de la page I'objet sélectionné. Oui
ﬁl Editer >Tout effacer Elimine de la page tous les objets. Non
Editer >Reproduire Reproduit I'objet sélectionné. Oui
. . IR Mémorise une sélection dans un fichier .
él Editer > Créer bibliotheque . Oui
sur disque.
él Objet > Bibliotheque Colle une bibliothéque dans la page. Non

. A chaque pression annule la derniére

n| Editer > Annuler acﬁonqexézutée Non
. Py . A chaque pression rétablit 'action annu-

ﬁ-| Editer > Rétablir e quep Non

- Option non valable pour le Menu
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Tableau 7.2: Liste des icénes du menu de I'éditeur, attribution aux menus et signification (Section 2 de 4)

tuel objet antécédent.

Barre Menus q Sélection
Outils Rideau Acton Nécessaire
. . Augmente I'agrandissement de la page
gl Editer > Agrandissement o Non
affichée.
. . . Dimi I i t de |
gl Editer > Réduction iminue Fagrandissement de la page Non
affichée.
Reégle I'affichage avec effet tridimension-
Bo| |Editer > Effet 3D nel pour les champs avec modification Oui
autorisée.
ﬁl Editer > Couleurs Charge les couleurs d’un objet. Oui
. . Attribue un nombre déterminé de pixel
El Editer > Grille comme déplacement minimum. Non
. . Affiche toute les zones tactiles présen-
@l Editer > Montrer zones tactiles tes dans la page en élaboration Non
1' ? > Index Rappelle I'aide en ligne. -
El 2> Aide sur-... Active la fc?n_ction de_z recherche argu- _
ments de l'aide en ligne.
. .. . Permet le choix d’une police de caracte- .
il Editer > Choisir p olices res parmi celles présentes dans VTWIN. Oui
. Invertit la couleur de I'arriere-plan avec .
El Editer > Inverser la couleur celle du premier-plan. Oui
Charge la dimension de la police x1.
ill Editer > Dimension > X1 Seulement pour polices natives, non Oui
valable pour celles sur base Windows.
Charge la dimension de la police x2.
izl Editer > Dimension > X2 Seulement pour polices natives, non Oui
valable pour celles sur base Windows.
Charge la dimension de la police x4.
i“l Editer > Dimension > X4 Seulement pour polices natives, non Oui
valable pour celles sur base Windows.
. . P Porte I'objet sélectionné devant tous les .
El Editer > Positionner > Au début autres éventuels objets. Oui
. .. s . Porte I'objet sélecti & derriére t .
El Editer > Positionner > A la fin orie "objet selectionne Cerriere fous Oui
les autres éventuels objets.
. .. . Porte I'objet sélecti & d tI'é - .
®&| |Editer > Positionner > Au premier plan orte 1Objet STiectionne devant feven Oui

- Option non valable pour le Menu
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CHAPITRE 7

7-6 Utilisation du programme VTWIN

Tableau 7.2: Liste des icénes du menu de I'éditeur, attribution aux menus et signification (Section 3 de 4)

Barre Menus q Sélection
A p Action A A
Outils Rideau Nécessaire

Porte I'objet sélectionné derriére 'éven-

tuel objet précédent. Oui

El Editer > Positionner > En arriere plan

. Aligne avec le bord gauche de I'objet le
Editer > Aligner > A gauche plus externe de la sélection tous les Oui
objets sélectionnés.

=

Aligne avec le bord droit de I'objet le

ol | |Editer > Aligner > A droite plus externe de la sélection tous les Oui
objets sélectionnés.
Aligne avec le bord supérieur de I'objet

| |Editer > Aligner > En haut le plus externe de la sélection tous les Oui

objets sélectionnés.

Aligne avec le bord inférieur de I'objet le
Editer > Aligner > En bas plus externe de la sélection tous les Oui
objets sélectionnés.

=]

Aligne les objets sélectionnés avec I'axe

il Editer > Aligner > Vertical centré central vertical de la sélection qui les Oui
contient.
Aligne les objets sélectionnés avec I'axe

El Editer > Aligner > Horizontal centré central horizontal de la sélection qui les Oui
contient.

Renverse verticalement les objets sélec-

El Editer > Miroir > Vertical fionnds. Oui
@l Editer > Miroir > Horizontal Renverse horizontalement les objets Oui
< sélectionnés.

Objet > Aucun Régle le pointeur en modalité de prét. -

=

Champs > Etiquettes ::li;rr:lzt d'introduire une étiquette multi- _

B

L . Permet d’'introduire un champ numéri-
Champs > Numérique que P -

E3

==
[==]
—

Champs > Ascii Permet d'introduire un champ ASCII. -

Champs > Dynamique cl:’jgmet d’introduire un champ dynami- _

[:2]

Champs > Symbolique mobile Permet d’'insérer un champ symbolique _

mobile.

il Champs > Barre Permet d'introduire un champ barre. -

- Option non valable pour le Menu

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



Tableau 7.2: Liste des icénes du menu de I'éditeur, attribution aux menus et signification (Section 4 de 4)

Barre Menus . Sélection

Outils Rideau Actien Nécessaire
. P t d’int i h li-

'qfll Champs > Symboltque q;a;me d’introduire un champ symboli _

amps > Date ermet d’introduire la date et/ou I'heure. --

IE| |Champs > Dat Permet d'introduire la date et/ou I'h

0

Champs > Trend

Permet d’introduire un trend.

=

Champs > Touche tactile

Permet d’introduire une touche.

=]

Champs > Zone tactile

Permet de définir une zone tactile.

ll Objet > Ligne Permet de dessiner une ligne. -
El ob jet > Rectangle llj’srcn;?rté(.je dessiner un rectangle et/ou _
2| Objet > Ellipse (F:’:rrCTee.t de dessiner une ellipse et/ou un _
ll Objet > Arc Permet de dessiner un arc. -
El Objet > Image bitmap Permet d'introduire une image bitmap. -

«

Champs > Indicateur

Permet d’introduire un indicateur.

|®

Champs > Potentiometre a curseur

Permet d’'introduire un potentiometre a
curseur.

&

Champs > Sélecteur a curseur

Permet d’introduire un sélecteur a cur-
seur.

1o

Champs > Potentiometre a bouton rotatif

Permet d’'introduire un potentiométre &
bouton rotatif.

%

Champs > Sélecteur a bouton rotatif

Permet d’'introduire un sélecteur a bou-
ton rotatif

- Option non valable pour le Menu
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chapitre 8 Créer un projet avec VIWIN
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Création du projet 8-3
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Chargement langues de projet 8-7

Propriétés de projet 8-10
Insertion variables 8-12
Insertion pages 8-13
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Ce chapitre est composé de 100 pages.
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CHAPITRE 8

Créer un projet avec VTWIN

Avant d’illustrer comment créer un projet, il faut expliquer en bref ce que
signifie créer un projet et quels sont les éléments nécessaires pour le faire.

La premiere chose a faire est comprendre quelles sont les fonctions mises a
disposition par le VT que I’on doit utiliser. Au cours de cette premicre
phase il n’est pas nécessaire d’en connaitre le fonctionnement a fond, il est
suffisant de savoir que des fonctions déterminées existent.

Une chose tres importante est celle de profiter le plus possible des potentia-
lités du terminal en cherchant de ne pas gérer a partir du périphérique ce
que le terminal gére automatiquement (Alarmes, Page initiale, etc...).

Méme si ce que dit semble évident, pour différents motifs cela est tres sou-
vent négligé et il arrive que le mode de fonctionnement du Vt soit adapté au
projet que I’on entend créer : la chose la plus erronée que 1’on puisse faire.

Un projet doit €tre structuré et pensé pour le VT utilisé.

Ces différents points mis au clair, on peut procéder avec le projet. Il faut
établir la structure graphique du projet, entendue comme I’aspect des pages
avec leur contenu, savoir quelles seront les variables a utiliser, savoir quels
seront les alarmes et/ou les messages (s’ils existent), quelle sera la zone
d’échange de données (si besoin), avoir défini les séquences (pour les ter-
minaux non touch screen) et avoir de toutes fagcons pensé a tous les élé-
ments qui doivent €tre contenus dans le projet.

Supposons de créer un projet de contrdle d’une cave vinicole en utilisant un
terminal graphique Touch Screen, raccordé a un périphérique PLC SAIA
PCD. Nous verrons dans cette installation comment contrdler les tempéra-
tures et les pressions, il faudra contrdler le processus de fermentation au
moyen d’une page appropriée qui permette le controdle total des autoclaves,
il faudra créer des pages de recettes pour les dosages des différents ingré-
dients, il y aura des pages qui permettront de charger les valeurs de tempé-
rature et de pression pour le conditionnement du moft, autrement dit pour
empécher la fermentation spontanée; il y aura des pages pour le contrdle de
la préparation, autrement dit la phase au cours de laquelle on prépare le
moit pour la fermentation. L’installation sera surveillée par des alarmes et
des messages. On utilisera des mots de passe pour la protection des données
critiques et il sera rédigé en deux langues.

Le projet nait comme projet VT Unique mais il sera par la suite transformé
en projet Réseau ESA-NET, en donnant également la possibilité d’afficher
la recette en cours de travail dans un local éloigné.

On cherchera de toutes fagons d’analyser le plus grand nombre possible de
fonctions permises par le terminal.
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Création du
projet

Sélectionner l'icéne un
Seul VT.

Cliquer sur la 0 OK.

Sélectionner l'icbne du
coté Projet, cliquer sur
la 2 Outils>Convertir
et choisir dans la liste
le VT désiré.

Confirmer avec OK.

Cliquer sur la & Fichier > Nouveau (Voir “Chapitre 5 -> Nouveau...*)

. Nouveau Projet

Mouveau | Récents I Existantsl

Ordiné selon Haom i
Mom | Diescription | Fréquence .. |:|
™ =
PC
B8 Fézeay ESANET
I W15
ok I Annuler 2
&% Nouveau Projet - VTWIN [_[51x]

Ficier Edier Outls Afficher Options 2

Dlzlm| 5 x| @& 2|7
-

|

Palettes

Prajet

D ADAPTER
; D IMPRIMANTE
D MISE EN MARCHE
D MOTION CONTROL
: D PLC

D THERMOREGULATEUR

: -DVT

[ VTS
=
§ P
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

%% Nouveau Projet - YTWIN HE
Fichier Editer Outils Afficher Dptions 7
DllE] 8] x| & =15 2]
[ Paets Projet
Renommer le projet en i R
sélectionnant le (£ v
VT,cliquer sur la % e EREE
. g MOTION CONTROL
Editer>Renommer et & =
attribuer le nouveau D Ege
nom comme en figure. ! @ ~
, . PCO1/2 w7
Sélectionner le = .
périphérique a ! @ o
raccorder au VT; du i
coté Périphérique D THERMOREGULATEUR
I'entrainer sur le port =&
MSP du cété Projet 5 @ e rerreoncs
. WTHEEW COLOR
Sélectionner l'icbne
MSP désirée et cliquer
surla
Editer>Propriété, la
fenétre reportée
ci-dessous est
affichée. [ESA ELETTRONICAYT 565 COLOR
& Paramétrez du Port
Paramétres de Communication
Yitezse de transmizzion IE\BUU x l
Parités IPAIF! v[
Bit de donnees I? 'l
Bit de stop I'l 'l
Charger les
parameétres de
communication du port
sériel du VT.
lls doivent étre égaux
aceux du
Ppériphérique.
Annuler | s |
Cliquer sur la@ OK.

Une fois les parametres chargés, cliquer deux fois sur 1’icne du Vt du c6té
Projet; la fenétre reportée ci-dessous s’affiche.
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— Compozants

Affichage [pages]
Zone de mémoire
Zone d'échange
Meszages dinfarmation
Alarmes

Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Liste dez imagez
Images

Macros

Pages dimpression
Rapparts

En-tétes et pieds de page
Trend T ampong

— Liste des compogants

Composants du projet

— Apercu

Ajouter
SUpprimEr

I odifier

[

| ejrj[=p

Le projet a été ouvert.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

Informations Cliquer sur Configuration > Information de projet (Voir “Chapitre 6 ->
de projet Informations de projet‘)
. Informations sur le projet HE
—Awtewr
Créé le [0707 755 14 56 20
Modifié le |U1 A10/39 15.05.24

i propos du projet

e SPUMa&S FOR SAIA Temnalde [o o
Auteur Ballakio R, Fabicant  [FSh Eletronica

Commentaire (1=t for production of sparkling wines.

=

i propos de la compilation

[rate de la demigre compilation I
Créé avec version de % TwN |3.1 0.00

Compiler les Wersion du firmware nécessaire IIJ
désirées.

Cliquer sur OK.
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Chargement
langues de
projet

Sélectionner la case
Langue et y introduire
la langue maternelle
du projet; tapper
English.

Cliquer sur la®
Ajouter.

Introduire la langue de
traduction; tapper
Italian.

Cliquer sur la
Ajouter.

Définir les langues avec lesquelles le projet pourra étre affiché sur le termi-
nal VT; dans ce cas les langues choisies sont Anglais (Langue maternelle)

et Italien.

Cliquer sur Configuration > Langues du projet (Voir “Chapitre 6 -> Lan-

gues du projet™)

. Langues du projet

Liste des langues

—

Ajouter

= =TR

Supprimer | Mettre & |0ur

Chaoix de la langue
’VLangue |

I3 E =

Ok I Annuler | Agpliquerl

. Langues du projet

Liste des langues

|Enish

Ajouter

B B

Supprimer | Mettre & |0ur

Chaoix de la langue
’VLangue

IItaIian

I3 E =

Ok I Annuler | Agpliquerl
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8-8 CHAPITRE 8
Bl Créer un projet avec VTWIN

Sont a présent chargés les polices de caracteres des langues;

%]

. Langues du projet [ 2]

Liste des langues

Ajouter | Supprimer | Mettreéiourl

Italian il
4

Sélectionner la - Chaix de la langue
. d
Italian. Langue  [Engish -
Cliquer surla® Ok Appliguer | 2 |
Police...
. Police de caractéres de la langue HE
Polices disponibles Polices du projet Police de caractéres de la
CUSTE<15 [ESA 8415] | |
CUSTE4150 [ESA Ba15) = =
CYR [ESA 815]
EERAICO [E3A 2215)

iE [E ]
ESAR15E [ESA B<15)
RUSSIAH [E54 8x15)

Sélectionner dans la :l :l
liste Polices T 2 A s EBC o = =
disponibles la ta il @ Ll il @ ﬂ

ESA8X15(ESA8X15).

Cliquer SUI’E. Ok I Annuler | Appliguer | s |

Répéter la procédure en sélectionnant la 22 ESA8X15B (ESA8X15).

. Police de caractéres de la langue
Polices disponibles Paolices du projst Police de caractéres: de la

ES [ES.

CUSTEA15 [ESA 8x15) ) ES 5 [ES ]
ESa8x150 [ESA 815)

CUSTER158 [ESA B315)
CYR (ESA 8¢15)
|EBRAICO [FSA 515

- | ESag-15 [ESA 815)

| ]
o RUSSIAN [E54 515
Sélectionner dans la

liste Polices de projet

e kad =

ESA8X15 (ESA8X15). 12 2AaBbC o t | ﬁl I | 1 | @ ‘l
Cliquer sur E

Cliquer sur la ©) Ok.

Ok I Annler | Agpliquerl 2 |
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Répétons I'opération
pour la langue English,
mais on choisit comme
Police de la langue
ESA8X15B(ESA8X15).

Pour activer les
chargements de la

langue, cliquer sur
Ok.

. Police de caractéres de la langue HE

Polices disporibles Polices du projet

Police de caractéres de la

CUSTEXTS [ESA B15)
CUSTEX15E [ESA 815)
CYR [ES4 8215)
EBRAICD [ESA £415)

Ok Annuler | Appliquer | s |
. Langues du projet

Liste des langues

Englizh
Italian 1 |

Suppriner | Mettreéiourl

Chaoix de la langue
’7Langue I de |

Ok | Annuler | Agpliquerl i |

Le projet contient & présent les informations sur la langue. A partir d’ici,

pour toutes les fenétres qui prévoient un commentaire ou un texte, la tra-
duction sera requise.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

Propriétés de Cliquer sur Configuration > Propriétés de projet (Voir “Chapitre 6 ->
projet Informations de projet‘)

. Proprietés de projet HE
Général I Alarmesl Mezzages |
Fixer la durée du _
timeout & 30 sec; nous Durée du Time Out [30 sec =t
réglerons la page Page de démarrage | =l
initiale a 1, mais pour ® Bioal S
. . Ip ala prezzion de la liouche tachle
ce faire il faut i
auparavant l'avoir W Autorize éoran de veils Si inactif IBD min ﬁ
générée, nous
retournerons donc sur kaode Edition Idle timeout st le temps aprés lequel le terminal zort de Mode
cette case. Eriige.
Compiler comme en
figure.
Ok I Annuler | LepplEuer | ? |
Cliquer sur Alarmes.
. Proprietés de projet HE
Général Meszages |
[V Changement automatique du conteste
W Défilement autamatiqus Fietard du défilement automall 3 sec ﬁ
[V Bip nouvelle alarme
Pasitionnement des alarmes [+, [1.1] |
Farmat d'affichage de la I DDMM A j
Format d'affichage de |23:30 j
Charger les
parametres comme en ok | J— | — | 2 |
figure.
. Proprietés de projet HE
Générall Alarme:
Cliquer sur Messages
d’information;, comme
pour la fenétre [V Défilement automatinue Retard du défilement autamal 3 zec ﬁ
précédente, décidons
de charger les
‘g Fozitionnement des messages [=.7) [19.1] _l
parametres comme en
figure. Format d'affichage de la I DO/MMATTYT j
. Format d'affichage de 2370 -
Pour positionner le | - [
symbole de
signalisation alarme
et/ou message. Cliquer
| Ok | Annuler | LepplEuer | ? |
sur .
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Fixons de fagon
arbitraire les positions
comme en figure.

Cliquer sur OK.

Cliquer sur OK.

. Positionnment des Alarmes et Messages

A+t
HEEEEE []

S A

. Propriétés de projet

Le projet est ainsi entierement paramétrisé; on peut désormais commencer

DO/ Y
2330

a introduire les éléments qui constitueront le projet.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

Insertion
variables

On peut procéder de deux facons, en introduisant tous les éléments du type
variables, touches tactiles, commandes directes, etc... pour les introduire
ensuite dans les pages, ou bien introduire les pages et créer au fur et a
mesure ce qui sert.

Choisissons une procédure mixte (Voir “Chapitre 4 -> Variables®).

Sélectionner la 2
Variables.

Cliquer sur la

— Compozants

ge [pages]
Zone de mémoire
Zone d'échange
Meszages dinfarmation
Alarmes

Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Liste dez imagez
Images

Macros

Pages dimpression
Rapparts

En-tétes et pieds de page
Trend T ampong

Composants du projet

— Liste des compogants

Ajouter
SUpprimEr

I odifier

[

| ejrj[=p

— Apercu

(]

Ajouter.

. Yariables du projet HE
Options genérales I Lirnites et conections inéaires I
MNom ITEMF'. Al Commentairel
Source | B =]
—Zone de donnée:
IHegister j Type Dword j
¥ Sigré
— adresze phpsique
R [100
Attribuer un nom a la
variable de fagon a "aleurs autorisées: ;I
pouvoir la reconnaitre FO-dE
facilement dans la [}
liste, TEMP.A1.
Commenter la variable Ryl | r — | 2 |
en cliquant sur la©
Commentaire.
. TEMP. A1 -Commentaire HE
Cliquer sur OK, et AUTOCLAVE 1 - TEMPERATURE MEGATIVE AND POSITIVE FOR MUMERICAL DISPLAY d
paramétriser comme
en figure.

Le commentaire doit
étre le plus exhaustif
possible.

Cliquer sur Limites et
correction linéaire.

Linnuler Appliguer 2

oo
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Fixer les limites
d’entrée, lesquelles se
référent au VT, réglons
la correction linéaire de
facon a afficher la
température correcte
en la convertissant
automatiquement de la
valeur réellement lue.

Cliquer sur OK.

Insertion
pages

Cliquer sur la
Ajouter.

. Yariables du projet

Optiohs générales :

—Limites d'entrée

imites et comections ingai

 Aucun
tdini

% Constante

—

— Comectiong linéaire:

(% Constante

 —

— Maxi

e

 Aucun

— Mini
Terminal

— Mini
Pérnphérique

—

— Maxi

|1D24

Annuler | Apmliguer | 2 |

Sélectionner la & Pages (Voir “Chapitre 4 -> Pages®).

Répéter les opérations décrites ci-dessus pour introduire toutes les variables
nécessaires (Voir projet d’exemple joint).

Composants du projet

— Compozants

— Lizte des compozants

Zonhe de mémoire
Zone d'échange
Meszages d'information
Alarmes

Touches tactiles
Commandes directes
Liste de tertes

Ligte des images
Images

b acros

Pages dimpression
Rappots

En-tétes et pieds de page
Trend Tampons

— ApErgu

Ajouter
SUERETTET
fadifer

[Eapier,

[}
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

. |dentification de la page EHE

Identification | Page diide|

Identification
Murméra de page |'| Caommentaire |
Mom

Start Page

Intervalle de mise & jour |5DD msec ﬁ

Attribuer le numéro a
la page, le nom et
charger le temps de
rafraichissement.

Commenter la page en

cliquant sur la O Annuler | Lo e, | 7 |
Commentaire.
. Numéro de page 1-Commentaire HE
Opening page with main menu ;I
Une fois que le
commentaire a été _
édité cliquer sqr OK. | _'|_I
(Le commentaire n’est
prévu que dans la ak | Anruler | Lopliguer, | ? |
langue maternelle).

A . . CA
Pour rappeler la fenétre des traductions, cliquer sur
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. Traductions
1:Englizh

Polices de caractéres

Start Page ;II 15
;l IESA8><15[ES.&8><15] 'I

r— Traduction:

2 [talian

KR

Pacina Iniziale

Annuler | Agpliquerl i |

Le texte des traductions doit étre d’une longueur maximum égale a celle de
la langue maternelle. Dans le cas ou pour la traduction servirait un plus
grand nombre de caractéres, il est possible d’allonger le texte de la langue
maternelle en ajoutant des espaces.

Quand on introduit des textes qui ont besoin de traduction il faut en tenir
compte.

Cliquer sur OK pour accepter la traduction et retourner a la fenétre précé-
dente.

Vue la simplicité de la fonction de cette page, 1’Aide de page n’est pas
inséré, nous acceptons donc toutes les données en cliquant sur OK.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

La page vide est affichée,

=% Page n. 1 M= E3

=SSN

On peut a ce point introduire les différents éléments.
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PAGE 1 - Start page

OPERATIMG MODE

EOIT MODE

Tableau 8.1: Eléments de la page N.1
IMAGES (1)
ESA
BOTTLE
TOUCHES TACTILES (2)
OPERATING MODE
EDIT
SETUP MODE
ETIQUETTES MULTILANGUES (3)
SPUMANTIZZAZIONE PLANT

Cette page est affichée lors de I’allumage du VT, elle permet de rappeler les fonctions repor-
tées sur les touches.
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CHAPITRE 8

8-18 Créer un projet avec VTWIN

Introduisons en premier lieu 1’étiquette multilangue (Voir “Chapitre 4 ->

Etiquette multilangue*). Cliquer sur et se positionner a I’intérieur de
la page, éditer le texte et confirmer,

. Traductions HE
T:English SPUMANTIZZAZIONE PLAMT ;I 25 Puolices de caractéres
=l IESA8><15[ESA8><15] 'I
r— Traduction
2 Italian IMPIANTO SPUMANTIZZAZIONE ﬂ |T|E5A3><15B (E5% 83151 2] | I

ah

4:

Annuler | Agpliquerl 7 |

introduire le texte et cliquer sur OK pour confirmer.

Le positionnement final de I’étiquette est fait dans un deuxieme temps.

Le logo, comme image bitmap est a présent introduit.

La création de I’image peut étre faite avec n’importe quel éditeur d’images.
Il est important que I’'image soit de 16 couleurs DOS et qu’elle n’excede
pas les dimensions maximum de 1’afficheur. Il est conseillé en outre de res-

pecter la grille de I’afficheur (Voir Manuel Hardware).

Une fois créée, I'image ESA.BMP doit étre introduite dans VITWIN.
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Cliquer sur la®
Ajouter.

Sélectionner l'image a
introduire et attribuer
un nom.

Cliquer sur la@ OK.

On choisit de ne pas
mettre le commentaire
du fait que le nom est
suffisamment
exhaustif.

Pour introduire I’image, sélectionner la & Images (Voir “Chapitre 4 ->

Image Bitmap®).

— Compogants

— Liste des composants

Composants du projet

Wariables

Affichage [pages)
Zonhe de mémoire
Zaone d'échange
Messages dinformation
Alarmnes

Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Lizte des imaies

AjoLiter
SURpETTES

tadifer

[

[Eapier

Previaus_1.brp
Freviouztenu_1.bmp
Frevioustenu_2.bmp
Previoustdenu_3.bmp

=3 Copia [2] di Dema SPUMSE!

Macros
Pages dimpression -
Rapports i
En-tétes et pieds de page
Trend Tampons
: |
. Ajoute Image Bitmap du Projet H
MHam |ESﬂ Commentaire .. |
i~ Fichier
Mo Fichier: Répertoires: ApercL
|Esa.bmp coN T MY
Autoclave - Fullbmp ;I [ Y
botte. BMP =3 Manuali ESA
S Dema

Type de fichier: Périphénque:
*BMP = [=2a =l
Ok I Annuler | Appliquer | 2

Une fois que I'image a été introduite dans VTWIN, elle peut étre introduite

dans la page.

Introduire toutes les images de la liste (Voir projet d’exemple joint).
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CHAPITRE 8

Créer un projet avec VTWIN

Sélectionner l'image a
introduire dans la

page.

Cliquer sur la T OK.

Cliquer sur lad
Ajouter.

Cliquer sur @ se positionner sur la zone de I’afficheur et cliquer

. Champ de: images HE
"Images du prajet

Ajouter | todifier | Eropriétésl

—Apercu

Ok I Annuler | Appliquerl 2 |

Introduire de la méme facon ’image BOTTLE.

Comme pour I’étiquette multilangue, le positionnement final sera fait dans
un deuxi€éme temps.
Apres avoir introduit les images, introduire les touches tactiles (Voir “Chapi-

tre 4 -> Touche tactile*). Cliquer sur M, se positionner sur la zone de
I’afficheur et cliquer

. Champ touche tactile HE
Hom IF'AGE_'I -FIELD_1 LCommentaire |
— Touches du projet
I =] Ajauter | Madifier |
Apercu
Annuler Sppliguer 2
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. Touches tachiles HE
Mo |OPERATING MODE Commentaire |
— Fonction
Fonction
I.&IIer i page j
Spécification de fonction
IF'age E] j Ajouter Editer
Ohbijet
Protége par mot de pagse
Compiler les
R = Edii
paramétres comme en fuicun =l il
figure.
Cliquer sur la® Ok | — | rm — | 2 |
Commentaire.
. DPERATING MODE-Commentaire HE
Editer le commentaire FOR ENTERING DISPLAT AND COMMAND FAGES =
comme en figure.
Confirmer avec OK
pour retourner a la
fenétre précédente.
B . A ¥ I
Feuilleter ensuite les Kl
& en cliquant sur la Ok | Ryl | rm—— | 2 |
O Afficher.
. Touches tactiles EHE
Options générales  Affichage |
Largeur Hauteur
¥ Encadiement [q = |3 =]
= =l
Le label de la touche
OPERATING MODE =]
—Fond
Aucure image j Aijouter | Editer | Proprigtés |
OPERATING MODE
Paramétriser comme
en figure pour créer
une D avec
encadrement.
Ok I Annuler Sppliguer ?
Cliquer sur EI
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

. Couleur
Couleur
Ayant-plan I- [RGE: 0.0.0) [ |
Armiére-plan I- [RGE: 0,255,0) j

e [REEEaEREET

Ainnuler | Agpliquerl

Charger les couleurs
comme en figure.
Cliquer sur la®d Ok.

-3

. Touches tachiles HE
Options générales  Affichage I
Largewur Hauteur
==
v Encadrement  [g = |3
Le label de |3 touche
OFPERATING MODE
—Fond
Aucune image j Ajoiter | Editer | Propriétés |
OFERATIMG MODE
Paramétriser comme
en figure pour créer
une T avec
encadrement.
Ok Annuler | Apnliauern, | 7 |
Cliquer sur %]

. Traductions

1:Englizh I 15 Puolices de caractéres
- IESA8><15[ESA8><15] 'I

r— Traduction:

S o e —

Introduire la traduction et confirmer.
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Avec le méme critere, introduire toutes les touches tactiles (Voir projet
d’exemple joint).

. Campo botén tactil HE

MNambre IDPEHATING MODE Comentario .. |

— Botones del provecta

[OPERATING MODE =] Afadi | Modiicar |

ista preliminar

OPERATING MODE

Sélectionner la 0 que
I'on désire introduire;
dans ce cas

OPERATING MODE.

Cancelar | Lnliar | 2 |

Cliquer sur la @) Ok.

Avec le méme critére, introduire la © EDIT et 1a @ SETTINGS.

Une fois introduits tous les éléments qui composent la page, nous pouvons
les positionner définitivement. En cliquant sur 1’élément a déplacer, ce der-
nier est mis en évidence par un encadrement hachuré. Cliquer sur 1’objet,
maintenir la [ enfoncée et entrainer 1’objet.

Pour sélectionner plusieurs objets en méme temps, cliquer sur les objets en
maintenant enfoncée la OJ Shift.

Procédons avec I’insertion de la page 2. Répéter les opérations déja décrites
précédemment.
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PAGE 2 -> Operating Page 1

a¥ Page n. 2 !El

_— 0 ;
] WIMERY WIEL 1233000

Tableau 8.2: Eléments de la page N.2

IMAGES
ESA

TOUCHES TACTILES
TEMPERAT./PRESSURE
PREVIOUS MENU -> 1
AUTOCLAVES

CHAMP DATE/HEURE (1)

GRAPHIQUE (2)

Cette page est affichée en appuyant sur la touche tactile “OPERATING MODE” en page 1
(Voir “Chapitre 8 -> PAGE 1 - Start page*), elle montre une image de la disposition de la cave
et permet de rappeler la page ou sont affichées les températures et les pressions ou bien la

page de contrdle des autoclaves. A partir de cette page il est possible de retourner 2 la page
principale.
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Choisir l'affichage de
I'’heure en format
24heures pour afficher
également les
secondes; compiler les
parametres comme en
figure.

Confirmer avec OK.

Pour introduire I’horloge. cliquer sur == et se positionner avec la souris en
un point quelconque de la zone de I’afficheur et cliquer (Voir “Chapitre 4 ->
Champ Date/Heure*).

. Champ de donnée
Type IHEUHE avec secondes I
[Famet |23:30:00 =l
LListe des fextes dinamgues
Liste
| e | Modifier
Annler | Ao iauern | 2 |

On retourne a la page. Déplacons, comme vu précédemment, I’horloge dans
sa position définitive.

A partir de maintenant, le positionnement définitif de I’objet est donné pour
slir et ne sera donc plus mentionné.

Pour introduire la graphique, cliquer sur =l el g selon ce que I’on veut
dessiner, se positionner sur la zone de I’afficheur, cliquer et tracer (Voir
“Chapitre 4 -> Ligne“ et “Chapitre 4 -> Ellipse*).

Procéder avec I’insertion de la page 5. Les pages 3 et 4 ne sont pas créées
mais sont laissées comme réserve.

Répéter les opérations déja décrites précédemment.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 5 -> Temp./Press. A1-2

a¥ Page n. 5 !El
I
—] TEMPERATURE.’PRESSURE

Futoclawve 1 + 2 :

I+ +1 0 +400 +1 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| 0 ] 0 |

| ! ! |

O F e N T E N s ]
grﬁiﬂﬁ"ilzi " ##Bar | | HH#'C HHBar

=SSN

Tableau 8.3: Eléments de la page N.5

IMAGES CHAMP DONNEE NUMERIQUE (2)
ESA TEMP. A1
TOUCHES TACTILES PRESS. AUTOCLAVE 1
PREVIOUS MENU -> 2 TEMP. A2
ARROW R -> P6 PRESS. AUTOCLAVE 2
CHAMP DATE/HEURE GRAPHIQUE
CHAMP BARRE (1)
TEMP. A1+
TEMP. A1-
PRESS. AUTOCLAVE 1
TEMP. A2+
TEMP. A2-
PRESS. AUTOCLAVE 2

Cette page est affichée quand on appuie sur la touche tactile “TEMP./PRESS.” en page 2; elle
montre la valeur de température de I’autoclave 1 et 2, affichée en format barre et numérique.
A partir de cette page il est possible de retourner a la page homonyme pour I’autoclave 3 et 4.
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Assigner un nom a la
donnée et le
commentaire relatif.

Aprés avoir attribuer le
commentaire cliquer
sur OK pour confirmer
et retourner a la figure
précédente, feuilleter
ensuite le™ en
cliquant sur Mode.

Avant de procéder avec I’introduction il faut ouvrir une parenthése : noter
que la donnée barre de la température est formée de deux barres, une qui va
de 0 a 40°C et ’autre qui va de 0 a -10°C. Cela parce que nous voulons
voir la barre qui maintient le zéro comme origine et qui se déplace vers le
haut ou vers le bas. Les deux barres ont la direction vers le haut mais la
barre de 0 a -10°C est déclarée comme barre inverse (Voir “Chapitre 4 ->
Champ Barre®).

Procédons avec la création de la donnée barre de 0 a 40°C. Déterminer en
premier lieu quelle doit étre I’excursion de la barre, tragons au moyen des
fonctions graphiques 1’échelle graduée.

Cliquer ensuite sur ﬂ, se positionner au point 0 de I’échelle graduée précé-
demment dessinée, cliquer et maintenir la touche enfoncée jusqu’a se porter
a la valeur 40, en donnant une largeur arbitraire de 12 Pixel.

. Champ barre

Dptions générales | Model

Mom [TEMP. + ALTOCLAVE 1 Commentaire |

—Wanable source

Source

[ Dispositit =]

‘Yarigble

I TEMP. &1 + j Ajouter Modifier

— Obiet
Apergu
" Gauche -» Droite an
" Diraite - Gauche
= DeHaut -» Enbas

& Debas -» Enhaut

1]

Annuler | Agpliquerl i |

W, TEMP. + AUTOCLAVE 1-Commentaire

AUTOCLAVE 1 - POSITIVE TEMPERATURE DISPLAY ;I

el

Annuler | ﬁgpliquell

La variable est TEMP. A1+ (Voir projet d’exemple joint).
Seul le chargement de 0 a 40°C est limité et non I’échelle linéaire, cela pour
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8-28 CHAPITRE 8
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profiter du calcul de la conversion de valeur a bit de 0 a 1024 en valeur de
température.

. Champ barre HE

Index de champ ID_

~ Mode

Dptiohs générales

Lecture
’7 & Cantinuer " Simple

— Modification de données

[ Modification validée

= it de Bratestion

Compiler les champs 7| Fioténg Numéro du bit | o
comme en figure pour
obtenir une donnée en - et de passe

lecture continue et ne |Aucun ﬂ fEdier |

pouvant pas étre
réglée par le VT.

-2

Ok Annuler | Agpliquerl

Cliquer sur OK.

Introduire a présent la donnée barre inverse. Répéter les opérations décrites
ci-dessus.

. Champ barre HE

Optionz générales I Model

Mom [TEMP. -AUTOCLAVE 1 Commentaire |

—Yanable source

Source

|Disposit =]

“Wariable

| TEMP. &1 - =] tiouter Modifier

~ Objet

Apergu
¢ Gauche - Draits ]

™ Diraite -» Gauche
¢~ DeHaut > Enbas
& Debas -» En haut

-0

Attribuer un nom a la
donnée et le
commentaire relatif.

Annuler | Agpliquerl 7 |
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Aprés avoir attribué le
commentaire cliquer
sur OK pour confirmer
et retourner a la figure
précédente, feuilleter
ensuite le = en
cliquant sur Mode.

Compiler les champs
comme en figure pour
obtenir une donnée en
lecture continue, et ne
pouvant pas étre
réglée par le VT.

Cliquer sur OK.

. TEMP. - AUTOCLAYE 1-Commentaire

AUTOCLAYVE 1 - NEGATIWE TEMPERATURE DISPLAY

Ok | Linnuler | Agpliquerl 2 |

La variable est TEMP. A1- (Voir projet d’exemple joint).

Seul le chargement de 0 a -10°C est limité et non I’échelle linéaire, cela

de température.

pour profiter du calcul de la conversion de valeur a bit de 0 a 1024 en valeur

. Champ barre

DOptions générales i Mo |

Index de champ ID

 Mode

Lecture
’V &+ Continuer " Simple

— Modification de dornées

I~ Modification validée

= Bit de Fiatection

= | Fratége Murnéra du bit I

= Mot de passe

j Fedifier |

IAucun

Ok I Annuler | Agpliquerl 2 |

Cela fait, sélectionner la donnée barre négative et la déclarer comme

inverse. Pour ce faire, sélectionner la donnée et cliquer sur ﬂ

Introduire a présent la donnée barre pression.

La variable est PRESS. AUTOCLAVE 1 (Voir projet d’exemple joint).
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Compiler comme en
figure et attribuer le
commentaire.

. Champ barre

Dptionz générales | Model

Nom |PRESS. AUTOCLAVE 1

LCommentaire |

—Wanable zource

Source

| Disposii
Yariahle

[

IPHESS. AUTOCLAVE 1

Modifier

j Ajouter

— Obiet

" Gauche -» Droite
= Draite > Gauche
" DeHaut -> Enbas

% Debas -» Enhaut

Apergu
10

Annuler

Sppliguer 2

Aprés avoir attribué le
commentaire cliquer
sur OK pour confirmer
et retourner a la figure
précédente, feuilleter
ensuite le™ en
cliquant sur Mode.

. PRESS. AUTOCLAYE 1-Commentaire

AUTOCLAVE 1 - PRESSURE DISPLAY

Ok ¢ Annuler

Apoliguer s |
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. Champ barre HE

Dptiohs générales

Index de champ ID

~ Mode

Lecture
’7 & Cantinuer " Simple

— Modification de données

[ Modification validée

= it de Bratestion

" | Piotege Murnéra du bit I I ........

=i otde passe

fruc | e

Ok Annuler | Agpliquerl s |

Compiler comme en
figure.

Cliquer sur OK.

Une fois les données introduites il faut définir la couleur avec laquelle elles

doivent étre affichées. Sélectionner la donnée intéressée et cliquer sur E
La fenétre suivante s’affiche.

. Couleur HE
Couleur
Sl ey [ RoE: 25500 =l
Arigre-plan [ TRaMSPaRENT =
Apergu | 1Z232aBhtoao
Charger les couleurs
comme en figure. Annuler | rlimuer | 2 |
Cliquer sur la 0 Ok.

Introduire a présent les données numériques. Cliquer sur ﬂl, se positionner
sur la zone de I’afficheur ou la donnée doit étre affichée. Cliquer.
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. Champ numérique EE

Options générales I Model

Mam [TEMP. ALTOCLAVE 1 Commentaire |

—Wariable Source

Source

|Disposit =]

Wariable:

[TEMP a1 <] ouer | Modier |
— Affichage

I™ Rempli de 2éras Farmnat numérique

Chiffres wisibles |3 IDécimaI vl
Chiffres tronqués In

Format Imm
Apercu | 123

Compiler comme en
figure et attribuer le

: |
commentaire.
i, TEMP. AUTOCLAYE 1-Commentaire HE
AUTOCLAVE 1 - TEMPERATURE DISPLAY =]
Aprés avoir attribué le
commentaire cliquer
sur OK pour confirmer
et retourner a la figure o _’|LI
précédente, feuilleter
ensuite le™ en Anruler Ay ? |
cliquant sur Mode.
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Compiler les champs
comme en figure pour
obtenir une donnée en
lecture continue, et qui
ne peut pas étre réglée
parle VT.

Cliquer sur OK

Sélectionner comme
en figure e Cliquer sur
la O Reproduire.

. Champ numérique HE

Optiohg générales

Index de champ ID

~ Mode

Lecture
’7 & Cantinuer  Simple

— Modification de données

[ Modification validée

= Eit de pratectiarn

I=| Pratéme Murméra du bit I ........

=i otde passe

fruc | e

Ok I Annuler | Appliguer | 2 |

Attribuer une étiquette multilangue de commentaire °C, répéter les mémes
opérations pour la pression. Tout ce qui est fait pour 1’autoclave 1 doit étre
fait également pour I’autoclave 2.

Introduire le reste des éléments de la page comme déja vu précédemment.

Introduire la page 6. Il existe deux possibilités, répéter les opérations vues
ci-dessus, ou bien, compte tenu du fait de la ressemblance entre les pages,
utiliser la fonction de reproduction. Une page avec le méme contenu gra-
phique sera produite; on pourra ainsi exploiter les positions déja attribuées
et la graphique d’arriere-plan.

Pour poursuivre dans la reproduction se porter dans la fenétre suivante

Composants du projet

— Liste des compogants

P 1 A
Affichage [pages) |P:§: 0 2 Biouter
Zone de mémoire

Zone d'échange Supprirer |
Meszages dinfarmation

Alarmes ] Iodifier |
Touches tactiles

Commandes directes p |
Liste de textes (Eesien

Liste des images :

Images Eroprigtés |
Macros

Pages dimpression -

Rapparts i

Errtétes et pieds de page Temp. /Press, A1-2

(]
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

La page est reproduite, mais il faut compiler les commentaires et le numéro
de page que I’on désire. (Quand on la reproduit elle maintient le vieux com-
mentaire et le numéro de page est attribué par le systtme comme le premier
numéro libre, dans ce cas le systéme attribue le numéro 3.)
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PAGE 6 -> Temp./Press. A3-4

k. Page n. 6 =]

TEMPERATURE~FPRESSURE
Autoclave 2 + 4

+40 +10- +40 +10-
0 E ] 0 ]

g

‘ -10 0 -10 0 ®
HHH*C tt Bar HHH*C tt Bar
=SSN

Tableau 8.4: Eléments de la page N.6

IMAGES CHAMP DONNEE NUMERIQUE
ESA TEMP. A3
TOUCHES TACTILES PRESS. AUTOCLAVE 3
PREVIOUS MENU -> 2 TEMP. A4
ARROW L -> P5 PRESS. AUTOCLAVE 4
CHAMP DATE/HEURE GRAPHIQUE
CHAMP BARRE
TEMP. A3+
TEMP. A3-
PRESS. AUTOCLAVE 3
TEMP. Ad+
TEMP. A4-
PRESS. AUTOCLAVE 4

Cette page est affichée en appuyant sur la touche tactile “>" en page 5; elle montre la valeur
de température et pression de 1’autoclave 3 et 4, affichée en format barre et numérique. A par-

tir de cette page, il est posssible de retourner a la page 2 ou a la page homonyme pour 1’auto-
clave 1 et 2.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 7 -> Autoclaves

k. Page n. 7 =]

I
— | AUTOCLAVES VIEL

® 1-2 COMMAMDS 3-4 COMMAMDS ®

=SSN

Tableau 8.5: Eléments de la page N.7
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 2
COMMANDS 1-2
COMMANDS 3-4
CHAMP DATE/HEURE
CHAMP SYMBOLIQUE (1)
AUTOCLAVE E/F

Cette page est affichée en appuyant sur la touche tactile “AUTOCLAVES” en page 2; elle
montre une vue panoramique des autoclaves présents dans I’installation et 1’état de fonction-
nement, si automatique ou non. Il est en outre possible, en appuyant sur les touches tactiles
“1-2 COMMANDS” ou “3-4 COMMANDS” d’aller a la page associée ou 1’on peut comman-
der les autoclaves respectifs. A partir de cette page on peut retourner  la page 2.
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Sélectionner comme
en figure e Cliquer sur
la O Ajouter.

Attribuer le nom a la
liste.

Procéder avec I'introduction des symboles dynamiques (Voir “Chapitre 4 ->

Champ Symbolique®).

Pour ce faire il faut avoir créé les images et les variables a associer.

On considere que ces opérations ont effectivement été exécutées du fait

qu’il a déja été montré comment faire.

Se porter dans cette fenétre

— Compozants

Composants du projet

r— Lizte des composzants

Wariables

Affichage (pages]
Zohe de mémaire
Zone d'échange
Mezzages d'information
Alarmes

Touches tactiles
Commandes directes

Images
Macros
Pages dimpression

—ApErcu

Rapportz
En-tétes et pieds de page
Trend T ampons

Ajouter
SpREmEr,

IEdifier

L[

[Eopier,

i, Liste images

r— Lizte image:

Commentaire ... |
|
3

MNam |auTOCLAVE E/F

Images

Ajouter | Supprimer |

— Image sélectionnee

ARROW L - SHORT =l

Ajoute | Modifier | Propriétés |

— Apergu

Ok Annuler | Agpliquerl
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8-38 CHAPITRE 8
- Créer un projet avec VTWIN

. Liste images HE
r— Lizte image: — Apergu

MNom |,&LITDCLA\,-'E E/F Commentaire ... |

Images

[
2

Sélectionner parmi les Ajouter | Supprimer |
images disponibles la
premiére & introduire,
AUTOCLAVE-EMPTY.

— Image sélectionnee

Cliquer sur la D)

Ajouter sous la fenétre Ok Arinulsr | Appliquer | 2 |
images.
Wi, Liste images
— Liste image: — Apergu
Mam |AUTDCL.~’-‘«VE E/F Commentaire ... |
Images

AUTOCLAVE - EMPTY t |
AUTOCLAVE - FULL
]

Sélectionner la | Suppimer |
seconde image de la T
list —Image sélectionnee
iste
AUTOCLAVE - FULL -
AUTOCLAVE-FULL et I |
Cliquer sur Ajouter. Ajaute adifier | Proprigtés |
Cliquer sur OKpOUf Ok | Annuler | Appliquer | 7 |

accepter la liste.

L’ordre d’introduction n’est pas casuel mais respecte I’affichage que I’on
désire avoir : la premiere image est celle qui est affichée lorsque le bit asso-
cié est chargé a 0.

Introduire toutes les listes des images (Voir projet d’exemple joint).
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Retourner a la page et cliquer sur , se positionner dans la zone de I’affi-
cheur et cliquer.

%. Champ symbolique HE

PAGE_7-FIELD_1 |

AUTOCLAVE 1 STATUS I I

&, Champ symbolique

PAGE_FFIELD_1 I

AUTOCLAVE OFF/OM I I

Compiler comme en
figure et sélectionner
ensuite le © Type.
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CHAPITRE 8
3 Créer un projet avec VTWIN

. Champ symbolique

Compiler comme en
figure et sélectionner
ensuite le © Mode.

Compiler comme en
figure.

Cliquer sur OK.
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AUTOCLAVES WIEW

Y

® |1-2 coudaros 2-4 COMHANDS | @
7

Répéter les opérations pour toutes les listes des images et les paramétriser
comme en figure.

Compléter la page avec les éléments qui manquent.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 8 -> Autoclave 1 commands

% Page n. 8

AUTOCLAVE 1

+40 +10

O HH
10 0
Hu#*C H#Bar

St THa# " C
AT He, . #°C

Set P ## Bar
AP #u, # Bar

=SSN

M 3

Tableau 8.6: Eléments de la page N.8

IMAGES MIXER
AUTOCLAVE - BACKGROUND HEATING

TOUCHES TACTILES CHAMP DYNAMIQUE (1)
1 ENABLE AUTOCLAVE E/D

1 PREPARATION

AUTOCLAVE STATUS

1 SPUMANTIZZA

CHAMP DONNEE BARRE

1 CONDITIONING TEMP. A1+

1 HEATING TEMP. A1-

1 COOLING PRESS. AUTOCLAVE 1

1 MIXER CHAMP DONNEE NUMERIQUE
1 EXHAUST TEMP. A1

PREVIOUS MENU -> 7

PRESS. AUTOCLAVE 1

ARROWR ->P9

SET TEMP. A1 PRE

CHAMP SYMBOLIQUE (2) SET dT TEMP. A1 PRE
EXHAUST SET PRES. A1 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A1 PRE
COOL RIGHT

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “1-2 COMMANDS” en page

7; elle montre avec des images animées 1’état de 1’autoclave.
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Commencer avec la disposition des touches tactiles. Une fois disposées
dans la page, modifier la fonction des touches du fait qu’elles ont toutes été
introduites au début comme “aller a page”. Commencons avec la touche
tactile “ENA.”.

Faire double clic sur la touche.

. Champ touche tactile HE

Haom |PAGE_S-FIELD_T1 Commentaire |

— Tauches du praojet
|1 ENABLE ﬂ Ajouter | M odifier |

Apergu

EMA,

Annuler | Agpliquerl ? |

Cliquer sur laT Editer.

. Touches tactiles

Optiohs générales | Aﬂichagel

Mom |1 EMAELE LCommentaire |

— Fonction
Fonction
IAIIer & page j
Specification de fonction
IPage o j Ajater
Objet
| [~ |

"Protégé par mot de pasze

Jrucn ot |

Choisir dans la liste
fonctions la &8 comme Ok Annuler Appliquer |
en figure.

[EN]
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8-44

CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

. Touches tactiles EH
Affichage |
HNom |1 EMAELE LCommentaire |
— Fonction
Fonction
Ilnverser bit j
Spécification de fonction
I j Ajouter Editer
Objet
Protégé par maot de passe
- Editer
Introduire la LA”“" [ 4|
spécification de
fonction.
Ok I Annuler | Appliquer | 7 |
Cliquer sur Ajouter.
Voir “Chapitre 4 -> Commandes Directes*.
. Commandes directes
Nom  |DIRCOM_I Commentaire |
—Wariable associée
Source
IEIément mémairs données j
Y arigble
I j Ajouter Modifier
— Type de commande directe
i+ Bit i Waleur
Bitn. I
Anruler Appliguer ?
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Attribuer le nom et la
variable comme en
figure.

Cliquer sur OK.

Choisir dans la liste
spécification de
fonction la & comme
en figure e Confirmer
avec OK.

. Commandes directes
Nom |1 ENABLE Commentaire |
—Wariable associée

Source

| Dispositi =l

Y arigble

| CMDLENA/DIS 1 ] deuer Modifier
— Tupe de commande directe

o Bit
Annuler | Lppliguer | 2 |

Introduire toutes les Commandes Directes (Voir projet d’exemple joint).

. Touches tactiles

Optiohs générales I Affichagel

Hom — [1 ENABLE

— Fonction

LCommentaire |

Fanction

I Irveerser bit

Specification de fonction

[1ENABLE
Dbt

Ajouter

[

Editer

[

"Protégé par mot de pasze

IAucun

j Editer |

Annuler | Appliguer | ? |

Avec le méme critere, modifier toutes les touches de la page.

Introduire les données barre et numériques comme déja vu. Noter que le

symbole 1 n’est pas contenu dans la police choisie en phase de création du
projet, il doit donc étre construit (Voir “Chapitre 14 -> Définition des Poli-

ces’).

Une fois créées, les polices CUST8X15 et CUST8X15B doivent étre subs-
tituées par celles sélectionnées a I’origine (Voir “Chapitre 8 -> Charge-

ment langues de projet®).
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8-46 CHAPITRE 8
- Créer un projet avec VTWIN

Introduire 1’étiquette multilangue et appuyer sur la © F12.

. Clavier étendu EHE
BB %+ 4 s eQ d g D# » 43 0100 3§ =t
t ) 2 & L % a 0w [ T T S A S B
o1 2 3 4 585 6 7 9 1 r < = » 7 B ABCIEF G
HI JKILHMMND QR STUWY WX®Y 2 L[ ~1 "~ _
“a b cde £ g i gk 1l mnopq9gr s £ u v ow Caract‘ere
x4y z L1 F " a L e & a aa & c e e e 1 1 1 A A -1 4fini
Ew AB 50600y D0U0e¢f YRS A&LIOGAAME:_ AT redefini
dr s Ao« B BB |44 T A g4 LAy
T N T S L A R
+ 0 B el 1™ cFEIMnszara 26040z cr/
S L Y

gnnulerl Agpliquerl 2 |

éditer 1’étiquette et confirmer avec OKk.

Introduire a présent I’image de fond AUTOCLAVE - BACKGROUND.

=% Page n. 8 [ _ =] =]

+40-= +10
0._
-10+5° 0

#Hu#*C ##Bar

Set T #ua# °C
AT He, 8 °C

Set P ## Bar
OF H#, # Bar

=SSN

Nous pouvons a ce point compléter I’image avec les parties manquantes.
Ces parties ne sont pas des images simples, mais des listes d’images dyna-
miques. On utilise des listes d’images parce que 1’on désire voir le mouve-
ment. Pour avoir I’effet mouvement, il faut afficher une série d’images en
succession plus ou moins rapide. La partie qui gere le défilement des ima-
ges doit étre faite par le périphérique raccordé.
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—————— -

MIXER ------____

COOLING LEFT |~

|
|

-
-

_ - {COOLING RIGHT

Introduire les textes dynamiques (Voir “Chapitre 4 -> Champ Texte

Dynamique®). Cliquer sur

. Champ Dynamique

Dptiohs générales | Tupe | Model

Nom  [PAGE_SFIELD_26

Wariable Source

Commentaire |

H =

Source

| Disposii -

‘Yarigble

I j Ajouter Modifier
Annuler Loplguer ?
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CHAPITRE 8
3 Créer un projet avec VTWIN

. Champ Dynamique EHE

| Tope | Moe]

P&GE_BFIELD_26 I

AUTOCLAVE 1 5TATUS I I

Attribuer la variable
liée au texte
dynamique, feuilleter
ensuite le© en
cliquant sur Type.

Introduire le texte
dynamique.

Cliquer sur Ajouter.
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Attribuer le nom et
introduire la premiére
e,

La&a attribuée, cliquer
sur Ajouter.

. Liste de textes dynamiques HE

— Ligte de texte:
Nom JTEXT_LIST 1 Commentaire |
Textes I

[

[5]

Auyouter Supprimer Mettre & jour |

— Liste de textes dynamigues sélectionnée

7

@

Annuler A pnliauern | 2 |

. Liste de textes dynamiques

 Liste de teste
MNom IAUHDELAVE STATUS Commentaire |
Textes I

Supprimer Iettre & jour |

— Liste de textes dynamiques sélectionnée

PREPARATION |T ﬂ

Ok Annuler Apnliauer | s |

&
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

. Liste de textes dynamiques HE
 Liste de teste

MNom |AUF|DCLAVE STATUS Commentairel o
Textes I

PREFARATION 1 |
SFUMANTIZEZA
COMDITIONING

Auouter Supprimer Idettre & jour |

— Liste de textes dynamigues sélectionnée
COMDITIONING

Introduire tous les
textes.

i Annler | Agpliquerl 3 |
Cliquer sur OK.

Introduire tous les textes dynamiques (Voir projet d’exemple joint).

Compléter la page avec les touches tactiles et les étiquettes multilangues
nécessaires.

Introduire les pages énumérées par la suite
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PAGE 9 -> Autoclave 2 commands

% Pagen 9

AUTOCLAVE 2

M 3

DISAELE PREFARATION

+40 +10
O HH
104" 0
HHH'C HH#HBar
Set Trnm o HEAT | COOL
AT He, . #°C
Szt P ## Bar MI¥, | ExHA
AP #u, # Bar
Tableau 8.7: Eléments de la page N.9
IMAGES COOL RIGHT
AUTOCLAVE - BACKGROUND MIXER
TOUCHES TACTILES HEATING
2 ENABLE CHAMP DYNAMIQUE

2 PREPARATION

AUTOCLAVE E/D

2 SPUMANTIZZA AUTOCLAVE STATUS

2 CONDITIONING CHAMP DONNEE BARRE

2 HEATING TEMP. A2+

2 COOLING TEMP. A2-

2 MIXER PRESS. AUTOCLAVE 2

2 EXHAUST CHAMP DONNEE NUMERIQUE

PREVIOUS MENU -> 7

TEMP. A2

ARROWR ->P10

PRESS. AUTOCLAVE 2

ARROWL -> P8

SET TEMP. A2 PRE

CHAMP SYMBOLIQUE SET dT TEMP. A2 PRE
EXHAUST SET PRES. A2 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A2 PRE

Comme page 8.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 10 -> Autoclave 3 commands

% Page n. 10

AUTOCLAVE =

M 3

DISAELE PREFARATION

+d0q= +10
o H
=10 0
HHH'C HH#HBar
Set Trnm o HEART | COCOL
AT He, . #°C
Set P ## Bar MIx, | ExHA
AP #u, # Bar
=SSN\
Tableau 8.8: Eléments de la page N.10
IMAGES COOL RIGHT
AUTOCLAVE - BACKGROUND MIXER
TOUCHES TACTILES HEATING
3 ENABLE CHAMP DYNAMIQUE
3 PREPARATION AUTOCLAVE E/D
3 SPUMANTIZZA AUTOCLAVE STATUS
3 CONDITIONING CHAMP DONNEE BARRE
3 HEATING TEMP. A3+
3 COOLING TEMP. A3-
3 MIXER PRESS. AUTOCLAVE 3
3 EXHAUST CHAMP DONNEE NUMERIQUE

PREVIOUS MENU -> 7

TEMP. A3

ARROWR -> P11

PRESS. AUTOCLAVE 3

ARROWL ->P9

SET TEMP. A3 PRE

CHAMP SYMBOLIQUE SET dT TEMP. A3 PRE
EXHAUST SET PRES. A3 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A3 PRE

Comme page 8.
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PAGE 11 -> Autoclave 4 commands

% Page n. 11

AUTOCLAVE 4

M 3

DISAELE PREFARATION

+40 +10
O HH
-104° 0O
HHH'C HH#HBar
Cot Trmm C HEAT | COOL
AT He, . #°C
Set P ## Bar MIx, | E=HA
AP #u, # Bar
Tableau 8.9: Eléments de la page N.11
IMAGES MIXER
AUTOCLAVE - BACKGROUND HEATING
TOUCHES TACTILES CHAMP DYNAMIQUE
4 ENABLE AUTOCLAVE E/D

4 PREPARATION

AUTOCLAVE STATUS

4 SPUMANTIZZA

CHAMP DONNEE BARRE

4 CONDITIONING TEMP. A4+

4 HEATING TEMP. A4-

4 COOLING PRESS. AUTOCLAVE 4

4 MIXER CHAMP DONNEE NUMERIQUE
4 EXHAUST TEMP. A4

PREVIOUS MENU ->7

PRESS. AUTOCLAVE 4

ARROWL ->P10

SET TEMP. A4 PRE

CHAMP SYMBOLIQUE SET dT TEMP. A4 PRE
EXHAUST SET PRES. A4 PRE
COOL LEFT SET dP PRES. A4 PRE
COOL RIGHT

Comme page 8.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 20 -> Edit Page

% Page n. 20 M= E3

& EDIT PARAMETERS 23;30:00

MATH MARL

=SSN

Tableau 8.10: Eléments de la page N.20
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
EDIT- PREPARE
EDIT - CONDITIONING
EDIT - SPUMANTIZZA
EDIT - TREND
EDIT - MAIN MENU
CHAMP DONNEE/HEURE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “EDIT” en page 1; elle permet
d’entrer dans les pages de chargement des parametres nécessaires au processus de production.
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PAGE 21 -> Autoclave Prepare

% Page n. 21 M= E3
I
— | AUTOCLAVE PREPARE 2Z:30
o1 o2
O]
03z 04
=SSN

Tableau 8.11: Eléments de la page N.21
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
BUTTON 1 PRE
BUTTON 2 PRE
BUTTON 3 PRE
BUTTON 4 PRE
PREVIOUS MENU -> 20
CHAMP DONNEE/HEURE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “PREPARE” en page 20; elle
permet de sélectionner 1’autoclave qui doit étre paramétrisé.
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CHAPITRE 8
Créer un projet avec VTWIN

PAGE 22 -> Autoclave 1 Prepare

% Page n. 22 M= B3
I
| AUTOCLAVYE 1 PREPARE
TEMPER.,PRESS, SET-UP
+40 +10 10 +10
@
0

-10 0 0 0

Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P
=SSN\

Tableau 8.12: Eléments de la page N.22
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 21
NEXT
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A1 PRE
SET BAR dT A1 PRE
SET BAR PRES. A1 PRE
SET BAR dP PRES. A1 PRE
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A1 PRE
SET dT A1 PRE
SET PRES. A1 PRE
SET dP PRES. A1 PRE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “1” en page 21; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température et la
pression nécessaires au processus.
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Charger comme en
figure et feuilleter
ensuite le™ en
cliquant sur Mode.

Compiler comme en
figure.

Cliquer sur OK.

Les données barre et numériques sont aussi chargeables dans cette page,
cela signifie que du VT on peut attribuer des valeurs a la variable assignée.

Procéder comme déja vu a I’introduction de la donnée barre

. Champ barmre

Dptiohs générales | Model

Mom

Commentaire |

|SET TEMP. &1

—Wariable zource

Source

| Disposii =l
Y ariable

ISET BAR TEMP. &1 FRE

Ajouter Modifier

[

r— Obiet

Apergu
= Gauche -» Droite 40

¢ Draite -» Gauche
" DeHaut -» Enbas
* De bas -» En haut

-10

Annuler | Appliquerl s |

. Champ barre

Options générales  Mode |

Index de champ ID

~ Mode
Lecture
’7 & Cantinuer " Simple
— Modification de données
v Modification validée
— Bit de Protection
[~ Protégs Murnéra du bit I I ........
— kot de paszse
Jrucn 3] _tedre |
Ok Annuler | Sppliguer | s |

Noter que la case Modification Autorisée est active.

Ce que dit est valable pour toutes les données barre et numériques.
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8-58 CHAPITRE 8
- Créer un projet avec VTWIN

PAGE 23 -> Autoclave 2 Prepare

% Page n. 23 M= E3

.
] AUTOCLAVE 2 PREPARE
TEMPER,.”PRESS, SET-UP

+40 +10 +10 +10

@
0
-10 0 0 0
Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P
=SSN\

Tableau 8.13: Eléments de la page N.23
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 21
NEXT
PREVIOUS
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A2 PRE
SET BAR dT A2 PRE
SET BAR PRES. A2 PRE
SET BAR dP PRES. A2 PRE
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A2 PRE
SET dT A2 PRE
SET PRES. A2 PRE
SET dP PRES. A2 PRE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “2” en page 21; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température et la
pression nécessaires au processus.
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PAGE 24 -> Autoclave 3 Prepare

% Page n. 24

=SNh

+40 +10

0

-1a 0

=SSN

AUTOCLAYE 3 PREFPARE
TEMPER.PRESS. SET-UP

+10 +10

0 0

Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P

M 3

Tableau 8.14: Eléments de la page N.24

IMAGES

ESA

TOUCHES TACTILES

PREVIOUS MENU -> 21

NEXT

PREVIOUS

CHAMP DONNEE BARRE

SET BAR TEMP. A3 PRE

SET BAR dT A3 PRE

SET BAR PRES. A3 PRE

SET BAR dP PRES. A3 PRE

CHAMP DONNEE NUMERIQUE

SET TEMP. A3 PRE

SET dT A3 PRE

SET PRES. A3 PRE

SET dP PRES. A3 PRE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “3” en page 21; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température et la

pression nécessaires au processus.
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PAGE 25 -> Autaclave 4 Prepare

=% Page n. 25 M= E3

.
] AUTOCLAVE 4 PREPARE
TEMPER,.”PRESS, SET-UP

+40 +10 +10 +10

0

-1a 0 0 0

Hi#, H*C HH, HAT  ##, HBar #H, H P

=SSN

Tableau 8.15: Eléments de la page N.24
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 21
PREVIOUS
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A4 PRE
SET BAR dT A4 PRE
SET BAR PRES. A4 PRE
SET BAR dP PRES. A4 PRE
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A4 PRE
SET dT A4 PRE
SET PRES. A4 PRE
SET dP PRES. A4 PRE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “4” en page 21; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température et la
pression nécessaires au processus.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



PAGE 26 -> Autaclave conditioning

=SNh

=SSN

AUTOCLAVE
COMDITIOMIMG

m o
@
o

=% Page n. 26

M 3

22120

Tableau 8.16: Eléments de la page N.26

IMAGES

ESA

TOUCHES TACTILES

BUTTON 1 CON

BUTTON 2 CON

BUTTON 3 CON

BUTTON 4 CON

PREVIOUS MENU -> 20

CHAMP DONNEE/HEURE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “CONDITIONING” en page

20; elle permet de sélectionner 1’autoclave qui doit étre paramétrisé.
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PAGE 27 -> Autoclave 1 conditioning

=% Page n. 27 M= E3

.
] AUTOCLAVE 1 COMDITIOMIMNG
TEMPERATURE SET-UP

+10 +5

-10 0

HHH, HC H,o# dT

=SSN

Tableau 8.17: Eléments de la page N.27
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A1 CON
SET BAR dT A1 CON
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A1 CON
SET dT A1 CON

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “1”” en page 26; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température néces-
saire au processus.
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PAGE 28 -> Autoclave 2 conditioning

% Page n. 28

M 3

AUTOCLAVE 2 COMDITIOMIMG
TEMPERATURE SET-UP

=SNh

+10 +5
0
@
-10 0
HHH, HC H,o# dT

=SSN

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “2” en page 26; elle montre,
avec des données barre et des données numériques toutes chargeables la température néces-

saire au processus.

Tableau 8.18: Eléments de la page N.28
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A2 CON
SET BAR dT A2 CON
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A2 CON
SET dT A2 CON
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PAGE 29 -> Autoclave 3 conditioning

% Page n. 29 M= E3

.
] AUTOCLAVE 3 COMDITIOMIMNG
TEMPERATURE SET-UP

+10 +5

0
@
-10 0
HHH, HC H,o# dT

=SSN

Tableau 8.19: Eléments de la page N.29
IMAGES
ESA
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 26
NEXT
PREVIOUS
CHAMP DONNEE BARRE
SET BAR TEMP. A3 CON
SET BAR dT A3 CON
CHAMP DONNEE NUMERIQUE
SET TEMP. A3 CON
SET dT A3 CON

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “3” en page 26; elle montre,

avec des données barre et des données numériques, toutes chargeables la température néces-
saire au processus.
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PAGE 30 -> Autoclave 4 conditioning

% Page n. 30 M= E3
I
I AUTOCLAVE 4 COMDITIORMIMG
TEMPERATURE SET-UP
+10 +5
0
@

-10 0

HHH, HC H,o# dT
=SSN\

Tableau 8.20: Eléments de la page N.30

IMAGES

ESA

TOUCHES TACTILES

PREVIOUS MENU -> 26

PREVIOUS

CHAMP DONNEE BARRE

SET BAR TEMP. A4 CON

SET BAR dT A4 CON

CHAMP DONNEE NUMERIQUE

SET TEMP. A4 CON

SET dT A4 CON

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “4” en page 26; elle montre,
avec des données barre et des données numériques, toutes chargeables la température néces-

saire au processus.
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PAGE 40 -> Set-up

% Page n. 40 M= E3
[ 1
SET-LP i
HELFP
[ 1
IMFO SERVICE
FROJECT FACE

ExIT

=SSN

Tableau 8.21: Eléments de la page N.40
TOUCHES TACTILES

SET PROJECT LANGUAGE

SET INFO PROJECT

SET CHANGE PASSWORD

SET PAGE HELP

SET SERVICE PAGE

SET MAIN MENU

ALARM - GO TO PAGE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “SPUMANTIZZA” en page
20; elle permet de sélectionner I’autoclave qui doit étre paramétrisé.
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PAGE 41 -> Project Language

% Page n. 41 M= E3

FROJECT LAMGUAGE

ITALIAM EMGLISH
PACE EMIT
HELFP

=SSN

Tableau 8.22: Eléments de la page N.41
TOUCHES TACTILES

ITALIAN

ENGLISH

SET PAGE HELP

SET EXIT TO PREVIOUS

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “PROJECT LANGUAGE” en
page 40; elle montre les langues avec lesquelles il est possible d’afficher le projet sur le VT.
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PAGE 50 -> Information

% Page n. B0 M= E3

IMFORMATIOMS

Thiz plant iz uszed for making =and
conserving SPARKLIMG WIMES, The program
hss three azpectsi Operaticonal {in which
the plant can ke controlled). Edift {in
which plant control parametezrz can be
zet? and Sebting {in which the settings
related to the Video Terminal being used
can be defined!.,

Making Sparkling lbline
=z "SPUMAMNTIZZAZIOME"

@ ABBREVIATIOMS ©

=SSN

Tableau 8.23: Eléments de la page N.50
TOUCHES TACTILES
ABBREVIATIONS
PREVIOUS MENU -> 1

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “Info” en page 1; elle montre
une page d’information composée exclusivement d’étiquettes multilangues.
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PAGE 51 -> Abbreviations

% Page n. 51 M= E3
AEBEREWIATIOMNS
Tempersture ——-—————- > TEMP,
Fressure —————-—————- » PRESS.
Enable ————————————= » EMA
Frepasre —————-—-—————- > PREP
Spumantizzazione ——--> SPUM
Conditioning —-—-———--- > Codbo
Heating -————-——————- » HEAT
Cooling ———————————- »> CooL
Mixer —————————————— » MIH
Exhaust ———————————- > E¥HA
=SSN\

Tableau 8.24: Eléments de la page N.51
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 1

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “ABBREVIATIONS” en page
50; elle montre une page d’information composée exclusivement d’étiquettes multilangues.
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PAGE 60 -> Alarms

Page n. 60 M= E

ALARME AUTOSCROLL Ha

BEEF OM ALARM t Mo @
ALARMS PRIORITY t Ho

®
=SSN

Tableau 8.25: Eléments de la page N.60

TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 40
DEMO - SET ALARM
DEMO - RESET ALARM
DEMO - HISTORY RESET
DEMO - SET AUTOSCRO.
DEMO - SET BEEP
DEMO - SET PRIORITY

CHAMP DYNAMIQUE
NO/YES

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “ALARMS” en page 40; elle
montre une série de touches pour simuler des alarmes, vu que ’installation n’existe pas réelle-
ment.
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PAGE 65 -> Help Overpress.

=% Page n. 65 M= E3

11 DAMGER 111

@©

=SSN

Tableau 8.26: Eléments de la page N.65
TOUCHES TACTILES
PREVIOUS MENU -> 60

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “????” en page d’affichage
alarmes; elle montre un exemple d’aide supplémentaire pour expliquer I’alarme.
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PAGE 70 -> Recipes

% Page n. 70 M= E3

SPUMAMTIZZA
Fecipe $$%%4%%%%%4%4%¢
Camm ., +3443434444% %

[P

DELETE e e e e

=SSN

Tableau 8.27: Eléments de la page N.70

TOUCHES TACTILES
RECIPE - DELETE
RECIPE - UPLOAD
RECIPE - EDIT VT
RECIPE - EDIT PLC
RECIPE - DOWNLOAD
RECIPE - SEND
RECIPE - SAVE
RECIPE - DIR
RECIPE - EXIT -> 20
RECIPE - PAGE DOWN
RECIPE - PAGE UP

CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “SPUMANTIZZA” en page
20; elle montre une série de commandes pour la gestion des recettes nécessaires au contrdle
du processus.
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Charger les
paramétres comme en
figure.

Sélectionner la &
Entrées.

En premier lieu il faut déclarer quelles sont les variables qui devront com-

poser la recette (Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire données*).

Cliquer sur Configuration > Structure mémoire données, la fenétre sui-

vante s’ affiche

. Structure mémoire données HE
v Gestion recettes autorizée [~ Tranfert de recette synchionisé
{ Code et commentairef Entréesl Informalionsl
~ Code
Seulement dans le terminal j Ajouter | Modifier |
Caractéres |2_ ill
~ Commentaire
I~ Autorisé T r—— [ e
Caractéres |2_ ill

Octetz par partie fixe = 12 ; Octets par entrée = 320 ; Recettes disponibles dans le terminal opérateur

Ok Annuler

Appliquer 2

. Structure mémoire données

¥ Gestion recettes autorizée

i| Entrées

[~ Tranfert de recette synchronisé

Infarmations |
~ Code
SPU Mame 1 j Ajouter | odifier |
Caractéres |1 2 ill
i~ Commentaire
¥ utorisé  [5PU Corment 1 <] tower | Modier |
Caractéres |1 2 ill

Octets par partie fixe = 34 ; Octets par entiée = 320 ; Recettes dizponibles dans le terminal opérateur

Ok | Annuler |

Appliquer | z |

La longueur du code et du commentaire dépendent du nombre de

caracteres déclarés dans la variable.
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. Structure mémoire données EHE

[V Gestion recettes autorizée [ Tranfert de recette synchionisé

Code et commentair

I Informations |

— Entrée

[JSET TEMP. &3 PRE ;l

[]SET TEMP. &4 COMN

[JSET TEMF. &4 FRE

[[15PU Comment 1
Rechercher les E gﬁﬂ ED"T“E”E g

. . . ammern

\fana.bles qL{l doivent SPL Data 01 FOO =l
étre introduites dans la SPU Data 01 FOT
recette et les SPU Data 01 FOZ
sélectionner. SPU Data 01 FO3

SFU Data 01 FO4 =l
Charger les Ajouter Modiier | Reset Al |
paramétres comme en
figure. — - — - -

Octets par partie fike = 34 ; Octets par entrée = 320 ; Recettes disponibles dang le terminal opérateur

Sélectionner la Ok | Annuler | Appliquer | ? |
Informations.

Les variables code recette et commentaire recette ne doivent pas
étre introduites parce qu’elles ne font pas partie des éléments de la
recette (Voir “Chapitre 6 -> Structure mémoire données®).

. Structure mémoire données EHE
W Gestion recettes autorizée [~ Tranfert de recette synchronisé
Code et commentaire | Entrées  Informations |
~ Hewure
7 Autoriss [Seulement dars o taminal =] Aouer | Modfer |
~Date
V| Autorisé ISeuIement dans le terminal j Ajouter | Modifier |
r~ Taotal de contrle
L'es informations en I Autarise [Sectement dans Ie terminal =l Ajouter | Modifier |
figure ne seront
résidentes que sur le - Mombre des entrée
VT, ¥ Autorisé [Seutement dars e taminal ]| Aoer | Modter |
Charger les
arameétres comme en — - — - -
p, Octetz par partie fixe = 34 : Octets par entrée = 320 ; Recettes disponibles dans le terminal opérateur
figure.
Annuler | Appliquer | ? |
Cliquer sur OK.

Une fois définies toutes les variables qui composent la recette, introduire le

code et le commentaire dans la page. Cliquer sur El, se positionner a I’inté-
rieur de la page et cliquer

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



Charger les
paramétres comme en
figure.

Sélectionner la
Mode

Charger les
paramétres comme en
figure.

Cliquer sur OK.

Options générales  Mode |

Ihdex de champ Ig

. Champ Asci HE
MNom |PAGE_FOFIELD 12 Commentaire |
—Wanable Source
Source
IData memary structure j
arigble
[ Code recette =] Afeuter [ddifies
— &iffichage
Longueur |1 2
Format | 455335835855
Apergu I AECOEF GHI JkL
Ok I Annuler | Sl iguer | 2 |
. Champ Ascii HE

—Mode
Lecture
’7 & Confinu  Simple
— Modification de donnée:
I~ Modification validée
=Bt de protestian
= | Fiatene Muméro du bit | | ........

 Iatide passe

IAucun

j  adifier |

Annuler | .&Epliquerl

-2

Introduire la variable commentaire recette en utilisant le méme procédé.

(Voir projet d’exemple joint).
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PAGE 71 -> Recipe - Page 1

% Page n. 71 M= E3
Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 00 ————---———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN

Tableau 8.28: Eléments de la page N.71
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
CHAMP NUMERIQUE
SPU DATA 01 F0O
SPU DATA 02 F00
SPU DATA 03 F00
SPU DATA 04 F00
SPU DATA 05 F00
SPU DATA 06 F00
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 07 F00
SPU DATA 08 F00
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque I’on appuie sur la touche tactile “ “ en page 70; elle-
montre la premiere partie de la recette nécessaire pour le contrdle du processus.
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PAGE 72 -> Recipe - Page 2

% Page n. 72 M= E3
Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 00 ————---———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tableau 8.29: Eléments de la page N.72
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 09 FOO
SPU DATA 10 FOO
SPU DATA 11 FOO
SPU DATA 12 FOO
SPU DATA 13 FOO
SPU DATA 14 FOO
SPU DATA 15 FOO
SPU DATA 16 F0O0
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “E“ en page 71; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le controle du processus.
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PAGE 73 -> Recipe - Page 3

% Page n. 73 M= E3
Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 01 —\———--—---———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN\

Tableau 8.30: Eléments de la page N.73
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP NUMERIQUE
SPU DATA 01 FO1
SPU DATA 02 FO1
SPU DATA 03 FO1
SPU DATA 04 FO1
SPU DATA 05 FO1
SPU DATA 06 FO1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 05 FO1
SPU DATA 06 FO1
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque ’on appuie sur la touche tactile “ﬂ“ en page 72; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le contrdle du processus.
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PAGE 74 -> Recipe - Page 4

% Page n. 74 M= E3
Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 01 —\———--—---———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tableau 8.31: Eléments de la page N.74
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 09 FO1
SPU DATA 10 FO1
SPU DATA 11 FO1
SPU DATA 12 FO1
SPU DATA 13 FO1
SPU DATA 14 FO1
SPU DATA 15 FO1
SPU DATA 16 FO1
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “E“ en page 73; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le controle du processus.
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PAGE 75 -> Recipe - Page 5

% Page n. 75 M= E3
Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 02 ——-----———-
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=
=SSN\

Tableau 8.32: Eléments de la page N.75
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP NUMERIQUE
SPU DATA 01 F02
SPU DATA 02 F02
SPU DATA 03 F02
SPU DATA 04 F02
SPU DATA 05 F02
SPU DATA 06 F02
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 05 F02
SPU DATA 06 F02
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque ’on appuie sur la touche tactile “ﬂ“ en page 74; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le contrdle du processus.
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PAGE 76 -> Recipe - Page 6

% Page n. 76 M= E3
Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 02 ——-----———-
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tableau 8.33: Eléments de la page N.76
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 09 F02
SPU DATA 10 F02
SPU DATA 11 F02
SPU DATA 12 F02
SPU DATA 13 F02
SPU DATA 14 F02
SPU DATA 15 F02
SPU DATA 16 F02
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “E“ en page 75; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le controle du processus.
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PAGE 77 -> Recipe - Page 7

% Page n. 77 M= E3
Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 03 ———---—--—-—-——~
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=

=SSN

Tableau 8.34: Eléments de la page N.77
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP NUMERIQUE
SPU DATA 01 F03
SPU DATA 02 F03
SPU DATA 03 F03
SPU DATA 04 F03
SPU DATA 05 F03
SPU DATA 06 F03
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 05 F03
SPU DATA 06 F03
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque ’on appuie sur la touche tactile “ﬂ“ en page 76; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le contrdle du processus.
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PAGE 78 -> Recipe - Page 8

% Page n. 78 M= E3
Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 03 ———---—--—-—-——~
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tableau 8.35: Eléments de la page N.78
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 09 F0O3
SPU DATA 10 FO3
SPU DATA 11 FO3
SPU DATA 12 FO3
SPU DATA 13 FO3
SPU DATA 14 F0O3
SPU DATA 15 F0O3
SPU DATA 16 F0O3
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque 1’on appuie sur la touche tactile “E“ en page 77; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le controle du processus.
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PAGE 79 -> Recipe - Page 9

% Page n. 79 M= E3
Recipe 1444444444444 Comm, 3433444344444
—————————————— Phaze 04 ———-----———
TiMe susrssrrssrrssrrrss tO-21IE00F  HitiH
Set-P Temperature ....... (470002 Htt
Delta T +¥'— i tnsssssss.s tQ-B00} HH
Szt-P Alarm Temperatoure . 10-000} H
S=t-FP Minimum Pressure .. 10-100% HHH
Set-F Maximum Pressure .., {0-100% HH
Heafting +ivessvrsssssssss tboMest Fa
Cooling vevesssrssrsssnss bbloMest 1=
=SSN\

Tableau 8.36: Eléments de la page N.79
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE DOWN 1
PAGE UP 1
CHAMP NUMERIQUE
SPU DATA 01 F04
SPU DATA 02 F04
SPU DATA 03 F04
SPU DATA 04 F04
SPU DATA 05 F04
SPU DATA 06 F04
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 05 F04
SPU DATA 06 F04
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque ’on appuie sur la touche tactile “ﬂ“ en page 78; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le contrdle du processus.
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PAGE 80 -> Recipe - Page 10

=% Page n. 80 M= E3

Recipe :4%%%%4%44%444¢ Corm, 1345533444344
—————————————— Phaze 04 ———-----———
Exhauzt v sivrssrrserss tbo™es? [1=]
Mimer o vvvssiirnnssssss. tMloVest Mo
Heating with Pr<Pr Min... {HooYest [§I=]
Cooling with Pr>»Pr Max... {Hoo™est [§I=]
Tezt zizgrnal ...iis1 001044 tHoYWes? ko
Test + confirm .. seeeesq LMoY 22d Fa
B.C.F. W F.5-F iiiiiussssiMloesd R [=}
End cucle i vvrrrsrresrs ibloes: Mo
=SSN\

Tableau 8.37: Eléments de la page N.80
TOUCHES TACTILES
RECIPE - MENU
PAGE UP 1
CHAMP TEXTE DYNAMIQUE
SPU DATA 09 F04
SPU DATA 10 F04
SPU DATA 11 F04
SPU DATA 12 F04
SPU DATA 13 F04
SPU DATA 14 F04
SPU DATA 15 F04
SPU DATA 16 F04
CHAMP ASCII
CODICE RICETTA
COMMENTO RICETTA
ETIQUETTE MULTILANGUE

Cette page est affichée lorsque ’on appuie sur la touche tactile “E“ en page 79; elle
montre la partie successive de la recette nécessaire pour le controle du processus.
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Une fois introduites toutes les pages, il faut attribuer aux touches tactiles
avec fonction “aller a la page”, les justes associations avec les pages,
compte tenu du fait qu’en phase de création elles ont été pratiquement tou-

tes associées a la page 1.

Zone Vue la nécessité de définir les messages d’information, les alarmes et les
d’échange commandes qui devront étre échangés avec le périphérique raccordé, il est
absolument nécessaire de définir cette zone.

Sélectionner la &3 Zone d’échange (Voir “Chapitre 4 -> Zone d’échange®).

Composants du projet

—Compozants—— [ Liste des compogants
Yaniables
Affichage [pages]

Ajouter

& de & SURRETTED
essages dinformation
Alames [l cifier
Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Liste dez imagez

Images

Macros

Pages dimpression
Rapparts

En-tétes et pieds de page
Trend T ampong

[

| ejrj[=p

— Apercu

(]

Cliquer sur Ajouter.

. Modifier zone de données HE

v Autorizé Mam |DATA_AF|EA_1 Commertaire |

— Type zone de donnée:

Zone d'alerte [1.. 64 WIORD
Z0ne [1..5d '

¢ Zone dentrée Zone des il

= Zone d'état

" Zone de commande

Délai de mize & jour IEDEI [ i’

— Zone de mémaire source

Source

| Dispositi =
Zone de mémaire
I ﬂ Ajouter | Editer

Ok I Annuler | Appliquer |

Charger les
parameétres comme en
figure.

-2

Cliquer sur Ajouter.
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Charger les
parametres comme en
figure.

Cliquer sur OK.

Messages
d’information

Sélectionner la
désirée.

Cliquer sur la®
Ajouter.

. Projet des zones de mémoire HE

Ham IME M_1 Commentaire |
Source | B =]
— Zone de donnée:
Register j Latgueur [0ORD) |2
— adresze physique
R [in0o
' aleurs autorisées: ;I
R 0- 4095
Annuler | Lopliguer | 7 |

Avec le méme systeme introduire toutes les zones de mémoire nécessaires
(Voir projet d’exemple joint).

Dans I'exemple, il se rend nécessaire d'aviser 1'opérateur qui utilisera le VT
qu'en des conditions particulieres, certaines opérations ne sont pas possi-
bles. (Voir “Chapitre 4 -> Messages d’information®).

Composants du projet

—Compozants—— [ Liste des compogants
Yaniables

Affichage [pages]
Zone de mémoire

Ajouter

SUpprimEr

I odifier
Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Liste dez imagez

Images

Macros

Pages dimpression
Rapparts

En-tétes et pieds de page
Trend T ampong

| ejrj[=p

[

— Apercu
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CHAPITRE 8

-88 Créer un projet avec VTWIN

Introduire le numéro du
bit auquel le message
doit étre associé,
attribuer le nom au
message et éditer le
texte.

Le commentaire n’est
pas attribué parce qu’il
n’y a aucun besoin
d’informations
supplémenatires pour
expliquer la fonction du
message.

Feuilleter ensuite le &
en cliquant sur la©
Champ du message
d’information.

s, Message B
Meszage didentification
Mom IMESSAGE 1 Commentairel
Zone des | <] tiuer | Edie |
Muméra du Bit I
Message | Charp du message' Message d'aide | Touche d'aide pour messages I Options dimpression |
—Message
Meszage ;I @l / El
Dimeion |><1 Dimengion 'l
Apergu ;I
| _>I_I
Annuler | Sppliguer | 2 |
. Message
Meszage didentification
e [wRONG OPERATION ml

Zone des

Ajouter... | Editer... |

[DATA_AREA 1 =l
0 R1000........ Lo (PR Lo %
e

Message | Champ du messagel Meszage d'aide | Touche d'aide pour messages I Options dimpression |

Muméra du Bit

—heszage
Message OFERATION HOT PERMITTED

Dimension IX‘I Dimenszion 'I
Apergu OFERATION HOT PERMITTED ;I

" of

Annuler | Agpliquerl s |

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur



. Message

Meszage didentification

|WHDNG OFERATION

Mam

Zone des IDATA_AH Ed_T j Ajoter... |

Commentaire |

Editer... |

Murméra du Bit

IEI RA0o0 ... [ [

Message d'aide | Touche d'aide pour messages

Message

| Options dimpression I

— Chargements du champ

Vu qu’il n’y a pas de
valeur et/ou
information particuliére
sur la variable liée au
message, cette
fonction ne sera pas
utilisée.

Ajoter...
Editer. .

SUppErimEr

Al

Cliquer sur la® _
Ok | Annuler | Sppliguer |

Message d’aide.

. Meszage

Meszage didentification

|WF|DNG OFERATION

Mam

Zone des IDATA_.&H 41 Ajouter... |

Commentaire |

Editer. |

Mumeéra du Bit

ID R1000 ... ..., [T I [

Message | Champ du message  Message d'aide I Touche d'aide pour messages | Optiohg dimpression I

— Message d'aide

Aide

Apergu

Cliquer sur la @ Editer

pour introduire le

| Annuler | ﬁgpliquerl

message d’aide.
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- Créer un projet avec VTWIN

. Editeur d'aide

1: English | 2: Italian |

Pulices CcusTax15 E58 8415) =l

MANUAL COMMAMDS
MUST EE EXECUTED WITH
THE AUTOCLAWE DISABLED

Editer le texte et cliquer ensuite sur Italian pour introduire la traduction.

. Editeur d'aide HE

1: English

Fieless [cusTadise Esaman

I COMANDI HAMUALI DEVOND ESSERE
ESEGUITI CON L-AUTOCLAVE
DISINSERITA

Ok | Annuler | Agpliquerl ?

Introduire le texte et cliquer sur OK pour accepter; on retourne a la fenétre
précédente, cliquer encore sur OK.

Avec le méme procédé, introduire tous les messages (Voir projet d’exemple
joint).
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Alarmes

Sélectionner la
Alarmes.

Cliquer sur la®
Ajouter.

Procéder avec I’introduction des alarmes (Voir “Chapitre 4 -> Alarmes®).

Composants du projet

—Compozants—— [ Liste des compogants
Yaniables
Affichage [pages]
Zone de mémoire
Zone d'échange

Messaaes d'infarmnation

Touches tactiles
Commandes directes
Liste de textes

Liste dez imagez

Images

Macros

Pages dimpression
Rapparts

En-tétes et pieds de page
Trend T ampong

— Apercu

[

Ajouter
SUpprimEr
I odifier

| ejrj[=p

(]

W, Alarme

[ 2] %]

|dentification d'alame

e [aLaRM_1 Commentais |

Zone des I j Ajouter... | Editer... |

Mumeéra du Bit I

Alarme | Champ d'alarmel Aide d'alalmel Touche d'aide pour alarmesl Options d'impression I

—&larme

Dimenzion |><1 Dirnension - I
ApencU LI

r o

Alaime ﬂ ﬁl Pk

Annuler | Agpliquerl i |
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CHAPITRE 8

Créer un projet avec VTWIN

Introduire le numéro du
bit auquel I'alarme doit
étre associée, attribuer
le nom a l'alarme et
éditer le texte.

Le commentaire n’est
pas attribué parce qu’il
n’y a aucun besoin
d’informations
supplémentaires pour
expliquer la fonction de
l'alarme.

Choisir ensuite les
dimensions du texte
avec lequel doit étre
affichée 'alarme, cela
fait, cliquer sur la ©
Champ de l'alarme.

Cliquer sur Ajouter.

W, Alarme

K E3

|dentification d'alame

MNom |Dverpless. 1 Commentaire |
Zone des I DATA_AREA 3 j Ajouter... | Editer... |
Muméro du Bit 12 R1004 ........ Lo [ ST P
Alarme | Champ d'alarmel Aide d'alarmel Touche d'aide pour aIarmes' Options dimpression I
—&larme
Alarme Overpressure Autoclave 1 ;l @l
Dimensioh |><2 Dimenzion 'l
Apergu “
Overprezsure Ao
toclave 1
| ﬂJ
Ainnuler | Lppliguer | 2 |
w, Alarme B
|dentification d'alarme
Mom |Dverpress. 1 Commentaire |
Zone des I DATA_AREA 3 j Ajouter... | Editer... |

Mumeéra du Bit

I‘I2 RI004 ... b .. %

Alarme  Champ d'alame I Aide d'alarmel Touche d'aide pour alarmesl Optiong dimpression |

— Chargements du champ

Ajouter...
Editer..

SUpETmET

Ml

Ok | Annuler | .&Epliquerl

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur




. Champ numérique

Optionz générales | Model

Mom |MESSAGE_FIELD

LCommentaire |

—Yanable Source

Source

[ Disposi

Y arigble

[

IPHESS. AUTOCLAYE 1

j Ajouter | Modifier |

— Affichage

[~ Remplir de z&ros

Chiffres visibles

—
—

Chiffres trongués

Format numérique

IDécimaI 'I

Format |m:m

Apergu | 12.3
Compiler comme en
figure et Cliquer sur Ok Bpnliges | 2 |
OK.

. Alarme

|dentification d'alarme

Mam |Overpress. 1

Zared
ons s [DaTa_sRES_3

Murméra du Bit

[

|12 RA004 ... b [P T

Commentaire |

Ajouter... | Editer... |

Alame  Champ d'alame I Aide d'alarmel Touche d'aide pour alarmesl Options dimpression |

— Chargements du champ

Source: Digposzitif

ariable: PRESS. AUTOCLAYE 1
Format numérique: D écimal
Chiffres visibles: 3
Tronguer: 0
Format: #5.8

percu: 12,3

La fenétre ainsi
compilée est affichée.

Sjoute] |

Supprimer |

Sélectionner la & Aide
de l'alarme.

Ok | Annuler | .&Epliquerl 2 |
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. Alarme

|dentification d'alarme
e |Overpress. 1 M
Zone dex IDATA ARES 3 j Ajouter... | Editer... |
Muméra du Bit [12 RAO04 ...l [ SO PO
Alarme I Champ d'alarm Touche d'aide pour alarmesl Options dimpression |
—Aide d'alarme
Aide Editer... |
Apercu Possible causes: ;I
- Cooling Yalve doesn™f work,
- Heating Yalve doegn™t shut off,
- Exhaust VWalve doesn™t work.
- Wrong Concentration Yeasts,
Introduire le texte 1] |
comme en figure e
cliquer sur la Touche - | o | o | 5 |
. nniler iquer /
de l'aide. = = it =
. Alarme
|dentific:ation d'alamme
Mo |Dverpress. 1 M
Zohe des I & | Edi
DATA_AREA 3 j jouter... iter...
MNumeérar du Bit B R1004 ........ Lo (SN PR

— Aifficher Page

Alarme: | Champ d'alalmel Aide d'alame |

v Aller & page

Apergu

Compiler comme en
figure, en attribuant
également la
traduction.

Etiquette de touche

]F‘age n. E& j

AT ArATAFAraF)

Cliquer sur Options.

Ok | Annuler | Agpliquerl 2 |
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w. Alarme HE

|dentification d'alarme

Nom IDverpress. 1 Cmmmmantiae |
Zone des IDATA ARES 3 j Ajouter... | Editer... |
Mumero du Bit 12 R1004 ........ Lo [ SO P

Alarme I Champ d'alarmel Aide d'alarmel Touche d'aide pour alames

I~ Alarme dimpression

[V Enregistrer dans |l butfer des alarmes

Compiler comme en

figure.
Cliquer sur OK pour
accepter les 0k | Bl | fol | . |
chargements. = S Eeauer =
Introduire a présent toutes les alarmes dont le projet a besoin (Voir projet
d’exemple joint).
Le projet un seul VT est ainsi complet, il doit &tre a présent compilé (Voir
“Chapitre 9 -> Compilation et transfert du projet), une fois compilé sans
erreur, le projet doit €tre enregistré.
Vu que I'on doit créer un projet de réseau ESA-NET, reproduire le projet
un seul VT et le nommer “SPUMS565 for saia pcd (remote control).vts”
Réseau Procéder a ce point avec la création du projet de réseau. cliquer sur la
ESA-NET Fichier > Nouveau (Voir “Chapitre 5 -> Nouveau...*)
. Nouveau Projet
Mouveau IBécentsl
Un Seul¥T
Sélectionner licbéne
Réseau ESA_NET.
QK I Annuler | s
Cliquer sur la@ OK.
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- Créer un projet avec VTWIN

Sélectionner l'icbne du
coté Projet, cliquer
ensuite sur la
Outils>Importer... et
choisir dans la liste le
projet “spum565 for
saia pcd.vts”.

Confirmer avec OK.

Répéter I'opération et
choisir dans la liste le
projet “spum565 for
saia pcd (remote
control).vts”.

Confirmer avec OK.

L% Nouveau Projet - VTWIN
FEichier  Editer Outils Afficher Options 2

[_[=]x]

i =5 = Y e 1
SEE el g

Falettes
t - D ADAPTER
; D IMPRIMANTE
D MISE EM MARCHE
D MOTION CONTROL
D PLC
D THERMOREGULATEUR
D VT

Frojet

)
b j ¢ ¥
-C- FRgseau ESANET

| ESA ELETTROMICAVTE85 COLOR

m SPUM56S for SAIA PCD - VTWIN
Fichier Edier Outls Afficher Options 2

D=\l =) % & 5|5 2l
Palettes Prajet
D ADAPTER Ej Réseau ESANET
D IMPRIMANTE i SPUMSSS FOR SAlA PCD
D MISE EN MARCHE ﬁ\; MSP
D MOTION CONTROL ' PLC_1
[ e Q‘? P
[ ) tHERMOREGULATELR Q‘F’ LPT
D v
| ES4 ELETTRONICASP
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Sélectionner comme
en figure sur le PLC_1
et cliquer sur la
Editer>Effacer pour
éliminer le
périphérique.

Confirmer avec OK.

Sélectionner comme
en figure sur le port
ASP et cliquer sur =l.
La connexion de
réseau ESA-NET est
alors établie. Répéter
I'opération pour le port
ASP de l'autre projet.

Confirmer avec OK.

i SPUMSES for SAIA PCD - VTWIN
Fichier Editer Outils  Afficher  Options 7

[_[5]x]

Dlsl|| 5 x| =] 2= 2
e e

Projet

Falettes
- D ADAPTER
D IMPRIMANTE
D MISE EM MARCHE
D MOTION CONTROL
- D PLC

D THERMOREGULATEUR

DVT

Réseau ESANET

|| sPuMSES FOR Sals PCD
=

[ saiaPCD

m SPUMS6S for SAIA PCD - VTWIN
Fichier Edier Outls Afficher Options 2

[_[5]x]

Dislm| 51 %] & =l 2|
e

Projet

Falettes
D ADAPTER
D IMPRIMANTE
- D MISE EN MARCHE
D MOTION CONTROL
D PLC

D THERMOREGULATEUR

-DVT

Réseau ESAHNET
||| sPumsEs FOR 414 PCD
=
L
- PLC1

LPT

&
#

o l:l SPUMSES FOR SAl4 PCD (REMOTE CONTROL)

)

ﬁ 5P
=

&7 asp
=

&

| ESA ELETTRONICAASP
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- Créer un projet avec VTWIN

52 SPUMSES for SAIA PCD - VTWIN [C[E1x]
Fichier  Editer Outile  Afficher  Options 7
Dlel®| &) > @ =15 21
|— Palettes Frojet
- D ADAPTER
D IMPRIMANTE D SPUMSES FOR SAlS PCD
D MISE EN MARCHE ﬁ‘? MSP
D MOTION CONTROL ' - L1
s @ g
; D THERMOREGULATEUR H ﬁ' LPT
D YT i D SPUMEES FOR Sala PCD (REMOTE CONTROL)
ﬁ 5P
? s
ﬁ' LPT
Sélectionner comme
en figure et cliquer sur
laea Editer>Propriété...
la fenétre suivante est
aff’Chée' [ ES& ELETTRONICAESA MET
W Paramétres ESANET
Paramétres de communication |'|87'5UD 'l E.B.1
— Compozantz ESAMET
1 SPLMBES FOR Sals PCD
£ 1 SPLIMBES FLI 1 PCD [HEMOTE CORTHEIL
— Compozant S électionné
Adresze Publiqgue  Compozant
Sélectionner comme 1 j ISPUMEEE FOR SAlA PCD (REMOTE COMTROL]
en figure et modifier
I'adresse publique en aK I Annuler 2
2.
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Y% Paramétres ESANET

Paramétres de communication |'|37'5DD 'l E81

— Compozants ESAMET

1 SPLIMEES FOR SAL4 PCD

2 SPUMBES FOR , FCD (REMOTE CONTROL)

— Compogant S électiohné
Adresze Publigue  Composzant

IM vl |SF'UM555 FOR Sa&l4 PCD (REMOTE COMTROL)
ok I Annuler | 7 |

Confirmer avec OK.

L SPUMSES for SAIA PCD - VIWIN [_[5]x]
Fichier Editer Oufils Afficher Dptions 7
Dlle| &) x| 8 =15 2]
Paielics Fiojet
-
DADAPTEH ﬂ Réseau ESA-NET

D IMPRIMANTE

D MISE EN MARCHE
D MOTION CONTROL
D FLC

D THERMOREGLLATEUR

Dvr

[ ESA ELETTRONICAXT 565 COLOR

Le projet de réseau a été créé, cliquer sur Fichier > Enregistrer pour con-
firmer les chargements.

Ouvrir le projet mis en évidence sur la figure reportée ci-dessus pour exécu-
ter les modifications nécessaires au fonctionnement en réseau ESA-NET;
une fois le projet ouvert, cliquer sur Configuration > Données publiques la
fenétre suivant est affichée .
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CHAPITRE 8
8-100 Créer un projet avec VTWIN

. Données Publiques

R afraichir le Retard 100 mzec

— Liste des Données Publiques

Wariables | Zones de mémoirel

[JA&UTOCLAYVE 1 STATUS 3
[JAUTOCLAVE 2 STATUS

] AUTOCLAVE 3 STATUS

[JA&UTOCLAVE 4 STATUS

[]AUTOCLAYVE OFF/ON

[JCMD.ALARM RESET

[JCMD.ALARM SIMULATOR ;I
Ajouter Editer | Tout Restaurer |

Rechercher les
variables a exporter et
les sélectionner toutes.

Annuler | Agpliquerl i |

Pour savoir quelles sont les variables qui doivent étre déclarées publiques
voir projet d’exemple joint.

. Données Publiques

R afraichir le Retard 100 mzec ﬁ

— Liste des Données Publiques

Wariables | Zones de mémoirel

[w] SPU Data 16 FO3 ;l
[w] SPU Data 16 FO4

[w] SPU Marme 1

[w] SPU Mame 2

[w] SPU Mame 3

[ TEMP. &1 =
O] TEMP. &1 - =l
Ajouter Editer | Tout R estaurer |
Cliquer sur OK pour Annuler | Appliguer | 2 |
confirmer.

Le projet est ainsi complet et prét a fonctionner en réseau ESA-NET, il doit
étre a présent compilé et transféré (Voir “Chapitre 9 -> Compilation et
transfert du projet®).

Apporter les modifications nécessaires également a 1’autre projet (Voir pro-
jet d’exemple joint) puis compiler et transférer.

Le projet est ainsi terminé.
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chapitre9  Compilation et transfert du projet

Arguments Page
Compilation du projet 9-2
Transfert du projet 9-3

Ce chapitre est composé de 6 pages.
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CHAPITRE 9

Compilation et transfert du projet

Compilation
du projet

La compilation est une procédure qui permet de créer de fagon automatique
un fichier dans un format reconnaissable par le terminal VT.

Au cours de la compilation il y a une phase de controle qui permet de rele-
ver les éventuelles erreurs commises durant la création du projet. Si une
erreur est relevée durant la compilation, elle est mise en évidence grace a la
coloration rouge du texte dans la fenétre de compilation et, contemporaine-
ment, les erreurs sont affichées.

Pour commencer la compilation cliquer sur Qutils > Compilation projet.
La phase de compilation peut étre configurée comme suit.

Configuration dans la langue a utiliser (uniquement si une au moins est présente) :

Permet de définir quel ensemble de langues transférer au terminal
(voir “Chapitre 6 -> Configurations langues®).

Arréter a la premiere erreur :

Permet d’arréter la compilation a la premiere erreur rencontrée dans
le projet.

Jamais :

Méme si une erreur est relevée, la phase de compilation ne s’arréte
pas mais se poursuit avec la possibilité de trouver d’autres éventuel-
les erreurs.

Arréter apres N. erreurs :

Permet de décider le nombre d’erreurs a relever avant que la phase de
compilation ne soit arrétée.

Afficher instructions :

Permet de décider si, durant la compilation, on désire voir aussi les
instructions. Les instructions ne sont pas considérées comme des
erreurs, la phase de compilation se poursuit donc mais les instruc-
tions avisent I’opérateur que quelque chose dans le projet a été omis
et/ou n’a pas été compilé enticrement.

Déroulement :
Affiche comment procede la compilation. Les informations affichées

peuvent &tre enregistrées dans un fichier grace a la pression de la [
Enregistrer déroulement.
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Transfert du
projet

Une fois le projet compilé correctement, il doit &tre transféré au terminal
opérateur. Le transfert peut avoir lieu par un port sériel du PC directement
raccordé au VT ou bien par un Modem.

A Le transfert par Modem n’est possible qu’avec les VT et non pas
avec les ADT.

Pour activer le transfert sériel cliquer sur Qutils > Transfert du projet, alors
que pour activer le transfert par Modem cliquer sur Qutils > Transfert avec
Modem. Dans les deux cas, si le projet n’a pas encore été compilé, le sys-
téme propose automatiquement la fenétre de compilation avec les parame-
tres énoncés ci-dessus, sinon il prédispose la fenétre de transfert ou il est
possible de sélectionner les parametres de communication du PC avec le
VT.

A Il est bon que la fenétre de transfert du VI'WIN soit ouverte
AVANT de prédisposer le terminal a la réception (voir Manuel
Hardware).

Si des ADT sont raccordés au terminal (voir Manuel Hardware),
le transfert doit se faire d’abord au VT et ensuite a I’adaptateur.

A Ce que ci-dessus exposé n’est valable qu’avec les projets pour VT

exclusivement et non pas avec les projets pour ADT raccordés
directement a un PC, le transfert doit se faire par application utilisa-
teur (voir “Chapitre 18 -> Application Ultilisateur).

Si le tansfert est exécuté par Modem vérifier que le modem rac-
cordé directement au VT soit réglé correctement (voir le Manuel
Hardware “Chapitre 31 -> Réglages a effectuer sur le Modem*).

Pour utiliser le transfert MPI via modem, il doit y avoir, dans le
réseau auquel on désire accéder, un module spécial qui permet le
raccordement entre modem et réseau MPI.

A En utilisant un port Ethernet ou bien MPI, le VT, apres avoir
transféré le projet au moins une fois, se porte automatiquement en
modalité de réception lors des transferts successifs.

A Le transfert en modalité MPI peut se faire au moyen de la carte

appropriée (Ex. SIEMENS CP5611 ou CP5511) ou bien au moyen
de I’adaptateur PC/MPI CABLE SIEMENS 6ES7901-2BF00-0AAO0.
Ce dernier doit étre alimenté par son propre adaptateur ou bien a tra-
vers un PLC S7-300. Si le transfert ne se fait pas dans un contexte de
réseau mais directement de PC a VT il faut introduire dans le STEP 7
le parameétre “PC/PC comme seul maitre du bus” (pour de plus amples
détails voir le manuel du STEP 7).
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CHAPITRE 9

Compilation et transfert du projet

Pour la prédisposition du VT au transfert du projet, voir le Manuel Hard-
ware.

Le transfert du projet possede certains parametres qui doivent €tre compi-
1€s; les parametres sont énumérés ci-dessous.

Ligne sérielle :

Permet de choisir le port de communication utilisé par le PC. (Le
Modem est vu dans tous les cas comme port de communication).

Vitesse de transmission :

Il permet de sélectionner la vitesse de transfert des données entre PC
et VT dans un cas et entre PC et Modem dans 1’autre.

En utilisant le modem la vitesse de transfert est fixée a
38400bit/sec.

Ethernet (uniquement avec VT Ethernet) :
Permet de sélectionner ce port pour le transfert.
Adresse IP du terminal (uniquement avec VT Ethernet) :

Permet de définir I’adresse IP du terminal auquel on désire transférer
le projet.

MPI (uniquement avec Step 7 installé sur le PC) :
Permet de sélectionner ce port pour le transfert.
Adresse MPI du terminal (uniquement avec Step 7 installé sur le PC):

Permet de définir I’adresse MPI du terminal auquel on désire transfé-
rer le projet.

Modem (uniquement avec Step 7 et Modem installé sur le PC) :

Permet de définir/activer le transfert du projet a un terminal connecté
a un réseau MPI.

Mise a jour terminal :

Permet d’autoriser le transfert du projet au terminal. Cette & est auto-
matiquement activée.
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Mise a jour Firmware du terminal :

Permet d’établir si durant le transfert il faut aussi transférer le Firm-
ware du VT.

Sert a forcer le chargement du firmware. Si VTWIN se rend conpte
que le firmware disponible est plus récent que celui contenu dans le
VT, VITWIN en exécute automatiquement la mise a jour. Normale-
ment cette 28 n’est pas activée parce que les temps de transfert
s’allongent énormément. Elle peut étre activée dans le cas ou il y
aurait des doutes sur le fonctionnement correct du VT.

Mise a jour adaptateurs :

Permet d’autoriser le transfert du projet a I’adaptateur. Cette & est
automatiquement activée.

Mise a jour Firmware des adaptateurs :

Permet d’établir si durant le transfert il faut aussi transférer le Firm-
ware de 1’adaptateur. Sert a forcer le chargement du firmware. Si
VTWIN se rend conpte que le firmware disponible est plus récent
que celui contenu dans le VT, VTWIN en exécute automatiquement
la mise a jour. Normalemente cette &2 n’est pas activée, également
parce que les temps de transfert s’allongent de beaucoup. On peut
I’activer dans le cas ou des doutes sur le fonctionnement correct de
I’adaptateur subsisteraient.

Numéro de téléphone (seulement pour le transfert avec modem) :

Il permet d’introduire le numéro de téléphone pour établir la con-
nexion avec le modem éloigné.

A Le format de composition du numéro de téléphone et les
caracteres spéciaux dépendent du modem utilisé.

Composition (seulement pour le transfert avec modem) :
Il permet de définir si la composition du numéro de téléphone doit se
faire par Tons ou par Impulsions. Le choix doit étre fait en fonction
de la ligne téléphonique utilisée.

Tentatives (seulement pour le transfert avec modem) :

Il permet de définir le nombre de tentatives de connexion en cas
d’appel raté.
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CHAPITRE 9
Compilation et transfert du projet

11 est conseillé de ne pas introduire une valeur trop élevée

pour le nombre de tentatives (conseillé 1 - 5). Dans le cas ou
la connexion ne serait pas établie, vérifier le numéro de télé-
phone, les raccordements et parametres du modem.

User Name (o Nom de 1’Usager) (seulement pour transfert avec modem pour MPI) :
Permet d’introduire le nom de 1’usager pour pouvoir accéder a la
connexion éloignée (pour de plus amples détails voir la documenta-
tion utilisateur du module adaptateur utilisé).

Password (o Mot de passe) (seulement pour transfert avec modem pour MPI) :
Permet d’insérer le mot de passe pour pouvoir accéder a la connexion

éloignée (pour de plus amples détails voir la documentation utilisa-
teur du module adaptateur utilisé).
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Chapitre 10  Création d’une documentation

Arguments Page
Importance de la documentation 10-2
Imprimer le projet 10-2

Ce chapitre est composé de 6 pages.
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CHAPITRE 10

Création d’une documentation

Importance de
la documenta-
tion

Imprimer le
projet

La création d’une documentation est une phase importante durant le déve-
loppement d’un projet.

Il est possible a tout moment de consulter, réélaborer ou simplement recon-
tréler ce qui a été créé. Une fois le projet terminé, elle assume une impor-
tance encore plus grande en cas de problemes rencontrés a distance de
temps; tout aussi importante, en cas de perte de données, il est possible de
remonter exactement a ce qui avait été élaboré.

Le type de documentation créée peut étre décidé et chargé par 1’utilisateur

et il permet de préparer des modeles d’impression, utilisables selon les exi-
gences du moment.

Pour obtenir I'impression de la documentation il faut agir de la fagcon sui-
vante. Cliquer sur Qutils > Imprimer...
Le programme d’impression est activé, programme qui contient une série
de qui permettent de définir tous les parametres d’impression nécessai-
res qui doivent étre compilés et/ou sélectionnés.
n VTWIN utilise simplement les driver des imprimantes qui sont
sélectionnées, sans introduire aucune gestion particuliere; par
conséquent, impressions sur fichier, impressions recto/verso, etc...
dépendent exclusivement de I’imprimante sélectionnée.
Nom Imprimante :
Permet de déterminer quelle imprimante utiliser parmi celles dispo-
nibles (installées sur le PC) pour I’impression du projet. Cliquer sur
la @ Chargements...
Port Imprimante :
Affiche le port ou le parcours de I’'imprimante sélectionnée.

Nom Modgeles :

Permet de sélectionner quel modele d’impression on désire utiliser
parmi ceux disponibles.

Description Modeles :

Affiche ce que le modele visualisé et/ou choisi permet d’imprimer.
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Apercu :

En cliquant sur la @ Apercu, une fonction particuliere est rappelée
qui permet d’afficher ce qui sera imprimé et comment, selon le
modele sélectionné. Ce =7 contient a son tour deux menus :

Vérifier
Permet de feuilleter I’aper¢u d’impression.
Visualiser

Permet de sélectionner le Plan (1 ou 2 pages) d’affichage de
I’apercu d’impression.

Editer :

En cliquant sur la & Editer, on rappelle une fenétre qui contient tous
les parametres nécessaires au modele d’impression. Cette fenétre est

composée de plusieurs =7 décrits ci-dessous.
Nom :

Nom du modele en phase de modification; méme le nom peut
étre modifié.

7 Sélectionner sections :

Permet de modifier le type d’information que 1’on désire imprimer
(ex. seulement les pages ou bien seulement les variables ou bien var-
iables et pages, etc...). On peut modifier également 1’ordre avec
lequel ces informations doivent étre imprimées. (L ordre d’impres-
sion est I’ordre avec lequel les informations sont introduites dans la
liste.)

Sections disponibles :
C’est la liste des informations qui peuvent €tre imprimées.
Sections sélectionnées :

C’est la liste des informations qui ont été choisies pour

I’impression. En sélectionnant les 55, une a la fois, et en cli-
quant sur la [J Configurer il est possible de définir les éléments

a imprimer de la &4 en examen.
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CHAPITRE 10

Création d’une documentation

Si en sélectionnant la =5 désirée la ) Configurer n’est

pas activée, cela signifie qu’aucun type de personnali-
sation n’est prévu. (Ex. si en sélectionnant Variables la O
Configurer n’est pas activée, cela signifie que les variables
seront imprimées avec la modalité prévue, et non modifia-
ble par ’utilisateur, en VTWIN).

T Chargements globaux :

Permet de définir les chargements globaux du fascicule de docu-
ments que 1’on obtiendra en impression (couverture, index, etc...).

Insérer couverture :
Permet de déterminer si 1’on désire avoir une couverture ou
non. Si oui, il est possible de la choisir dans la liste, en admet-
tant qu’au moins une couverture ait été créée. Pour ce faire,
cliquer sur la © Nouveau...

Index :
Détermine si avoir un index ou non.

Informations de projet :
Détermine si avoir les informations de projet ou non.

Commentaires sections :

Détermine si avoir les commentaires dans toutes les sections
ou non.

= Chargements de page :

Permet de déterminer le Plan de la page. (Valable pour toutes les
pages).

Marges :
Permet de définir les marges de la page.
En-téte :

Permet d’écrire une ligne d’en-téte et de choisir si on veut
I’imprimer ou non.
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Pied de page :

Permet d’écrire une ligne de pied de page et de choisir si on
veut I’imprimer ou non.

Numéros de page :

Détermine ou I’on veut avoir le numéro de page.
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chapitre 11 Création d’une copie du projet

Arguments Page
Importance de la Copie 11-2
Comment créer une Copie 11-2

Ce chapitre est composé de 2 pages.
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CHAPITRE 11

Création d’une copie du projet

Importance de
la Copie

Comment
créer une
Copie

Cette opération, qui demande tres peu de temps d’exécution, protege 1’utili-
sateur d’éventuelles pertes de données accidentelles.

Chaque fois que I’on créé et/ou modifie un projet, il faudrait prendre 1’habi-
tude d’en créer une copie pour sécurité.

Il est important de sauver le fichier .VTS (projet un Seul VT) ou bien .VTN
(projet Réseau ESA-NET); a partir de ce fichier on peut obtenir tous les
autres fichiers nécessaires au projet lui-méme.

Si ’on perd le projet d’origine (.VTS ou .VTN), les informations

contenues dans ce dernier seront définitivement perdues; 1’éven-
tuelle récupération par le panneau VT ou la possession des fichiers
compilés permettent de transférer le projet dans un autre terminal
identique a celui pour lequel le projet a été créé, mais aucun type de
modification au projet ne sera possible.

Pour la création de la copie du projet cliquer sur Fichier > Enregistrer sous
(Voir “Chapitre 5 -> Enregistrer sous...“). Utiliser un support qui soit diffé-
rent du disque dur et si possible le mettre en un lieu sr.
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Chapitre 12 Création d’un disque de mise a jour

Arguments Page
Création de la mise a jour 12-2
Installation de la mise a jour sur le PC 12-4
Mise a jour du terminal 12-5

Ce chapitre est composé de 6 pages.
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CHAPITRE 12
Création d’un disque de mise a jour

VTWIN possede une fonction qui permet de créer une mise a jour du pro-
duit chargé dans un terminal qui n’a pas besoin de VTWIN pour le trans-
fert.

Il est possible de mettre a jour et/ou de récupérer :

* Projet + Firmware
* Recettes

n Pour utiliser cette fonction il faut avoir créé une copie de ce que
I’on désire mettre a jour (voir “Chapitre 6 -> Sauvegarder/Restau-
rer®).

Comment créer une mise a jour est illustré ci-dessous. Les parametres fixés
sont purement indicatifs et devront étre adaptés au cas réel.

Créationdela  Pour rappeler le programme, cliquer sur Instruments > Créer disque de
mise a jour mise a jour terminal opérateur du menu du configurateur; la fenétre princi-
pale s’active.

s, Procédure de mise a jouetarminal opérateur

r— Choix initial
1) Pour rappeler une
procédure sauvée

prece,demmem' U eSt @ = Duyrir une procédure exizstante B arcour |
possible de la modifier

pouren créer une
é % Créer une nouvels procédune

nouvelle.

2) Pour créer une
nouvelle procédure.

Sélectionner comme
en figure.

? Annuler < Emamere ||i En avant =p.g FEiri |

Cliquer sur En avant >

s, Procédure de mise a jour kerminal opérateur x|
 Sélectionner le tableau
WT150W [CAN NETWORK)
WT150W+T100MT 1000
WT155W
WT155W [Portrait)
Sélectionner le type de JT1E
; . A WT1EDW /0
terminal & mettre a WT170w' ESAMET CLIENT =l
jour.
Sélectionner comme
en figure.
? Annuler <Enamére ||i En avant =g FEiri

Cliquer sur En avant >
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Sélectionner le port
sériel qui sera utilisé
pour le transfert.

Sélectionner
également la vitesse.

Pré-régler comme en
figure.

Cliquer sur En avant >

1) Pour définir si faire
une copie (sauvetage)
(de ce que
sélectionné) avant de
mettre a jour le
terminal.

2) Pour établir le type
de mise a jour et le
parcours du relatif
fichier.

Sélectionner comme
en figure.

Cliquer sur En avant >

1) Pour créer la mise a
jour directement sur le
ou les disquette(s).

2) Pour créer I'image
de la mise a jour subdi-
visée en dossiers dont
le contenu sera copié
sur les disquettes.

3) Pour créer la mise a
jour dans un dossier de
dimensions adéquates.

Sélectionner comme
en figure.

Cliquer sur En avant >

. Procédure de mise a jour terminal opérateur 5[
— Selection paramétres de communication
— Port de communication :
= COM1 " COM2 " COM3 " COM4
~ Witesze de tranzmission
) 300 2400 19200 & 115200
= GO0 4800 38400
) 1200 £ 98500 £ BYEO0
7 | Annuler | < En arriére Eir |

A

Les parametre reportés ci-dessus se réferent au port sériel du PC
qui sera utilisé pour le transfert de la mise a jour.

s, Procédure de mise a jour terminal opérateur

— Sélectionner une activité

—Backup

o

IE WProgrammitESas T WM Parcourir |

I~ | Fecettes >\|ﬂ Barcour |

2 Annuler

¥ Firmnware et projet

I~ | Recettes |

— Télécharger

¥ Firmware et projet

< En armiére

A

Si certaines rubriques ne sont pas sélectionnées cela signifie qu’elles
nesontpassupportéesparleterminalutilisé (voir Manuel Hardware).

s, Procédure de mise a jour kerminal opérateur

— Selectionner le disgpositf de mémarization ,
@ e Image de la procédure sur

floppy disk 1.44 kb
Barcaurr |
Image de la

procédure sur Parcouri

dizque fize local m

2 | AnnLler < En afligte: ""E'H"é{}'é'ﬁt'"; """

Image des floppy disk sur
dizgue fixe
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CHAPITRE 12
Création d’un disque de mise a jour

. Procédure de mise a jour terminal opérateur 5[
— Compte rendu final

Un zeul terminal
EEEEEEE R R
Paramétres de communication
HAI AR H A AN,
IR A A,

Activités sélectionnées
RO
OO0
OO0

, , Support désiré pour le sauvetage
Le résumé du type de HOOO0ORO0000

procédure créée est HHOGODNCO000L
montré.

Pour commencer la =
procédure cliquer sur | Aprder | <Enaiee [
Créer.

La procédure est alors créée, répondre aux éventuels avis qui, si nécessai-
res, sont affichés.

. Procédure de mise a jour terminal opérateur X|

Fin de procédurel

[~ Sauver la procédure

1) Pour définir si
enregistrer 'ensemble
des parameétres de la
procédure créée.

Cliquer sur Fin pour 7 SrrLler < En arigre Creer
terminer.

Installation de  Pour copier les fichiers nécessaires a la mise a jour il suffit de prendre le

la mise a jour support qui contient la mise & jour et de I'insérer dans le drive (unité

sur le PC d’entrainement) approprié du PC, cliquer sur Démarrage > Exécuter Ese-
gui...

Taper x:\setup.exe et confirmer avec OK.

n Substituer “x” par la lettre de ’unité et le parcours complet.
L’installation des fichiers sur le PC entraine également I’exécution automa-
tique de la procédure de mise a jour. Si I’on ne dispose pas du terminal,

annuler la procédure et I’exécuter dans un deuxieme temps (voir Pag. 12-5
-> “Mise a jour du terminal®).
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Mise a jour du
terminal

Le Prompt des commandes est rappelé, lequel affiche les opérations qui
sont automatiquement en cours d’exécution :

* Copie des fichiers nécessaires
* Activation du transfert

Les fichiers sont copiés dans le parcours suivant :
C:\ESA Elettronica\Batch Executor\<Date et heure de la procédure>

Durant la phase de copiage répondre aux demandes éventuelles qui sont
posées.

Au terme de la phase de copiage des fichiers nécessaires, le transfert est
activé (voir Mise a jour du terminal).

La procédure de mise a jour s’active automatiquement et la mise a jour sur
le PC est en cours d’installation (voir Pag. 12-4 -> “Installation de la mise a
jour sur le PC*), autrement il faut identifier le dossier qui contient les
fichiers appropriés pour la mise a jour, identifier le fichier BatchEsecu-
tor.bat et I’exécuter. Exemple :

C:\ESA Elettronica\Batch Executor\24-01-2003 1017\BatchEsecutor.bat

Le Prompt des Commandes qui affiche les opérations a exécuter est rap-
pelé.

e connect the PC COM to MSP port of the terminal operator
for PC COM 9pin use CUCOM1i11B2 cable.
for PC COM 25pin use CUCOM25F?M adapter + CUCOM111B82 cable.

Please press SHIFT+EMTER on the panel.
Mhen the panel displays “ENTER to download" press ENTER.

If the panel offers a choice bhetween Modem and PC
press the button corresponding to PC
You are now in transfer page

Press ENTER to continue, ESC to abort

Suivre les instructions affichées a 1’écran.
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Chapitre 13~ Mise a jour du BOOT

Arguments Page
Automatique 13-2
Assisté 13-3

Ce chapitre est composé de4 pages.
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CHAPITRE 13
Mise a jour du BOOT

Automatique

Le BOOT d’un terminal est I’ensemble des instructions nécessaires pour le
démarrage et la gestion du VT dans ses fonctions de base (ex. gestion affi-
cheur, clavier, ports de communication, etc.).

Ces instructions résident dans le VT dans une zone de mémoire particuliere
normalement inaccessible a I’opérateur.

La fonction de mise a jour du BOOT offre a I’utilisateur méme, la possibi-
lité de rétablir/substituer les instructions de démarrage du VT en cas d’ano-
malie ou de nouvelles fonctions supportées par le terminal.

La mise a jour du BOOT doit étre exécutée UNIQUEMENT apres
avoir contacté le Service Apres-vente ESA qui, s’il le retiendra
opportun, fournira un code d’autorisation au transfert.

A Durant la mise a jour NE PAS couper le courant et NE PAS
débrancher le cable de transfert.

Il y a deux modes bien distincts pour effectuer la mise a jour du terminal :

* Automatique
* Assisté

A Dans les deux cas, avant de procéder il faut avoir le code d’autori-
sation (donné par le Service Apres-vente) et le modele exact du
terminal a mettre a jour.

Cette modalité est la plus simple car les interventions de la part de 1’utilisa-
teur sur le terminal se limitent au raccordement du cable de transfert et a
I’allumage. Apres quoi, toute la procédure se déroule sans ultérieures inter-
ventions de la part de I’ utilisateur.

La mise a jour du terminal se fait en deux phases, la premicre est de trans-
fert proprement dit dans le VT et la deuxieme est d’auto-programmation et
mise a jour réelle.

Avant de procéder au transfert :

¢ Eteindre le terminal.

« Etablir le raccordement entre PC et VT en utilisant le cable de transfert
(voir Manuel Hardware).

e Allumer le terminal.

* Prédisposer le terminal pour le transfert (voir Manuel Hardware).
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Assisté

Une fois le VT prédisposé, du coté Configurateur de VTWIN cliquer sur
Outils > Mise a jour BOOT > Automatique; a partir de ce moment, suivre
attentivement les instructions données sur I’écran.

A La procédure de transfert, en ce qui concerne le VITWIN se consi-

dére conclue seulement apres avoir cliqué sur la touche “Fin” qui
apparait dans la derniére page a I’écran. La véritable mise a jour du
VT commence a ce moment.

Une fois le transfert conclu, suivre les instructions reportées sur 1’afficheur
du terminal.

NE PAS couper le courant jusqu’a ce que sur ’afficheur du termi-
nal apparaisse “Switch off VT and transfer firmware”.

A Durant la phase de mise a jour il est possible que I’afficheur du
terminal clignote et/ou perde un peu de luminosité.

Modalité a utiliser seulement si la modalité Automatique n’a pas donné de
bons résultats car ce type de transfert demande I’enlévement du couvercle
de protection arriere et une intervention sur certains shunts, modalité résul-
tant ainsi plus difficile ou contraignante.

Avant de procéder au transfert :

* Disposer du céble de transfert (voir Manuel Hardware).
Du c6té Configurateur de VIWIN cliquer sur OQutils > Mise a jour BOOT
> Assisté; a partir de ce moment suivre attentivement toutes les instructions

et les différents passages qui sont donnés a I’écran.

Les shunts sur lesquels il faut agir seront identifiés par des images
durant la procédure de mise a jour.

A Une fois la mise a jour effectuée, il pourrait étre nécessaire de pro-
céder au calibrage de I’Ecran Tactile (Uniquement pour les termi-
naux qui prévoient cette fonction — Voir manuel Hardware).
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Chapitre 14  Définition des Polices

Arguments

Page
Signification des icbnes des menus 14-3
Personnalisation d’'une Police 14-4

Ce chapitre est composé de 6 pages.
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CHAPITRE 14
Définition des Polices

1) Affiche la Police
actuellement en cours.

2) Affiche les
dimensions de la
police en cours.

3) Montre comment est
affiché le caractere
avec différents
agrandissements.

4) Montre le numéro
du caractére du
tableau qui est actif en
tel moment. Lorsque la
figure de la souris a le
bouton gauche de
couleur bleu, cela
signifie que le
caractéres peut étre
modifié.

VTWIN contient un programme qui permet la modification et/ou la créa-
tion de polices de caracteres.

Pour les terminaux avec afficheur type texte il est possible de redéfinir 7
caracteres (de 1 a 7), cela parce que I’afficheur utilisé contient un jeu de
caracteres prédéfini non modifiable. On peut créer des polices différentes,
mais pour chaque police créée seulement et toujours 7 caracteres (de 1 a 7)
pourront étre modifiés.

Pour les terminaux avec afficheur du type graphique il est possible de redé-
finir 255 caracteres (de 1 a 255).

Une police de caracteres, quand elle est utilisée, est sauvée avec le projet;
cela permet de pouvoir transporter le projet sur d’autres PC sans avoir les
désagréables inconvénients de visualisation. Cela est valable aussi bien
pour les terminaux texte que pour les terminaux graphiques.

Pour rappeler le programme, cliquer sur Qutils > Définition de polices ou
bien cliquer sur Démarrer > Programmes > Vtwin > Font Editor; la fené-
tre principale est activée.

w» YTWIN FONT EDITOR

Fichier Langue Grlle 7

wll= =R 1 2
Font: [ES4E%EE fon P> el Dimensions [6x8 =aN
~%isualisation des caractéres
Normal w2 w4
=
3

Gestion des caractéres —
ST S
4

oz

Sauvegade un font zur le dizgque 0141099
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Signification Toutes les icones des menus et leurs significations sont affichées dans le
des icénes tableau ci-dessous.
des menus

Tableau 14.1: Liste des icénes VTWIN Editeur de Polices, attribution aux menus et signification.

Barre Menu

Outils Rideau acten
Fichier > Nouveau Créé une nouvelle police.
Fichier > Ouvrir polices Ouvre une police existante.
Fichier > Enregistrer polices Enregistre une police sur disque.
Grille > Nettoyer Elimine le contenu de la grille.

Invertit le contenu de la grille. (Le blanc devient noir

Grille > Invertir X
et vice versa).

Langue Permet de sélectionner la langue du programme.

? Rappelle I'Aide de polices.

|12 | |12 = 2% =
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CHAPITRE 14
Définition des Polices

Personnalisa-

Un exemple de personnalisation d’une police de projet, la police

tion d’'une CUST6X8.fon est reporté ci-dessous, en en produisant une nouvelle.
Police
» VTWIN FONT EDITOR IS[=] E3
Eichier Langue Grille ?
ml =R RSN
‘ Fant : [untitled.fon Dimensians ; 5 7 ﬂ ‘
Yisualisation des caractéres
Normal w2 % 4
Gestion des caractéres
1 | [ =
01093 930
Cliquer sur Fichier > Ouvrir police
TWwWIN FONT EDITOR == E3
Fichier Langue Grlle 7
ml =R SR
Fart: [ES %8 fon Dimensions : Gz 8 ﬂ ‘
Yisualisation des caractéres
Normal w2 % 4
Gestion des caractéres
1 =+ -]
Sélectionner la police
comme en figure.
Cliquer sur OK. Charge un font depuis |z disque 01/10/99 932
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Cliquer sur Fichier > Enregistrer police

w. ¥TWIN FONT EDITOR E

Sauvegarde du font

Maom du fichier:

Attribuer le nom CUSTEXS.fon

comme en figure.
Annule

Cliquer sur OK.

Cette opération sauve la police d’origine qui, en cas d’erreur, n’est pas abi-
mée. Apres cette opération, la nouvelle police est automatiquement char-
gée.

. ¥TWIN FONT EDITOR

Fichier Langue Grille 2

0| | = e e | 2
Font: [cusTE=EFON Dimensions : [6x8 =N ‘

~%isualisation des caractéres

MNormal w o %4

Gestion des caractéres —

T

Editont 01410439 |953
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CHAPITRE 14
Définition des Polices

. VTWIN FONT EDITOR =] B3
Fichier Langue Grille 2

D == €| 2

‘ Fant: [CUSTE=E.FON Dimensions Bx B =N ‘

Yisualisation des caractéres

Mormal wWe b |

Gestion des caractéres

| -]

Charger arbitrairement
sur 255 “Gestion des

caractéres”. Editfont 01/10/99 954

Sélectionner un pixel a la fois et cliquer jusqu’a obtenir le caractere désiré.

» VTWIN FONT EDITOR IS[=] E3
Eichier Langue Grille ?

D] 8 2 2 2
‘ Fant: [CUSTE=E.FON Dimensions Bx B —,§ ‘

Yisualisation des caractéres

Normal w2 % 4

D i

Gestion des caractéres

=3 =l =

Complété le caractére,
cliquer sur Fichier >

Enregistrer police. i 01410499 956
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Chapitre 15 Support multilingue

Arguments Page
Police Déployée 15-2
Création d’'une Police TTF Standard 15-2
Utilisation de Police TTF Standard non Européenne Occ. 15-5
Exporter traduction avec Police TTF non Européenne Occ. 15-5
Utilisation d’'une Police TTF Déployée 15-6

Ce chapitre est composé de 6 pages.
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CHAPITRE 15
Support multilingue

Police
Déployée

Création d’une
Police TTF
Standard

Une Police est normalement composée de 256 caracteres; il existe cepen-
dant des types de police particuliers qui possedent un nombre de caracteres
supérieur (ex. Unicode).

VTWIN prévoit I’utilisation de ces polices en format Standard (256 carac-
teres) ou bien en format Déployé (65536 caracteres ex. Unicode ou tout
autre format supérieur a 256 caracteres).

Les Polices de caracteres True Type (TTF) en modalité Déployée sont utili-
sées pour supporter les langues qui ont besoin d’un nombre élevé de carac-
teres (Ex. Chinois, Japonais, etc.) ou bien pour contenir plusieurs langues
dans un type de police unique.

A La modalité déployée de la police n’est supportée que par Win-
dows 2000 / XP / NT 4.00 exclusivement.

Dans le cas ou serait utilisée une version de VITWIN qui ne gererait pas la
modalité déployée des polices (Rev. <4.66) ou un PC avec un systeme opé-
rationnel Windows 95 / 98, un éditeur de polices (non fourni) est néces-
saire.

Lorsque la langue que I’on doit utiliser posséde un nombre de caracteres
supérieur a ceux supportés par VIWIN ou par le systéme opérationnel du
PC il est nécessaire de préparer une ou plusieurs polices contenant les
caracteres nécessaires en les limitant a 256 par police.

Les polices obtenues doivent ensuite étre insérées dans les Langues de pro-
jet.

Procéder comme suit :

1. Utiliser un éditeur de polices de caracteres. Dans I’exemple reporté ci-des-
sous on a utilisé€ la Police de caractéres Creator (Evaluation version. The
FONTCREATORPROGRAMiscopyright© 1997-2000by High-Logic,
all rights reserved). Référence web:http//www.high-logic.com/down-
load.html.

2. Exécuter I’installation du programme en suivant les instructions gui-
dées.

3. Exécuter le programme.

4. Cliquer sur File > Open > Font file pour ouvrir la police ESA Univer-
sal (composée de 256 caracteres) et 1'utiliser comme matrice (le par-
cours valable sur Cd-Rom est : \Language support\Oriental\...), et, avec
la méme procédure, ouvrir la police Unicode d’ou extraire les caracte-
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5.

res (Ex. Font Simhei, le parcours valable sur Cd-Rom est : \Language
support\Oriental\...).

Pour ouvrir les polices de caractéres Unicode il faut absolu-
ment avoir installé sur I’Ordinateur Personnel une quantité
de mémoire RAM égale a 128Mb ou supérieure.

Sélectionner les caracteres nécessaires et les copier dans les Notes de
Windows (au moyen d’un click sur le bouton droit de la souris et
ensuite Copier).

A Laisser les symboles slash (/), space () et colon (:) tels quels

dans les cases parce qu’ils apparaissent comme séparateurs
dans la date et dans ’heure, NE PAS coller donc ce que copier
dans ces cases.

E. Funl Creator Program 3.0 =[] <]
Edil Yiew Inseit Fomal Fort Tools ‘window Help

J]D FoHo s tan[o- o o|RE)
& & \E@h“ﬂa—»\ B

a1 ) [ ]
onnannoooooE:
- DoODooOoE, .
wmnmaae s ]

@g%gg%gggg T el

[E2 T:ALeleVfont cine 0N SN _ Ceplon >

;IEI_I
Jmmer mmer Jmmer saca mmer oF  Selectdll Curehy
| Cwseboion
PVDDeVlIES
=

\zzozw dyphs
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CHAPITRE 15
Support multilingue

7. Coller les caracteres copiés dans la police de caracteres matrice ESA

Universal (au moyen d’un click sur le bouton droit de la souris et
ensuite Coller).

2 Font Crealor Program 3.0 5]
Fie Edt View Insei Fomal Font Tools Window Help

[EEEEECIEEE ey
ey EREIE ||

L T:ALele\font cir

entesimhei. ttf

@ wwammm e m e
AnnmannaaNnOOn
- DEOOGOGGE - -
AmmmE
s T =]
FTETTerrrerTery
@HHMHW@@%HMWMMMﬂ

[ 270 dyphs

8. Apres avoir collé tous les caractéres nécessaires, enregistrer le fichier

ESA Universal sous un autre nom, pour ce faire, cliquer sur File >
Save as...

9. Cliquer sur Format > Naming et modifier le contenu des rubriques
mises en évidence avec le méme nom attribué au fichier.

_ﬂ

[~ Blatform [~ Naming

I~ Include copyright notice:

[retinchuded [

¥ Include font farily name

[Esabniversal

[¥ Include font subfamily name:

Language ||

¥ Include uniqus font identifisr

[Esa Universal

¥ Include full fant name:

[Esa Universal

I~ Include version stiing

[netincluded

¥ Include postscript name

[Esa Universal

I~ Include hademark:

[retinchuded [
add.. Delete Advanced

ok | cenesl | Help |

10. Enregistrer la police de caractéres en cliquant sur File > Save.

11. Installer la police créée dans Windows. Utiliser pour cela le panneau de
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Utilisation de
Police TTF
Standard non
Européenne
Occ.

Exporter
traduction
avec Police
TTF non
Européenne
Occ.

contrdle a la rubrique Types de caractéres.

12. La police de caracteres est alors préte pour étre importée dans le
VTWIN (Voir Manuel Software “Chapitre 6 -> Langues du projet®).

Lorsque la langue que I’on doit utiliser n’est pas du type occidental (Ex.
Russe, Grec, etc.) il faut procéder a I’installation des éléments suivants sur
le PC :

* Police (de 256 caracteres) dans la langue a utiliser (voir fichier
Lisez-moi.txt a I’'intérieur du Cd-Rom de VTWIN).

* Support multilingue du systeme opérationnel utilisé (Windows 95, 98,
Me, NT et 2000. Suivre les instructions se trouvant sur le “Guide en
ligne” de Windows en cliquant sur le sommaire et en insérant comme
mot clé “support multilingue”).

* Clavier de la langue a utiliser (suivre les instructions se trouvant sur le
“Guide en ligne” de Windows en cliquant sur le sommaire et en insérant
comme mot clé “layout de clavier”).

Une fois exécutées les opérations décrites ci-dessus, une icone avec la lan-
gue de référence active est affichée sur la barre a c6té de I’horloge. En cli-
quant sur cette icone, il est possible de sélectionner de fois en fois avec quel
clavier et par conséquent en quelle langue, on désire éditer.

Lorsque I’on utilise la fonction Importer/Exporter traductions (voir “Chapi-
tre 6 -> Exporter dans le fischier”) avec une langue qui n’est pas du type
occidental (Es. Russe, Grec, etc.) il faut éditer le fichier en utilisant Note-
pad de Windows 98 ou Me (version de Notepad 4.10.1998 ou bien
4.90.0.3000) autrement nous aurons des erreurs durant la phase d’importa-
tion des traductions (voir “Chapitre 6 -> Importer du fischier*).

Comment procéder au changement de langue :

* Ouvrir Notepad ( £4).

* Sélectionner Edition > Charger caractere...

* Sélectionner le Type de caractére Courier New (d’autres types peuvent
poser des problemes de visualisation).

* Sélectionner le type d’ Ecriture (Ex. Grec).

* Confirmer le tout en cliquant sur Ok.

* Changer le layout du clavier (en utilisant I’icone appropriée voir Pag.
15-5 -> “Utilisation de Police TTF Standard non Européenne Occ.) et
Iintroduire comme celui de I’ Ecriture sélectionnée (Ex. Grec).

Procéder alors avec les traductions.
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CHAPITRE 15
Support multilingue

Utilisation
d’une Police
TTF Déployée

A Bloc-notes gére un fichier dont la dimension maximum est

de 64K octets, il est donc conseillé d’exporter les textes a tra-
duire dans les différentes langues NON PAS dans un fichier uni-
que mais dans plusieurs fichiers séparés (Ex. Anglais, Francais,
Grec, Russe, etc.) ou bien d’activer la fonction Diviser éléments
en plusieurs fichiers de 64K.

Pour pouvoir utiliser ce type de police il faut procéder comme décrit ci-des-
sous :

* Installer une Police déployée (ex. Unicode).

* Dans les Options Internationales du PC, habiliter la langue que I’on
entend utiliser (la modalité illustrée se réfere a Windows 2000 version
anglais, si ’on utilise d’autres systemes opérationnels, d’autres langues
et/ou pour de plus amples détails, se référer a la relative “Aide en
ligne”).

* Cliquer sur Start > Settings > Control Panel > Regional Options

* Dans le dossier Général introduire la langue que 1’on entend gérer
(ex. Chinois simplifié).

* Dans le méme dossier, cliquer sur le bouton Set default... et intro-
duire la dite langue (ex. Chinois simplifié).

* Feuilleter le dossier Input Locales et introduire la langue d’entrée
et la maquette de clavier/Méthode d’entrée (IME).

Une fois exécutées les opérations ci-dessus décrites, une icone s’ affiche sur
la barre a c6té de I’horloge avec la langue de référence active. En cliquant
sur cette derniere, il est possible de sélectionner de fois en fois le clavier et
par conséquent la langue avec laquelle on désire éditer.

Les Polices Déployées sont archivées dans la mémoire de projet et,
jusqu’a la compilation du projet, il est impossible de savoir com-
bien de mémoire a été utilisée.

Pour les langues qui possedent des caracteres qui doivent étre
représentés de différente facon en fonction du caractére précé-
dente et/ou suivant, la visualisation correcte n’est pas garantie.
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Chapitre 16 Imprimantes directement raccordables au VT

Arguments Page
Réquisits de I'imprimante 16-2
Identification de I'imprimante 16-2
Imprimantes testées 16-3

Ce chapitre est composé de 4 pages.
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CHAPITRE 16

Imprimantes directement raccordables au VT

Réquisits de
I'imprimante

Identification
de
I'imprimante

Les imprimantes utilisables directement reliées aux terminaux VT sont cel-
les (questa parola dovrebbe rimanere intera, quindi a capo prima o dopo)
qui peuvent étre utilisées pour impressions en milieu MS-DOS; cela veut
dire que ce qui sert pour la gestion de I’'impression doit résider dans 1’impri-
mante et ne doit pas demander le support du systeme opérationnel.

Pour déterminer si le type d’imprimante est apte a I’utilisation avec les VT
il faut que I’aptitude en milieu MS-DOS soit explicitement déclarée. En
absence de cette information, il est possible d’effectuer la preuve suivante
(valable uniquement pour Windows 95 et 98 avec imprimantes du type
parallele) :

N —

. Connecter I’imprimante a tester a un port parallele d’un PC.
. Allumer le PC et redémarrer en modalité MS-DOS (Fermer section...

-> Redémarrer le systeme en modalité MS-DOS).

. Digitare Dir > LPT1 (se il PC possiede pil di una porta parallela verifi-

care dove ¢ connessa la stampante) e premere Invio.

. Si I’'imprimante se met en marche ou si le led “Préte” clignote ou bien

encore si le led de “Avance page” reste allumé, cela signifie que tout est
en ordre et que I’imprimante est apte pour la connexion directe au VT.

. Si le message “Erreur d’écriture en écriture périphérique LPT1. Annul-

ler, Essayer de nouveau, Ignorer, Abandonner?” est affiché, cela signi-
fie que :

* le cable n’est pas connecté correctement (Vérifier et répéter)

* ’imprimante est éteinte (Vérifier et répéter)

. Si le systeéme se bloque cela signifie qu’il a été tappé un numéro de

LPT non disponible sur le PC (Vérifier et répéter)

. 5’1l ne se passe rien de ce qu’exposé au point 4 et que les messages

d’erreur ne sont pas visualisés, cela veut dire que I'imprimante n’est
pas apte a la connexion directe au VT.
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Imprimantes Une liste d’imprimantes testées par ESA elettronica S.p.A. est reportée
testées ci-dessous.

Modéle imprimante A utiliser avec...
Epson LX-1050Plus
Epson LX-400

Epson Stylus Pro XL-Plus
Fusijitsu DX2250 ©
HP Deskjet 1120C Professional series
HP Deskjet 1125C Professional series
HP Deskjet 690C

HP Deskjet 840C

HP Laserjet 2100

HP Laserjet 4 Plus

HP Laserjet 4P

HP Laserjet 4V

IBM 2381 ©
Lexmark 2381 Plus Forms Printer
Lexmark 238/239

Lexmark 3200 A®
Olivetti JP350ws
Siemens PT88 parallela
Siemens PT88 seriele ©
Périphérique de VTWIN VVVVVYVYYVYY
Epson Parallela j
Epson Seriale

ESA elettronica Parallela User-Defined

© OO

CllellelelClele]©)

O

®

®
©

© ® |©

ESA elettronica Seriale User-Defined

Fujitsu/Olivetti Deskjet Parallela

Fujitsu/Olivetti Deskjet Seriale
HP Laserjet

IBM Proprinter

Légende :
© - Imprime avec le indiqué
® - N'imprime pas, inutilisable avec les terminaux VT.
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Chapitre 177 Terminal libre

Arguments Page

Transfert terminal libre 17-2

Ce chapitre est composé de 2 pages.
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17-2

CHAPITRE 17
Terminal libre

Transfert
terminal libre

1) Permet le choix du
port de communication
utilisé par le PC.

2) Permet de
sélectionner la vitesse
de transfert des
données.

3) Permet d’établir si
durant le transfert il
faut aussi transférer le
Firmware du VT.

Permet d’activer la modalité de transfert du protocole de communication du
terminal libre. (Voir Manuel Hardware.)

En phase de transfert, il est possible de choisir la version de terminal libre a
transférer, Standard ou bien Ver.3.0 (pour les terminaux qui le supportent).
Les seules différences sont le nombre de [ a appuyer pour entrer dans la
page de modification des parametres; version standard deux O, ver.3.0 trois

O

La ver.3.0 garantit une plus grande sécurité quant a 1’acces accidentel a la
page de modification des parametres (Voir Manuel Hardware).

Cliquer sur Démarrer > Programmes > Viwin > Free terminal, 1a liste des
terminaux qui le supportent est affichée; en sélectionnant un de ces termi-
naux et en cliquant sur la [0 Transfert, on rappelle la fenétre suivante :

N x
1
[5érel COM /_,J> Debiten 3500 -]

2
= Réseau ethermu ID. 0.oo j
3

tize & jour Firmware du
terminal

* Ligne sérielle Part :

-

v Mise & jour terminal

Lnnuler |

Tous les parametres nécessaires pour établir le raccordement entre le termi-
nal VT et le PC utilisé pour la programmation sont reportés dans la fenétre.
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Application Utilisateur 18-2
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CHAPITRE 18
ActiveX

Application
Utilisateur

Lorsqu’apparait la nécessité de raccorder un périphérique directement a un
ordinateur ou bien de contr0ler les données de plusieurs VT reliés entre eux
en réseau, il est possible de le faire en utilisant un adaptateur (voir Manuel
Hardware) avec projet relatif (voir “Introduction -> Le projet“ et/ou “Capi-
tolo 5 -> Projet Un seul VT :*) et en utilisant les services de ActiveX (voir
HoL pour les détails).

L’application Utilisateur a utiliser sur 1’ordinateur personnel doit étre créée
dans une ambience de développement (externe a VIWIN) qui supporte la
technologie OLE Automation. L’application Utilisateur (Ex. Superviseur)
est interfacée avec le projet VITWIN en utilisant les services fournis par les
composants ActiveX.

A Le tranfert du projet ADT (file .OBJ et .FW, voir “Capitolo 5 ->
Projet Adaptateur :*) dans I’adaptateur est a la charge de I’applica-
tion utilisateur.

Pour tous les détails et les informations nécessaires sur 1’utilisation des ser-
vices ActiveX voir HoL.

Pour en faciliter la compréhension, des applications d’exemple se trouvent
dans le dossier ActiveX Samples .
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CHAPITRE 19
Assistance technique

Service
Aprés-Ventes

Expédition
produit

En cas de problemes liés a I’utilisation des terminaux VT nous vous prions
de contacter notre service Apres-Ventes. Le service est a disposition tous
les jours ouvrables durant les horaires de bureau.

Il est possible de contacter le service Apres-Ventes par :

Téléphone :++39-031757400
Télécopieur :4++39-031751777

E-Mail :customer.care @esahmi.com

Site web :http://www.esahmi.com

Dans le cas ou I’expédition du terminal VT pour réparation soit nécessaire,
il faut :

* Contacter le service Aprés-Ventes pour I’autorisation a I’expédition.
* Remplir toutes les parties du formulaire d’accompagnement du produit.

Le service aprés-Ventes fournira toutes les explication nécessaires pour
I’expédition de la piece.

1 IMPORTANT !!!

ESA elettronica acceptera toute :
* marchandise rendue en port franc (frais de transport a charge du client).
» marchandise rendue en port dii (frais de transport a charge de ESA)

seulement apres autorisation.

ESA elettronica refusera :
* toute marchandise expédiée en port dii non autorisée.

Il n’est pas nécessaire d’expédier les connecteurs, cables et accessoires
(a moins qu’ils ne soient liés au probleme signalé).

Merci pour I’aimable collaboration.
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ATTENTION !!! Le formulaire doit étre rempli en caractére d’imprimerie.

ﬁ FORMULAIRE D’ACCOMPAGNEMENT EXPEDITION REPARATION

Produit: ..., S/N: [ [ - IL-CI0I0IE L]

Coordonnées Client (obligatoire)

(@ TN (=Y 00T o] 11 SO TROPRRRRRRRRR

SOCIBIE ettt tesrenneeneeneenens
AGIESSE & oiiiiiiie e e e e e CP.i
Localiteé & oo Département : ......ccooeiiiiiiiii,
TElephone : .....oeviiieiieeie e FaX & oo

Nom de la personne a contacter (Si différente des Coordonnées Client)

Informations sur le produit (obligatoire)

PErIPhEriQUE FACCOIUE : .......eeeiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e et e et e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaeeas

Description détaillée du probléme et conditions dans lesquelles il se vérifie:

Date: ... ... ........ SIgNALUIE & .o
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Images du projet - Graphique

AA-2

Ce chapitre est composé de 4 pages.

405.1200.038.3 - Ver. 2.20 du 26/03/2007 - Valable pour VTWIN Ver. 3.XX ou supérieur




m APPENDICE A

Les images du projet DEMO sont reportées dans les tableaux ci-dessous.

Tableau A.1: Images du projet - Graphique (Section 1 de 3)

Bottle Esa Arrow right Arrow left

4 4 O] ©

Arrow right short Arrow left short Previous menu 1 Previous menu 2

® gl pled ple

Previous menu 3 Mixer 1 Mixer 2 Mixer 3

Mixer 4 Mixer 5 Mixer 6 Mixer 7
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Tableau A.1: Images du projet - Graphique (Section 2 de 3)

Mixer 9

Mixer 10

Mixer 11

Mixer 12

Ll‘

Mixer 13 Mixer 14 Mixer 15 Mixer 16
Cool right 1 Cool right 2 Cool right 3 Cool right 4
Cool right 5 Cool right 6 Cool right 7 Cool left 1
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m APPENDICE A

Tableau A.1: Images du projet - Graphique (Section 3 de 3)

Cool left 2 Cool left 3 Cool left 4 Heat 1

Heat 2 Heat 3 Heat 1 Heat 2
A ‘;‘rf-_-):!.-
Heat 3 Heat 4 Autoclave empty Autoclave full

Autoclave background
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Arguments Page

Structure des fichiers AWL et ASC AB-2
Périphériques qui supportent I'importation des variables AB-2
AB-2

Structure des fichiers CSV et TXT

Ce chapitre est composé de 4 pages.
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m APPENDICE B

Structure des
fichiers AWL
et ASC

Structure des
fichiers CSV et
TXT

Ces types de fichiers sont générés par le software de développement du pro-
gramme pour le périphérique. On renvoie donc au manuel des construc-
teurs.

Ci-dessous la liste avec les périphériques qui supportent 1I’importation des
variables avec fichiers AWL et ASC.

Tableau B.1: Périphériques qui supportent I'importation des variables

Constructeur Description Notes
SAIA PCD 1/2 xx7 Step 7 Rev. > 5.00
SIEMENS S7 300/400 Step 7 Rev. > 5.00

Ces fichiers utilisent tous les deux une structure tabellaire de lignes et de
colonnes pour identifier tous les éléments contenus dans ces derniers.

Tableau B.2: Caracteres de contréle

Partie du fichier CSv TXT
Tabulation
Espace
Délimiteur colonne |5 Loy virute (1) Virgule ()

(un seul a la fois)

Point virgule ( ;)

Défini par I'utilisateur

Peut étre renfermé par ““. Si
dans la valeur se trouve le

Peut étre renfermé par “. Si
dans la valeur se trouve le

Champ caractére “ celui-ci est doublé |caractere “ celui-ci est doublé
en “ en “
Ex. “cam™po” -> cam”po Ex. “cam™po” -> cam”po

Fin de ligne <CR><LF> <CR><LF>

Les positions des différents éléments dans les fichiers correspondantes aux
variables sont reportées ci-dessous. Certains colonnes sont toujours présen-
tes alors que d’autres sont optionnelles.

Tableau B.3: Signification des colonnes fixes (Section 1 de 2)

Colonne Champ Description

1 Nom variable Nom de la variable

Nom du périphérique auquel la variable est raccor-

2 Nom périphérique dée

Représentation textuelle de I'adresse obtenue en
enchainant les étiquettes représentées en VTWIN
en utilisant le caractere virgule (, ).

Exemple : Compte tenu d’une adresse avec éti-
quette qui est DB et DBW et leurs valeurs de 10 et

3 Adresse

11 on obtiendra DB10, DBW11
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Tableau B.3: Signification des colonnes fixes (Section 2 de 2)

Colonne

Champ

Description

Type

STRING(<#caractéres>) : Chaine longue <#caracteres>
BIT : 1 bit

W : Entier sans marque a 16 bits

DW : Entier sans marque a 32 bits

116 : Entier avec marque a 16 bits

132 : Entier avec marque a 32 bits

BCD : Entier BCD a 16 bits

BCD8 : Entier BCD a 32 bits

B : Byte

B8 : Byte avec marque

FLOAT : Virgule flottante

Lechampvide, quandimporté, estsubstitué parcelui
qui était pré-chargé pour cette zone de données.

Description type

Description en VTWIN du format

Nomzonededonnées

Nom de la zone des données du périphérique rac-
cordé

Le format des colonnes optionnelles est composé de :
<Nom du champ>=<Valeur du champ>

Tableau B.4: Signification des colonnes optionnelles

Colonne Champ Description
N’importe Limites de chargement valeur minimum. Cela peut
laquelle |MIN étre une constante ou une variable. Le nom de la
(apresla6) variable ne doit pas commencer par un nombre.
N’importe Limites de chargement valeur maximum. Cela peut
laquelle [MAX étre une constante ou une variable. Le nom de la
(aprésla6) variable ne doit pas commencer par un nombre.
N’importe Echelle linéaire valeur minimum du terminal. Cela
laquelle |VTVALA1 peut étre une constante ou une variable. Le nom de
(aprésla6) la variable ne doit pas commencer par un nombre.
N'importe Echelle linéaire valeur minimum du périphérique.
la upelle PLCVAL1 Cela peut étre une constante ou une variable. Le
(a (rqéslas) nom de la variable ne doit pas commencer par un
P nombre.
N’importe Echelle linéaire valeur maximum du terminal. Cela
laquelle |VTVAL2 peut étre une constante ou une variable. Le nom de
(apresla6) la variable ne doit pas commencer par un nombre.
N'importe Echelle linéaire valeur maximum du périphérique.
la upelle PLCVAL2 Cela peut étre une constante ou une variable. Le
(@ cr]éslae) nom de la variable ne doit pas commencer par un
P nombre.

A suivre un exemple de fichier CSV.

VARO001; ABB: Modbus_b; MWO, 2;:DW
VARO002; ABB: Modbus_b; MW1, 15; STRING(16)
ASS_ALL”; S7 300 Assiematrice”’; DB100 DBW12; W; MIN=0; MAX=300
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Ce chapitre est composé de 30 pages.
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APPENDICE C

Signification
des tableaux

Mécanisme de
conversion

Avec VTWIN il est possible de modifier le type de périphérique raccordé
au VT méme apres que le projet ait été commencé ou terminé. Cette opéra-
tion provoque dans certains cas la perte partielle des variables et en d’autres
cas la perte totale. Les périphériques qui supportent la conversion en mini-
misant la perte des variables sont listés ci-dessous.

A La conversion du périphérique utilisé avec un autre qui n’est pas
reporté dans le tableau C.1 provoque la perte de toutes les varia-
bles.

Avant de comprendre quel type de variable sera maintenue apres la conver-
sion et celle qui au contraire sera perdue, il est nécessaire d’expliquer les
points suivants :

* Le “Tableau C.1 pag. AC-4” reporte la liste des périphériques qui sup-
portent la conversion et elle se compose d’une colonne Groupe et d’une
colonne Périphérique. On entend par Groupe une référence de commune
appartenance alors que par Périphérique on entend le driver utilisé dans
WTIN pour le raccordement.

Exemple.

Au Groupe A appartient une série de périphériques du constructeur
Allen & Bradley.

* A partir du “Tableau C.1 pag. AC-5” sont ensuite reportées en détail les
zones qui sont converties en fonction du Groupe d’appartenance. Le
chiffre se trouvant apres le tiret dans la colonne Type (Ex. Dword - 4)
indique la longueur de la zone en Octets (4 Octets).

Pour déterminer comment se fera la conversion il faut choisir les tableaux

relatifs aux périphériques a convertir et vérifier la correspondance au
moyen du numéro de la ligne.

Exemple.
Supposons de convertir de SIEMENS S7/300 a SAIA PCD2.

* [dentifier les tableaux relatifs a ces périphériques

* Vérifier le premier élément utile (Counter, ligne N.8, Pos.1) du périphé-
rique avant la conversion (Siemens)

* Vérifier si dans la ligne N.8 du tableau du périphérique voulu il y a la
correspondance. Si oui, vérifier la position (pour Saia la position est la
5), si elle correspond il y aura conversion sinon la variable liée a cette
donnée sera perdue.
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Pour simplicité, les tableaux pour I’exemple sont limités a 12 lignes.

Groupe M Groupe F
SIEMENS SAIA
S7/300-400 PCD/S-BUS
N. gg::éies Pos. Type N. gg:r?édees Pos. Type
1 |- - |- 1 |- - |-
2 |- - |- 2 |- - |-
1 |- 1 |-
3 |- 2 |- 3 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-
1 |- 1 |-
4 |- G 4 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-
5 |- - |- 5 |- - |-
1 |- 1 |-
6 |- 2 |- 6 |- 2 |-
7 |- - |- 7 |- - |-
1 |Counter-2 1 |-
2 |- 2 |-
8 |Counter 3 |- 8 |Counter 3 |-
4 |- 4 |-
5 |- 5 |Counter-4
9 |- - |- 9 |- - |-
1 |Byte-1 1 |-
2 |Word-2 2 |-
3 |Dword-4 3 |Dword-4
4 |String-0 4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |Floating Point - 4 10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 |Timer 1/100 sec - 2 6 |-
7 |Timer 1/10sec-2 7 |-
8 |Timer1sec-2 8 |-
9 |Timer 10 sec -2 9 |-
1 -- 1 Flag - 0
2 |Byte-1 2 |-
11 |Merker 3 TWord -2 11 |Flag 3 1=
4 |Dword -4 4 |-
1 |- 1 |-
12 |- 2 |- 12 |- 2 |-
3 |- 3 |-
4 |- 4 |-

Comme on peut le voir, la zone de la ligne N.8 ne sera pas convertie, alors
que dans la ligne N.10 seules les Pos. 3-4-5 seront converties.
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APPENDICE C
AC-4

Périphériques  Ci-dessous la liste contenant les périphériques qui supportent la conversion

supportés des variables.

pour la

conversation Tableau C.1: Liste des périphériques qui supportent la conversion
Groupe Périphériques

ALLEN BRADLEY DH485

ALLEN BRADLEY Micrologix 1500

ALLEN BRADLEY PLC5

ALLEN BRADLEY SLC500 5/03 - 5/04 DF1

ALLEN BRADLEY Micrologix 1000
GE-FANUC Series 90-30

OMRON H / Host Link

OMRON CSH1

SAIA PCD

SAIA S-BUS

SAIA PCD1/2 xx7

SAIA Profibus

SIEMENS 115-CPU 945
SIEMENS 135/SLOT PLC
| SIEMENS 90,95,100,115
SIEMENS S5 Interbus
SIEMENS S5 Profibus

SIEMENS S7 200
L SIEMENS S7 200 PPI Network
SIEMENS S7-200 PPI Network 187500

SIEMENS S7 300/400

M SIEMENS S7 Interbus

SIEMENS S7 Profibus

TELEMECANIQUE ALTIVAR-MODBUS

N TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 07/37/47 PREMIUM
TELEMECANIQUE UNITELWAY TSX 17
TELEMECANIQUE Reglage TSX17/20
TELEMECANIQUE Reglage TSX47

T ® M | m o O w
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Tableau C.1: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe A

ALLEN BRADLEY
DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1

N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter Acc - 2
2 -
8 |Counter Acc (file, EI) 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Integer:File/Element 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Bit (File, El 2 -
11 it (File, Element) 3 B2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

* no Micrologix 1500 et PLCS5, -- non sujet a conversion
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Tableau C.1: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe A
ALLEN BRADLEY
DH485, Micrologix 1500, PLC5, SLC500 DF1
N. Zone de Données Pos. Type
1 Timer Acc - 2
2 -
3 -
16 |Timer Acc (File, Element) 4 |-
5 -
6 |-
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 -
: 2 |-
19 |Input (File, Element)
3 |Input-2
4 |-
1 -
) 2 |-
20 |Output (File, Element)
3 |Output-2
4 |-
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |Counter Pre (File, Elem) -- |Counter Pre - 2
25 |Timer Pre (File, Element) -~ |Timer Pre - 2
: 1 Dword - 4
26 |Floating * - -
2 FloatingPoint - 4
27 |Ascii * - |String-0
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

* no Micrologix 1500 et PLC5, -- non sujet a conversion
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Tableau C.2: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe B

ALLEN BRADLEY
Micrologix 1000

N. Zone de Données Pos. Type
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Counter Acc - 2
2 -
8 |Counter Acc (elem) 3 |-
4 -
5 -
9 - -- -
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Integer (Element) 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Bit (EI 2 -
11 it (Element) 3 B2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.2: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe B
ALLEN BRADLEY
Micrologix 1000
N. Zone de Données Pos. Type
1 Timer Acc - 2
2 -
3 |-
16 |Timer Acc (Elem) 4 |-
5 -
6 |-
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 -
2 -
19 |Input (element)
3 |Input-2
4 |-
1 -
2 -
20 |Output (element)
3 |Output-2
4 |-
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |Counter Pre (elem) -- |Counter Pre - 2
25 |Timer Pre (elem) - |Timer Pre - 2
26 |- -
2 -
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.3: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe C
GE-FANUC
Series 90-30
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |- 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
Di | | i
11 iscrete Interna 3 Word-2
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.3: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe C
GE-FANUC
Series 90-30
N. Zone de Données Pos. Type
1 -
2 -
3 -
16 |- 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
18 |- -

19 |Discrete Input

20 |Discrete Output

BN = DO =AW NN =
o
=
o
'
N

21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-

26 |-

27 |- S
28 |- R
29 |- R

30 |- 2 |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.4: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

GroupeD
OMRON
H / Host Link
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - -
2 - - -
1 Auxiliary relay - 2
3 |Auxiliary Relay i
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - -
1 Counter - 2
2 |Counter preset-2
8 |Counter 3 |Rev Counter preset -2
4 |Counter CNTW preset - 2
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 (DM 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
2 -
11 |Relay 3 |Relay-2
4 -
1 Holding Relay - 2
12 |Holding Relay i
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non soggetto a conversione
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Tableau C.4: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

GroupeD
OMRON
H / Host Link
N. Zone de Données Pos. Type
1 Timer - 2
2 |Timer preset-2
3 |Timer TMS preset - 2
16 |Timer 4 |Timer TIMW preset - 2
5 |Timer TMHW preset - 2
6 |Speed timer preset - 2
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |Link Relay -- |Link Relay -2
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non soggetto a conversione
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Tableau C.5: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe E
OMRON
CSt
N. Zone de Données Pos. Type
1 Auxiliary area bit -- | Auxiliary area bit (A) - 0
2 |Auxiliary area bit RO -- | Auxiliary area bit RO -0
1 Word - 2
3 |Auxiliary area Word 2 Dw.ord 4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
1 Word - 2
4 | Auxiliary area Word RO 2 |Dword-4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
5 |Core Input/Output bit - |Core Input/Output bit (CIO) - 0
1 Word - 2
6 |Core Input/Output word 2 |Dword-4
3 |String-0
7 |Core Completion flag -- |Counter completion flag (C) - 0
1 |Word-2
2 -
8 |Counter current value 3 |-
4 |-
5 |-
9 |Data Register - |Word-2
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Data Memory Area 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 Holding area bit (H) -0
11 |Holding Area bit i
4 |-
1 |Word-2
12 |Holding Area Word 2 Dw.ord -4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
13 |Index Register --  |Dword - 4
14 |Task Flag Area -- |Taskflag area (TK)- O
15 |Timer Completion Flag -- |Timer Completion flags - 0

-- non ssujet a conversion
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Tableau C.5: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe E
OMRON
CSt
N. Zone de Données Pos. Type
1 Word - 2
2 -
3 -
16 | Timer Current Value 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |Work Area Bit - |Work Area Bit (W) -0
1 Word - 2
18 |Work Area Word 2 prrd 4
3 |String-0
4 |FloatingPoint - 4
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non ssujet a conversion
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Tableau C.6: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe F
SAIA
PCD / S-BUS
N. Zone de Données Pos. Type
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 -
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 |Counter - 4
9 - -- -
1 -
2 -
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Flag-0
2 -
11 |Flag 3 1=
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.6: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe F
SAIA
PCD/S-BUS
N. Zone de Données Pos. Type
1 -
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 |Timer-4
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 Input - 0
1 2 |-
9 |Input 3 1=
4 -
1 |Output-0
2 2 |-
0 [Output 3=
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- S
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- S
29 |- S
1 Dword - 4
30 |Data block 2 |String-0
3 |FloatingPoint - 4

-- non sujet a conversion
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Tableau C.7: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe G
SAIA
PCD 1/2 xx7
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 Byte - 1
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DBW 5 |FloatingPoint - 4
6 |Timer 1/100 sec - 2
7 |Timer 1/10 sec - 2
8 |Timer1sec-2
9 |Timer 10 sec -2
1 -
2 |Byte-1
11 |Merker 3 TWord-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.7: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe G
SAIA
PCD 1/2 xx7
N. Zone de Données Pos. Type
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |Byte-1
3 |Word-2
4 |Dword - 4
1 -
2 |Byte-1
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.8: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe H
SAIA
Profibus
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 |Dword -4
9 - - |-
1 -
2 -
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |FloatingPoint - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Bit-0
. 2 |-
11 |Bit Flag 3 1=
4 -
1 |Word-2
2 -
12 |Word Flag 3 1=
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.8: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe H
SAIA
Profibus
N. Zone de Données Pos. Type
1 -
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 |Dword -4
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 |Bit-0
1 i 2 I~
9 |Bit Input 3 1=
4 -
1 |Bit-0
. 2 |-
20 |Bit Output 3 =
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- S
24 |- - |-
25 |- S
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |Word Input - |Word -2
29 |Word Output - |Word-2
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.9: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe |
SIEMENS
S5
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |-
6 |Timer1/100sec-2*
7 |Timer1/10sec-2*
8 |Timerisec-2*
9 |[Timer10sec-2*
1 -
2 |Byte-1**
11 |Merker 3 Word-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- non sujet a conversion
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Tableau C.9: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe |
SIEMENS
S5
N. Zone de Données Pos. Type
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |[Byte-17
3 |Word-2
4 Dword - 4
1 -
2 |Byte-1*
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- non sujet a conversion
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Tableau C.10: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe L
SIEMENS
S7/200
N. Zone de Données Pos. Type
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Word-2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 |Byte (VB) -1
2 |Word (VW) -2
3 |Dword (VD) - 4
4 |String (VB) -0
10 |Register 5 |FloatingPoint (VD) - 4
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |Bit-0
11 |Merker 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.10: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe L
SIEMENS
S7/200
N. Zone de Données Pos. Type
1 |Word-2
2 -
3 |-
16 |Timer 4 |-
5 |-
6 |-
7 |-
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 |-
1 |Bit-0
1 2 |-
9 |Input 3 1=
4 |-
1 |Bit-0
2 -
20 |Output 3 =
4 |-
21 |High Speed Counter - |Word-2
22 | Special Marker - |Bit-0
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- R
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.11: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe M
SIEMENS
S7/300-400
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 |Counter -2
2 -
8 |Counter 3 |-
4 -
5 -
9 - - -
1 Byte - 1 **
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |DB/DBW 5 |Floating Point - 4
6 |Timer 1/100sec-2*
7 |Timer1/10sec-2*
8 |Timer1sec-2*
9 |[Timer10sec-2*
1 -
2 |Byte-1**
11 |Merker 3 Word-2
4 |Dword -4
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- non sujet a conversion
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Tableau C.11: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe M
SIEMENS
S7/300-400
N. Zone de Données Pos. Type
1 |Timer-2
2 -
3 -
16 |Timer 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
19 |Input 2 |[Byte-17
3 |Word-2
4 Dword - 4
1 -
2 |Byte-1*
20 |Output 3 Word-2
4 Dword - 4
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

*no S5 Interbus, ** no S5 Interbus s Profibus, -- non sujet a conversion
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Tableau C.12: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe N
TELEMECANIQUE
Unitelway
N. Zone de Données Pos. Type
1 - - |-
2 - - |-
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - - |-
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - - |-
1 -
2 -
8 |- 3 |-
4 -
5 -
9 - - |-
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4*
4 |String-0*
10 |Word 5 |Floating Point - 4 **
6 -
7 -
8 -
9 -
1 -
11 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

*no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- non sujet a conversion
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Tableau C.12: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe N
TELEMECANIQUE
Unitelway

N. Zone de Données Pos. Type
1 -
2 -
3 -
16 |- 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 -
1 2 |-
9 |- 3 1=
4 -
1 -
2 2 |-
0 |- 3 1=
4 -
21 |- - -
22 |- - -
23 |- - |-
24 |- - |-
25 |- - |-
1 -
26 |- R
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

*no T.U. Altivar-Modbus, ** no T.U. Altivar-Modbus e TSX17, -- non sujet a conversion
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Tableau C.13: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 1 de 2)

Groupe O
TELEMECANIQUE
Reglage
N. Zone de Données Pos. Type
1 - -- -
2 - -- -
1 -
3 |- 2 |-
3 -
4 -
1 -
4 |- 2 |-
3 -
4 -
5 - -- -
1 -
6 |- 2 |-
3 -
7 - -- -
1 |Counter Value - 2
2 -
8 |Counter Value 3 |-
4 -
5 -
9 - -- -
1 -
2 |Word-2
3 |Dword-4
4 |String-0
10 |Register 5 |-
6 -
7 -
8 -
9 -
1 |[Bit-0
11 | Bit 2 |-
3 -
4 -
1 -
12 |- Gl
3 -
4 -
13 |- - |-
14 |- - |-
15 |- - |-

-- non sujet a conversion
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Tableau C.13: Type de conversion en fonction du groupe d’appartenance (Section 2 de 2)

Groupe O
TELEMECANIQUE
Reglage
N. Zone de Données Pos. Type
1 |Timer Value - 2
2 -
3 -
16 | Timer Value 4 |-
5 -
6 -
7 -
17 |- - |-
1 -
18 |- 2 |-
3 |-
4 -
1 Bit Input - 0
1 i 2 |-
9 |Bit Input 3 1=
4 -
1 Bit Output - 0
20 |Bit Output i -
4 -
21 |- - |-
22 |- - |-
23 |- - |-
24  |Counter Preset -- |Counter Preset - 2
25 |Timer Preset --  |Timer Preset - 2
1 -
26 |- 5=
27 |- - |-
28 |- - |-
29 |- - |-
1 -
30 |- 2 |-
3 |-

-- non sujet a conversion
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Symboles

?,14, 35

? > Aide sur, 5

? > Index, 5

? > Sommaire et index, 3

A

ActiveX, 1
Adaptée a touche
touches, 83
Adresse
variable, 58
zone de mémoire, 63
Adresse IP du terminal, 4
Adresse MPI du terminal, 4
Affichage horizontal, 35
Affichage vertical, 35
affiché, 2
Afficher, 14
Afficher instructions, 2
Aide de l'alarme, 80
Aide de page, 3
Aide en ligne, 35
Aide sur, 14, 35
Aiguille
indicateur, 41
Alarme, 79
Alarmes, 77, 91
Aller a page, 84
Aller & page numéro
alarmes, 80
messages d’information, 76
Apercu, 19, 3
alarmes, 79, 80
champ ASCII, 16
champ barre, 27
champ Numerique, 9
images du projet, 101
indicateur, 41
listes des images, 97
messages d’information, 76, 77
potentiométre a bouton rotatif, 49
potentiométre a curseur, 44
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 47
touches, 81, 84
Apercu de seuil
champ Numerique, 15
Apercu du seuil
champ ASCII, 18
champ barre, 25

champ texte dynamique, 23
Appendice B, 1
Appendice C, 1
Application Utilisateur, 2
Arc, 39
Arréter a la premiére erreur, 2
Arréter apres N. erreurs, 2
Arriere plan
champ ASCII, 18
champ barre, 25, 26
champ Numerique, 14
champ texte dynamique, 23
indicateur, 41
potentiometre a bouton rotatif, 49
potentiomeétre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46
touches, 83
Attributs d’impression, 108
Aucune, 84
Autorisation commentaire, 33
Autorisation Date, 34
Autorisation de la Checksum
(Somme de contréle), 34
Autorisation Heure, 34
Autorisation N. Entrées, 34
Autorisation zone d’échange, 74
Autorisée
champ ASCII, 18
champ barre, 27
champ Numerique, 15
champ symbolique, 29
champ symbolique mobile, 31
champ texte dynamique, 23
potentiometre a bouton rotatif, 49
potentiometre a curseur, 44
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 47
Autoriser gestion recettes, 33
Autoriser I'écran de veille, 20
Avec signe
variable, 57

B

Barre
champ barre, 26

Barré (Base Windows), 19

Barre d’Etat, 14

BCD, 57

Bip a la pression..., 20

Bip nouvelle alarme
Alarme, 20

Bit, 94

Bit numéro, 94

Bloc d’échantillons a
commande, 113

Cc

Cacher
touches, 84
Canaux, 34
Champ ASCII, 15
Champ Barre, 23
Champ Date/Heure, 31, 111
Champ de l'alarme, 79
Champ du message
d’'information, 76
Champ Dynamique, 18
Champ et variable, 2
Champ Numeérique, 5
Champ symbolique, 27
Champ Symbolique mobile, 29
Champs, 5
Champs > Ascii, 6
Champs > Barre, 6
Champs > Date, 7
Champs > Dynamique, 6
Champs > Etiquettes, 6
Champs > Indicateur, 7
Champs > Numérique, 6
Champs > Potentiométre a bouton
rotatif, 7
Champs > Potentiometre a
curseur, 7
Champs > Sélecteur a bouton
rotatif, 7
Champs > Sélecteur a curseur, 7
Champs > Symbolique, 7
Champs > Symbolique mobile, 6
Champs > Touche tactile, 7
Champs > Trend, 7
Champs > Zone tactile, 7
Changement automatique du
contexte
Alarme, 20
Chargement langues de projet, 7
Chargement momentané du bit, 91
Chargement permanent du bit, 91
Chargements d’impression, 22
Chargements de page, 4
Chargements globaux, 4
Chargements multilangue, 5
Chiffres aprés la virgule
champ Numerique, 9
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Chiffres tronqués
champ Numerique, 8
Chiffres visibles
champ Numerique, 7
Clavier de champ, 10
Clavier sélectionné, 11
Clignotement
champ ASCII, 18
champ barre, 25
champ Numerique, 14
champ texte dynamique, 23
touches, 83
Code, 33
Colonnes par Page
en-téte et pied de page, 109
page d’impression, 108
Commande
ADDITIONNER, 92
CHARGER, 94
ET, 93
ou, 93
OU Exclusif, 93
SOUSTRAIRE, 93
COMMANDE “17” CHARGER
DATE, 67
Commande directe a valeur, 92
Commande Interne
Afficher historique des
alarmes, 88
afficher les informations de
projet, 88
Afficher répertoire pages, 88
Afficher répertoire recettes, 91
Afficher répertoire séquences, 88
Aide de page, 86
Avancement du papier dans
limprimante, 91
Cesser trend, 86
Changer la langue, 86
Changer mot de passe, 85
Charger recette de la mémoire de
données, 88
Copie sur papier, 91
Copier les recettes en mémoire
rémanente, 88
Démarrer trend, 86
Effacer recette, 88
Enregistrer dans le tampon vidéo
la recette recue du
périphérique, 90
Enregistrer en mémoire données
la recette recue du
périphérique, 90
Enregistrer recette en mémoire
données, 90
Imprimer historique des
alarmes, 91
Lire un échantillon de trend, 86
Lire un trend en bloc, 87
Login mot de passe, 85
Logout mot de passe, 85

Mettre a zéro le numéro général
de page, 91
Page de service, 87
Page précédente, 87
Page suivante, 87
PIPELINE - run pipeline, 86
PROJET - Commuter langue, 86
Sauver historique des alarmes et
des tampons trend en flash, 87
Sortir du projet, 88
Transmettre recette au
périphérique, 89
Transmettre recette de tampon
vidéo a périphérique, 89
Vider trend tampon, 87
Commandes Directes, 92
Commandes Directes a Bit, 92
Commandes Directes a valeur, 92
Comment créer une copie, 2
Commentaire
alarmes, 78
champ ASCII, 16
champ barre, 24
champ Numerique, 6
champ symbolique, 27
champ symbolique mobile, 29
champ texte dynamique, 21
commandes directes, 94
Equation, 117
images du projet, 100
indicateur, 40
Liaisons, 105
listes de textes, 95
listes des images, 96
macro, 102
messages d’information, 75
Opération automatique, 120
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiomeétre a curseur, 42
rapport, 112
sélecteur a bouton rotatif, 50
sélecteur a curseur, 45
séquence de page, 62
touche tactile, 36
touches, 81
trend, 34
trend tampon, 115
variable, 56
zone de mémoire, 63
zone tactile, 37
Commentaires dans toutes les
sections, 4
Compilation du projet, 2
Compilation et transfert du projet, 1
Compilation projet, 2
Composition, 5
Condition
Opération automatique, 122
Configuration, 7
Configuration dans la langue a
utiliser, 2

Configurations langues, 11
Convertir, 13
Copie automatique des recettes en
mémoire rémanente, 33
Copier dans les notes, 7
Corrections linéaires, 59
Couleur de fond, 3
Couleur trend
Limite basse, 35
Limite haute, 34
Représentation, 34
Création d’un disque de mise a
jour, 1
Création d’une documentation, 1
Création d’'une Police TTF
Standard, 2
Création de la mise a jour, 2
Création du projet, 3
Créer champ macro, 5
Créer disque de mise a jour terminal
opérateur, 13
Curseur
potentiométre a bouton rotatif, 49
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46

D

Date, 32
Déconnectée
touches, 84
Défilement automatique
Alarme, 20
Message, 21
Définition des Polices, 1
Définition des polices, 2
Définition des touches externes, 6
Définition des touches externes
globales, 10
Définition des touches internes, 6
Définition des touches internes
globales, 9
Délai de mise a jour
zone d’échange, 74
Demi angle
indicateur, 40
potentiometre a bouton rotatif, 49
sélecteur a bouton rotatif, 52
Dernier bit
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 21
Déroulement, 2
Désarmer touche, 84
Description Modeéles, 2
Dimension
alarmes, 79
messages d’information, 76
Dimensions de la police, 2
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Direction
champ barre, 26
indicateur, 40
potentiometre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46
Directions de mouvement
champ symbolique mobile, 31
Disposition d’'un champ dans la
page, 3
Données page, 6
Données Publiques, 34
Durée du Timeout, 19

E

Editer, 3

Editer, 13, 5

Editer > Agrandissement, 5

Editer > Aligner > A droite, 6

Editer > Aligner > A gauche, 6

Editer > Aligner > En bas, 6

Editer > Aligner > En haut, 6

Editer > Aligner > Horizontal
centré, 6

Editer > Aligner > Vertical centré, 6

Editer > Annuler, 4

Editer > Choisir polices, 5

Editer > Coller, 4

Editer > Copier, 4

Editer > Couleurs, 5

Editer > Couper, 4

Editer > Créer bibliothéque, 4

Editer > Dimension > X1, 5

Editer > Dimension > X2, 5

Editer > Dimension > X4, 5

Editer > Effacer, 3, 4

Editer > Effet 3D, 5

Editer > Grille, 5

Editer > Inverser la couleur, 5

Editer > Miroir > Horizontal, 6

Editer > Miroir > Vertical, 6

Editer > Montrer zones tactiles, 5

Editer > Positionner > A la fin, 5

Editer > Positionner > Au début, 5

Editer > Positionner > Au premier
plan, 5

Editer > Positionner > En arriere
plan, 6

Editer > Propriété, 3

Editer > Réduction, 5

Editer > Reproduire, 4

Editer > Rétablir, 4

Editer > Tout effacer, 4

Effacer, 13

Eléments du groupe

Groupes de variables, 60

Eliminer champ macro

propriétaire, 6

Ellipse, 38
Encadrement touches, 81
Encoche
indicateur, 41
potentiométre a bouton rotatif, 49
potentiomeétre a curseur, 44
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46
Enregistrer, 12
Enregistrer dans le tampon
historique, 80
Enregistrer sous, 12
En-téte, 4
rapport, 113
En-téte et pied de page, 109
Entrées, 34
Equation
Equation, 117
Equations, 116
ESA-NET, 95
Ethernet, 4
Etiquette de la touche
touches, 82
Etiquette de touche
alarmes, 80
messages d’information, 77
Etiquette multilangue, 4, 111
Etiquettes des listes, 14
Evenement
champ ASCII, 18
champ barre, 27
champ Numerique, 15
champ symbolique, 29
champ symbolique mobile, 31
champ texte dynamique, 23
potentiométre a bouton rotatif, 50
potentiometre a curseur, 44
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 47
Exemple de calcul de la Checksum
(Somme de contrdle), 28
Expédition produit, 2
Export traductions
Exporter dans le fischier, 3
Exporter, 13
Exporter dans le fischier, 2
Exporter traduction avec Police TTF
non Européenne Occ., 5

F

Fenétres, 35

Fermer, 2

Fichier, 2

Fichier > Enregistrer, 3

Fichier > Nouveau, 3

Fichier > Ouvrir, 3

Fichiers créés par un projet pour
ADT, 3

Fichiers créés par un projet pour

VT, 2
FIFO (First In - First Out), 114
Historique des alarmes, 77
trend tampon, 114
Fonction
macro, 102
Opération automatique, 121
touches, 82
zone tactile, 37
Fonctions graphiques en corrélation
a la révision hardware du
terminal VT., 101
Fonctions Internes, 84
Format
champ ASCII, 16
champ Numerique, 9
Format d’affichage date
Alarme, 21
Message, 22
Format d’affichage heure
Alarme, 21
Message, 22
Format lundi, 33
Format numérique
champ Numerique, 7
Format 1, 33
Fréquence d’échantillonnage, 116

G

Gras (Base Windows), 18
Groupes de variables, 60

H

Hauteur (pixel) (Base Windows), 19

Hauteur touches, 82

Heure sans secondes, 32

Heures avec secondes, 32

Historique des alarmes, 21

Horaire de sauvetage pré-établi de

I'historique des alarmes

Historique des alarmes, 22

Identification de 'imprimante, 2
Ignorer les alarmes en excés
Historique des alarmes, 78
Ignorer les échantillons en
exces, 114
Il autorise le deuxiéme horaire de
sauvetage
Historique des alarmes, 22
Image
touches, 83
Image Bitmap, 39
Image de fond touches, 82
Image de projet, 39
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Image sélectionnée
listes des images, 96
Images, 97
listes des images, 96
Images du projet - Graphique, 2
Import traductions
Importer du fischier, 4
Importance de la copie, 2
Importance de la documentation, 2
Importer, 13
Importer du fischier, 3
Importer variables
variable, 56
Importer/Exporter du DB
utilisateur, 4
Imprimante, 109
Imprimantes directement
raccordables au VT, 1
Imprimantes testées, 3
Imprimer, 14
Imprimer alarme, 80
Imprimer le projet, 2
Imprimer message, 77
Index, 4
Index de champ
champ ASCII, 17
champ barre, 24
champ Numerique, 9
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 21
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 42
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
Indicateur, 39
Informations de projet, 7, 6, 4
Informations sur, 14
Informations sur VTWIN, 35
Insérer couverture, 4
Insertion pages, 13
Insertion variables, 12
Installation de la mise a jour sur le
PC, 4
Intervalle d’appel sélectif
Opération automatique, 121
Intervalle de mise a jour, 3
Intervalle de répétition
automatique, 10
Intervalle de sauvetage en heures
de I'historique des alarmes
Historique des alarmes, 22
Inverse, 4
Inverser bit, 92
ltalique (Base Windows), 18

J

Jamais, 2
Jour de la semaine, 33

L

Lancer avancement papier a fin de
page/Pied de page, 112
Langue, 18
Langue VTWIN, 14
Langues du projet, 13
Largeur touches, 82
Le projet, 1
Lecture a appel sélectif et écriture a
chaque changement, 104
Lecture continue
champ ASCII, 17
champ barre, 24
champ Numerique, 10
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiometre a curseur, 42
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
Lecture et écriture a appel
sélectif, 104
Lecture et écriture a
commande, 105
Lecture simple
champ ASCII, 17
champ barre, 24
champ Numerique, 11
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiomeétre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
Liaisons, 103
Source (variable
destination), 105
Source (variable origine), 105
Variable (variable
destination), 106
Variable (variable origine), 105
Ligne, 38
Ligne sérielle, 4
Lignes par Page
en-téte et pied de page, 109
page d’impression, 107
Limite basse, 35
Limite d’entrée, 58
Limite haute, 34
Liste de textes sélectionnée, 96
Liste des fonctions, 102
Liste des périphériques qui
supportent la conversion, 4
Listes de Textes, 95
Listes de textes, 21
Listes des Images, 96
Listes des images
champ symbolique, 28

champ symbolique mobile, 30
Longueur

champ ASCII, 16

variable, 57

zone de mémoire, 63

M

Macro, 84, 102
Marge Gauche
en-téte et pied de page, 110
page d’'impression, 108
Marges, 4
Mécanisme de conversion, 2
Menu détaillé, 1
Menus de VTWIN, 1
Message, 76
Message d’aide, 76
Messages d’information, 74, 87
Messages de systéme, 10
Mettre a jour les Données
Publiques, 2
Mise a jour adapteurs, 5
Mise a jour BOOT, 14
Assisté, 3
Automatique, 2
Mise a jour du BOOT, 1
Mise a jour du terminal, 5
Mise a jour Firmware des
adapteurs, 5
Mise a jour Firmware du terminal, 5
Mise a jour terminal, 4
Mise en marche led, 62
Mode d’échantillonnage, 116
Mode d’édition, 3
Mode de lecture/écriture, 106
Modem, 4
Modification du champ autorisée
champ ASCII, 17
champ barre, 24
champ Numerique, 11
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
Montrer Heure/Date
Message, 21
Mot de passe, 8
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ Numerique, 13
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
mot de passe, 8
potentiometre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 43
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sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 46
touches, 81
zone tactile, 37

MPI, 4

N

Niveauxr mots de passe, 8
Nom, 3
alarmes, 78
champ ASCII, 16
champ barre, 24
champ Numerique, 6
champ symbolique, 27
champ symbolique mobile, 29
champ texte dynamique, 21
commandes directes, 94
en-téte et pied de page, 109
Equation, 117
Groupes de variables, 60
images du projet, 100
indicateur, 40
Liaisons, 105
listes de textes, 95
listes des images, 96
macro, 102
messages d’information, 75
mot de passe, 8
Opération automatique, 120
page d’impression, 107
potentiometre a bouton rotatif, 47
potentiometre a curseur, 42
rapport, 112
sélecteur a bouton rotatif, 50
sélecteur a curseur, 45
séquence de page, 62
Temporisateur, 9
touche tactile, 36
touches, 81
trend, 34
trend tampon, 115
variable, 56
zone d’échange, 74
zone de mémoire, 63
zone tactile, 37
Nom (Base Windows), 18
Nom de la page, 3
Nom Equation
Opération automatique, 120
Nom fichier, 100
Nom Imprimante, 2
Nom Modéles, 2
Nom temporisateur
Opération automatique, 121
Nombre caracteres code, 33
Nombre caracteres
commentaire, 34
Nombre d’échantillons
trend, 34

Nombre d’encoches
champ barre, 26
indicateur, 41
potentiométre a bouton rotatif, 49
potentiometre a curseur, 43
Nombre de positions
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 46
Nombre de valeurs
champ barre, 26
indicateur, 41
potentiométre a bouton rotatif, 49
potentiometre a curseur, 43
Nouveau, 2
Numéro
Liaisons, 105
page d’'impression, 107
rapport, 111
séquence de page, 61
trend tampon, 115
Numéro d’échantillons
trend tampon, 115
Numéro de page, 3
Numéro de page de hardcopy, 110
Numéro de page de l'historique des
alarmes, 110
Numéro de page des alarmes, 110
Numéro de page du rapport, 110
Numéro de page général, 110
Numeéro de téléphone, 5
Numéro du bit
alarmes, 79
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ Numerique, 12
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
messages d’information, 75
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 46
Numéro du caracteére, 2
Numéros de page, 5

(o)

Objet, 5
macro, 103
Opération automatique, 120
touches, 82
zone tactile, 38
Objet > Arc, 7
Objet > Aucun, 6
Objet > Bibliotheque, 4
Objet > Ellipse, 7
Objet > Image bitmap, 7
Objet > Ligne, 7
Objet > Rectangle, 7

Opération, 95
Opération automatique
champ ASCII, 18
champ barre, 27
champ Numerique, 15
champ symbolique, 29
champ symbolique mobile, 31
champ texte dynamique, 23
potentiométre a bouton rotatif, 50
potentiometre a curseur, 44
sélecteur & bouton rotatif, 53
sélecteur a curseur, 47
Operations automatiques, 117
Options, 14
Ordination du tampon historique des
alarmes de la plus récente, 21
Origine axes, 7
Origine condition d’autorisation
Opération automatique, 122
Outils, 13, 2
Outils > Compiler projet, 4
Qutils > Imprimer, 3
Outils > Transférer avec modem, 4
Outils > Transférer projet, 4
Ouvrir, 11

P

Page, 6
Page de sortie, 8
Page finale
rapport, 112
séquence de page, 62
Page initiale, 20
rapport, 112
séquence de page, 62
Page initiale (Demo), 17
Page sélectionnée

rapport, 112
séquence de page, 62
Pages, 3
Pages d'impression, 106
Password, 6

Périphérique, 101

Périphériques, 14

Périphériques qui supportent
limportation des variables, 2

Périphériques supportés pour la
conversation, 4

Personnalisation d’'une Police, 4

Personnalisation des attributs
d’'impression, 6

Pied de page, 5

Pied de page du rapport, 113

Police, 2

Police de base (Base Windows), 18

Police déployée (Base

Windows), 19
Police Déployée, 2
Polices
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alarmes, 80
messages d’information, 76
Polices de caractéres de langue, 18
Polices de caractéres de projet, 18
Polices de projet, 18
Polices disponibles, 19
Port Imprimante, 2
Position des alarmes, 21
Position des messages, 21
Potentiométre & bouton rotatif, 47
Potentiometre a curseur, 42
Premier bit
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 21
Premier plan
champ ASCII, 18
champ barre, 25
champ Numerique, 14
champ texte dynamique, 22
touches, 83
Procédure d'installation, 2
Procédure de mise a jour, 2
Projet, 2
Projet Adaptateur, 8
Projet Un seul VT, 3
Propriété, 13
Propriétés, 5
Propriétés de projet, 19, 10
Protection a bit
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ Numerique, 12
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 22
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 46

Q

Quitter, 12
R

Rapport, 92

Rapport d'impression, 111
Rapport entre la zone d’échange et
la zone de mémoire, 4
Rechargement momentané du
bit, 91
Rechargement permanent du bit, 91
Rectangle, 38
Réglage éditeur externe, 5
Relation entre champ et variable, 4
Relation entre page, champ,
variable et zones, 1

Remplir de zéros
champ Numerique, 6
Renommer, 13
Répertoires, 100
Représentation, 34
Réquisits de I'imprimante, 2
Réquisits HW minimum
nécessaires, 2
Réquisits HW optimum
nécessaires, 2
Retard de répétition
automatique, 10
Retard défilement automatique
Alarme, 20
Message, 21
Retarder I'écran de veille, 20

S

Sauvegarder/Restaurer, 2
Sauvegarder/Restaurer avec
Modem, 2
Sections disponibles, 3
Sections sélectionnées, 3
Sélecteur a bouton rotatif, 50
Sélecteur a curseur, 44
Sélectionner champ macro
propriétaire, 6
Sélectionner sections, 3
Séquence, 84
Séquence casuelle
rapport, 112
séquence de page, 62
Séquence de démarrage, 19
Séquence Début/Fin
rapport, 112
séquence de page, 62
Séquences Casuelles, 61, 111
Séquences de Pages, 60
Séquences Début/Fin, 61, 111
Service Aprés-Ventes, 2
Seuiil
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ Numerique, 13
champ texte dynamique, 22
touches, 83
Seul échantillon a commande, 113
Seul échantillon automatique, 113
Signification de la forme du pointeur
de la souris, 2
Signification de la terminologie
utilisée, 2
Signification des fichiers créés par
un projet, 2
Signification des icones des
menus, 3
Signification des icones du menu
configurateur, 3
Signification des icbnes du menu de

I'éditeur, 4
Signification des tableaux, 2
Sommaire, 14
Soulignement (Base Windows), 18
Source
champ ASCII, 16
champ barre, 24
champ Numerique, 6
champ symbolique, 27
champ symbolique mobile, 29
champ texte dynamique, 21
commandes directes, 94
indicateur, 40
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiométre a curseur, 42
sélecteur & bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
trend tampon, 115
variable, 56
zone d’échange, 74
zone de mémoire, 63
Source (Variable horizontale)
champ symbolique mobile, 31
Source (Variable verticale)
champ symbolique mobile, 31
Source de seuil
champ Numerique, 13
Source du seuil
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ texte dynamique, 22
touches, 83
Source évenement
Opération automatique, 121
Specification de fonction, 102
Spécification de fonction
touches, 82
zone tactile, 37
Spécification de la fonction
Opération automatique, 121
Structure des fichiers AWL et
ASC, 2
Structure des fichiers CSV et TXT, 2
Structure mémoire données, 23
Support multilingue, 1

T

Temporisateurs, 9
Temporisateur, 9

Temps d’appel sélectif, 106

Temps de sortie, 8

Tentatives, 5

Terminal libre, 1

Texte dynamique a groupe de

bits, 20

Texte dynamique a un seul bit, 19

Texte dynamique a valeur, 19

Textes, 96

Textes multilangue, 4
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Touche tactile, 36
Touches du projet, 36
Touches tactiles, 80
Transférer avec modem, 2
Transférer projet, 2
Transfert de recette
synchronisé, 30, 33
Transfert du projet, 3
Transfert terminal libre, 2
Trend, 33
Trend tampon, 113
trend, 34
Type
champ barre, 26
champ symbolique, 28
champ symbolique mobile, 30
champ texte dynamique, 21
indicateur, 41
Opération automatique, 121
potentiomeétre a bouton rotatif, 49
potentiométre a curseur, 44
variable, 57
Type d’échelle
champ barre, 26
indicateur, 40
potentiomeétre a bouton rotatif, 49
potentiométre a curseur, 43
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46
Type de claviers, 11
Type de conversion en fonction du
groupe d’appartenance
(Section 1 de 2), 5
Type de fichier, 101
Type de polices, 18
Type de remplissage, 116
Type de seiul
champ Numerique, 13
Type du seuil
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ texte dynamique, 22
touches, 83
Type zone données, 74
Types de projet, 2

U

User Name, 6
Utilisation d’'une Police TTF
Déployée, 6
Utilisation de Police TTF Standard
non Européenne Occ., 5
Utilisation du programme VTWIN, 1
Utiliser chargements globaux, 112
en-téte et pied de page, 109
page d’impression, 107
Utiliser la fonction autoriser la
condition
Opération automatique, 122

Utiliser un affichage tridimensionnel
pour modifier-autoriser les

champ, 20
\'}
Valeur, 95
alarmes, 79

commandes directes, 95
messages d’information, 75
Opération automatique, 121, 122
Temporisateur, 9
Valeur condition d’autorisation
Opération automatique, 122
Valeur sélectionnée
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 46
Valeurs
champ barre, 26
indicateur, 41
listes de textes, 95
listes des images, 96
potentiometre a bouton rotatif, 49
potentiometre a curseur, 44
sélecteur a bouton rotatif, 52
sélecteur a curseur, 47
Valeurs des positions
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 46
Variable
champ ASCII, 16
champ barre, 24
champ Numerique, 6
champ symbolique, 27
champ symbolique mobile, 29
champ texte dynamique, 21
commandes directes, 94
indicateur, 40
potentiométre a bouton rotatif, 48
potentiomeétre a curseur, 42
sélecteur a bouton rotatif, 51
sélecteur a curseur, 45
trend tampon, 115
Variable (Variable horizontale)
champ symbolique mobile, 31
Variable (Variable verticale)
champ symbolique mobile, 31
Variable commentaire, 34
Variable condition d’autorisation (D)
Opération automatique, 122
Variable de seuil
champ Numerique, 13
touches, 83
Variable du seuil
champ ASCII, 17
champ barre, 25
champ texte dynamique, 22
Variable événement
Opération automatique, 121
Variable Virgule Fixe ou

Entieres, 54

Variables, 53

Exporter dans le fischier, 3

Importer du fischier, 4
Variables Chaine, 54
Variables Virgule Flottante, 55
Vérifier, 3
Versions, 11
Visualiser, 3
Vitesse de transmission, 4

y4

Zone commandes des led externes
(clignotantes), 65
Zone commandes des led externes
(fixes), 65
Zone commandes des led rouges
internes (clignotantes), 66
Zone commandes des led rouges
internes (fixes), 65
Zone commandes des led vertes
internes (clignotantes), 66
Zone commandes des led vertes
rouges internes (fixes), 66
Zone d’échange, 64, 86
alarmes, 79
messages d’information, 75
Zone d’état, 68
Zone d'état des led externes, 70
Zone d’état des led internes, 70
Zone d’état des touches
externes, 71
Zone d’état des touches externes
(Temps Réel), 72
Zone d’état des touches
internes, 70
Zone d'état des touches internes
(Temps Réel), 71
Zone d’état du terminal, 68
Zone d’état imprimante, 72
Zone d’état recettes, 70
Zone d'état trend, 73
Zone de Données
variable, 57
zone de mémoire, 63
Zone de mémoire
zone d’échange, 74
Zone de mémoire image, 11
Zone de réponse commande, 73
Zone déplacement
champ barre, 26
Zone des commandes, 65, 66
Zone des messages, 65
Zone tactile, 37
Zones de mémoire, 62
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